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Rapportens innhold:  

Rapporten beskriver de funn som ble konstatert under kvalitetskontrollen av de innrapporterte 
utslippsdata til luft og vann i virksomhetens egenrapport for 2005. 

Hovedkonklusjon: 

Virksomheten har utslipp av konsesjonsbelagte og andre rapporteringspliktige komponenter 
både til luft og vann.  Beregningene og sammenstillingene av de årlige utslippsdata for 
komponentene er oversiktlig og relativt bra, men har noen mangler. 
 

Følgende avvik ble gitt i forbindelse med revisjonen: 
 

● Virksomheten har ikke sendt inn måleprogram for oppfølging av utslipp til luft og vann fra  
   fyringsanlegg og produksjonsanlegg. 
 

Følgende anmerkning ble gitt i forbindelse med revisjonen: 
 

● Virksomhetens egenrapportering har enkelte mangler og kvaliteten på de rapporterte  
   utslippsdataene til luft kan bedres. 
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1. Innledning 

De fleste norske virksomheter som har utslippstillatelse, er pålagt årlig innrapportering av 
utslippsdata til fylkesmennene eller SFT.  Det er utarbeidet et standardisert rapporterings-
system for å effektivisere rapporteringen som normalt skjer på tilsendte standardskjema.  
Eventuelle måle- og prøvetakingsmetoder som skal benyttes er fastsatt gjennom krav i 
utslippstillatelsen og/eller i etablerte måleprogram. 
 
I Norge er det ingen institusjon som sertifiserer eller godkjenner instrumenter og måleutstyr 
som brukes i forbindelse med automatisk eller manuell utslippskontroll til luft og vann.  SFT 
har konstatert at det er varierende kvalitet på de utslippsdata som virksomhetene årlig inn-
rapporterer.  Ansvaret for at utslippene blir målt korrekt, samt at de innrapporterte utslipps-
data er riktige og representative for de faktiske forhold, påhviler virksomhetene.  
Virksomhetene har ansvaret selv om konsulenter eventuelt blir engasjert til å holde det 
automatiske måleutstyret i orden og/eller til å foreta manuelle utslippsmålinger. 
 
Gjennom brev av 15.06.06 ble virksomheten informert om at Fylkesmannen i Rogaland i 
samarbeid med SFT hadde besluttet å gjennomføre en revisjon av datagrunnlaget for 
Egersund Sildoljefabrikks egenrapportering av utslipp til luft og vann for 2005.  Formålet 
med revisjonen var å kontrollere kvaliteten på de innrapporterte og rapporteringspliktige 
utslippskomponentene.  Revisjonen har gått ut på å etterprøve virksomhetens måle- og 
analysemetodikk, samt de beregninger som danner grunnlag for de angitte tallene i 
egenkontrollrapporten for 2005.  Revisjonen inngår i et prosjekt rettet mot kvalitetskontroll av 
konsesjonsbelagte og rapporteringspliktige utslippskomponenter som SFT gjennomfører i 
samarbeid med fylkesmennene. 
 
• AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen. (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, 
produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i 
utslippstillatelser eller dispensasjoner.) 

 
• ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å 

påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for 
avvik. 

 
 

2. Dokumentunderlag 

Dokumentunderlaget for kontrollen var: 
• Virksomhetens egenkontrollrapport for 2005. 
• Utslippstillatelsen av 19.03.01 med Miljøverndepartementets endringer i klageavgjørelse 

datert 22.05.03. 
• Det oversendte datagrunnlaget for virksomhetens egenrapportering av utslipp til luft og 

vann for 2005 datert 29.06.06. 
• Veiledningen for bedriftenes egenrapportering til forurensningsmyndighetene, TA-

1929/2004. 
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3. Omfang 

Revisjonen er begrenset til å omfatte kvalitetskontroll av de konsesjonsbelagte og 
rapporteringspliktige utslippskomponenter til luft og vann for 2005. 
 
 

4. Om anlegget 

Egersund Sildoljefabrikk AS produserer fiskemel og fiskeolje fra mottatt fisk og avskjær fra 
fiskeforedlingsindustrien.  Maksimal tillatt årlig produksjonsmengde for fiskemel og fiskeolje 
er henholdsvis 30.000 tonn og 10.000 tonn. 
 
I produksjonen benytter virksomheten fossilt brensel, alternativt gass, til produksjon av damp 
og generering av varmluft.  I 2005 har virksomheten benyttet lett fyringsolje, propan (LPG) 
og fyringsdestillat som brensel i fyringsanleggene.  Dampproduksjonen foregår i to damp-
kjeler, hver med nominell innfyrt kapasitet på ca. 10 MW.  Varmluftgenereringen skjer i to 
tørkeanlegg, hver med nominell innfyrt kapasitet på ca. 7-8 MW.  Produksjonsprosessen er 
kontinuerlig og krever samtidig drift på fyringsanleggene.  Dette resulterer i at samlet innfyrt 
effekt overstiger 20 MW som er nedre grense for å være omfattet av kvoteplikten.  Avgassene 
fra fyringsanleggene blir ikke spesifikt renset før utslipp til luft. 
 
Den konsesjonsbelagte utslippskomponenten til vann er suspendert organisk stoff (STS), 
mens de konsesjonsbelagte komponentene til luft er nitrogenoksider (NOx), støv og 
karbonmonoksid (CO).  Dessuten har virksomheten utslipp av klimagassene karbondioksid 
(CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).  Andre kjente rapporteringspliktige utslipps-
komponenter til luft og vann er henholdsvis svoveldioksid (SO2) og flyktige organiske 
forbindelser (VOC), og organisk materiale (KOF) og totalt nitrogen (tot.N). 
 
Avgassene fra selve produksjonsprosessene av fiskemel og fiskeolje blir renset før utslipp til 
atmosfæren.  Avgassene fra produksjonsprosessen kan medføre luktsjenanse i omgivelsene, 
og miljøvernmyndighetene har derfor stilt krav til luktutslippet fra virksomheten.  
Virksomhetens samlede bidrag til luktbelastningen i omgivelsene skal ikke overskride 15 
LE/Nm3. 
 
 

5. Avvik 

Følgende avvik ble konstatert avvik under revisjonen. 
 
Avvik 1 
 
Virksomheten har ikke sendt inn måleprogram for oppfølging av utslipp til luft og vann 
fra fyringsanlegg og produksjonsanlegg. 
 
Avvik fra:   Utslippstillatelsen av 19.03.01 punkt 11.2 ”Målinger av utslipp og rapportering til  
 miljøvernmyndighetene”. 
 
Kommentarer: 
Ifølge punkt 11.2 skal virksomheten gjennomføre kontrollmålinger av utslipp til luft fra 
fyringsanlegg og utslipp til vann fra produksjonsanlegg.  Formålet med målingene er å sikre  
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og dokumentere at de gitte krav i tillatelsen overholdes.  Målingene skal gjennomføres etter et 
program som skal sendes miljøvernmyndighetene.  Måleprogrammet skal inngå i 
virksomhetens dokumenterte internkontrollsystem og sendes miljøvernmyndighetene.  Frist 
for innsendelse av måleprogrammet var 30.09.01. 
 
I 2001 fikk alle fiskemelfabrikkene nye utslippstillatelser fra SFT.  Fiskemelfabrikkene 
påklaget vedtakene, men i brev fra Miljøverndepartementet datert 22.05.03 ble alle 
opprinnelig fattede vedtak og pålegg til fabrikkene, der i blant Egersund Sildoljefabrikk, 
opprettholdt med unntak av begrensningen for utslipp av lukt og utslippsbegrensningen for 
CO.  Straks klagebehandlingen til Miljøverndepartementet er gjennomført og avsluttet er 
tillatelsen til Egersund Sildolje, med de justerte nye utslippsbegrensninger, å betrakte som 
gjeldende.  I ettertid har oppfølgingsansvaret for Egersund Sildolje blitt delegert til 
Fylkesmannen i Rogaland.  Kvaliteten på de innrapporterte utslippstall er knyttet til måle-
programmet som pr. dato ikke foreligger. 
 
 

6. Anmerkninger 

Følgende anmerkning ble gitt under revisjonen: 
 
Anmerkning 1 
 
Virksomhetens egenrapportering har enkelte mangler og kvaliteten på de rapporterte 
utslippsdataene til luft og vann kan bedres. 
 
Kommentarer: 
1.  I tabell ”1.3 Utslipp til luft” i egenrapporteringen for 2005 har tallene for utslipps- 
     komponentene CO, støv og NOx i kolonnene for registrert tallverdi i middel og høyest  
     registrert tallverdi blitt byttet om. 
 
2.  Virksomheten har to kilder for utslipp av suspendert organisk stoff (STS) til vann. 
     a) overløp fra fettfelle i renseanlegg for behandling spill på gulver i prosessanlegg og på  
     kai, samt avrenning fra rengjøring og spyling av prosessutstyret i produksjonslokalet 
     b) utslipp fra samlekum for kondensat fra inndamping, damptørking og varmlufttørking og  
     forurenset sjøvann fra gassvasketårn for rensing av avtrekk fra varmlufttørking og vaske- 
     tårn for rensing av luft fra fabrikkventilasjon. 
 
     Utslippene fra kildene blir samlet og ledet til sjø i felles dykket avløpsledning.  Mengde  
     STS til sjø fra kilde b) blir korrigert for innholdet av STS i inngående sjøvann.  Forholdet  
     mellom mengde avløpsvann fra samlekum og overløp fra fettfelle i renseanlegg er av  
     størrelsesorden 200/1.  For å kunne rapportere et mest mulig korrekt årlig utslipp til sjø av  
     STS er det av avgjørende betydning at vannmengdene fra fettfella i renseanlegget og  
     samlekum er representative for de faktiske forhold.  Den midlere avløpsmengden fra  
     samlekum har ifølge virksomheten basis i eldre målinger og driftsanalyser, mens den  
     midlere vannmengden fra overløpet i fettfella i renseanlegget har basis i tidligere  
     eksperimentelle forsøk med registrering av nivåendringer i kjent fødetank over en  
     representativ driftsperiode og beregning av hydraulisk belastning.  Det eksisterer imidlertid  
     ingen dokumentasjon som viser at slike undersøkelser og vurderinger har blitt  
     gjennomført.  Virksomheten bør foreta en ny kartlegging av avløpsmengdene med tanke  
     på å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen, alternativt vurdere muligheten for  
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     installering av automatiske vannmengdemålere for fremskaffelse av mer pålitelige avløps- 
     mengder. 
 
3.  Rutinen for prøvetaking av avløpsvann (dokument nr. 7.2 i internkontrollsystemet)  
     mangler angivelse av hvordan det midlere årsutslippet av STS til vann beregnes og  
     hva som er hensikten med blindprøven. 
 
4.  Virksomheten har ikke utarbeidet noen dokumentasjon som beskriver hvordan utslippene  
     av de konsesjonsbelagte og rapporteringspliktige komponentene til luft følges opp. 
 
5.  Av oversendelsesbrevet (datert 19.03.01) som fulgte med utslippstillatelsen under  
     ”Begrunnelse for avgjørelsen” fremgår det at virksomheten har relativt betydelige utslipp  
     til vann av organisk stoff (oppløst organisk stoff) og nitrogenholdige forbindelser.  Oppløst 
     organisk materiale måles som KOF (kjemisk oksygenforbrukende materiale) og nitrogen- 
     forbindelser som tot.N (totalt nitrogen).  Ifølge vedlegg 1 i veiledningen ”Bedriftenes  
     egenrapportering til forurensningsmyndighetene” (TA-1929/2004) er begge disse  
     komponentene rapporteringspliktige og skal rapporteres til miljøvernmyndighetene  
     uavhengig om det er stilt krav til disse komponentene i utslippstillatelsen eller ikke.  Siden  
     det i begrunnelsen til utslippstillatelsens poengteres at utslippet av oppløst organisk  
     materiale og nitrogenforbindelser til vann er betydelige, forventer miljøvernmyndighetene  
     at virksomheten kan redegjøre for komponentenes årlige utslipp. 
 
6.  I utslippstillatelsen er det satt konsentrasjonsbegrensninger på utslippet av NOx, CO og  
     støv til luft.  Det årlige utslippet av NOx har blitt beregnet og angitt i egenrapporteringen  
     for 2005.  Beregningen har basis i olje- og gassforbruk og standardiserte utslippsfaktorer.   
     De midlere og maksimalt registrerte konsentrasjonene av CO og støv har i likhet  
     med midlere og maksimal konsentrasjon av NOx også blitt angitt i egenkontrollrapporten  
     (jf. tabell ”1.3 Utslipp til luft”).  De tilhørende årlige utslipp av CO og støv har imidlertid  
     ikke blitt angitt (jf. tabell ”3.3.1 Årlig utslipp til luft”).  Det er innlysende at få måle- 
     resultater kan gi svært usikre utslippstall for CO og støv på årsbasis.  Miljøvern- 
     myndighetene mener likevel at det går an å komme frem til fornuftige årlige utslippsnivå  
     dersom en sammenholder måleresultatene med driftssituasjonen da målingene ble  
     gjennomført og total årlig driftstid. 


