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SIM Tankrenovasjon AS - Kontrollrapport

Rapportnr.: 2009.002.I.MVARO
Type kontroll: Verifikasjon

Informasjon om virksomheten:
Navn:
SIM Tankrenovasjon AS

Organisasjonsnr. (bedrift):
985 714 967

Postadresse: 
Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden

Besøksadresse: 
Frakkagjerdveien 206

Utslippstillatelse: 
06.10.2000

Bransjenr. (NACE-kode):
90.010 Oppsamling og behandling av avløpsvann

Risikoklasse:
2

Kommune/kommunenr.:
Karmøy/1149

Kontrolldato:
23.01.2009

Tidspunkt for forrige kontroll:
24.03.2004

Tilstede under kontrollen:
Fra virksomheten:
Bent Johan Jacobsen (daglig leder)
Jan Rolf Bekkevold (formann farlig avfall)
Vidar Høyvangli (HMS&K leder),  

SIM Næring AS

Fra fylkesmannen:
Margareta Skog og Kristin Espeseth

Rapportens innhold
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hoved-
tema for kontrollen var:

- Risikovurderinger, beredskap og avviksbehandling. 
- Rutiner for mottak, mellomlagring og videreforsendelse av farlig avfall.
- Utslippskontroll.

Resultater fra kontrollen
Fylkesmannen avdekket to (2) avvik under kontrollen. Disse er:

1. Bedriften overholder ikke fristen for å oversende Norsas gjenpart av utfylte deklara-
sjonsskjema.

2. Bedriften overholder ikke utslippsgrensen 20 mg/l for olje i avløpsvann, og kan ikke 
dokumentere utslipp av andre komponenter enn olje. 

3. Bedriftens system for internkontroll er mangelfull.

Fylkesmannen i Rogaland
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler. Margareta Skog Arkivnr.: 461.3
Telefon:  51 56 89 32 Saksnr.:  2009/432
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Vi har etter denne kontrollen ikke gitt noen anmerkninger.  

Avvikene er beskrevet på sidene 4 - 5.

Oppfølging etter kontrollen
Fylkesmannen pålegger bedriften innen 1. mai 2009 å bekrefte skriftlig at forholdene er brakt 
i orden og å redegjøre for de tiltak som er gjennomført for å rette avvikene. Dersom 
virksomheten ikke klarer å rette opp avvikene innen denne fristen, skal den redegjøre for år-
saken og oversende oss en tidsfestet handlingsplan for retting av disse. Denne planen skal 
oversendes oss innen samme frist (01.05.2009).

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket 
kan påklages innen tre (3) dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En 
eventuell klage bør begrunnes og skal sendes til fylkesmannen.

Dersom fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen gitt frist kan 
vi med hjemmel i forurensningslovens § 73 fatte vedtak om tvangsmulkt.

Rapport godkjent (dato):  

Marit Sundsvik Bendixen  Margareta Skog
fung. fylkesmiljøvernsjef   senioringeniør

 



Side 3

Bakgrunn
Fylkesmannen vil i løpet av vinteren 2008/09, som en kontrollaksjon, gjennomføre rutine-
kontroller ved private mottak og mellomlager for farlig avfall i Rogaland. Alle de som kon-
trolleres har utslippstillatelse etter forurensningsloven, og skal derfor jevnlig kontrolleres av 
Fylkesmannen. Kontrollfrekvensen avhenger av hvilken risikoklasse det enkelte anlegg er 
plassert i.  

Målsettingen med aksjonen er å verifisere at vilkårene i gjeldende tillatelser for respektive 
anlegg, og kapittel 11 i avfallsforskriften overholdes. Fylkesmannen har fokus på bedriftenes 
risikovurderinger, og rutiner for mottak, mellomlagring og videreforsendelse av farlig avfall. 
Videre avvikshåndtering, utslippskontroll og beredskap.

Kontrollen av SIM Tankrenovasjon AS (ST), 23. januar 2009, ble gjennomført som et ledd i 
gjennomføringen av denne regionale aksjonen.  

Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivare-
takelse av ytre miljø overholdes. Rapportene omhandler eventuelle avvik og anmerkninger 
som er konstatert under kontrollen og som ligger innenfor fylkesmannens forvaltningsområde. 
Rapportene gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftenes miljøarbeid eller 
miljøstatus. 

Definisjoner
Avvik defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikker-
hetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet 
i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke 
for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Regelverk
De viktigste HMS-kravene for den bransje virksomheten tilhører er sammenstilt og ligger 
tilgjengelig på internett, www.regelhjelp.no.

Hjemlene for de avvik som gis etter denne kontrollen ligger i følgende regelverk:
• Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med se-

nere endringer.
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern-

kontrollforskriften), av 06.12.1996, med senere endringer.
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004. 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 01.06.2004, 

med senere endringer.
• Tillatelse til mottak og mellomlagring av spesialavfall, gitt til SIM Tankrenovasjon

AS i brev av 06.10.2000 fra Fylkesmannen i Rogaland. 
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Resultater fra kontrollen
Avvik 1:  
Bedriften overholder ikke fristen for å oversende Norsas gjenpart av utfylte deklara-
sjonsskjema. 

Avvik fra:
Avfallsforskriften, §11-13, 2. ledd
Internkontrollforskriften, §5, 2. ledd, punkt 7
Tillatelsen, vilkår 4.1

Kommentarer:
ST opplyser at en er klar over avfallsforskriftens krav om at (den røde) gjenparten av deklara-
sjonsskjemaene skal videresendes senest innen 15. måneden etter at det farlige avfallet er 
mottatt. Likevel venter ST til den har samlet opp en (sitat) ”passe tjukk haug” før skjemaene
videresendes til Norsas.

Avvik 2:  
Bedriften overholder ikke utslippsgrensen 20 mg/l for olje i avløpsvann, og kan ikke 
dokumentere utslipp av andre komponenter enn olje. 

Avvik fra:
Tillatelsen, vilkår 2.3 
Internkontrollforskriften, §5, 2. ledd, punkt 6, 7 og 8

Kommentarer:
Avløpsvann som slippes ut fra anlegget til ST kan inneholde maksimalt 20 mg olje pr. liter 
vann, analysert etter NS9803, jf. vilkår 2.3 i tillatelsen. ST overholder ikke denne grensen for 
olje-i-vann. 

Fra bedriftens egenrapporter er følgende opplysninger hentet:  

Driftsår Beregnet gjennomsnitt 
av alle målinger (mg/l)

Høyeste målte 
oljekonsentrasjon 

(mg/l)

Antall prøver

2008 65 127 4

2007 66 130 4

2006 Mangler Mangler -

2005 10 110 2

2004 10 110 2

Prøvene i 2007 og 2008 er analysert etter ISO-NS-EN 9377-2, ved et laboratorium som er 
akkreditert for å gjøre slike analyser, ALS Scandinavia. Analysene i 2004 og 2005 har vi ikke 
innhentet detaljopplysninger om, og egenrapporten for 2006 kan vi ikke se å ha mottatt. 

ST bekrefter at en ikke har iverksatt noen tiltak for å rette opp i det forhold at fastsatt utslipps-
grense for olje-i-vann overskrides. 
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Vi fikk under kontrollen utdelt ”Risikokartlegging SIM Tankrenovasjon”, datert 17.01.2009. 
Her skriver bedriften (sitat):

Det blir tatt prøve av vann fra oljeutskiller etter pålegg frå fylkesmann, også noe 
oftere enn kravet tilsier.  

Det forholdet at gitt utslippsgrense ikke overholdes problematiseres ikke i dette dokumentet. 
Det er for Fylkesmannen uklart hvilken informasjon ST bygger på når den (indirekte) hevder 
at 4 årlige prøver av avløpsvannet er oftere enn kravet tilsier. 

ST mangler et måleprogram som sikrer at representative prøver at utslippsvannet tas jevnlig,
og at grensen for olje-i-vann i prøvene ikke overstiger 20 mg/l (eller den til enhver tid 
fastsatte grensen i tillatelsen). Implisitt betyr dette at dersom utslippsgrensen overskrides så 
må tiltak iverksettes, og nye prøver tas for å dokumentere at grensen overholdes. Først når 
bedriften kan dokumentere at en stabilt ligger under fastsatt grense, kan det forsvares at kun et 
fåtall og verifiserende prøver tas ut for analyse.  

Foruten olje-i-vann må ST ha nok kunnskap om hvilke andre forurensninger som følger det 
avløpsvannet som går som påslipp til kommunalt nett. I etterkant av kontrollen har vi mottatt 
følgende e-post 26.01.2009 fra HMS&K-leder i ST (og SIM Næring (SN)), der det står:   

Vi iverksetter tiltak rundt dette uavhengig av deres rapport, og vil se
på følgende:
- Prøvetakningsrutiner
- Måleprogram, med hyppigere frekvens og mer detaljert analysespekter

(med prioriterte tungmetaller, PAH og enkelte halogenerte forbindel-
ser).

- Hyppighet og rutiner for kontroll og tømming/rengjøring av olje-
avskiller.

Fylkesmannen ser positivt på de utbedringer som skisseres i e-posten nevnt ovenfor, inkl. 
forslag til måleprogram. Avviket er imidlertid gitt med bakgrunn i status ved anlegget på 
kontrolltidspunktet.

ST mottar oljeholdig vann der vannfasen, etter å ha passert bedriftens system for utskilling av 
olje fra vannet, dreneres til kommunalt nett. Vanninnholdet i avfallet er til dels meget høy. I 
praksis dreneres minst 3 fjerdedeler av total mengde mottatt farlig avfall til kommunalt nett. 
Bedriften trenger derfor et system for å måle/registrere denne vannmengden. Dette er også en 
forutsetning for at bedriften skal klare å beregne og innrapportere årlige utslipp av olje og 
andre forurensninger, jf. Tabell 3.2.1 i tilsendte skjema for årsrapportering.     

Avvik 3:
Bedriftens system for internkontroll er mangelfull.

Avvik fra:
Internkontrollforskriften, §5, 2. ledd, 6, 7 og 8
Tillatelsen, vilkår 4.1 

Kommentarer:
Bedriften har ikke etablert et system for internkontroll som sikrer at avvik av den typen som 
beskrevet ovenfor oppstår. 
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Andre forhold (kommentarer/utdypninger)

• SIM Næring AS (SN) kjøpte ST 01.06.2007, og står som 100 % eier av dette sel-
skapet. ST og SN er to selvstendige aksjeselskap. Selskapene samarbeider nært om 
farlig avfall. Begge har innsamlingstillatelse for farlig avfall fra SFT. 
Farlig avfall av typen oljeholdig vann, sloppvann, etc. som SN mottar videresendes til 
ST, og stykkgods som ST mottar videresendes til SN. Dette betyr at alt stykkgods fra 
både ST og SN sendes samlet til lovlig mottaker fra SN, og motsatt gjelder for 
oljeholdige væsker. Dette er bakgrunnen for at det i ST sin avfallsstatistikk over mot-
tatt og viderelevert mengde farlig avfall, kan se ut som om for eksempel mottatte olje-
filter forsvinner, dvs. de mottas uten å videreleveres. Tilsvarende gjelder for olje-
holdige væsker, men der er det uansett ikke lett å spore eventuelle svinn. Dette fordi til 
dels mye vann i mottatt farlig avfall (oljeholdige væsker) dreneres til kommunalt nett. 
For å følge avfallsstrømmene inn og ut av ST og SN, er det følgelig helt nødvendig å 
se ST og SN under ett.  

ST (og SN) benytter Reknes sitt dataverktøy Norbit til journalføring, avfallsstatis-
tikker, mv.  

• ST har behov for full gjennomgang av sitt system for internkontroll, jf. Avvik 3. SN er 
både ISO 9001 og ISO-14001 sertifisert. Det ble under kontrollen opplyst at HMS&K-
leder i SN vil være sentral i dette arbeidet. Fylkesmannen forventer nå at overføring av 
kompetanse fra SN til ST blir prioritert slik at ST snarest kan få på plass et tilfreds-
stillende system for internkontroll.  

• ST deklarerer ikke oljen som fanges opp i bedriftens egne oljeutskillere. Begrunnel-
sen er at alt oljeholdig vann som mottas av ST deklareres, og hvis olje fra ST sine 
oljeutskillere skal deklareres blir den samme oljen deklarert to ganger. 
Fylkesmannen registrerer at det i Rogaland er ulik praksis når det gjelder deklarering 
av olje fra oljeutskillerne ved anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. 

• Metoder for måling av olje-i-vann: NS 9803 forutsatte bruk av KFK, og NS 4752 
tetraklormetan.  Målemetode NS-EN ISO 9377-2 er en god arvtaker for NS 9803, som 
ifølge gjeldende tillatelse skal benyttes ved analyse av olje-i-vann. 

• Når slam fra sandfang og sandfilter før oljeutskiller fjernes blir avfallet i dag oftest 
levert som ordinært næringsavfall og deponert på kommunal fyllplass (Toraneset eller 
Årabrot). Det opplyses at dersom oljeinnholdet er over 2 %, så sendes det som farlig 
avfall til Brevik. Når oljeinnholdet i sand, mv. nærmer seg 2 %, så er det så tydelig 
forurenset av olje at analyser er unødvendig for å vite at avfallet uansett må leveres 
som farlig avfall, hevder bedriften.  


