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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Stavanger Slop
Kontrollnummer: 2016.070.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Thorvald Staaf

Andre deltagere fra virksomheten: 

Julie Jonassen

Fra Miljødirektoratet:

Magdalena Kwarta

Andre deltagere fra Miljødirektoratet: 

Ingrid Håøy Nygård

Leni Lødøen Grebstad

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stavanger Slop den 18. mai 2016. 

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker 

etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen. 

Avvik:

 Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

 Virksomhetens internkontroll har mangler med hensyn på ytre miljø

 Usikkerhetsbidragene og prøvetakingsfrekvens er ikke dokumentert i måleprogrammet 

Anmerkninger:

 Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. 

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

3. juni 2016 Magdalena Kwarta Einar Knutsen

dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

 Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: STAVANGER SLOP AS

Organisasjonsnr.: 982717051 Eies av: 982523125

Bransjenr. (NACE-kode): 38.220 - Behandling og disponering av farlig avfall

Kontrollert enhet

Navn:  Stavanger Slop Anleggsnr.:  1103.0094.01

Kommune: Randaberg Fylke: Rogaland

Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling Risikoklasse: 3 

Tillatelse gitt: 22. juli 2002 Sist endret: 17. desember 2015

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av

forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte 

industritilsyn for i år, og inngår i Miljødirektoratets aksjon for behandlingsanlegg for farlig avfall. 

Inspeksjonstema

 Styringssystem

 Prosess og renseutstyr

 Utslipp til vann

 Avfall

 Måleprogram   

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 

men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 

virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt 

opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Stavanger Slop plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at 

Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Stavanger Slop innen 15. august 2016 sende en 

skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. 
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Magdalena 

Kwarta.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse 
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Stavanger Slop er 

i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 500,- i gebyr for den 

gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes. 

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til 

statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 

www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova). 

6. Avvik 
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra: 

Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Stavanger Slop, 17. desember 2015, punkt 3.4 og 

13.4; forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), §§ 11-5 og 11-8.

Kommentarer:
Det stilles krav gjennom avfallsforskriften om at farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som
oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare
for forurensning.

Leveringsplikt

Farlig avfall skal ikke lagres i mer enn 12 måneder. Virksomheten har en dedikert tank med utskilt 

olje som mellomlagres i påvente av levering til godkjent mottak. Under tilsynet ble det informert 

om at oljen i denne tanken var lagret i 13 måneder. Virksomheten opplyste om at de hadde planlagt 

å levere oljefraksjonen til godkjent mottak i løpet av sommeren. 

Journalføring 

Det stilles krav i virksomhetens tillatelse om at det skal føres journal for farlig avfallsvirksomheten 

hvor alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring, behandling og viderelevering av farlig avfall 

ivaretas. Journalen skal være lett tilgjengelig ved inspeksjonen og skal oppbevares i minst 3 år. 

Virksomheten kunne ikke fremvise en journal som beskrevet i kravene. 

Merking

Lageret for farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som er lagret. Det skal også 

fremgå på et kart hvor forskjellige typer farlig avfall/avfall er lagret. Virksomhetens tanker var 
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merket med tall, men manglet beskrivelse av innhold. Virksomheter har et oversiktskart av 

tankparken. Det fremgår ikke av kartet hvor forskjellige typer avfall er lagret. 

Avvik 2

Virksomhetens internkontroll har mangler med hensyn på ytre miljø

Avvik fra: 

forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 

5 punkt. 7.

Kommentarer:

Det stilles krav gjennom internkontrollforskriften om at virksomheten skal iverksette og 

dokumentere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i 

medhold av helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

Vedlikeholdsplan for utslippsrelatert utstyr

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå for å unngå utilsiktet utslipp skal 

virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 

System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. Virksomheten hadde et 

excel-ark hvor de større delene av tankanlegget var beskrevet. Under kontrollen ble det opplyst om 

daglige vedlikeholdsrunder på tankanlegget hvor også mindre deler av utslippsrelatert utstyr ble 

sjekket. Beskrivelse av disse med frekvens var ikke dokumentert i vedlikeholdsplanen. Det finnes 

heller ikke dokumentasjon på at vedlikeholdsrundene er tatt. Nærmere beskrivelse av hvilke utstyr 

som er underlagt krav om forebyggende vedlikehold med tilhørende dokumentasjon kan finnes i 

Miljødirektoratet sin Veiledning til Tankforskriften (M-536 | 2016). Krav om dokumentert 

vedlikeholdsplan og dokumentasjon på vedlikeholdsrunder omfatter også oljeutskiller. 

Avvikshåndtering 

Virksomheten har et system for innrapportering av avvik, men mangler sporbarhet til lukking av 

avvik, og til tiltakene som er gjort. Det er registrert i avvikssystemet et akuttutslipp av 7 m3 

oljeholdig vann. Det har ikke blitt foretatt en skriftlig vurdering av alvorlighetsgraden av dette 

utslippet, og om det kan ha medført et ulovlig utslipp. Virksomheten har heller ikke vurdert 

kriterier for når en slik akutt hendelse skal rapporteres til Miljødirektoratet. 

Avvik 3

Usikkerhetsbidragene og prøvetakingsfrekvens er ikke dokumentert i måleprogrammet 

Avvik fra: 

Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Stavanger Slop, 17. desember 2015, punkt 13.2 

og 13.3;

Kommentarer:

Når virksomheten utarbeider måleprogrammet, skal usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i 

målingene vurderes. 

Virksomheten skal velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver.
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Virksomheten opplyser om at renset vann går sammen med regnvann i en kontinuerlig strøm til IVAR 

(interkommunal avløpsrenseanlegg på Mekjar). Volumstrømmåleren driftes av Randaberg kommune. 

Måleren er per i dag ikke fungerende for de volumstrømmene som går inn i kommunalt avløpsnett. 

Virksomheten har ikke gjennomført beregninger eller estimert regnmengden som renner sammen 

med utslippsstrømmen til IVAR. 

Virksomheten har gjort en vurdering av prøvetakingsfrekvens, men den er ikke dokumentert i 

måleprogrammet. 

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold
Virksomheten plikter å ha best mulig drift av egne renseinstallasjoner. Dette omfatter blant annet 

at det benyttes optimale driftsbetingelser. Virksomheten måler vannmengde og konsentrasjon på to 

ulike steder i renseprosessen. Vannmengden måles ved utløp fra bioreaktoren, mens konsentrasjon 

av regulerte stoffer måles etter oljeutskiller. Regnvannet renner gjennom oljeutskilleren, noe som 

bidrar til fortynning av rensevannet som kommer ut fra bioreaktoren. Mengden regnvann varierer 

med årstiden, og gir ulik fortynning av rensevannet. Som beskrevet tidligere i rapporten måles ikke 

mengde regnvann som blandes sammen med rensevannet. Det er vanskelig å si om målingene av 

konsentrasjon av regulerte stoffer etter oljeutskiller er representative for de faktiske mengdene 

etter bioreaktoren, og hvorvidt dette kan påvirke optimal vannrensing i bioreaktoren.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften)

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:


