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INSPEKSJONSRAPPORT

CIRCLE K NORGE AS Oslo, 20. juni 2016
Bynesveien 42
7018 Trondheim

Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
Bjørn Sand, Terminalleder Fagervik 2013/710

Saksbehandler:
Poul Byskov

  

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Circle K, Fagervika 

Tankanlegg, Trondheim
Kontrollnummer: 2016.222.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Bjørn Sand, Teminalleder Fagervik

Andre deltagere fra virksomheten: 

Ketil Delbekk HSSE Europe

Anne M. Støver HSSE Europe

Fra Miljødirektoratet:

Poul Byskov

Andre deltagere fra Miljødirektoratet: 

Leni Grebstad, Tilsynsavdelingen

Monica Ekli, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Circle K, Fagervika Tankanlegg, 

Trondheim (Circle K Fagervika) den 1. juni 2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får 

tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen. 

Avvik:

 Tankoversikten er ikke oppdatert og det mangler merking flere steder

 Miljørisikoanalysen har flere mangler

 Rutiner for drift og overvåking har noen mangler

 Rutiner for forebyggende vedlikehold har noen mangler

Anmerkninger:

 Et oppsamlingsbasseng er uten stengeventil 

 Lagringstanker plassert i fjellhaller som ikke er tette barrierer

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. 
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Circle K Fagervika må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. oktober 2016 som dokumenterer at 

avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. juni 2016 Poul Byskov Einar Knutsen

dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved miljøvernavdelingen

 Trondheim kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: CIRCLE K NORGE AS

Organisasjonsnr.: 974292408 Eies av: 914766451

Bransjenr. (NACE-kode): 46.710 - Engroshandel med drivstoff og brensel

Kontrollert enhet

Navn:  Circle K, Fagervika Tankanlegg, Trondheim Anleggsnr.:  1601.0297.01

Kommune: Trondheim Fylke: Sør-Trøndelag

Anleggsaktivitet: Tanklagring Risikoklasse: 3 

Tillatelse gitt: Tankforskrift av 01.01.2014 Sist endret:  

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 

av forurensningsloven og forurensningsforskriften kap. 18 overholdes.  Inspeksjonen inngår i 

Miljødirektoratets aksjon for Tanklagring 2016.

Inspeksjonstema

 Tanklagring

 Barrierer

 Miljørisikovurdering

 Rutiner for drift og overvåking

 Forebyggende vedlikehold

  

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 

men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 

virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt 

opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Circle K Fagervika plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at 

Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Circle K Fagervika innen 1. oktober 2016 sende en 

skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. 

Vi ber også om at virksomheten, innen samme tid, sender inn en kort redegjørelse for hvordan våre 

anmerkninger er vurdert, eventuelt hvordan de vil bli fulgt opp. 

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Poul 

Byskov.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73)

dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. oktober 2016. 

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3

uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 30 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet uten tillatelse 
Miljødirektoratet varslet under inspeksjonen at Circle K Fagervika vil bli ilagt et gebyr på 

kr. 12.100,- for inspeksjonen jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. 

Faktura ettersendes. 

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til 

statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne 

rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes 

til Miljødirektoratet.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 

www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova). 
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7. Avvik 
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Tankoversikten er ikke oppdatert og det mangler merking flere steder

Avvik fra: 

Forurensningsforskriften Kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall

§ 18-6 pkt. g og h

Kommentarer:

1. Tankoversikten er ikke oppdatert

Virksomheten fremviste en tegning datert 21.11.2014 over hele anlegget og med inntegning av de 

største tanker. Tegningen inneholder en tabell med oversikt over tankstørrelse og produktinnhold.

Oversikten er ikke komplett/oppdatert og tanker med additiver fremgår ikke av tabellen. 

Virksomheten kunne på inspeksjonsdagen ikke fremlegge en oppdatert oversikt (tabell eller 

liknende) over alle tanker på anlegget større enn 2 m3 og med angivelse av produktinnhold. 

2. Ved befaring på anlegget ble det registrert manglende merking flere steder

- En additiv tank ved Tankbil-rack er ikke merket med tanknummer. 

- Fleksible slanger på Tankbil-rack er ikke merket med produktnavn 

- Losseledninger på kai er merket med tanknummer og interne forkortelser, men de er ikke 

  merket med produktnavn. 

De fleste tanker mangler skilt som angir produktinnhold på tanken.

Avvik 2

Miljørisikoanalysen har flere mangler

Avvik fra: 

Forurensningsforskriften Kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall § 18-4

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6

Kommentarer:

Dette gjelder tre forhold:

1. Det er ikke utarbeidet en skriftlig rutine for gjennomføring av miljørisikoanalysen

Virksomhetens har utarbeidet en risikoanalyse for Liv/Helse, Miljø og Eiendom som er utarbeidet 

03.05.2013 og vurdert/gjennomgått på nytt den 20.05.2015. Risikoanalysen er gjennomført i 

samarbeid med konsulentfirmaet Midroc.

a. Prosessen med utarbeiding av analysen er ikke beskrevet mhp. ansvar og personell, 

konsulentens rolle og oppgaver, modell for analysen (med angivelse av graderinger av sannsynlighet 

og konsekvens samt akseptkriterier for risiko), hvilke områder og aktiviteter som skal risikovurderes, 
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prosessen med definering av uønskede hendelser, presentasjon av resultater, tidsintervall for 

oppdatering av analysen oa. 

(Noen av disse punkter, men ikke alle, er omtalt ulike steder inne i selve risikoanalysen) 

b. Risikohåndteringen er ikke beskrevet: Hvordan resultater fra analysen skal følges opp. 

Behandling av rapporten i ledelsen, hvem som fatter vedtak, hvilke risikoreduserende tiltak som 

skal gjøres, ansvar for gjennomføring, tidsfrister osv. 

c. Annen bruk av resultatene er ikke beskrevet: F.eks. hvordan resultater fra analysen 

skal brukes til å oppdatere vedlikeholdsplaner og beredskapsplaner med tilhørende 

øvelsesopplegg.

2. Risikoanalysen har ikke behandlet noen temaer

I risikoanalysen datert 03.05.2013 er terminalen inndelt i en rekke områder hvor det er definert 

ulike former for større utslippsscenarier. 

Risikoanalysen mangler behandling av noen forhold vedrørende ytre miljø som ikke er spesifikk 

knyttet til ett område, og som gjelder aktiviteter som foregår flere steder på terminalen.

Eksempler på temaer som ikke er behandlet i risikoanalysen: 

- transportuhell inne på terminalområdet 

- risiko ved vanndrenering fra bunnen av tanker 

- risiko i forbindelse med drenering av regnvann fra oppsamlingsbassenger 

- risiko knyttet til bruk av innleide firmaer inne på terminalområdet 

3. Risikohåndteringen av noen scenarier er ikke fulgt godt nok opp 

I risikoanalysen datert 03.05.2013 er resultater presentert i figur 8 (Helse), 9 (Miljø) og 10 

(Eiendom), og bedriftens oppfølging av forhold i rødt område fremgår av kapittel 7.3 Forslag til 

risikoreduserende tiltak.

Noen scenarier er ikke fulgt godt nok opp:

- Ett scenarium i rødt område [Figur 9, Uønsket Hendelse 6.4 Rørledning pumper og oljeutskiller, 

  stor lekkasje] har ikke blitt overført til Tabell 7. Dette scenariet har ikke blitt 

  behandlet mht. risikoreduserende tiltak. 

- De 4 scenarier i gult område [Figur 9, Uønskede Hendelser nr. 3.5, 4.5, 6.5, 8.5] er også 

  scenarier som på grunn av stor konsekvens skal behandles for risikoreduserende tiltak,   

  jevnfør Tanklagringsforskrift § 18-5. Ingen av disse er overført til tabell 7. Disse scenarier har 

  ikke blitt behandlet mht. risikoreduserende tiltak.

Scenaribeskrivelsene i miljørisikoanalysen foreligger i en egen rapport. Vår kommentar til denne 

er at punktet Årsak i hvert scenarium er beskrevet meget kort. Dette kunne med fordel vært 

beskrevet nærmere for å få en forståelse av hvor den bakenforliggende årsaken ligger og for å 

finne frem til de riktige risikoreduserende tiltakene. 

Se også forbindelse til Avsnitt 9.1 Andre forhold vedrørende et stort ulovlig utslipp i 2015. 

Dette scenariet er ikke forutsett eller behandlet i miljørisikoanalysen. 
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Avvik 3

Rutiner for drift og overvåking har noen mangler

Avvik fra: 

Forurensningsforskriften Kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier § 18-6 pkt. e

Kommentarer:

Virksomheten fremviste en omfattende "Terminalhåndbok" som er felles for alle selskapets 

terminaler i Norge. Boken er i stor grad er styrende for hvordan terminalene skal drives.

Terminalhåndboken gir føringer for bl.a. hvordan anlegget skal driftes, overvåking, 

inspeksjonssystem, vedlikeholdsplanlegging, risikovurderinger, beredskap mm. 

Terminalhåndboken er ikke en arbeidsmanual som er tilpasset til bruk ute på den enkelte terminal. 

Til det trengs det noe mer praktisk f.eks. i form av skriftlige rutiner / prosedyrer for viktige 

arbeidsoppgaver, og hvor det er definert ansvar for og beskrevet hvilke ting som skal utføres. Her 

mangler det noen lokale rutiner for Fagervika Terminal.

Det foreligger f.eks. ikke skriftlige rutiner for: 

1. Drenering av vann fra bunnen av alle relevante tanker (for tank 9 og 11 finnes en instruks)

2. Drenering av regnvann fra oppsamlingsbassenger

3. Ettersyn av oljeutskiller

    - Periodisk kontroll av oljeutskiller

    - Prøvetaking og analyse av utgående renset vann, kontroll med overholdelse av   

      grenseverdi for olje.

    - Tømming av oljeutskiller

Avvik 4
Rutiner for forebyggende vedlikehold har noen mangler

Avvik fra: 

Forurensningsforskriften Kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier § 18-6 pkt. d

Kommentarer:

Vedlikehold av anlegget er definert i "Terminalhåndboken" som vi ble forevist, og der vi fikk kopi av: 

Terminal Vedlikehold Bilag A – Tilstandskontroll og vedlikehold av rørledninger. 

Virksomheten har for ca. 1 år siden innført et nytt databasert vedlikeholdssystem, JDE. 

Dette systemet kan sammenlignes med et SAP-system, der hvert vedlikeholdsobjekt er lagt inn med 

taggnummer og gitt et tidsintervall for forbyggende kontroll/ettersyn eller et definert vedlikehold. 

I alt ca. 1500 vedlikeholdsobjekter er lagt inn i systemet.

Virksomheten har ikke en egen vedlikeholdsavdeling og alt vedlikehold utføres av eksterne firmaer, 

herunder inspeksjon og kontroll av tanker og rør mhp skanning og måling av veggtykkelse. Bedriften 



Inspeksjonsrapport 2016.222.I.miljodir Side 8 av 10

Versjon 2015.09.29

opplyste at disse firmaer er sertifisert for de pågjeldende inspeksjoner.

Bedriften har valgt å følge API-standarden for kontroll og vedlikehold av tanker og rørledninger. 

Denne angir at kontroll både av tanker og rør med karbonstål skal gjøres minimum hvert 12. år.

For andre materialer (f.eks. syrefast stål) er det definer andre tidsintervaller.

API-standarden angir også akseptkriterier for hva som kan tillates av svekkelse i godstykkelse på 

tanker og rørledninger, og som er bestemmende for iverksetting av tiltak.

Vi har fire funn vedrørende vedlikehold på Fagervika Terminal:

a. Inspeksjon/vedlikehold av tanker 

Bedriften opplyste at alle tanker er lagt inn i JDE med eget taggnummer. 

Overgang til nytt vedlikeholdssystem gir utfordringer mht historikk og oversikt over gjennomførte 

inspeksjoner fra tidligere år. Bedriften kunne på inspeksjonsdagen ikke fremvise en oversikt med 

dokumentasjon på gjennomførte inspeksjoner av alle tanker 12 år tilbake i tid.

Bedriften fremla dokumentasjon på kontroll av tank 19 gjennomført i april 2016. Dokumentasjon på 

kontroll av fem større tanker ble oversendt etter inspeksjonen.

b. Inspeksjon/vedlikehold av rørledninger

Virksomheten skiller mellom to typer rørledninger:

- Rør for transport av produkter

- Rør som fører vannstrømmer

Rør for transport av produkter skal inspiseres iht. API-standarden. 

Ingen rørstrekninger er lagt inn i JDE-systemet med eget taggnummer. 

Bedriften kunne på inspeksjonsdagen ikke fremlegge en oversikt med dokumentasjon på 

gjennomførte inspeksjoner av rørledninger for transport av produkter 12 år tilbake i tid.

c. Kontroll med instrumenter og utstyr 

Bedriften har en rekke tekniske barrierer med bl.a. alarmer for høyt nivå i tanker og overfyllings-

vern på de 8 største tanker. Bedriften opplyste at funksjonskontroll av disse er lagt inn i JDE.

Det er også installert et lekkasjesystem med alarm som utløses ved væskebevegelse (endring i 

høydemåling) i tanker der alle prosessventiler er stengt. 

Periodisk funksjonskontroll av dette lekkasjesystemet er ikke lagt inn i JDE.

d. Oppsamlingsbassenger rundt tanker 

Disse er ikke lagt inn i med taggnummer i vedlikeholdssystemet JDE.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:
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Anmerkning 1

Et oppsamlingsbasseng er uten stengeventil

Kommentarer:

Ved tankbil-rack står det flere additivtanker i et oppsamlingsbasseng i betong. Bassenget har et 

utløp for regnvann, men det er ikke installert en stengeventil i utløpet. Bedriften har etablert en 

barriere, men den fungerer ikke etter hensikten. 

Dette basseng vil ikke oppfylle kravet til oppsamlingsarrangement som trer i kraft for eksisterende 

tanker pr. 01.01.2019

Anmerkning 2

Lagringstanker plassert i fjellhaller som ikke er tette barrierer

Kommentarer:

Virksomheten har flere lagertanker plassert inne i to fjellhaller. Det er installert solide ståldører 

i begge hallene, men hallene er ikke tette og flere steder er det er store åpninger pga. 

gjennomføring av rørledninger i veggene.

Tankene er plassert i naturlige fysiske barrierer, men disse er ikke er tette. 

Fjellhallene vil derfor ikke oppfylle de kravene til oppsamlingsarrangement som trer i kraft for 

eksisterende tanker pr. 01.01.2019

9. Andre forhold

9.1 Parafinutslipp fra lagertank i forbindelse med en vanndrening i 2015.

Virksomheten hadde i januar 2015 et ulovlig utslipp av 15.000 liter flybensin der noe gikk ut til sjø 

og noe gikk i grunnen. Hendelsen skjedde i forbindelse en drening av vann fra bunnen av tank 11 en 

fredag ettermiddag og utslippsforløpet gikk videre utover lørdagen. 

Dreneringen foretas manuelt via en fjærbelastet, selvlukkende kran på dreneringsledningen. 

I tillegg er det montert en manuell betjent ventil på ledningen nær tankveggen. Utslippet skjedde

som følge av at denne ventilen ikke ble stengt etter avsluttet vanndrenering og fordi den 

selvlukkende kran sviktet pga. feil utført vedlikeholdsarbeid. 

Risikoanalysen hadde ikke fanget opp og behandlet dette som en mulig uønsket hendelse.

Virksomheten har avviksbehandlet hendelsen, lukket avviket og flere tiltak er gjennomført:

- Den  tekniske løsning på dreneringen er ombygd til et lukket system og med et lufterør som  

er ført opp over tanktoppen. Denne løsning er installert i alle tanker som dreneres for vann.

- Et nytt lekkasje-overvåkingssystem er innført på alle tanker der alarm utløses ved evt. væske-

bevegelse i en  tank hvor alle prosessventiler er stengte.

Utslippet ble varslet både til Brannvesenet, Kystverket og til Miljødirektoratet.

9.2 Oppsamlingsarrangement
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Virksomheten har 8 større tanker som er i bruk og som er omfattet av Tanklagringsforskriften 

(kapittel 18 i Forurensningsforskriften). I henhold til denne vil det fra 01.01.2019 være krav om tett 

oppsamlingsarrangement rundt disse tanker. 

Per i dag er det flere tanker som ikke oppfyller det fremtidige kravet

- Tank 11 på 3600 m3 står direkte på bakken uten oppsamlingsarrangement

- Tank 14 på 500 m3 har et oppsamlingsbasseng som ikke rommer hele tankens volum

- Tank 21 på 30 m3 med additiver står direkte på bakken uten oppsamlingsarrangement 

9.3 Beredskap og øvelser

Pga. tidsnød ble dette temaet ikke kontrollert under tilsynet

10. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 18 

Tanklagringsforskriften 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften)

11. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:

Veiledning til Tankforskriften


