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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler funn som ble presentert hos Skangass AS under sluttmøtet for 
inspeksjonen 12. januar 2011. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får 
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket tre avvik under inspeksjonen. 
 Virksomheten måler ikke konsentrasjonen av hydrokarboner i utslippsvannet.
 Mengdemålingene av varmgass og lavtrykksgass til fakkelen i kildestrøm 6 og 7 har 

høyere usikkerhet enn angitt i tillatelsen.
 Virksomheten har ikke oversendt Klima- og forurensningsdirektoratet informasjon om 

målemetoder og måleutstyr for kildestrøm 3 innen fristen satt i tillatelsen.

Avvikene er nærmere beskrevet på side 3 og 4. 

Skangass AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. mars 2011 på at avvik 3 er rettet.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

14.02.2011 Rune Aasheim Anne-Elisabeth Arnulf
dato kontrollør Klima- og 

forurensningsdirektoratet
seksjonssjef
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 991655484 Eies av: 991616012

Besøksadresse: Kontinentalveien 31, 4056 Tananger Telefon: 52 97 92 00

Bransjenr. (NACE-kode): 06.200 - Utvinning av naturgass E-post: post@skangass.no

Virksomheten er: Produsent

Kontrollert anlegg         
Navn: Skangass AS, LNG-anlegg Anleggsnr: 1124.0001.03

Kommune: Sola Anleggsaktivitet: -

Fylke: Rogaland Risikoklasse: -

Tillatelse gitt: 21.12.2010 Tillatelse sist oppdatert: 21.12.2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven og klimakvoteloven overholdes. Inspeksjonen ble 
gjennomført for å følge opp virksomheten i en oppstartsfase.

Inspeksjonstema
 internkontroll
 utslippskontroll
 farlig avfall

 lagring av kjemikalier
 tillatelser
 kvotepliktige CO2-utslipp

Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig 
tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta 

ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Skangass AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at 
Klif skal kunne avslutte inspeksjonen, må Skangass AS innen 15. mars 2011 oversende en 
skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvik 3 er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e–post (postmottak@klif.no) til Klif v/ Rune 
Aasheim.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse 
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Skangass 
AS har en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven. I tillatelsen er virksomheten plassert 
i gebyrklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 14.800,- i gebyr for den gjennomførte 
inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. 
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Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til 
statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no
(jf. offentlighetsloven). 

Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Rogaland, ved miljøvernavdelingen
 Sola kommune

6. Avvik 
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomheten måler ikke konsentrasjonen av hydrokarboner i utslippsvannet

Avvik fra:
Midlertidig tillatelse til produksjon av LNG, Skangass AS, datert 21. desember 2010

Kommentarer:
I virksomhetens tillatelse er det stilt krav om at innholdet av hydrokarboner i overflatevann, 
dreneringsvann og spillvann skal være maksimalt 5 mg/l. 

Overvannet fra potensielt forurensede områder går gjennom oljeavskiller før det blir samlet i 
et oppsamlingsbasseng for overvann. Før utslipp til sjø tar virksomheten en pH-prøve av 
vannet og vurderer visuelt om prøven er forurenset med hydrokarboner. Hvis forurensning 
avdekkes, skal vannet resirkuleres gjennom oljeavskilleren. Når forurensning ikke lenger 
observeres, slippes vannet til sjø.

Det er usikkert om innhold av hydrokarboner ned mot 5 mg/l i utslippsvannet er mulig å 
observere visuelt. For å dokumentere at utslippskravet overholdes, må derfor virksomheten 
måle konsentrasjonen av hydrokarboner i utslippsvannet. 

Avvik 2
Mengdemålingene av varmgass og lavtrykksgass til fakkelen i kildestrøm 6 og 7 har 
høyere usikkerhet enn angitt i tillatelsen

Avvik fra:
Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangass AS, pkt. 6 i godkjent program 
for beregning og måling av kvotepliktige utslipp, datert 16. juni 2010.

Kommentarer:
I pkt 6 i det godkjente programmet for beregning og måling av kvotepliktige utslipp er det 
beskrevet hvilket måleutstyr virksomheten skal benytte ved måling av gassmengder i 
kildestrøm 2, 5, 6 og 7. I tillegg er måleusikkerheten til instrumentene og frekvens for kontroll 
og kalibrering angitt.
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Under inspeksjonen redegjorde virksomheten for at fakkelgassmålerne for varmgass og 
lavtrykksgass i kildestrøm 6 og 7 registrerer for høye gassmengder. Årsaken er problemer 
med kalibreringen av målerne. Måleusikkerheten for disse målingene overskrider trolig den 
angitte usikkerheten på 7,5 % i programmet. Usikkerheten er ikke beregnet av virksomheten, 
men den vil være høyere enn 7,5 % fordi dette er usikkerheten leverandøren har angitt for et 
instrument som er kalibrert og fungerer optimalt.

Virksomheten opplyste at de er i dialog med leverandøren av fakkelgassmålerne for å løse 
problemene med feilmålingene.

Avvik 3
Virksomheten har ikke oversendt Klif informasjon om målemetoder og måleutstyr for 
kildestrøm 3 innen fristen satt i tillatelsen

Avvik fra:
Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangass AS, pkt. 4 i godkjent program 
for beregning og måling av kvotepliktige utslipp, datert 16. juni 2010.

Kommentarer:
I pkt 4 i det godkjente programmet for beregning og måling av kvotepliktige utslipp er det 
beskrevet hvilke metoder virksomheten skal benytte ved beregning av kvotepliktige utslipp. 
Utslipp fra kildestrøm 3 skal i test- og prøveperioden fram til 18.august beregnes ved 
prosessimulering, med maksimal usikkerhet på 10 %. 

I oversendelsesbrevet til tillatelsen, pkt 3, er det stilt krav om at Skangass AS senest en måned 
før oppstart skal sende Klif nødvendig informasjon om målemetoder og måleutstyr for 
kildestrøm 3. Virksomheten har ikke oversendt Klif denne informasjonen innen fristen i 
tillatelsen. 

Under inspeksjonen redegjorde virksomheten for at de planlegger å installere en ultrasonisk 
volummåler og en online GC på kildestrømmen.

Skangass AS må oversende Klif følgende informasjon:
- Målemetoder og måleutstyr som skal benyttes på kildestrøm 3 og tidspunkt for når 

dette utstyret forventes å være i drift. 
- Metode for bestemmelse av CO2-utslippet fra kildestrøm 3 i perioden før det nye 

måleutstyret er i drift.

7. Andre forhold

Målinger av støy ved ulike driftsforhold
Tillatelsen inneholder krav om at støyemisjonen fra anlegget skal måles under alle relevante 
driftsforhold, inkludert høy fakling.

Siden oppstarten i desember 2010 har anlegget kun hatt tilgang på gass som tilsvarer 30 % av 
produksjonskapasiteten. Det har derfor ikke har vært mulig å gjennomføre støymålinger ved 
andre belastninger. Målingene som er gjennomført viser at støygrensene i tillatelsen ikke ble 
overskredet ved 30 % belastning.
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Det ble ikke faklet under oppstarten fordi gassen som ble benyttet under oppstarten av 
anlegget ble tilført gassdistribusjonsnettet.

Det har ikke vært hendelser som har ført til at fakkelen har vært i bruk med høy kapasitet i 
driftsperioden. 

8. Dokumentunderlag 
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 

underliggende forskrifter
 Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser 

(klimakvoteforskriften), fastsatt 1. januar 2005
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften), fastsatt 6. desember 1996
 Midlertidig tillatelse til produksjon av LNG, Skangass AS, datert 21. desember 2010
 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangass AS, datert 16. juni 2010


