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Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Hafslund 
Fjernvarme AS, Hoff varmesentral under sluttmøtet for inspeksjonen 24. mars 2011. 
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to 
uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket to avvik og en anmerkning under 
inspeksjonen. Avvikene gjaldt:
 Virksomhetens bidrag til støy ved nærmeste bolig overskrider grensen i tillatelsen
 Rutinene for bestemmelse av NOx-utslipp må endres slik at de beregnede utslippene 

blir mer representative for de faktiske utslippene ved virksomheten 

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29.april 2011 Rune Aasheim Anne-Elisabeth Arnulf
dato kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef
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1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr (underenhet): 975005755 Eies av: 977296919

Besøksadresse: Harbitzalleen  1, Skøyen, OSLO Telefon: 21 626200

Bransjenr. (NACE-kode): 35.300 - Damp- og varmtvannsforsyning E-post: erik.berntzen@hafslund.no

Virksomheten er: produsent

Kontrollert anlegg         
Navn: Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral Anleggsnr: 0301.0563.01

Kommune: Oslo Anleggsaktivitet: forbrenningsanlegg

Fylke: Oslo og Akershus Risikoklasse: 2

Tillatelse gitt: 15. september 20054 Tillatelse sist oppdatert:

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Klifs risikobaserte 
industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema
 internkontroll
 utslippskontroll

 tillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral plikter snarest å rette opp de avvikene som er 
beskrevet i denne rapporten. Klif forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten 
drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.

Vi anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse 
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Hafslund 
Fjernvarme AS, Hoff varmesentral er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere 
skal betale kr. 11 400 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura 
med innbetalingsblankett. 

Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til 
statskassen.
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5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klif postjournal på www.klif.no
(jf. offentleglova). 

Kopi av rapporten sendes også til:
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ved miljøvernavdelingen
 Oslo kommune

6. Avvik 
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomhetens bidrag til støy ved nærmeste bolig overskrider støygrense i tillatelsen

Avvik fra: 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet for 
Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral, datert 15. september 2004, kap 7.

Kommentarer:
Tillatelsen, kapittel 7 inneholder krav om at virksomhetens støybidrag ved omkringliggende 
boliger ikke skal overskride 45 dB(A) som gjennomsnittelig lydnivå over et år i timene 
mellom kl 23-07.

Under inspeksjonen framla virksomheten en rapport med resultater fra støymålinger og 
støyberegninger utført 22. mars 2011. Resultatene viste at støygrensen i tillatelsen på 45 
dB(A) ble overskredet med 3 dB(A) ved nærmeste bolig. Hovedkilden for støy er toppen av 
skorsteinen på virksomheten. Den andre hovedkilden til støy, inntaksristen ved bakkenivå, 
bidrar ikke til overskridelse av støygrensene i tillatelsen.

Virksomheten har ikke mottatt klager på støy fra naboer til anlegget.

Virksomheten redegjorde for at tiltak er planlagt for å redusere støyen fra skorsteinstoppen, 
slik at støygrensene skal bli overholdt fra oppstarten av neste driftsperiode høsten 2011.

Avvik 2
Rutinene for bestemmelse av NOx-utslipp må endres slik at de beregnede utslippene blir
mer representative for de faktiske utslippene ved virksomheten 

Avvik fra: 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet for 
Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral, datert 15. september 2004, kapittel 11.1

Kommentarer:
Tillatelsen, kapittel 11.1 inneholder krav om at målinger og beregninger skal utføres slik at de 
blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.
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Virksomheten må øke representativiteten på beregnede NOx-utslipp ved følgende endringer i 
rutinene:
 Målte NOx-utslipp når anlegget er ute av drift, må ikke inkluderes i beregningene av 

gjennomsnittelige utslippsmengder. Under inspeksjonen ble det klarlagt at perioder 
når oljekjelene ikke var i drift i 2009-2010 hadde blitt inkludert i beregningene av 
midlere årlige NOx-utslippsmengder. 

 Målingene av NOx-utslipp må gjøres for de lastmengdene som er representative for 
benyttede lastmengder i perioden ovnene har vært i drift. Eksempelvis må målinger 
gjøres ved 80 % lastmengde hvis dette er lastmengden som er benyttet i den aktuelle 
driftsperioden.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Måleprogrammet for målinger av støy og utslipp til luft bør beskrives bedre.

Kommentarer:
Tillatelsen, kapittel 11.1 inneholder krav om at målinger og beregninger gjennomføres etter et 
program som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Programmet skal blant 
annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakingsmetode og utvelgelse av 
måleperioder. 

Fra 1. januar 2012 gjelder følgende nye krav til måleprogrammet, jf brev fra Klif datert 10. 
desember 2010 om endrede krav til utslippskontroll for landbasert industri:
 Virksomheten skal vurdere usikkerhet i de ulike trinnene i målingene 

(volumstrømning, prøvetaking, analyse og beregning) og velge løsninger som 
reduserer usikkerheten til et akseptabelt nivå. Vurderingen må omfatte utslippets 
betydning for miljøet, hva som er praktisk gjennomførbart og kostnadene ved å 
redusere usikkerheten. 

 Virksomheten skal velge prøvetakingsfrekvenser som sikrer at standardavviket blir 
tilstrekkelig lavt, slik at prøvene blir representative.

Under inspeksjonen ble det framlagt kontrakter med konsulenter som viser hvilke målinger av 
støy og utslipp til luft som er planlagt gjennomført og hvordan de skal utføres. Virksomheten 
bør samle opplysningene om målingene i et eget dokument i internkontrollen som beskriver 
måleprogrammet i henhold til kravene i tillatelsen og i brevet fra Klif datert 10. desember 
2010.

8. Andre forhold

Oljelekkasje til grunnen
Hafslund Fjernvarme oppdaget 15. februar 2011 en drypplekkasje av olje til grunnen. 
Lekkasjen kom fra et oljerør som fører olje inn i en tank på virksomheten. Utslippsmengden 
var ca. en dråpe pr minutt. 
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Virksomheten iverksatte utgraving rundt oljerøret for å avdekke lekkasjested og fjerne 
forurensede masser. Utgravingen pågikk fortsatt under inspeksjonen. Virksomheten opplyste 
at det ikke var påvist oljeforurensning av resipienter i nærområdet. 

Utslippet ble av virksomheten vurdert til ikke å være akutt forurensning fordi det ikke inntraff 
plutselig og utslippsmengden var liten. Virksomheten varslet derfor ikke 110-sentralen, jf. 
forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 1992. 

I tillatelsen, kap 5 andre avsnitt står det at ”Bedriften plikter å holde løpende oversikt over 
eventuell eksisterende forurenset grunn på bedriftsområdet, herunder faren for spredning, 
samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller 
andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles om dette.”
Virksomheten varslet Fylkesmannen i Oslo og Akershus om oljelekkasjen samme dag som 
lekkasjen ble oppdaget. Klif er forurensningsmyndighet for Hafslund Fjernvarme Hoff 
varmesentral og skulle derfor også vært varslet om hendelsen. Virksomheten hadde fått 
informasjon i mail fra Klif datert 30. januar 2009 om at myndigheten var delegert til 
Fylkesmannen. Vi beklager at vi ikke informerte virksomheten om at Klif hadde overtatt
forurensningsmyndigheten igjen.

Endringer i tillatelsen
I tillatelsen til Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral, kapittel 1 om produksjonsforhold
står det at virksomheten har en netto kjelkapasitet på 110 MW, fordelt på to oljefyrte kjeler 
hver på 45 MW, samt tre oljekjeler på til sammen 20 MW.

Under inspeksjonen opplyste virksomheten at de tre oljekjelene på til sammen 20 MW ble 
nedlagt i 2005 og at de resterende to oljekjelene hver har kapasitet 55 MW.

Tillatelsen vil bli endret av Klif i samsvar med disse opplysningene.

Endrede utslippsforhold ved bruk av biodiesel
Hafslund Fjernvarme erstattet fossil fyringsolje med biodiesel fra høsten 2010. Målinger av 
utslipp til luft 6.-8. desember 2010 viste at utslippet av støv og SO2 ble lavere, mens utslippet 
av CO og NOx økte. 

Måledata for 2008, 2009 og 2010 er vist i tabellen under. Tall fra 2008 og 2009 er 
middelverdier hentet fra egenrapportene. Målingene fra 2010 ble framlagt under inspeksjonen 
og er middelverdier ved 100 % last på ovnene.

Komponent 2008 2009 2010 Utslipps
-grense

Støv (mg/Nm3) 12,0 30,2 2,6 10
Støv (kg/time) 0,6 1,4 0,2 1,2
SO2 (mg/Nm3) 41,0 41,0 17,9 100
SO2 (kg/time) 1,7 2,1 1,1 12,4
CO (mg/Nm3) 9,7 3,7 31,6 50
CO (kg/time) 1,1 0,6 2,0 6,2
NOx (mg/Nm3) 193,3 175,9 207 200
NOx (kg/time) 8,4 9,1 13,2 24,8
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Resultater fra kontrollmålinger til luft
Tillatelsen til Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral, kapittel 4.2 inneholder krav om at 
kontrollmålinger skal gjennomføres en gang pr. år for de angitte komponentene. Målingene av 
komponentene som har grenseverdier i tillatelsen skal rapporteres i egenrapportene. 

Virksomheten framla under inspeksjonen måleresultatene vist i tabellen under for de 
komponentene som ikke er rapportert i egenrapportene. Målingene ble gjennomført 6.-8. 
desember 2011 ved 100 % last på ovnene.

Komponent 2010
Røykgasstemperatur (oC) 131
Røygassmengde (m3/time) 105 126
H2O i røykgassen (%) 12
O2 (%) 4
Sottall (mg/Nm3) 0,9
VOC (mg CH4/Nm3) 0,4

9. Dokumentunderlag 
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og 

forurensningsdirektoratet for Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral, datert 15. 
september 2004 

 Korrespondanse mellom virksomheten og Klif
 Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av 

betydning for helse/miljø/sikkerhet 
 Endrede krav til utslippskontroll, brev fra Klif datert 10. desember 2010.


