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Saksbehandler:
Anne-Gry Jørgensen

  

Revisjonsrapport: Revisjon ved Titania AS
Kontrollnummer: 2017.024.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:

Ann-Heidi Nilsen

Andre deltagere fra virksomheten: 

Elise Opsal

Fra Miljødirektoratet:

Anne-Gry Jørgensen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet: 

Poul Byskov

Resultater fra revisjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Titania AS (Titania AS)

under sluttmøtet den 12. mai 2017. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 8. - 12. mai 2017. 

Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet avdekket 6 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen. 

Avvik:

 Virksomheten mangler skriftlige rutiner og kjennskap til regelverket for å sikre 

overholdelse av registreringsplikten i REACH

 Virksomheten overskrider utslippskravet til nikkel

 Utslippsmålinger til luft er ikke kvalitetssikret og er ikke utført av en akkreditert 

organisasjon

 Styring og drift av vannrenseanlegg er mangelfullt dokumentert

 Prosedyren for utarbeiding av miljørisikovurdering har mangler

 System for avviksbehandling har enkelte mangler

Anmerkninger:

 Forbedringspunkter for utslippsmålinger
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Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. 

Titania AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 30. september 2017 som dokumenterer at avvik er 

rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28. juni 2017 Anne-Gry Jørgensen Einar Knutsen

dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

 Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen

 Sokndal kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TITANIA AS

Organisasjonsnr.: 971782013 Eies av: 916769318

Bransjenr. (NACE-kode): 07.290 - Bryting av ikke-jernholdig malm ellers

Kontrollert enhet

Navn:  Titania AS Anleggsnr.:  1111.0007.01

Kommune: Sokndal Fylke: Rogaland

Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk Gebyrsats: 2 

Tillatelse gitt: 19. april 2002 Sist endret: 9. februar 2016

2. Bakgrunn for revisjonen
Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 

fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om:

 virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende

 aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt

 virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene 

som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved å:

 granske dokumenter

 intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen

 verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis

Tilsynet er gjennomført i medhold av Forurensningsloven § 48.

Revisjonens tema

 Styringssystem

 Prosess og renseutstyr

 Utslipp til luft

 Utslipp til vann

 Avfall

 REACH

 Deponi   

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 

men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
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Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten 

og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under 

revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 

3. Oppfølging etter revisjonen
Titania AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at 

Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Titania AS innen 30. september 2017 sende en 

skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. 

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Anne-Gry 

Jørgensen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73)

dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik er rettet innen 30. september 2017. 

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2

uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-. 

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for revisjonen 
Titania AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. varselbrev fra Miljødirektoratet datert 

17. januar 2017). Dette betyr at dere skal betale kr. 157 500,- i gebyr for revisjonen. Faktura 

ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for 

systemrevisjon (flerdagstilsyn). 

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). 

Klagefristen er tre uker fra 21. juni 2017. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via 

Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om 

innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 

www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova). 
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7. Avvik 
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler skriftlige rutiner og kjennskap til regelverket for å sikre overholdelse av 

registreringsplikten i REACH

Avvik fra: 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 annet ledd punkt 1, 5 

og 7.

Kommentarer:

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til krav stilt i regelverket og at den har nødvendige 

rutiner som sikrer at disse overholdes og videre ha oversikt over virksomhetens organisasjon, 

herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet er 

fordelt. 

Det fremkom under revisjonen at det er Titanias tyske morselskap som utfører arbeidet med REACH. 

Imidlertid er Titania og anse som fremstiller jf. REACH art. 3.9 og dermed ansvarlig for at plikten til 

registrering overholdes og virksomheten skal ha rutiner for å sikre dette.  

Titania bekreftet under revisjonen at de har mangelfull kjennskap til sine roller og plikter og at de 

ikke har rutiner for å sikre etterlevelse av REACH-regelverkets krav til registrering av stoffer der de 

er fremstiller til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA (REACH, artikkel 6).

Avvik 2

Virksomheten overskrider utslippskravet til nikkel

Avvik fra: 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Titania, punkt 3.1 Utslippsbegrensninger

Kommentarer:

Virksomheten har utslippsgrenser gitt for utslipp fra Landdeponi til Logsvassdraget, Landdeponi, 

dagbrudd, oppredningsverk og tørkeanlegg til Jøssingfjorden og for deponier i Sandbekkområdet til 

Sandbekkelva. Utslipp som overstiger disse forventede mengdene og som ut fra en miljømessig 

vurdering kan ha vesentlig betydning vil ikke være lovlige i henhold til denne tillatelsen.

Ved gjennomgang av utslippstall til Jøssingfjorden, fremgikk det at utslippsgrensen for nikkel på 6 

kg/døgn har vært overskredet 14 uker i løpet av 2016. Halvparten av overskridelsene ligger i 

størrelsesorden 100 %.

Utslippskravet på 6 kg/døgn er gitt som årsmiddel. Beregningsmetoden med løpende middel for de 

siste 365 dager er årsak til at disse overskridelsene blir synlig som avvik i utslippsregnskapet store 

deler av året. 
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Avvik 3

Utslippsmålinger til luft er ikke kvalitetssikret og er ikke utført av en akkreditert organisasjon

Avvik fra: 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Titania, kap. 11.3 Kvalitetssikring av målingene

Kommentarer:

Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å bruke 

akkrediterte laboratorier/tjenester når prøvetaking og analyse utføres av eksterne. Tjenesteyter 

skal være akkreditert for den aktuelle tjenesten. 

Det fremgår ikke av målerapportene om de er utført som akkrediterte målinger

Ingen av målerapportene fremlagt under revisjonen angir om det eksterne firmaet er akkreditert for 

støvmålinger. Dette gjelder støvmålinger utført fire ganger i 2016 og 2017 med rapport-nummer 

315076, 315076-2, 315136 og 315077. 

Målerapportene er mangelfulle mht. måledata

• Målerapportene inneholder ikke bilag med primærdata fra målingene slik at det ikke er mulig å   

verifisere måleresultatene. 

• Målerapportene oppgir ikke hvilke luftmengder som er målt i de to pipene. 

• Målerapportene oppgir pådrag på kjelene i prosent, men beskriver ikke betydningen av dette. 

• Rapportene mangler angivelse av om det var full produksjon i roterovnene i perioden da 

målingene ble utført, og om det var normale driftsforhold i produksjonsanlegget og i våtvaskerne.

Avvik 4

Styring og drift av vannrenseanlegg er mangelfullt dokumentert

Avvik fra: 

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 

§ 5 pkt. 7. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Titania, punkt 2.3 Plikt til å 

redusere forurensning. 

Kommentarer:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 

fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. 

All forurensning fra virksomheten herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert 

sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å 

redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten 

omfatter også komponenter det ikke gjennom vilkår er uttrykkelig satt grenser for. 

Det fremkom under revisjonen at det er mangelfull dokumentasjon knyttet til styring og drift av fire 

vannrenseanlegg:
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- lamellsedimentering i tørkeanlegget som har polymertilsetning

- fortykker 25 meter (avvanning slam og avgang) som har polymertilsetning og er pH-styrt

- fortykker 50 meter (avvanning slam og avgang) som har polymertilsetning og er pH-styrt

- Oppsamlingsbasseng Jøssingfjord (sedimenteringsbasseng 6252) med utløp til Jøssingfjorden

Titania har et fullautomatisk styringssystem med en skjermbasert prosesstyring. De styrende 

parameterne vises på skjermbildet og de kan justeres etter behov.

Det foreligger ikke dokumentasjon på de styrende parameterne

• Flere av sedimenteringsanleggene har polymertilsetning og pH-justering for å optimalisere 

sedimenteringsforløpet. Det foreligger ikke skriftlig dokumentasjon i form av en beskrivelse av 

hvordan polymer skal blandes ut og tilsettes slik at man oppnår den ønskede konsentrasjon i 

renseanlegget. 

• Renseanleggene har også begrensninger for maksimal tilført vannmengde (m3/h) for at de ikke 

skal overbelastes og dermed få redusert renseeffekt. 

Disse forholdene er ikke beskrevet i en rutine for drift av hvert renseanlegg. Det mangler også en 

oversikt over de styrende parameterne med angivelse av anbefalt driftsområde som gjelder for 

hvert av anleggene. 

Avvik 5

Prosedyren for utarbeiding av miljørisikovurdering har mangler

Avvik fra: 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Titania, punkt 10.1 Miljørisikoanalyse og punkt 

10.2 Forebyggende tiltak. Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) § 5 pkt. 6. 

Kommentarer:

Titania skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Virksomheten skal vurdere 

resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten 

iverksette risikoreduserende tiltak. 

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 

utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 

Prosedyre [P-02-80] er ikke datert og status i TQM-systemet er uklar. 

Innhold i prosedyren har mangler mht. to forhold:

1) Prosedyren har ikke en beskrivelse av viktige elementer som inngår i en risikovurdering. 

Eksempler på dette er; 

• Hvilke fagstillinger som skal bidra i utarbeidelse av analysen.

• Hvilke områder som skal risikovurderes. 
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• Metode og modell. 

Gradering av sannsynlighetskategorier og konsekvenskategorier for ytre miljø bør angis. Det samme 

gjelder akseptkriterier for risiko, f.eks. i form av en risikomatrise som angir spennet mellom 

akseptabel risiko til uakseptabel risiko. 

• Miljøressurser. 

Her bør angis hvilke naturomgivelser som kan trues av de uønskede hendelser. Også avstand til 

naboer og annen bebyggelse som kan påvirke bør omtales.

Frekvens for oppdatering av miljørisikoanalysen er tatt med i prosedyren. 

2) Risikohåndtering er ikke beskrevet i prosedyren:

Prosedyren [P-02-80] har ikke et avsnitt om hvordan risikoanalysen skal følges opp, og hvordan 

uakseptable risikoforhold skal håndteres.

Det er f.eks. ikke gitt føringer for 

• hvordan risikoanalysen skal presenteres og behandles i ledelsen

• hvordan det skal avgjøres hvilke risikoreduserende tiltak som skal gjøres 

• hvordan tiltakene skal gjennomføres

Den fremviste Miljørisikoanalyse fra 2015 har ikke en konklusjon som viser hva som er de 

uakseptable risikoforholdene ved bedriften.

Bedriften kunne under revisjonen ikke fremvise dokumentasjon på oppfølgingen av risikoanalysen 

fra 2015 og som viser hvilke risikoreduserende tiltak som er iverksatt eller hvordan saken er 

avsluttet. 

Avvik 6

System for avviksbehandling har enkelte mangler

Avvik fra: 

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 

§ 5 pkt. 7

Kommentarer:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 

fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. 

Bedriften har et elektronisk avviksbehandlingssystem som er felles for Produksjon, Helse, Ytre Miljø 

og Sikkerhet. I TQM-styringssystemet betegnes dette som "Forbedringssystemet" og det er utarbeidet 

en prosedyre [KH-05-09] som angir hvordan systemet skal praktiseres.

Prosedyren har fokus på den praktiske registreringen på PC og på selve saksbehandlingen og hvordan 

en uønsket hendelse skal følges opp. Sammen med prosedyren er det laget et hefte for praktisk 

bruk i bedriften med innmeldingsark for uønskede hendelser til foresatte i Titania.

Avviket gjelder følgende forhold: 

Ingen definisjon av hva som er avvik på ytre miljø 
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Prosedyren definerer ikke hvilke uønskede forhold vedrørende ytre miljø som skal føre til 

registrering i systemet. Eksempler på dette kan være naboklager, overutslipp eller akuttutslipp til 

luft og vann, støyforhold, avfall på avveie, feil kjemikaliehåndtering osv.

Systemet brukes ikke tilstrekkelig for forhold som omhandler ytre miljø

Under intervjuene ble det omtalt flere forhold som kan ha negativ innvirkning på utslipp til ytre 

miljø, men som ikke har blitt registrert i systemet, eksempelvis:

- pumpehavari på tørkeanlegget som kan gi forhøyet utslipp til inntaksdammen

- feil på pH-dosering på fortykkerne på Hommedal

- feil på polymerdoseringsutstyret samme sted

- utslipp av vesentlig blakket vann fra fortykkerne 

- akutt utslipp er ikke definert med hensyn til type utslipp, mengde eller hvor hendelsen oppstår. 

Feilene blir som oftest innmeldt som arbeidsordre i vedlikeholdssystemet eller de kan bli registrert i 

den elektroniske prosessloggen. 

Manglende registrering i avviksbehandlingssystemet gjør det vanskelig å dokumentere omfanget av 

denne type hendelser ved bedriften, og å følge en forbedringsutvikling over tid.

8. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Forbedringspunkter for utslippsmålinger

Kommentarer:

• Det benyttes ukeblandprøve for beregning av utslipp til vann. Måleperioden for vannmengde er 

mandag – mandag. For prøvetaking benyttes torsdag – torsdag. 

• Ved befaring ble det registrert at V-overløpene ved Logsvann hadde kraftig begroing i begge 

måleprofiler, noe som gjør at vannmengdemålingen blir unøyaktig.

• Kalibrering av frispeilmålerne (V-overløp, rektangulært overløp og Parshallrennen)

omfatter ikke en kontroll av målernes nullpunktsavstand. 

• Bestilling av utslippsmålinger utført av ekstern konsulent bør formaliseres ved en skriftlig rutine 

som definerer krav til hvordan målinger utføres og hva målerapporten skal inneholde (se også avvik 

4).

9. Andre forhold

Virksomheten har solgt mineralavfall til utblanding i veigrus 

Det fremkom under revisjonen at Titania AS har solgt mineralavfall til en ekstern oppdragsgiver. En 

entreprenør har på vegne av den eksterne oppdragsgiveren hentet ut avgangsmasser fra 

landdeponiet i Lundetjernområdet og gråberg fra gråbergdeponiene til utblanding av veigrus. 

Veigrusen har blitt benyttet til veibygging på ekstern oppdragsgiver sin eiendom. Titania har levert 
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en blanding med 1 del avgangsmasser og 4 deler gråberg. Under revisjonen ble det informert om at 

det totalt dreier seg om 3000 m3 avgangsmasser. Bruken av massene skal ha pågått i tidsrommet 

januar til mars 2017. Titania stoppet bruken av masser i mars 2017. Basiskarakterisering fremvist 

under revisjonen viser at avgangsmassene har en gjennomsnittlig konsentrasjon av Ni på 278 ppm. 

Det ble under revisjonen ikke avklart hvorvidt bruk av avgangsmasser og gråberg i veigrus vil 

medføre forurensning i området hvor massene er disponert, eller om bruken er risikovurdert. 

Det følger av forurensningsloven § 7 første ledd at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 

medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensningsloven selv, forskrifter fastsatt 

i medhold av loven eller tillatelser gitt i medhold av loven § 11. I henhold til forurensningsloven 8 

tredje ledd er forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper lovlige uten 

tillatelse etter loven § 11. Hvis bruken av mineralavfallet i veibygging har medført forurensning som 

igjen kan medføre nevneverdige skader eller ulemper, kan Titania holdes ansvarlig for å ha satt i 

verk noe i strid med forurensningsloven § 7 første ledd. Den som leverer avfall til aktører som 

ønsker å nyttiggjøre avfallet, har et selvstendig ansvar for å påse at avfallet ikke disponeres på en 

måte som medfører forurensning i strid med forurensningsloven § 7 første ledd. Leveres avfall til et 

avfallsanlegg som har tillatelse til å ta imot avfallet, skjer imidlertid dette som utgangspunkt med 

befriende virkning for avfallsprodusenten. 

Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller 

gjennomgår gjenvinning, f.eks. ved at det kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers 

ville blitt brukt, jf. forurensningsloven § 32 første ledd. 

På bakgrunn av det ovenstående vil det i tilfeller der en virksomhet ønsker å stille avfall til 

disposisjon for andre virksomheter som finner å kunne bruke avfallet i nedstrømsløsninger være av 

viktighet at forholdet risikovurderes for å avklare hvorvidt avfallet egner seg for den aktuelle 

bruken og å vurdere eventuelle miljøkonsekvenser. 

Tilbakeføring av sigevann fra Dam 1 

Sigevann fra Dam 1 drenerer til Logsvann. Dette utslippet er regulert for nikkel og suspendert stoff i 

tillatelsen. 

For å redusere utslipp til Logsvann har virksomheten en pumpeledning som tilbakefører sigevannet 

til toppen av Dam 1 mot Vest. Vannet på toppen av Dam 1 pumpes i perioder fra Logsvann til Lone 

(Tellenesvann). 

Tellenesvassdraget er inntak for Kraftstasjonen som har utløp til Jøssingfjorden.

10. Gjennomføring
Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

 Formøte 24. april 2017: Forberedende møte for å planlegge revisjonen.

 Åpningsmøte 8. mai 2017: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av 

revisjonen

 Intervjuer og verifikasjoner fra 8. mai 2017 til 11. mai 2017. 

o personer ble intervjuet
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o befaringer til følgende steder:



 Avsluttende møte 12. mai 2017: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 

11. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften)

 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

 Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

12. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften)

 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

Brosjyrer/infoark utdelt:

 Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Titania AS, 8. - 12. mai 

2017

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under 

formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Kvalitet og Miljø-sjef X X X X

Oppredningssjef X X

Miljøingeniør X X X X

Instrument Ingeniør X X X

Vedlikeholdsplanlegger/Industrivernleder X X

Gruvesjef X X

Oppredning - Ingeniør X X X

Produksjonsleder- gruvedrift X X X

Leder daglig drift - oppredning X X X

Verneleder X X X

Prosessoperatør og skiftbas X

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Anne-Gry Jørgensen, revisjonsleder

Poul Byskov, revisor
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VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Titania AS, 8. -

12. mai 2017

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag 

for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende 

(for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling):

 Instrukser og prosedyrer

 Kart over utslippspunkter o.l

 Utredninger og planer


