
Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon
Gunnar Djuvik, 35 58 61 67

Inspeksjonsrapport
Inspeksjonsrapport nummer: 2005/ 14

Saksnummer: 2005/1017/gdj/472

Dato for kontroll: 13.04.2005

Informas 'on om kontrollert virksomhet:
Navn: Norcem AS, Brevik

Postadresse: Postboks 38, 3991 Brevik

Besøksadresse for tilsynsobjekt:
Brevik

Org.nr.: 934 949 145

Telefon/ e-post: 35 57 20 00

Kommunenr Kommune.: 0805 Porsgrunn

Bransjenr. (NACE-kode):
26510 Prod .  av sement

Tilstede under kontrollen:
Fra virksomheten: Fra Fylkesmannen:
Liv-Margrethe Hatlevik Gunnar Djuvik
Per K. Aas
Jan Kåre E holm

Kontrollomfang:
Produkforskrift § 3-1 og avfallsforskrift kap. 11

Inspeksjonsrapportens innhold:
Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Se vedlegg for
nærmere definisjon av avvik og  anmerkning. Følgende hovedtema ble kontrollert:

• Kartlegging/utskiftning av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer (evt. hele  lysarmaturer)
• Håndtering av kasserte PCB-holdige produkter (isolerglassruter/kondensatorer/lysarmaturer)

Oppsummert resultat fra kontrollen ,  se avkrysset alternativ under:

Ingen avvik

Kontrollen avdekket 0 avvik i forhold til regelverket.

Det er gitt 1 anmerkning.

Oppsummerte krav til oppfølging fra virksomheten etter kontrollen ,  se avkrysset alternativ under:

V\J

Det er ingen krav om tilbakemelding fra virksomheten til Fylkesmannen.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding innen 15.06.2005.
Pålegget om skriftlig tilbakemelding er hjemlet i forurensningsloven § 49.
Hvis tilbakemelding ikke er mottatt innen fristen, kan Fylkesmannen ilegge tvangsmulkt (se vedlegg).
I tilbakemeldingen bes det redegjort for virksomhetens vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til
anmerkningen.

Skien 20.04.2005 G1'rdnar uvik
Fylkesmannen i Telemark

(etter fullmakt)
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ANMERKNINGER:

Anmerkning 1:
Virksomheten har gjort en omfattende kartlegging av armatur og vinduer i bygg og anlegg.
Armatur vil systematisk skiftes ut etter opplegg som beskrevet ved inspeksjonen. Vinduer vil
bli skiftet ut over tid ved behov. Det bør i forbindelse med planlagt utskifting av vindu
innarbeides skriftlige rutiner i virksomhetens internkontrollsystem, jf IK-forskriften § 5.2 pkt 7,
som sikrer at eventuelle utskiftete isolerglassruter med PCB (fra perioden 1965 - 75)
håndteres forskriftsmessig som farlig avfall. Dette gjelder bl.a. i forhold til innhold i
anbudsdokumenter for framtidige utskiftingsprosjekt. Vi gjør i denne sammenheng spesielt
oppmerksom på den plikten som virksomheten har til å deklarere de utskiftede PCB-
isolerglassrutene som farlig avfall på de samme deklarasjonsskjemaene som ellers brukes for
andre farlig-avfalls-fraksjoner. Aktuell EAL-kode for PCB-isolerglassruter for bruk på
deklarasjonsskjemaet er: EAL 17092/ avfallstoff nr 7211.

ANDRE KOMMENTARER /  UTDYPNINGER:

Vi har notert oss at bedriften etterlyser en bedre tilbakemelding fra avfallsmottaket med
hensyn til typer og mengder som blir levert som EE-avfall, eksempelvis hele lysarmatur med
PCB-kondensator. Dagens regelverk for EE-avfall innebærer at virksomhetens normalt ikke
får noen dokumentasjon på at de har levert PCB-holdige kondensatorer når lysarmaturene
leveres som EE-avfall, og det er ikke noe krav om dette fra forurensningsmyndighetenes side.
Dette i motsetning til om kun kondensatorene leveres for seg som farlig avfall, noe som i tilfelle
forutsetter at deklarasjonsskjema fylles ut og at leveransen dermed kan dokumenteres i
ettertid. Fylkesmannen ser Norcems ønske om å kunne dokumentere leveransene via EE-
avfallssystemet. Vi vil derfor gjøre oppmerksom på at det er utarbeidet et skjema som
virksomheten vi kan tilrå å bruke som slik dokumentasjon. Omtale av muligheten og selve
skjemaet finnes på følgende lenke: htt ://www. cb.no/text.cfm?ID=0-69
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Definisjoner og generell informasjon:
VEDLEGG

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskrifter hjemlet i disse
lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

Anmerkning : et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta
helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt
Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato,
som godtgjør at awikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at
Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom det ikke er mottatt tilbakemelding om
at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking. En eventuell tvangsmulkt vil være et
nærmere fastsatt engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt
frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller Produktkontrollovens
§ 13. Det framgår av oversendelsesbrevet (første side i denne rapporten) om tvangsmulkt er varslet i.
denne saken.

Behandling av PCB -holdige produkter og PCB holdig avfall
PCB - polykiorerte bifenyler - er en gruppe kjemiske stoffer med store helse- og miljøskadelige
effekter som lagres i fettvev og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB ble forbudt å bruke i Norge i
1979. Likevel finnes PCB i en rekke ulike produkter og bygningsdeler som ennå er i bruk. De viktigste
produktene med PCB i dag er:

• kondensatorer i lysarmaturer
• bygningsartikler som isolerglass, fugemasse, murpuss/avrettingsmasse og maling
• olje i kraftkondensatorer
• transformatorer og strømgjennomføringer.

Miljøvernmyndighetene har laget en handlingsplan for å redusere nye tilførsler av PCB. Planen
innebærer både utfasing og opprydding av PCB i produkter, avfall, forurenset grunn og sedimenter.

Kontrollaksjon PCB 2005  er en del av denne handlingsplanen. Kontrollaksjonen skal bidra til å
forebygge at kasserte PCB-produkter havner på avveie, og at PCB-kondensatorer i lysarmaturer
fases ut i tråd med regelverket.

Produktforskriften fastsetter krav til produkter som inneholder PCB i § 3-1. Kravene innebærer bl.a.
forbud mot å importere, eksportere, omsette, ta i bruk og gjenbruke faste bearbeidede produkter med
PCB. Det er også forbud vedrørende bruk av visse typer produkter (kondensatorer i innendørs
lysrørarmaturer produsert fra 1965 - 79 eller innendørs og utendørs damplampearmaturer produsert
fra 1960 - 79). Endring vedtatt 1. desember 2004 om utfasing av PCB-kondensatorer innebærer at
utfasing kan utsettes inntil 1.1.2008, dersom den ansvarlige kan dokumentere at spesifiserte vilkår i
forskriften § 3-1 pr 31.12.2004 var oppfylt: kartlagt utfasingspliktige kondensatorer, utarbeidet tidfestet
utfasingsplan, dokumentert budsjettdekning/økonomisk garanti, avfallsplan foreligger).

I isolerglassruter produsert i perioden 1965-1975 er det PCB i forseglingslimet rundt glasset. PCB-
holdige isolerglassruter som er i bruk er lovlige, men det er forbudt å gjenbruke eller omsette PCB-
holdige isolerglassruter som skiftes ut. Slike ruter må håndteres som farlig avfall.

PCB er farlig avfall
Dersom et bygg skal pusses opp eller rives, må man forsikre seg om at avfall med PCB blir tatt
forsvarlig hånd om. Det må fremgå av merking eller på annen måte at avfallet inneholder PCB.
PCB-holdig avfall med innhold av PCB på 50 mg/kg eller mer, skal håndteres som farlig avfall og må
leveres til godkjent avfallsmottak som sørger for å viderehåndtere det frem til sluttbehandling på en
forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften kap. 11.
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