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Resultater fra inspeksjonen:

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ved inspeksjonen hos 
Eidane Smolt AS den 31.05.2012.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 5 avvik under inspeksjonen. Disse er:
 Virksomhetens rutine for prøvetaking avviker fra tillatelsen
 Utslippspunkt er ikke plassert i henhold til krav i tillatelsen
 Virksomheten har unnlatt å sette inn tiltak etter gjentatte naboklager på lukt
 Virksomheten har mangelfull rutine for håndtering av farlig avfall
 Virksomheten har manglende rutine for vedlikehold av utslippsrelatert utstyr

Det ble gitt 2 anmerkninger etter kontrollen. Disse er:
 Virksomhetens risikovurdering er mangelfull
 Omsetting av slam som organisk gjødsel er ikke avklart med Mattilsynet

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet i følgebrevet til denne rapporten.

Rapport godkjent: 18.07..2012

Einar Haualand Cathrine Stabel Henriksen
fung. seksjonsleder overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland og krever derfor ikke 
signatur.



1. Informasjon om virksomheten
Organisasjonsnr.:
964830355

Eies av:
Lerøy Vest AS

Besøksadresse:
Eidane, 4110 Forsand

Telefon:
71 70 32 80/915 94 555

Bransjenr. (NACE-kode):
03.222 Produksjon av yngel og settefisk i 
ferskvannsbasert akvakultur

E-post:
eism@leroy.no

Kontrollert anlegg
Navn:
Eiane

Anleggsaktivitet:
Akvakultur, land

Besøksadresse:
Eidane, 4110 Forsand
Postadresse:
4110 Forsand

Risikoklasse:
2

Kommune:
Forsand

Tillatelse gitt:
14.12.2000

Sist kontrollert:
01.06.2010

Tillatelse sist oppdatert:
21.04.2009

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i 
Rogalands risikobaserte industritilsyn i år. Sist tilsyn ved Eidane Smolt AS var i 2010. 
Grunnen til at virksomheten ble valgt ut til nytt tilsyn i 2012 er at det skal føres tilsyn med 
virksomheter plassert i risikoklasse 2 annen hvert år. Vi varslet kontrollen per brev den 
10.05.2012.

Inspeksjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervju av daglig leder og kvalitetsleder, 
og befaring på lokaliteten.

Inspeksjonstema:
 internkontroll
 risikovurdering
 utslippskontroll
 farlig avfall
 tillatelse
 vedlikehold
 substitusjon

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner:
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

 kort historikk for lokaliteten
 MOM-B rapport (undersøkelse utført 24.11.2011)
 risikoanalyse Eidane Smolt HMS og miljø
 instruks for drift av renseanlegg ved Eidane Smolt
 instruks for kontroll av spillvann
 instruks for kontroll av vannføring i Eiavannet og Haukelivannet
 prosedyre for drifting av UV-anlegg ved Eidane Smolt

4. Regelverk
De viktigste HMS-kravene for den bransje virksomheten tilhører er sammenstilt og ligger 
tilgjengelig på internett, www.regelhjelp.no.

Hjemlene for de avvik som gis etter denne inspeksjonen ligger i følgende regelverk:
 Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med 

senere endringer.
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), av 

1. september 1977 med senere endringer
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern-

kontrollforskriften), av 06.12.1996, med senere endringer.
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004. 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), Kapittel 11, av

1. juni 2004.
 Utslippstillatelse: ”Utslippstillatelse for Eidane Smolt AS” datert 14.12.2000, med 

senere endringer.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen i offentlig 
elektronisk postjournal på www.oep.no, jf. offentleglova.

Kopi av rapporten sendes også til:
 Forsand kommune
 Lerøy Vest AS



6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1:
Virksomhetens rutine for prøvetaking avviker fra tillatelsen

Avvik fra: Tillatelsens punkt 1.4 om utforming av anlegg/rensing

Kommentarer:
Det fremgår i tillatelsens punkt 1.4 om ”utforming av anlegg/rensing” at prøvetaking av 
avløpsvann skal være automatisk og mengdeproporsjonal, og at systemet skal være montert 
og drevet slik at en får representative prøver av avløpsvannet. Frem til nå har prøvetakingen 
foregått tidsproporsjonalt og ikke mengdeproporsjonalt slik det er krav om. Dette ble også 
påpekt i Fylkesmannens kontroll med virksomheten i 2010. Mengdeproporsjonal prøvetaking 
betyr at prøvetakingen utføres på en slik måte at prøvevolumet er proporsjonalt med 
vannføringen i løpet av prøvetakingsperioden. Mengdeproporsjonal prøvetaking bør brukes 
når målet med prøvetakingen er å bestemme belastningen av forurensende stoffer (for 
eksempel belastningen av organisk materiale (BOF5), belastningen av næringsstoffer etc.). 

En vannmengdeproporsjonal blandprøve kan enten tas med faste mellomrom og med ulike 
prøvevolum som er proporsjonale med vannføringen på prøvetakingstidspunktet, eller som 
stikkprøver med like volumer tatt for hver gang en bestemt mengde avløpsvann har passert 
prøvetakingspunktet. Hver stikkprøve skal ha et volum på over 50 ml. Stikkprøver med et 
volum på 200 ml til 300 ml anbefales for å få representative prøver.

For videre veiledning om prøvetaking av avløpsvann, se blant annet NS-ISO 5667-10:2001 
”Vannundersøkelse prøvetaking del 10: veiledning i prøvetaking av avløpsvann”. 

For å lukke avviket må virksomheten endre rutinene for prøvetaking slik at de samsvarer med 
krav stilt i tillatelsen. Dersom virksomheten ønsker å endre prøvetakingsmetode, må det søkes 
Fylkesmannen om en endring av tillatelsen. Søknaden må begrunnes. Frist for retting er 
14.09.2012.

Avvik 2:
Utslippspunkt er ikke plassert i henhold til krav i tillatelsen

Avvik fra: Tillatelsens punkt 1.5 om utslippsledning.

Kommentarer:
I følge tillatelsen skal avløpsvannet fra oppdrettsanlegget føres ut i Lysefjorden på minst 60 m 
dyp ved middel vannstand. Avløpsledningen på lokaliteten Eiane ledes nå ut på 15-20 m dyp. 
Avviket fra tillatelsen ble også påpekt på Fylkesmannens kontroll med virksomheten i 2002 
og 2006. Eidane Smolt AS ble da pålagt å legge utslippsledningen dypere for å unngå 
gjennomslag av overflatevann til overflaten og begroing i fjøra. I tilbakemeldingen på 
kontrollen i 2006 gav virksomheten en vurdering av hvorfor utslippspunktet er lagt høyere i 
vannsøylen enn kravet. Vi mente den gang at vurderingen ikke var detaljert nok. 

Under kontrollen i 2012 kom det frem at det er planer om å heve utslippspunktet ytterligere, 
til ca. 13 m. Virksomheten har ikke klarert dette med Fylkesmannen på forhånd.



Eidane Smolt AS må legge utslipspunktet i henhold til tillatelsen. Dersom virksomheten 
ønsker endring av krav satt i tillatelsen, må det søkes Fylkesmannen om dette. Søknaden må 
være faglig begrunnet. Frist for retting av avviket er 14.09.2012.

Avvik 3:
Virksomheten har unnlatt å sette inn tiltak etter gjentatte naboklager på lukt

Avvik fra: Tillatelsens punkt 2 om utslipp til luft

Kommentarer:
Eidane Smolt AS har mottatt flere naboklager på lukt fra anlegget. Under kontrollen kom det 
frem at luktplagene sannsynligvis skyldes langtidslagring av slam samt avtrekksystemet fra 
renseanlegget. Fylkesmannen er av den oppfatning at virksomheten kunne ha satt inn tiltak for 
å bedre situasjonen på et tidligere tidspunkt.

Virksomheten lagrer slam fra renseanlegget i en beholder på lokaliteten Eiane. Beholderen 
blir tømt to ganger årlig, i april og i oktober. Beholderen er ikke helt tett, slik at lukt siver ut. 
Jo lenger slammet ligger, jo sterkere blir lukten. Temperaturen har også en påvirkning på lukt 
(økt temperatur gir økt biologisk aktivitet), og luktproblemet har derfor vært spesielt 
påtrengende i sommerhalvåret.

Eidane Smolt AS tok i fjor bruk en ekstra lagringstank for slam. Denne står på tomten til en 
av bøndene som mottar slam fra lokaliteten Eiane og bruker det til gjødsel. Den ekstra 
kapasiteten gjør at slammet nå kan transporteres vekk fra lokaliteten mer enn to ganger årlig. 
Virksomheten har ikke laget en rutine for dette.

Avtrekkssystemet fra renseanlegget er også en mulig bidragsyter til uønsket lukt. Fra 
renseanlegget blåses luften rett ut uten luftfilter. Lukten spres deretter effektivt med vinden til 
omkringliggende bebyggelse.

For at avviket skal lukkes må Eidane Smolt AS få på plass en rutine for tømming av slam. 
Slam må kjøres vekk fra lokaliteten minimum 3 ganger årlig (for eksempel april, juli og 
oktober). Rutinen må inneholde en avtale med et firma som kan hente slammet, dersom 
bøndene i området ikke har anledning til å ta det i mot. Videre må virksomheten installere et 
luftfilter på avtrekkssystemet i renseanlegget. Blant annet barkefilter har vist seg å være 
effektive luftrensere. Rutine for håndtering av slam, og kvittering for installert luftfilter må 
sendes Fylkesmannen innen 14.09.2012.

Avvik 4:
Virksomheten har mangelfull rutine for håndtering av farlig avfall

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7, j.f. avfallsforskriften § 11-4, 11-5, 11-8 og 
11-12, samt tillatelsens punkt 4.3 om annet avfall

Kommentarer:
Under tilsynet kom det frem at det oppstår farlig avfall ved virksomheten. Fylkesmannen 
merket seg imidlertid at det ikke er utarbeidet faste rutiner for hvordan dette oppbevares og 



håndteres. Eidane Smolt AS oppbevarer for tiden farlig avfall på verkstedet og i 
kjemikalielageret. Avfallet er ikke merket, og det virker vilkårlig plassert (miks av avfall og 
produkter som enda er i bruk). Dette avviket ble også gitt etter fylkesmannens kontroll med 
virksomheten i 2010.

I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall som oppstår ved virksomheten leveres 
til lovlig mottak, dvs. et mottak med tillatelse fra Fylkesmannen, Klif (Klima- og 
forurensningsdirektoratet), eller et kommunalt mottak som tar i mot farlig avfall fra 
næringsvirksomheter. Farlig avfall skal minimum leveres en gang per år, leveringsplikten 
inntrer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Ved innlevering/henting skal det 
fylles ut et skjema (deklarasjonsskjema for farlig avfall). Det farlige avfallet skal registreres 
på den virksomheten hvor avfallet har oppstått (avfallsprodusenten).

For å sikre at disse kravene overholdes skal virksomheten ha interne rutiner som i det minste 
beskriver hvor avfallet skal lagres, hvor ofte det skal leveres og til hvilken avfallsaktør, samt 
hvem som er ansvarlig for at det farlige avfallet blir deklarert når det leveres/hentes. Som et 
første ledd i en slik rutine må virksomheten skaffe seg oversikt over hvilke typer farlig avfall 
som oppstår på bedriften. Lerøy Vest AS har en generell avfallsplan for konsernet. Eidane 
Smolt AS må tilpasse denne til forholdene på lokaliteten Eiane.

Når farlig avfall deklareres og leveres til lovlig mottak, blir informasjon om 
avfallsprodusenten lagt inn i en nasjonal database (Norbas) for farlig avfall. Ut fra databasen 
har ikke virksomheten levert farlig avfall.

For å rette opp avviket må virksomheten lage en rutine/prosedyre for håndtering av farlig 
avfall. Rutinen skal oversendes Fylkesmannen innen 14.09.2012.

Avvik 5:
Virksomheten har manglende rutine for vedlikehold av utslippsrelatert utstyr

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7, samt tillatelsens punkt 6.1 om rutiner for 
vedlikehold

Kommentarer:
Virksomheten har rutine for vedlikehold av renseanlegg, fôrsystem og UV-anlegg. De har en 
vaktinstruks som inneholder en sjekkliste for daglig oppsyn med utslippsrelatert utstyr. Vi 
kunne derimot ikke se en rutine for drift/vedlikehold av oppsamlingstankene under 
virksomhetens to dieseltanker. I oppsamlingstanken til den minste dieseltanken var det tydelig 
at det hadde forekommet utslipp av diesel. Tanken hadde en del vann og grums på bunnen, og 
i det var det også innblandet diesel. Dieseltanken virket solid, så her er det sannsynlig at 
dårlige rutiner for påfylling/bruk har ført til utslipp. I oppsamlingstanken til den store 
dieseltanken observerte vi vekst av planter. Virksomheten har ikke undersøkt hva som har ført 
til denne veksten (for eksempel sprekk i gulvet i oppsamlingstanken, avfall, dryss fra 
vegetasjon). Virksomheten har heller ikke gjort noe for å rydde opp i tanken.

Under denne kontrollen samt ved kontrollen i 2010, kom det frem at virksomheten ikke har 
rutine for kalibrering av vannmengdemåleren som er knyttet til renseanlegget. Det blir 
gjennomført en årlig vedlikeholdsjekk, men vannmengdemåleren har ikke vært kalibrert etter 



at den ble montert for 10 år siden. Kalibrering er nødvendig for å sikre at det tas 
representative prøver av det rensede avløpsvannet. 

For å rette opp i dette avviket må Eidane Smolt AS etablere en rutine for vedlikehold av 
oppsamlingstankene til dieseltankene på anlegget. Begge oppsamlingstankene må rengjøres. I 
tillegg må det lages en rutine for kalibrering av vannmengdemåleren. Rutinene, samt foto av 
de rengjorte tankene, må sendes Fylkesmannen innen 14.09.2012.

7. Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1:
Virksomhetens risikovurdering er mangelfull

Kommentarer:
Eidane Smolt har utarbeidet miljømål for lokaliteten Eiane. Måloppnåelse er ikke vurdert, og 
målene er ikke revidert etter 30.09.2010.

I henhold til Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6) skal virksomheter ”kartlegge farer 
og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene”. 

For at risikovurderingen skal være hensiktsmessig, bør den inneholde følgende elementer 
(sortert etter de tre ulike fasene av en risikovurdering):

1) Planlegging
o Formål – en beskrivelse av hva som er målet med risikoanalysen.
o En beskrivelse/avgrensning av analyseobjektet – som kan være en geografisk 

avgrenset del av anlegget, en prosess eller et enkelt fysisk objekt.
o Deltakere - viktig med deltakelse fra ansatte som kjenner anlegget. 

2) Gjennomføring
o Identifisere uønskede hendelser – hva som kan gå galt og hvorfor (dvs. 

årsaksbeskrivelse(r)).  
o Vurdere sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse – både 

sannsynlighets- og konsekvensskalaen skal beskrives. 
3) Bruk

o Presentasjon av analyseresultatene for ledelsen, beslutninger om hvordan 
resultatene skal brukes, sette av midler til eventuelle tiltak.

o Utarbeide handlingsplan der ansvar for gjennomføring av risikoreduserende 
tiltak plasseres, med tidsfrist for gjennomføring.

o Risikovurderingen må revideres årlig.

Eidane Smolt AS har utført risikoanalyse for områdene rømming, utilsiktet kjemikalie utslipp, 
utslipp av TOC og fosfor utover tillatelse, negativ påvirkning på dyreliv, og tapper mer vann 
fra magasin enn konsesjon tillater. Fylkesmannen vurderer det slik at risikoanalysen for ytre 
miljø har vesentlige mangler. Blant annet er flere uønskede hendelser ikke inkludert, for 
eksempel brudd på slangen som fører diesel fra tanken til dieselbrenner (ligger rett ved elven), 
og utslipp av formalin som følge av Costia behandling. Videre ble risikovurderingen sist 
revidert 30.09.2010, og er derfor utdatert med tanke på dagens drift og forhold i resipienten.



Uønskede hendelser er for lite konkrete
Bedriften har identifisert en rekke ulike ”farer”, men de fleste av disse farene er ikke 
beskrevet godt nok i forhold til årsak. Eksempelvis må det vises til hva som kan føre til 
uønskede hendelser som ”kjemikalie lekker ut fra beholder” eller ”prøvetaker tar for lite 
prøver iht. vannforbruk”. Kvaliteten på risikoanalysen er avhengig av gode 
årsaksbeskrivelser. Når ulike årsaker skisseres bør virksomheten legge seg på et 
detaljeringsnivå som er rimelig ut fra hvor sannsynlig den enkelte årsak er. Det er ikke 
nødvendig å ta med årsaker som er svært lite sannsynlige. 

Risiko er satt sammen av sannsynlighet (for at noe kan skje) og konsekvens (dersom det 
skjer). I en risikovurdering skal hver av disse faktorene gis en verdi, og produktet av disse er 
risikoverdien. Når man gjennomfører en risikoanalyse, er det dagens situasjon man legger til 
grunn i vurderingen av sannsynlighet og konsekvens for en gitt uønsket hendelse. 

Etter at uønskede hendelser er kartlagt og analysert i forhold til sannsynlighet og konsekvens, 
plasseres hendelsene inn i et risikodiagram. Produktet av sannsynlighet og konsekvens er
utgangspunkt for gradering av risiko, og gir en god pekepinn på hvor risikoreduserende tiltak
bør iverksettes. Dersom bedriften antar at en gitt uønsket hendelse vil ha en konsekvens som 
medfører brudd på utslippsrammen, må konsekvensen vurderes som alvorlig. 
Alvorlighetsgraden må sees i sammenheng med krav i tillatelsen. Sett i forhold til de 
akseptverdier virksomheten har satt, vil enkelte hendelser ha en risiko som er så høy at det 
må/bør iverksettes tiltak. Hendelser med høy risikoverdi bør altså prioriteres.

Etter at hendelsene er risikovurdert og prioritert, skal det utarbeides en handlingsplan. 
Handlingsplanen skal angi hvilke risikoreduserende tiltak som skal igangsettes, hvem som er 
ansvarlig, og det skal settes en frist for når tiltaket skal være utført.

Anmerkning 2:
Omsetting av slam som organisk gjødsel er ikke avklart med Mattilsynet

Kommentarer:
Eidane Smolt AS leverer oppsamlet slam som gjødsel til lokale bønder. Mattilsynet har 
skjema for registrering av gjødselvarer før de omsettes. Virksomheten må avklare med 
Mattilsynet hva som trengs av registreringer for omsetting av slam som organisk gjødsel fra 
lokaliteten Eiane.

8. Andre Forhold

Substitusjon
Virksomheten er forpliktet gjennom produktkontrolloven og internkontrolloven, å vurdere
substitusjon av kjemikalier og legemidler som er i bruk ved lokaliteten. Eidane Smolt har ikke 
foretatt en slik vurdering. I løpet av 2012 skal virksomheten ta i bruk ECOonline, og 
substitusjonsplikten vil gjennomføres via denne databasen. Det er ikke mange kjemikalier og 
legemidler i bruk på lokaliteten Eiane, men de må likevel vurderes.

Sending av prøver
Prøvene for analyse av avløpsvannet fryses umiddelbart etter uttak av blandprøve. De 
transporteres til Eurofins på Klepp 1 gang per måned. Deretter fraktes de videre til Moss. I 



følge Norsk Standard, NS-EN ISO 5667-3 ”Vannundersøkelse prøvetaking del 3: Veiledning i 
konservering og behandling av vannprøver”, kan prøvene oppbevares 1 måned ved nedkjøling 
til – 20 grader. I kjøleskaptemperatur kan de oppbevares i 24 timer. Dersom fristene ikke 
overholdes og analysene foretas etter dette, kan analysene, pga. biologisk nedbrytning i 
prøveflaskene, gi et uriktig bilde av det faktiske innholdet av organisk materiale (BOF5) og 
totalt fosfor (Tot-P) i avløpsvannet. Fylkesmannen er av den oppfatning at virksomheten bør 
forsikre seg om at prøvene ved ankomst Moss er tilstrekkelig avkjølt slik at innholdet av 
organisk materiale og fosfor er representativt.

Miljøovervåking
Eidane Smolt AS fikk utført en resipientundersøkelse på lokaliteten Eiane høsten 2011. Dette 
etter kommentar fra Fylkesmannen om at virksomheten bør overvåke tilstanden i resipienten 
hvert 4-5 år. I kontrollrapport 2010.119.I.FMRO orienterte Fylkesmannen om hvilken metode 
som er best egnet for resipientovervåking ved punktutslipp fra landbasert industri. For denne 
type utslipp bør det benyttes MOM-C undersøkelse i kombinasjon med 
strandsoneundersøkelse. Videre ble det anbefalt at overvåkingsprogrammet inkludert
stasjoner for undersøkelse av strandsonen og resipienten, oversendes Fylkesmannen i forkant 
av undersøkelsen. Dette for å avklare at undersøkelsen vil gi et representativt bilde av 
belastningen på resipienten som følge av utslipp fra settefiskproduksjonen.

Virksomheten har valgt å foreta en utvidet MOM-B undersøkelse i stedet for en MOM-C 
undersøkelse. Det ble ikke utført strandsoneundersøkelse og Fylkesmannen ble ikke orientert 
om undersøkelsen og prøvepunkt i forkant. Vi mener at den undersøkelsen som foreligger 
ikke gir et fullstendig bilde av belastning på resipienten, og at virksomheten derfor ikke har 
tilstrekkelig oversikt over miljøtilstanden i resipienten.

Vi anbefaler at virksomheten benytter Norsk Standard, NS 9410:2007 ”miljøovervåking av 
bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg”, og Klif veileder TA-1890 
”Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann”, ved planlegging av neste 
miljøundersøkelse. Videre bør undersøkelsen oversendes Fylkesmannen i forkant av utførelse.


