
HAFSLUND VARME AS
Drammensveien 144
0277 Oslo

v/ Kenneth Arnesen

Dato: 15. april 2013
Vår ref.: 2011/581

Deres ref.:

Saksbehandler: Rune Aasheim, telefon: 35 586214 
  

Inspeksjon ved Hafslund Varme AS, Rodeløkka Varmesentral 
Dato for inspeksjonen: 19. mars 2013
Kontrollnummer: 2013.012.I.Klif 

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Kenneth Arnesen

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Rune Aasheim 

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hafslund Varme AS, Rodeløkka 
Varmesentral den 19. mars 2013. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får 
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket ingen avvik og ga en anmerkning under 
inspeksjonen.  

Anmerkning:
 Virksomhetens rutiner for kvalitetssikring av rapporterte mengder med forbrukt olje 

kan forbedres

Anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3. 

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

20xx.xxx.I.Klif

2013.012.I.Klif  

Klima- og forurensningsdirektoratet

Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00

Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@klif.no

Internett: www.klif.no
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Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. april 2013 Rune Aasheim    Einar Knutsen

dato kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:
- Fylkesmannen i Oslo ved miljøvernavdelingen
- Oslo kommune
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Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HAFSLUND VARME AS

Organisasjonsnr.: 975005755 Eies av: 977296919 

Bransjenr. (NACE-kode): 35.300 - Damp- og varmtvannsforsyning 

Kontrollert enhet

Navn:  Hafslund Varme AS, Rodeløkka Varmesentral Anleggsnr.:  0301.1091.01

Kommune: Oslo Fylke: Oslo 

Anleggsaktivitet: Forbrenningsanlegg for rene brensler Risikoklasse: 3  

Tillatelse gitt: 10. februar 2009 Sist endret:  

Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensingsloven og klimakvoteloven overholdes.    

Inspeksjonstema
internkontroll
utslipp til luft

støy
kvotepliktige CO2-utslipp   

Rapporten omhandler anmerkningen som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 

Oppfølging etter inspeksjonen
Klif avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor 
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Gebyr for virksomhet med tillatelse 
Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Hafslund 
Varme AS, Rodeløkka Varmesentral er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at 
dere skal betale kr. 11 700,-  i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes. 
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Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til 
statskassen.

Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no 
(jf. offentleglova). 

Avvik 
Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger
Anmerkning
Virksomhetens rutiner for kvalitetssikring av rapporterte mengder med forbrukt olje kan 
forbedres

Kommentar
Hafslund Varme AS gjennomfører beregning og rapportering av kvotepliktige CO2-utslipp fra 
fjernvarmenettet i Oslo på grunnlag av forbrukte mengder med fyringsolje og naturgass. 
Årlige forbrukte mengder blir bestemt ved endringer i lagerbeholdningene og ved fakturerte 
mengder fra olje- og gassleverandørene. 

I rapportene over kvotepliktige utslipp i 2011 og 2012 har virksomheten ikke angitt like 
mengder lagret fyringsolje ved årsslutt 2011 og årsstart 2012, henholdsvis 3084 og 3066 tonn. 
Under inspeksjonen opplyste virksomheten at årsaken til forskjellen var at det ble brukt ulike 
verdier for tettheten på fyringsoljen, 0,85 kg/l for 2011 og 0,845 kg/l for 2012.

Forskjellen i rapporterte oljemengder er kommentert i Klifs brev "Vedtak om godkjenning av 
rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Hafslund Varme AS Oslo", datert 22. mars 2013. 

Hafslund Varme AS opplyste under inspeksjonen, og i e-post til Klif datert 21. mars 2013, 
at virksomhetens prosedyre for avlesning og rapportering vil bli revidert, slik at 
kvalitetssikringen av beregnede forbrukte oljemengder blir forbedret.

Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

 Forurensingsloven og klimakvoteloven med tilhørende forskrifter
 Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Rodeløkka Varmesentral, 

Hafslund Fjernvarme AS, datert 10. februar 2009.
 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Viken Fjernvarme AS, 

datert 14. mars 2005, sist endret 27. februar 2008 


