
Vår dato: 15.03.2013 

Vår referanse: 2012/5897 

Arkivnr.: 471 

Deres referanse: E. Søndergaard 

 

Saksbehandler: Marianne Seland 

 

Innvalgstelefon: 32266821 

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: Postmottak@fmbu.no   

Hønefoss Fjernvarme AS  

Postboks 3093 

3501  Hønefoss  

 

 

 

Rapport etter forurensningstilsyn ved forbrenningsanlegg på Follum 
 

Sammendrag 

Fylkesmannen gjennomførte 8. mars 2013 forurensningstilsyn ved forbrenningsanlegget til 

Hønefoss Fjernvarme AS på Follum. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne 

rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under 

inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den er å anse som 

endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 5. april 2013. 

 

Fylkesmannen avdekket ett avvik og en anmerkning under inspeksjonen.  

 

Avviket gjaldt manglende dokumentasjon på krav om forbrenningstemperatur. 

Anmerkningen gjaldt oppbevaring av farlig avfall. 

 

 

Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet under eget punkt.  

 

Vi ber om at virksomheten innen 1. mai 2013 sender Fylkesmannen en plan for retting av 

avviket. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet under eget punkt. 

 

 

Virksomheten skal betale 11 700 kr i gebyr for inspeksjonen. 

 

 

 

Øivind Holm       Marianne Seland 

avdelingsdirektør      kontrollør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Diverse informasjon 

Dato for inspeksjonen: 08.03.2013 Rapportnummer: 2013.018.I.FMBU 

Forrige inspeksjon: -  

Kontaktperson for virksomheten: 

Eigil Søndergaard 

Tilstede fra Fylkesmannen: 

Marianne Seland, Kirsten Kleveland 

 

 

Kontrollert virksomhet 

 

Navn: Hønefoss Fjernvarme AS E-post: eigil.sondergaard@hfvarme.no 

Besøksadresse: Follumveien 100, Hønefoss Telefon: 31 09 31 09 

Organisasjonsnr. (underenhet): 991 149 783 Kommune: Ringerike 

Eies av (organisasjonsnr.): 991 117 776 Anleggsnr.: 0605.0024.03 

Anleggsaktivitet: avfallsforbrenning Tillatelse gitt: 20.11.2012 

Risikoklasse: 3  

 

 

Bakgrunn for inspeksjonen 

Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Hønefoss Fjernvarme AS 

overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven for 

forbrenningsanlegget på Follum. Inspeksjonen ble gjennomført for å følge opp virksomhetens 

midlertidige tillatelse til drift av dette forbrenningsanlegget. 

 

Tema for inspeksjonen var som følger: 

 

 internkontroll  vedlikehold 

 risikovurdering  tankanlegg 

 utslippskontroll   

 farlig avfall   

 tillatelse   

 

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen 

områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig 

tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 

 

 

Definisjoner 

 

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

 

Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det 

ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
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Resultater fra inspeksjonen 

Avvik 

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 

 

Avvik 1 

Virksomheten kan ikke dokumentere at de overholder krav til temperatur og oppholdstid ved 

brenning av RT-flis. 

 

Avvik fra:  

Tillatelsen punkt 3.2 

Kommentarer: 

Det er et krav i tillatelsen at temperaturen i ovnen skal nå 850° i 2 sekunder ved brenning av 

RT-flis. Temperaturmåleren i ovnen målte imidlertid bare ca 550°. Virksomheten var i tvil om 

temperaturmåleren var korrekt plassert. Måleren som brukes nå er plassert slik at 

forbrenningsgassene har passert kjølevegger før målepunktet. 

 

Temperatur bør måles etter siste innblåsing av forbrenningsluft, og før nevneverdig 

nedkjøling (målt nær innervegg i forbrenningskammeret). 

 

 

Anmerkninger 

Vi anmerket følgende forhold under inspeksjonen: 

 

Anmerkning 1 

Lagring av farlig avfall kan bli bedre. 

 

Kommentarer: 

Under tilsynet var alt farlig avfall som vi så lagret på fast dekke. Fat som spillolje ble fylt på 

var lagret ute, og var plassert oppe i en IBC-container for å fange opp søl. IBC-containeren 

var tydelig merket med «Spillolje», og stod på betongdekke med tak over. Ved siden av stod 

det et umerket fat som det kan ha vært spillolje i. Inne i anlegget var det flere containere 

merket med spillolje, men de ble ikke nærmere sjekket under kontrollen.  

 

Vi minner om at farlig avfall skal lagres forsvarlig, jf. avfallsforskriften § 11-5. Det innebærer 

lagring i egnede beholdere som er merket med innhold. Beholderne skal være plassert slik at 

det er lav risiko for at de blir skadet, og at det ikke oppstår fare for forurensning ved skade. 

Det innebærer vanligvis lagring på fast dekke, og skjerming mot værpåvirkning. Anlegget på 

Follum har mye egnet fast dekke, men ved lagring av farlig avfall må virksomheten også ta i 

betraktning at dekket er utstyrt med sluk som fører avrenning direkte til elva. All lagring av 

farlig avfall bør ha gjennomgått en risikovurdering. Det samme gjelder lagring av kjemikalier. 
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Andre forhold 

Ifølge virksomheten fikk de gjennomført målinger av utslipp til luft noen uker før tilsynet. De 

hadde imidlertid ikke mottatt rapporten enda da vi gjennomførte tilsynet. Det var derfor ikke 

mulig å kontrollere om virksomheten overholdt alle kravene til utslipp til luft. De 

kontinuerlige målingene viste at virksomheten overholdt de gjeldende utslippskravene for 

disse parameterne. NOx-utslippene er innenfor de gjeldende kravene, men virksomheten må 

regne med strengere krav ved en eventuelt ny utslippstillatelse. 

Anlegget har utslipp av betydelige mengder vann. Vannet brukes i forbindelse med 

transportbånd for brennstoff og aske. Det brukes vann til spyling under transportbåndene for å 

hindre opphopning av søl fra båndene. Spylevannet føres i rør til utslipp i elva. Utenfor 

munningen av røret er det lagt ut en havnelense som fanger opp bark og flis fra utslippet. Når 

det har blitt tilstrekkelige mengder graves så bark og flis opp på land igjen med gravemaskin. 

Virksomheten sa under tilsynet at de planlegger å bygge om transportbåndene slik at utslippet 

av vann kan opphøre. 

 

Figur 1. Utslipp av vann til elva 
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Oppfølging etter inspeksjonen 

Hønefoss Fjernvarme AS plikter snarest å få rettet avviket som er beskrevet i denne 

rapporten. Vi ber om at dere innen 1. mai 2013 sender oss en skriftlig plan for hvordan 

avviket vil bli rettet. Planen skal angi tidspunkt for når avviket skal være ferdig rettet. 

 

Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no . 

Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 

1604, 3007 Drammen. 

 

Gebyr for inspeksjonen  

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med 

tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av 

inspeksjonene. Forbrenningsanlegget på Follum er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at 

virksomheten skal betale 11 700 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften  

§ 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.  

 

 

Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere 

Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, 

jamfør offentleglova.  

 

 

Kopi av den endelige rapporten sendes til Ringerike kommune. 

 

Dokumentunderlag  

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var: 

 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen 

 virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av 

betydning for helse, miljø og sikkerhet  

 Tidsbegrenset tillatelse etter forurensingsloven til forbrenningsanlegg på Follum for 

Hønefoss Fjernvarme AS datert 20. november 2012 

 

Informasjon til virksomheten 

Regelverk som er aktuelt:  

 

 Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no   

 Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)  

mailto:fmbupost@fylkesmannen.no
http://www.fmbu.no/
http://www.regelhjelp.no/
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 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)  

 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre 

produkter  

 (produktforskriften) 

 

Brosjyrer/faktaark utdelt:  

 

 Forventninger til virksomheters utslippskontroll (ta2603) 

 

 


