
Postadresse:
Fylkeshuset
6404 Molde

Telefon:
71 25 84 43

Telefax:
71 25 85 10

E-post: 
postmottak@fmmr.no

Web:
www.fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdalatab                                                                   
                

Vår dato Vår ref.

Senioringeniør Reidun Sofie Schei, telefon 71258511 Deres dato Deres ref.

EPAX Norway AS avd. Ålesund
Postboks2047 Skarbøvik
6028 Ålesund

Revisjonsrapport –2013.008.R.FMMR

Revisjon hos EPAX Norway AS avd Ålesund

Dato for revisjonen: 28. og 30. mai 2013
Kontaktperson ved kontrollen
Frå verksemda:
Harald Halsebakke
Sissel Kipperberg

Frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Reidun Sofie Schei
Linda Aaram

Resultat frå revisjonen
Denne rapporten omhandlar resultat av systemrevisjonen retta mot internkontroll for ytre 
miljø ved EPAX Norway AS avd. Ålesund. Rapporten omhandlar avvik og merknader som 
vart presentert på sluttmøte hos verksemda den 30. mai 2013.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekka 1 avvik og 3 merknader under revisjonen. 

Avviket omhandla:
 Reinseanlegget for prosessvatn fungerer ikkje tilfredsstillande

Avviket og merknadene er nærmare omtala frå side 3 og utover i rapporten.  

For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må verksemda sende 
dokumentasjon på at avvika og merknadene er retta innan 1.7.2013. Oppfølging etter 
revisjonen er nærmare beskrive på side 3.

Vi vil til slutt nytte høvet til å takke for god mottaking og godt samarbeid under revisjonen.

Linda Aaram Reidun Sofie Schei
Seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Ålesund kommune postboks 1521 6025 Ålesund
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1. Informasjon om verksemda

Namn: Epax Norway AS avd Ålesund Anleggsnr.: 1504.0024.01
Kommune: Ålesund Anleggsaktivitet: Raffinering av fiskeolje
Fylke: Møre og Romsdal Risikoklasse: 3
Løyve gitt: 18.desember 1997 Løyve sist oppdatert:

Organisasjonsnr (underenhet): 971655526 Eies av: 989100106
Besøksadresse: Årsætherveien 17 Telefon: 70135960
Bransjenr. (NACE-kode): - E-post: -

2. Revisjonens omfang
Rapporten er utarbeida etter ein revisjon ved Epax Norway AS i perioden 28. til 30.mai 2013
Revisjonen er ein del av fylkesmannen sin planlagde revisjonsverksemd for året. 

Målet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og
sikkerheitsarbeidet fungerer tilfredsstillande, og om verksemda har ein tilfredstillande 
styring med aktivitetar som er viktige for det ytre miljø. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
har blant anna undersøkt om:

 Verksemda sitt system for internkontroll er formålstenleg og presist
 Aktiviteten vert gjennomført som dokumentert og uttalt
 Verksemda når sine mål og driv sin aktivitet innanfor eigne rammer og rammer som 

styresmaktene har sett

Revisjonen vart gjennomført ved:
 Gransking av dokument
 Intervju av sentralt plasserte personar i organisasjonen
 Synfaring
 Verifisering (ved stikkprøvekontroll) at rutinar, prosedyrar og instruksar blir fulgt 

opp i praksis

Hovudtema for kontrollen var:
 Internkontroll
 Risikovurdering
 Utslepp til vatn
 Beredskap ytre miljø
 Utleppskontroll
 Substitusjon
 Vedlikehald

Vi vil gjere merksam på at ikkje alle sider av verksemda som kan ha noko seie for ytre miljø, 
vart granska ved kontrollen. Verksemda må sjølv aktivt utøve internkontroll, avdekkje feil 
og manglar og setje i verk nødvendige tiltak. Denne rapporten omhandlar avvik som vart 
funne under revisjonen og gir inga fullstendig tilstandsvurdering av verksemda sitt 
miljøarbeid eller miljøstatus.
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Definisjonar

Avvik: Brot («Overtredelse») av krav som er fastsett i medhald av helse-, miljø- og 
tryggleikslovgivinga 

(til dømes krav i forureiningslova, forskrift heimla i forureiningslova, IK-forskrifta 
eller krav og vilkår fastsatt i utsleppsløyve eller dispensasjonar, samt verksemda sine 
eigne rutinar for å oppfylle styresmaktene sine krav)

Merknad: Tilhøve som tilsynsetatane meiner det er nødvendig å peike på for å ivareta helse, 
miljø og tryggleik, og som ikkje vert omfatta av definisjonen for avvik. 

3. Oppfølging etter revisjonen

Verksemda pliktar snarast å rette opp dei avvik som vart funne. For at Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal skal kunne avslutte saken, må verksemda sende oss dokumentasjon på at avvika 
er retta innan 1.7.2013.

Vi ventar at verksemda legg ved dokumentasjon på gjennomførte tiltak. Vi ber òg
verksemda om å gi tilbakemelding på merknadene.

Dersom de meiner at det ikkje let seg gjere å rette opp alle punkta som er påpeikt innan den
nemnde fristen, må de seinast innan den same datoen gjere skriftleg greie for årsaka til
dette, og leggje fram ein tidsplan for oppretting av det som står att.

4. Gebyr for revisjonen
Verksemda er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4, jf. førehandsvarsel i brev
datert 8. april 2013. Dette vil seie at verksemda må betale kr. 45 100 i gebyr for den
gjennomførte kontrollen. Vedtaket om gebyr er gjort med heimel i § 39-8 i 
forureiningsforskrifta. 

Sidan gebyret fylgjer av vedteken risikoklasse, er gebyrstorleiken ikkje eit vedtak som kan 
påklagast. Gebyrstorleiken er sett ut i frå ressursbruken på revisjonen og er difor sett ein 
klasse lågare enn vedteken risikoklasse.

Faktura blir sendt frå Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Vi gjer merksam på at oversikt over lovverket kan ein finne på www.lovdata.no. 
Dei viktigaste HMS-krava kan ein finne på nettstaden www.regelhjelp.no. 

5. Offentligheit i forvaltninga
Denne rapporten vil være tilgjengeleg for offentligheita via postjournal til Fylkesmannen til 
Møre og Romsdal (jf. offentlegheitslova).

Kopi av rapporten sendes også til:
 Ålesund kommune
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6. Funn 

Avvik

Vi fant følgjande avvik under revisjonen:

Avvik 1

Reinseanlegget er ikkje tilfredsstillande

Avvik frå:

 IPPC/IED krav om BAT (Beste tilgjengelege teknikkar)
 Forureiningslova §§ 7 og 18

Kommentarar:
 Verksemder har plikt til å redusere forureining så langt som muleg utan urimelege 

kostnader. 

 Verksemda skal følgje BAT for sildeoljeproduksjon. BAT er flotasjonsanlegg. 

Verksemda har fettutskiljar i reinseanlegget, men ikkje flotasjonsanlegg. 

 Verksemda blandar såpevatn saman med andre straumar som kan være lettare å 

reinse, i ein buffertank med lang opphaldstid. Dette kan gjere det vanskelegare å 

skilje ut fett frå dei andre straumane innpå reinseanlegget og gir venteleg ein auke i 

utsleppet av fett til sjø.

 Olje/fett bør ikkje tømmast i sluk og auke påkjenninga på reinseanlegget

Merknader

Merknad 1
Verksemda har ikkje tilfredstillande dokumentert måleprogram for utslepp til sjø

Kommentar:
Målingar og utrekningar skal bli utført slik at dei blir representative for dei faktiske 
utsleppa til verksemda. Dei skal omfatte både dei komponentane som er uttrykkeleg regulert 
gjennom grenseverdiar og andre komponentar som er omfatta av rapporteringsplikta etter 
Klif sin rettleiar til verksemdene si eigenrapportering. Rettleiaren er lagt ut på www.klif.no.

Målingar og utrekningar skal gjennomførast etter eit program som skal inngå i verksemda 
sin dokumenterte internkontroll. Måle- og utrekningsprogrammet skal blant anna skildre 
fastlegging av metodar for måling og prøvetaking, val av måleperiodar, samt 
utrekningsmodellar og utsleppsfaktorar som blir nytta. 

Sjå TA-2748 som ligg her: 
http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2010/Desember/Forventninger-til-
industriens-utslippskontroll-Informasjonsark/
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Merknad 2
Utydeleg merking av Sunntrans sine konteinarar for avfall.

Merknad 3
Låg pH i utslepp til sjø må risikovurderast

7. Andre forhold
Fylkesmannen i Møre og Romsdal ber om ein revidert søknad om løyve til utslepp snarast 
muleg.

8. Gjennomføring
Revisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

 Verksemda vart varsla om revisjonen per telefon den 8. april og gjennom brev same 
dag.

 Opningsmøte 28. mai: Orientering om revisjonen, sentrale omgrep vart definert og 
hovudkrava i internkontrollforskrifta vart gjennomgått. Omfang og gjennomføring av 
revisjonen vart gjennomgått. 13 personar deltok på opningsmøte

 Intervju og synfaring: 8 personar vart intervjua. 
 Avsluttande møte 30. mai: Avvik og merknader vart gjennomgått. Oppsummering 

med presentasjon av resultat. 13 personar deltok på sluttmøte.

I vedlegg 1 er det gjeve ein oversikt over deltakarane ved revisjonen.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

 aktuelle lover og forskrifter
 utsleppsløyve frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 18. desember 1997
 korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 verksemda sin eigen dokumentasjon knytta til den daglege drifta og til forhold av

betyding for helse/miljø/sikkerhet

I vedlegg 2 har vi satt opp ei liste over dokumentar som var spesielt viktige som 
dokumentunderlag for revisjonen.
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Vedlegg 1 

Deltakarar ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved EPAX 
Norway AS avd. Ålesund 28-30.6.2013.

Namn Funksjon Opningsmøte Intervju Sluttmøte
Glen Covin Group Health Safety and 

Environmental Manger
x x x (delvis)

Torunn Elthun QA-Engineer x
Audun Årøen R&D-Engineer x x x
Rune Frostad Teknisk sjef x x x
Frode Fagernes Avd.leder kjemisk avd x x x
Johnny Kristiansen Vedlikeholdsleder og 

brannvernleder
x

Geir Frode Olsen QC-Technical Manager x x x
Espen Gillevik Skift kjemisk/DEST x x
Runar Wadseth Mekaniker 

teknisk/verneombud
x

Gilbert Lie Prod.sjef x x
Harald Halsebakke Fabrikksjef x x x
Jan-Inge Sætre HR/HMS Manager x x x
Sissel Kipperberg HMS-

ingeniør/industrivernleder
x x x

Lisbeth Vedvik Hovedverneombud x x
Svein Erik Osvold Driftsansvar dagtid x

Fylkesmannen sin revisjonsgruppe:
Seksjonssjef Linda Aaram
Revisjonsleder Reidun Sofie Schei
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Vedlegg 2

Dokumentgrunnlag for Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin revisjon ved

Nedanfor har vi satt opp ei liste over dokument som var særleg viktig for gjennomføringa av 
revisjonen:

 Forureiningslova med forskrifter
 Forskrift om systematisk helse, - miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskrifta) 
 Utsleppsløyva datert 18.12.1997.
 Eigenrapportar til Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 Oversyn over organisasjon; ansvarstilhøve, oppgåver og myndigheit
 Miljørisikoanalyse
 Miljøhandlingsplan
 Hendingar om akuttutslepp melde til Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 Journal over avfallshandtering
 Tidlegare kontrollrapportar
 EPAX Norway AS sine interne prosedyrar for Miljøstyring (HM 102), Ytre miljø 

(HM 105) og Melding, rapportering og oppfølging av hendelser
 Utslippssøknad av 2006 m/bilag
 Løyve etter ureiningslova av 1997
 NORMEX data frå pilotforsøk for reinsing av prosessavløpsvatn


