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Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ormen Lange Landanlegg (Ormen Lange
Landanlegg) den 23. august 2013. Rapporten er a anse som endelig dersom vi ikke far
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljodirektoratet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:
e Virksomheten har hittil i ar hatt mange tilfeller med overskridelser av utslippsgrensene
til sjo
e Styring av renseanlegget er mangelfull
Anmerkninger:

e Virksomheten har ikke kartlagt betydning av kjemikalier som tilfgres renseanlegget med
rejektstremmen fra slamavvanningen

Avvik og anmerkninger er narmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Tel: 73 58 05 00 (+femsifret nr.) | Faks: 73 58 05 01 | Org.nr: 999 601 391
Besgksadresse Oslo: Stramsveien 96, 0663 Oslo | Besgksadresse Trondheim: Brattgrkaia 15, 7010 Trondheim
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljodirektoratet.no



Oppfalgingen etter inspeksjonen er naermere beskrevet pa side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. september 2013 Rune Andersen Einar Knutsen
dato kontrollgr Miljedirektoratet seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:
e Fylkesmannen i Mgre og Romsdal ved miljgvernavdelingen
e Petroleumstilsynet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: A/S NORSKE SHELL
avd. Produksjon og prosessering av gass og lettolje

Organisasjonsnr.: 890286852 Eies av: 914807077

Bransjenr. (NACE-kode): 06.200 - Utvinning av naturgass

Kontrollert enhet

Navn: Ormen Lange Landanlegg Anleggsnr.: 1547.0005.02
Kommune: Aukra Fylke: Mare og Romsdal
Anleggsaktivitet: Olje- og gassvirksomhet pa land Risikoklasse: 1

Tillatelse gitt: 4. juni 2007 Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomfart for a kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomfares for a falge opp melding om spesielle
hendelser.

Inspeksjonstema
e styringssystem o tillatelse
e utslippskontroll e vedlikehold

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljgarbeid eller miljgstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er ngdvendig & papeke for a ivareta ytre miljg,
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan vaere nyttig for
virksomheten og saksbehandlere a kjenne til. Her kan ogsa inngd kommentarer til tema som ble tatt
opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfolging etter inspeksjonen

Ormen Lange Landanlegg plikter snarest a rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Miljodirektoratet skal kunne avslutte saken, ma Ormen Lange Landanlegg innen 1. november
2013 sende en skriftlig redegjgrelse som viser hvordan avvik er rettet.
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@Miljedirektoratet.no) til
Miljedirektoratet v/Rune Andersen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljedirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73.)
dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse pa at avvikene er rettet innen 1. november 2013.
Tvangsmulkten vil palgpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse pa at avvik er rettet innen 2
uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil vaere et engangsbelgp pa kr 100 000, -.

Dere har anledning til & kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer ma sendes til
Miljedirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Ormen Lange
Landanlegg er i tillatelsen plassert i risikoklasse 1 . Dette betyr at dere skal betale kr. 20 200,- i
gebyr for den gjennomfarte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljedirektoratet viser forgvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til
statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil vaere tilgjengelig for offentligheten via Miljedirektoratets postjournal pa
www.miljgdirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant felgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomheten har hittil i ar hatt mange tilfeller med overskridelser av utslippsgrensene til sjg

Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ormen Lange Landanlegg, pkt. 3.1,
Utslippsbegrensninger

Kommentarer:

Virksomheten har siden oppstart i 2007 hatt hyppige overskridelser av utslippsgrensene til sjg. Dette
har i hovedsak vaert knyttet til konsentrasjonsgrensene for suspendert stoff (TSS) og totalt organisk
karbon (TOC). Utslippene har skjedd bade fra avlgp etter renseanlegget (system 39) og fra apent
avlgpssystem (system 56). | januar var det rapportert totalt 22 tilfeller av overskridelser. De fleste
av disse var overskridelser av TSS fra renseanlegget, noe som ble sagt i hovedsak kunne tilskrives
feildosering av fellingskjemikalie (PAX) og flokkuleringskjemikalie (polymer). De siste 3 maneder var
det rapportert totalt 11 overskridelser.
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Virksomheten har i brev etter egenkontrollrapporteringen for bade 2011 og 2012 redegjort for
gjennomfarte og planlagte tiltak for & redusere overskridelsene av utslippsgrensene. Til tross for
disse tiltakene er utslippshendelsene, etter direktoratets oppfatning, fortsatt altfor hyppige.

Avvik 2
Styring av renseanlegget er mangelfull

Avvik fra:
Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og pa enkelte landanlegg
(styringsforskriften) § 4, jf. styringsforskriften § 5 og rammeforskriften § 11.

Kommentarer:

| folge styringsforskriften skal den ansvarlige velge tekniske, operasjonelle og organisatoriske
lesninger som reduserer sannsynligheten for at det oppstar skade, feil og fare- og
ulykkessituasjoner, og/eller begrenser skader og ulemper.

Virksomhetens renseanlegg bestar av tre trinn. Et ferste trinn for fjerning av BTEX og PAH (MPPE),
trinn to med biologisk nedbryting (MBBR), og trinn tre for fjerning av biologisk slam ved hjelp av
kjemisk felling med flotasjon (DAF).

Anlegget er opprinnelig utstyrt med instrumenter for kontinuerlig maling av flere driftsparametere.
Dette omfatter bl.a. utstyr for on-line analyse av total organisk karbon i bufferbassenget far
innlgpet til det biologiske anlegget, on-line malere for naeringssalter (nitrogen og fosfor) og oksygen
ut av det biologiske renseanlegget og suspendert stoff (TSS) i sluttavigpet.

Flere av disse instrumentene har vaert mer eller mindre ute av drift i lang tid av ulike arsaker. For
TOC maleren i bufferbassenget ble arsaken sagt a vaere tekniske problemer med instrumentet, mens
det for de gvrige ble opplyst i hovedsak & vaere begroing og drift i instrumentene. Det ble opplyst at
TOC maleren i bufferbassenget hadde vaert mer eller mindre kontinuerlig ute av drift de siste to
arene. Virksomheten har derfor i stedet etablert et maleprogram der det tas manuelle prgver og
analyser en gang pr. dggn som benyttes for a justere renseanlegget.

En gjennomgang av analyser pa TOC i bufferbassenget viste at det kan forekomme bade hyppige og
til dels store variasjoner i TOC. Med analyse en gang pr dagn vil det saledes kunne ga forholdsvis
lang tid fra endring i TOC konsentrasjon til driftsoperater kan foreta ngdvendige justeringer av
kjemikalietilsatsen tilpasset det nye konsentrasjonsnivaet. Dette kan gi ustabilitet og derav pavirke
effektiviteten pa anlegget.

Vi mener det er uheldig at maleutstyr som opprinnelig er levert med anlegget ikke fungerer som
forutsatt og at dette kan ses i sammenheng med de relativt mange og hyppige overskridelser de
siste to rapporteringsar (2011 og 2012) og som til dels ogsa har fortsatt i 2013.
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8. Anmerkninger
Falgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Virksomheten har ikke kartlagt betydning av kjemikalier som tilfgres renseanlegget med
rejektstremmen fra slamavvanningen

Kommentarer:

Slam fra det biologiske renseanlegget tilsettes fellingskjemikalie (PAX) og flokkuleringskjemikalie
(polymer) far slamseparering i et flotasjonsanlegg (DAF) og avvanning i sentrifuger. For & oppna god
slamutfelling etter biologien ma pH senkes. Anlegget er ikke utstyrt med mulighet for & senke pH
ved syretilsats og pH reguleres derfor ved dosering av fellingskjemikaliet. Dette medfgrer at det
ofte settes til mer fellingskjemikalie enn det som strengt tatt vil vaere nadvendig dersom pH kunne
blitt justert pa annen mate.

Overskudd av fellingskjemikalie og flokkuleringskjemikalie vil ga ut med rejektvannet fra
sentrifugene. Dette vannet fares tilbake til innlgpet av det biologiske anlegget. Tilfarselen av
fellingskjemikalier og polymer vil kunne ha betydning for stabiliteten i det biologiske renseanlegget.
Virksomheten hadde ikke kartlagt i hvilken grad dette hadde eller kunne ha betydning for
effektiviteten pa anlegget.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

e Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter

e Forskrifter om helse, miljo og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

o Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljadirektoratet
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