
 
            FYLKESMANNEN I FINNMARK        
                         Miljøvernavdelingen   
 

  FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI  
 Birasgáhttenossodat 

 

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:  
Statens hus 78  95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no http://www.fylkesmannen.no/Finn

mark 
 

9815 VADSØ      
 

Inspeksjonsrapport 
 
 

Saksnummer : 2008/2052    Inspeksjonsrapport nummer : 
    

Informasjon om virksomheten 
Navn: Nortura Karasjok AS Organisasjonsnr.: 938 752 648 

Adresse: Kautokeinoveien 
 

Telefon 78 46 79 00 
 

Besøksadresse: Kautokeinoveien 
 

E-post: region-nord@nortura.no 

Kommune: Karasjok 
 

Bransjenr. (NACE-kode): 15.110 

 

Tilstede under kontrollen 
Fra virksomheten:  
Jørgen Johnsen, administrativ leder 
 

Fra Fylkesmannen i Finnmark:  
Vigdis Johnsen, overingeniør  

 

Hovedtema under kontrollen 
Utslipp til vann og utslippsmålinger, drift av renseanlegget, internkontroll og avfallshåndtering.  

 

Resultater fra kontrollen 
Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.  
Fylkesmannen avdekket 3 avvik* og 1 anmerkning*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i 
vedlegget til rapporten. 
* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.  

 

Oppfølging etter kontrollen 
Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at 
forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.  
 
Frist for skriftlig tilbakemelding er: 1. september 2008 
 
Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og 
produktkontrolloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. 
forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. 
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist 
kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et eventuelt vedtak om 
tvangsmulkt, se side 2 i rapporten. 
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Definisjon på avvik og anmerkninger 
 
Avvik : overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter 
hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller 
dispensasjoner.) 
 
Anmerkning : et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta 
helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
 
Grunnlagsdokumenter for kontrollen: 

• Tillatelse etter forurensningsloven for slakterianlegg i Karasjok datert 15.04.2003 
(utslippstillatelsen) 

• Internkontrollforskriften 
• Avfallsforskriften  

De viktigste kravene for bransjen er oppsummert på nettstedet Regelhjelp.no 
www.regelhjelp.no, se under tema Produksjon av næringsmidler og drikkevarer. 
 

 
Informasjon om vedtak om tvangsmulkt 
Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen, som godtgjør at avvikene 
er rettet innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. 
Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller 
produktkontrolloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr så 
lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.  

 
 

 
Funn etter kontroll 12.06.2008 ved slakteriet til N ortura Karasjok AS  
 
 
 
Avvik 1 Uslipp fra renseanlegget er ikke tilfredsst illende dokumentert  
 
Avvik fra Utslippstillatelsen, vilkår 1.2 
 
Kommentar  
Slakteriet kunne ikke dokumentere at dagens utslipp av prosessavløpsvann er i tråd med 
gjeldene utslippstillatelse. Gjennomgang av utslippstall viste at det ikke var tatt prøver av 
renset prosessavløpsvann siden januar 2007. Dette er ikke i samsvar med krav i 
utslippstillatelsen. Tidligere var det tatt prøver 4 ganger i året.  
 
Alt prosessvann skal renses gjennom sil med 1 millimeter lysåpning og fettutskiller. Under 
tilsynet ble det fortalt at alt avløpsvann fra slakteriet gikk gjennom renseanlegget, særlig etter 
tetting av ett avløp i 2005 som gikk i overløp. Ved Fylkesmannens kontroll av det kommunale 
renseanlegget i Karasjok den 13.06.2008 ble det imidlertid funnet flere øremerkelapper for 
husdyr. Merkelappene var samlet opp i grovsil ved innløpet til renseanlegget i løpet av året.  
 
Det kan på bakgrunn av dette ikke utelukkes at noe slakteriets prosessvann/sluk fremdeles 
ledes utenfor renseanlegget. Dette kan bidra til høy belastning ved det kommunale 
renseanlegget og føre til driftsproblemer. En grundig kartlegging av hele slakteriets 
avløpsnett er derfor nødvendig for å finne mulige overløp. 
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Bilde 1: Øremerkelapper for husdyr funnet ved Karasjok avløpsrenseanlegg 

 
 
 
Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har noen mang ler om ytre miljø 
 
Avvik fra Internkontrollforskriften § 5, 1. ledd pu nkt 6 og 7 
 
Kommentar  
Det kunne ikke fremlegges skriftlig dokumentasjon som viser at det var utført 
risikovurdering om ytre miljø (herunder rensesystem, prosessavløpsnett, 
avfallshåndtering)ved slakterianlegget. Og det var ikke definert hvilke forhold som skulle 
risikovurderes om ytre miljø. 
 
Det var ikke etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem som berører ytre miljø, og det var 
ikke definert hvilke forhold som skulle avviksbehandles. Feil/mangler med rensesystemet har 
blitt rettet opp fortløpende uten at det har blitt skriftlig dokumentert.  
 
ITT Flygt AS var imidlertid innleid til å drive årlig vedlikehold og gjennomgang av 
pumpesystemer på renseanlegget, og eventuelle avvik ble påpekt i påfølgende rapport. 
 
Vi ber om å få oversendt rutiner som viser hvilke prosedyrer (fra Nortura sentralt/Norsk 
matanalyse) som gjelder for prøvetaking av prossessavløpsvannet. Dokumentasjonen må 
vise om vannprøver tas manuelt eller ved hjelp av representativ, mengdeproporsjonal 
prøvetaker. Vi ber også om å få oversendt dokumentasjon på driftsinstruks for 
renseanlegget. 
 

 
Avvik 3 Farlig avfall har ikke blitt tilfredsstille nde levert til godkjent mottak  
 
Avvik fra Avfallsforskriften, kapittel 11 om farlig  avfall, §§ 11-8 og 11-12 
 
Kommentar 
Små mengder spillolje var blitt levert til Statoils bensinstasjon i Karasjok. Spillolje var 
innlevert til Statoils bensinstasjon, og det var ikke fylt ut deklarasjonsskjema. Virksomheten 
mangler således deklarasjon (kvittering) på innlevert farlig avfall. Bensinstasjoner/forhandlere 
skal bare motta spillolje fra privatpersoner, og det farlige avfallet må deklareres.  
 
Spraybokser var ikke blitt sortert ut, men feilaktig blandet med restavfall. Elektrisk- og 
elektronisk avfall blir utsortert.  
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Anmerkning 1: Årlig produksjon må fortløpende vurde res i lys av utslippstillatelsen 
 
Kommentar   
Slakteriet må fortløpende vurdere produksjonsmengde opp mot krav i utslippstillatelsen. Det 
ble i 2007 produsert noe mer slakt (8 tonn) enn det som var satt i rammen for tillatelsen. 
Virksomheten har tidligere holdt seg innenfor tillatelsens rammer. Det var produsert noe 
mindre griseslakt enn forventet, og noe mer av øvrig slakt. 
 
Kapasiteten på anlegget er imidlertid større enn de rammer som er satt for utslippstillatelsen. 
Virksomheten bør likevel vurdere årlig om det er behov for å søke om endring av 
utslippstillatelsen dersom overskridelsen utgjør mer enn 10 %. Det viktigste er likevel å 
dokumentere utslipp av prosessavløpsvann. 
 

 
Andre forhold 
Nortura Karasjok slakter gris, sau, storfe og reinsdyr. Renset prosessavløpsvann fra 
slakterianlegget ledes inn på kommunalt ledningsnett sammen med avløpsvann fra Karasjok 
tettsted. Utslippet fra slakteriet utgjør en vesentlig del av belastningen på det kommunale 
anlegget.  

 
Det kommunale avløpsvannet renses ved et kjemisk-biologisk renseanlegg. Fra 01.01.2009 
skal minst 90 % totalt fosfor fjernes fra avløpsvannet iht. forurensningsforskriften § 14-7. 
Fylkesmannen utførte tilsyn ved det kommunale renseanlegget dagen etter tilsynet ved 
slakteriet. 

 
 


