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Ytterøykylling 
Flatan 177 
7629 YTTERØY 

Vår dato: 
02.07.2017 
 
Deres dato: 
 

Vår ref.: 
2017/4104 
Arkivkode: 
Deres ref.: 
 

  
 
 

Rapport etter inspeksjon ved Ytterøykylling AS avd. 
Ytterøy 1.6.2017- Kontrollnummer: 2017.060.I.FMNT  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Anita Evenstad  
 
  

Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / 
Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma: 
Leif Inge Paulsen  
 
   

Resultater fra inspeksjonen 
Rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ytterøykylling AS avd. Ytterøy 
(Ytterøykylling AS avd. Ytterøy) 01.06.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi 
ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 4 uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma avdekket 3 avvik 
og ga en anmerkning under inspeksjonen.   
 
Fylkesmannen ser alvorlig på avvikene, da analyser av avløpsvann og tolking av 
analyseverdier er sentralt for å vurdere om utslippstillatelsen overholdes.
   
Avvik: 

1. Utslipp av fett overskrider rammen i utslippstillatelsen 
 

2. Analyseresultater fra avløpsvannet er mangelfullt vurdert i forhold til 
vilkår i utslippstillatelsen 
 

3. Farlig avfall lagres med fare for avrenning til sluk 
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Anmerkning: 
Renseanlegg, vannprøvetaker og prøvetakingskum bar preg av 
manglende renhold, noe som kan påvirke renseresultatet 

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
3. juli 2017 Leif Inge Paulsen  
Dato kontrollør  Senioringeniør 
 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma 
 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

Levanger kommune 
Innherred samkommune 
Arbeidstilsynet 
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Informasjon om kontrollert virksomhet 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: YTTERØYKYLLING AS  

Organisasjonsnr.: 971833238  Eies av: 994065122  

Bransjenr. (NACE-kode): 10.120 - Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt  

 
Kontrollert enhet 

Navn:  Ytterøykylling AS avd. Ytterøy Anleggsnr.:  1719.0091.01 

Kommune: Levanger  Fylke: Nord-Trøndelag  

Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt 
fiskeforedling  

 

Tillatelse gitt: 14. desember 2011   

 

Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens 
risikobaserte industritilsyn for 2017.   
 
Inspeksjonstema

Internkontroll 
Prosess og renseutstyr 

Utslipp til vann 
Avfall    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger avdekket under inspeksjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta 
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema 
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  
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Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Ytterøykylling AS avd. Ytterøy plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i 
denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ytterøykylling AS 
avd. Ytterøy innen 1. september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan 
avvik er rettet.  
 
Vi ber også om at virksomheten sender en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen 
er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp. 
 
Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Ytterøykylling AS avd. 
Ytterøy må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 1.9.2017 som beskriver hvilke 
tiltak som er gjennomført for å dokumentere at avvikene er rettet. 
 
Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll. 
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post til Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag/Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma; fmntpost@fylkesmannen.no v/Leif Inge 
Paulsen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  Saksbehandler: 
Postboks 2600 Statens hus Strandveien 38 74168000 Leif  Inge Paulsen  
7734 Steinkjer  Org.nr.: 74 16 80 93 
fmntpost@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/nt 974 772 108 fmntlip@fylkesmannen.no 

 
 
 
 
Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik  
Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. 
forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at 
avvikene er rettet innen 1. september 2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke 
har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen uker etter at vedtaket om 
tvangsmulkt ble fattet. 
 
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 10 000,-. 
 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes 
til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma innen fire uker 
etter at denne rapporten er mottatt. 
 
 
Varsel om gebyr  
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret 
skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i 
henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil 
en dags varighet, som totalt har medført inntil 2 dagsverk. Dette betyr i så fall at dere 
skal betale kr. 7 500,- i gebyr for inspeksjonen.  
 
Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 
39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. 
Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-
Trööndelagen fylhkenålma innen fire uker etter at dette brevet er mottatt.  
 
 
Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma (jf. offentleglova).  
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Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Utslipp av fett overskrider rammen i utslippstillatelsen 
 
Avvik fra: Utslippstillatelse av 14.12.2011 pkt. 3.8. 
 
Kommentarer: 
I henhold til utslippstillatelsen skal innholdet av fett i avløpsvannet ikke overstige 150 
mg/liter. Ut fra analyseresultater fra 2016 og 2017 (8 stk.) var innholdet av fett i avløpet 
238 mg/liter. 
 
Avvik 2 
Analyseresultater av avløpsvannet er mangelfullt vurdert i forhold til vilkår i 
utslippstillatelsen 
 
Avvik fra:  
Internkontrollforskriften § 5, pkt. 6 og 7 
 
Kommentarer: 
Farer og problemer skal ifølge pkt. 6 kartlegges, og på denne bakgrunn skal risiko 
vurderes samt tilhørende planer og tiltak utarbeides for å redusere risikoforholdene. På 
bakgrunn av dette skal det etter pkt. 7 iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av krav fastsatt i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- 
lovgivningen. 
 
Under tilsynet ble det framlagt analysedata der innholdet av suspendert stoff systematisk 
var høyere etter rensing enn før. Det er i ettertid opplyst at merkingen av 
prøvetakingsflaskene har vært feil, slik at prøver merket «før sil» egentlig er prøver tatt 
«etter sil.» 
 
Analyserapportene viser analyseverdier av fett på gjennomsnittlig 238 mg/l (dersom 
disse er analysert etter rensing). Dette overstiger rammen i utslippstillatelsen på 150 
mg/l. 
 
Innholdet av fett i avløpsvatnet for 2016 som framkommer gjennom analyseutskrifter 
stemmer ikke med opplysninger gitt gjennom egenkontrollrapporteringen for 2016. 
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Avvik 3 
Farlig avfall lagres med fare for avrenning mot sluk 
 
Avvik fra:  
Avfallsforskriften kapitel 11, § 5. 
 
Kommentar: 
Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal etter 
avfallsforskriften kap.11 § 5 treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning 
eller skade på mennesker eller dyr.  
Fylkesmannen hadde ingen fra bedriften med da lageret for farlig avfall ble besøkt.  
Farlig avfall, sannsynligvis spillolje, synes å lagres med fare for avrenning til sluk.  
I vår forvaltningspraksis mht. lagring av farlig avfall, krever Fylkesmannen fast dekke og 
sikring mot evt. avrenning til sluk. Dette kan løses med å sette spilloljetank i et kar med 
oppsamlingsmulighet eller ved å tette sluk. 
 
 

 
Lagring av farlig avfall med fare for avrenning til sluk. Foto tatt 1.6.2017 av Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag. 
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Anmerkninger 
Renseanlegget, vannprøvetaker og prøvetakingskum bar preg av manglende 
renhold, noe som kan påvirke renseresultatet 
 
Kommentarer:  
Visuelt inntrykk og lukt tydet på manglende renhold av renseanlegget, vannprøvetaker 
og prøvetakingskum. 
 

 
Foto: Renseanlegget består av mekanisk rensing gjennom sil. Foto tatt 1.6.2017 av Fylkesmannen 
i Nord-Trøndelag. 
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Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold: 

 Avløpsresultater fra Ytterøykylling, avdeling Ytterøy, totalt 8 prøver fra 2016 og 
2017 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørnar Wiseth 
(e.f.) 
Miljøverndirektør 
 
 

Leif Inge Paulsen 
Senioringeniør 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Kopi til: 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Arbeidstilsynet Midt-
Norge 

Postboks 
4720 Sluppen 

7468 Trondheim 

 
 
 
 


