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Felleskjøpet Agri SA Steinkjer / Trondheim, 02.05.2018 

Hamnegata 29, Serviceboks 2541   
7729 Steinkjer   
 
 

 

  
Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Arild Thomassen  
 Saksbehandler: 
 Andreas Wæhre 

    
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Felleskjøpet, avd. Steinkjer  
Kontrollnummer: 2018.078.I.FMTL  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Arild Thomassen  
Kristian Langli 
Terje Garnvik  
Ola Rosdahl 
 

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:  
Andreas Wæhre  
Fra Arbeidstilsynet: 
Leif Christer Havmo 
Fra DSB: 
Bjørn Myrseth og Steinar Langseth  
   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Felleskjøpet Agri SA region 7 avd. 
fabrikk den 12.04.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding 
om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

- Virksomhetens systematiske arbeid med risiko er mangelfull  
- Virksomheten hadde mangelfulle rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen.  

- Virksomheten hadde mangelfulle avviksbehandling av uønskede hendelser. 
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Anmerkninger: 
- DSB forutsetter at virksomheten har oversikt over egen organisasjon, herunder 

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeid med helse, miljø og sikkerhet er 
fordelt. 

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 

 
 Andreas Wæhre Marit Lorvik  (e.f) 
02.05.2018 kontrollør  seksjonsleder forurensning 
 Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Steinkjer kommune 
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
 Arbeidstilsynet 
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Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: FELLESKJØPET TRONDHEIM  

Organisasjonsnr.: 911607964  Eies av:   

Bransjenr. (NACE-kode): 46.210 - Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer  

 
Kontrollert enhet 
Navn:   Felleskjøpet, Avd. Steinkjer Anleggsnr.:  5004.0034.01 

Kommune: Steinkjer  Fylke: Trøndelag  
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon   
Tillatelse gitt: 28. august 1990  Sist endret:   
 

Bakgrunn for inspeksjonen 
Dette tilsynet var en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som finner sted annethvert år. 
Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten har en helhetlig oversikt over 
risikofaktorene og har handlingsplaner for å redusere risiko knyttet til disse. 
 
Inspeksjonstema

 Kartlegging av farer og problemer 
 Vurdering av risiko 
 Planer og tiltak 
 Rutiner for å forhindre brudd på 

regelverket 
 

 
 

 



 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  Saksbehandler: 
Postboks 2600 Steinkjer: Strandveien 38 74 16 80 00 Andreas Wæhre  
7734 Steinkjer Trondheim: Prinsensgt 1 Org.nr.: Telefon:  
fmtlpost@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/trondelag 974 764 350 47 74168061 

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke, men som ikke 
omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Felleskjøpet Agri SA region 7 avd. fabrikk plikter snarest å rette opp de avvik som er 
beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Felleskjøpet 
Agri SA region 7 avd. fabrikk innen 27. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser 
hvordan avvik er rettet.  
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen 
i Trøndelag. 
 
Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. mars 
2018.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 
39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, 
gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter 
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Felleskjøpet Agri SA region 7 avd. 
fabrikk bli ilagt et gebyr på kr 5 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 
og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få 
tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til 
statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell 
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via 
Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken 
videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende 
virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar 
klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i 
Trøndelag (jf. offentleglova).  
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Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomhetens systematiske arbeid med risiko er mangelfull  
 
Avvik fra 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd pkt. 6 (kartlegging av farer og problemer)  
 
Kommentarer: 
Internkontrollforskriften setter krav til at virksomheter skal kartlegge, lage planer og gjøre 
tiltak for å redusere risiko innen helse-, miljø- og sikkerhetsområde. Det skal foreligge 
oversikt over de viktigste farer og problemer og handlingsplaner for å redusere risikoen 
knyttet til disse.  
 
Felleskjøpet Agri SA, avd. Steinkjer har skriftlig risikovurdering, men kartleggingen og 
risikovurderingen har mangler.  
 
Følgende tema manglet eller er mangelfullt vurdert 

 Tanklagring av maursyre 
 Utslipp av støv 
 Støy fra anlegget 
 Dokumentert kartlegging og risikovurderinger av den daglige driften/ 

jobbsituasjoner som leder til rutiner/prosedyrer var mangelfullt. En virksomhet 
må ha dokumenterte prosedyrer/rutiner med underliggende risikovurderinger 
på jobbsituasjoner som kan medføre fare for menneske, maskin eller miljø. 
Vedlikehold/stopp i produksjon er statistisk en viktig årsak til skader i 
industrien, hvor tidspress og snarveier leder til uønskede hendelser og skader 
på menneske, maskin eller miljø.  

 Virksomheten sa at de hadde ikke dokumentert den interne opplæringen. 
Arbeidstakere skal ha dokumentert intern opplæring på prosedyrer og utstyr 
som er ansett for å være en risiko i virksomheten som er datofestet, opplæring 
beskrevet og signert av begge parter. Denne opplæringen internt i 
virksomheten er i tillegg til eventuelle sertifikater/ kurs og er relatert til hvilke 
arbeidsoppgaver arbeidstakeren har i virksomheten. 

 
 
Avvik 2 
Virksomheten hadde mangelfulle rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser 
av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  
 
Avvik fra:  
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd pkt. 7.  
 
Kommentarer: 
Felleskjøpet Agri SA region 7 avd. fabrikk Steinkjer hadde engasjert NTE for å ivareta faglig 
ansvar for/gjennomføre periodisk kontroll av høyspenningsanlegg. Som eier av nevnte anlegg 
har virksomheten ansvar for anleggenes tilstand og at periodiske kontroller gjennomføres i 
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henhold til avtale/forskriftskrav. Det forutsettes at virksomheten ivaretar dette ansvaret, for 
eksempel gjennom årlig rapportering fra NTE. 
 
Virksomheten hadde videre ikke system for prioritering/oppfølging av avvik påvist ved 
Caverions kontroll av lavspenningsanlegg. 
 
Virksomheten opplyste også at man tok sikte på at alle ansatte i vedlikeholdsavdeling og 
produksjon skulle være instruert for å kunne betjene vern mv. i elektriske fordelinger og det 
var i den anledning utarbeidet instrukser av generell art for nevnte personell. Dersom ikke alle 
ansatte er instruert, må det anordnes system med merking/låsing av dører til 
fordelinger/fordelingsrom med komponenter/kapslingsgrad som forutsetter sakkyndig 
betjening. 
 
DSB observerte ved tilsynet fordelinger med relativt store vern og fordelinger hvor 
betjening/resetting av vern kunne medføre fare for berøring av spenningssatte deler.  
Instruks/rutiner for instruert personell må utarbeides av virksomhet med elektrofaglig 
kompetanse og må blant annet inneholde informasjon om: 

- Omfang og begrensning av de oppgaver instruert personell kan utføre, herunder 
eventuell begrensing av merkestrøm for vern som kan betjenes (etter risikovurdering 
av laststrøm, kortslutningseffekter mv.) 

- Detaljerte instruksjoner for oppgaver i områder hvor betjening kan medføre fare. 
- Bruk av verneutstyr 
- Årlig tilpasset elsikkerhetsopplæring. 

 
Virksomheten hadde videre ikke rutine for varsling/tiltak ved elulykke med strømgjennom-
gang. DSB anbefaler på det sterkeste at ansatte som blir utsatt for strømgjennomgang blir 
sendt til lege/sykehus for kontroll. 
 
Avvik 3 
Virksomheten har mangelfull avviksbehandling av uønskede hendelser. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd pkt. 7.  
 
Kommentarer: 
Felleskjøpet Agri SA region 7 avd. fabrikk har et avvikssystem. Under kontrollen kom det 
fram at det var registrert få avvik i avvikssystem, og at det forekom avvik hos virksomheten 
som ikke ble avviksbehandlet. I den forbindelse kan vernerunder gjennomføres oftere i 
virksomheten, hvor man kan skifte litt på hvem som går hvor fordi det er lett å bli blind for 
farer og risikoer både på teknisk og HMS hvis de samme folka går runden hele tiden. Avvik 
er ikke en ting man skal være redd for, skader og nedetid er ikke noe en virksomhet trenger. 
Et levende avvikssystem er et viktig hjelpemiddel i styringa av en virksomhet som skaper 
lønnsomhet og sikre arbeidstakere. 
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Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
DSB forutsetter at virksomheten har oversikt over egen organisasjon, herunder hvordan 
ansvar, oppgaver og myndighet for arbeid med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. 
 
Kommentarer: 
Virksomheten opplyste at man skulle ansette faglig ansvarlig for egne lavspenningsanlegg. 
DSB forutsetter at man i den anledning ivaretar relevante krav i forskrift om elektroforetak og 
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek). 
 
Vi vil spesielt vise til: 

- Krav til registrering i Elvirksomhetsregisteret (fek § 3)  
- Kvalifikasjonskrav, avhengig av om den ansatte skal kunne være faglig ansvarlig for 

alt arbeid knyttet til virksomhetens lavspenningsanlegg (fek § 7, 1. ledd) eller om 
vedkommende kun skal ha faglig ansvar for drift og vedlikehold av nevnte anlegg (fek 
§ 7, 3. ledd). 

 
Virksomheten må videre påse at krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av 
elektriske anlegg (fse) etterleves.  
 
 
Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 

 
 
Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 

 Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no 
 
 
 
 
 
 


