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Vér dato Var referanse Var arkivkode
Sakshehandler og innvalgstelefon 05.11.01 2001/04504 450
Sten Bruaas, 75 53 15 53 Deres dato Deres referanse
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Biomar AS

8430 MYRE

RAPPORT FRA SYSTEMREVISJON VED BIOMAR AS, MYRE, 23. - 25. OKTOBER
2001

Vi viser til systemrevisjonen ved Biomar AS, Myre i @ksnes kommune i perioden 23. — 25.
oktober 200. Vedlagte oversendes rapport om de avvik og anmerkninger som ble registrert.

Biomar AS, Myre, i @ksnes kommune ma innen 30. november 2001 redegjare for de tiltak
som er satt i verk for & rette opp registrerte avvik. Dersom alle avvik ikke er rettet opp pa
dette tidspunkt skal redegjgrelsen inneholde en tidfestet plan for hvordan avvikene skal
rettes opp. Innen samme dato skal det gis forslag til oppfalging av rapportens
anmerkninger.

Systemrevisjonen er gjennomfgrt i henhold til varsel av 15. juni 2001 og revisjonsplan av 29.
august 2001. Som det fremgar av vedlagte rapport ble det registrert tre avvik (overtredelse av
krav) og to anmerkninger (forhold som vi mener det er ngdvendig a papeke).

For ordens skyld gjgr vi oppmerksom pa at videre oppfalging kan medfare palegg om tiltak,

bade i forhold til avvik og anmerkninger. | farste omgang ber vi om en skriftlig redegjarelse fra
virksomheten.

Med hilsen

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)
Seksjonsleder

Sten D. Bruaas
Farstekonsulent

Vedlegg: revisjonsrapport

Statens hus Miljgvernavdelingen Elektronisk postadresse
Postadresse: 8002 Boda Postadresse: som Statens hus postmottak@fm-no.stat.no
Kontoradresse: Moloveien 10 Kontoradresse: som Statens hus

Telefon: 75 53 15 00 Telefon: 75 53 15 80

Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 53 16 80
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SYSTEMREVISJON

BIOMAR AS, MYRE, @KSNES KOMMUNE

Virksomhetens adresse: Biomar AS, Telefonnr. 76 11 92 00

8430 Myre Telefaksnr. 76 11 92 29

Tillatelse av : 04. juni 1996, med senere endringer | Tidsrom for revisjon : 23. — 25. oktober
2001

Kontaktperson i Revisjonsleder: Sten D. Bruaas, Fylkesmannen

virksomheten : Arne-Otto Revisor: Roger Johansen, Fylkesmannen

Olsen

Rapportens innhold

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen de kontrollerte
omrader, det vil si virksomhetens internkontrollsystem med spesiell fokus pa det ytre miljg.
Revisjonsgruppa har ikke har ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.
Hovedkonklusjon

Under revisjonen ble det pavist falgende avvik fra utslippstillatelse av 04. juni 1996 med senere
endringer og forurensningsloven med tilhgrende forskrifter:

1. Bedriftens HMS-system har enkelte mangler.

2. Bedriftens handtering av spesialavfall er mangelfull.

3. Bedriften kan ikke legge frem dokumentasjon pa at prosessvann med mer som passerer
fettutskilleren har en minimum oppholdstid pa 1. 5 time.

Utarbeidet dato: 05. november 2001 Godkjent dato:
Sign.: Sign.:

Revisjonsleder :Sten D. Bruaas Overordnet : Oddlaug E. Knutsen
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1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Biomar AS pa Myre i @ksnes kommune i
perioden 23. — 25. oktober 2001.

e Systemrevisjon er en systematisk granskning av virksomheten for & fastsla om internkontroll-
aktiviteter og tilhgrende resultater stemmer overens med det som er planlagt. En
systemrevisjon vil vanligvis omfatte en gjennomgang av virksomhetens HMS-
dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.

o Verifikasjon er bekreftelse ved & undersgke og fremskaffe objektivt bevis pa at spesifiserte
krav er oppfylt.

Systemrevisjoner inngar som en del av tilsynsetatenes arbeid med & handheve gjeldende krav
med hensyn til bl.a. beskyttelse av det ytre miljg . Kontrollen fokuserer pa overholdelse av krav
og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.
Rapporten gir saledes ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid med helse,
miljg og sikkerhet.

Hensikten med revisjonen var a fastsla om virksomhetens internkontroll er effektivt med hensyn
til & na fastsatte mal for ivaretakelse av ytre miljg, om det tilfredsstiller kravene i
internkontrollforskriften, hvorvidt forhold som er beskrevet i systemet stemmer overens med
praksis i virksomheten og a pase at krav fastsatt i forurensningsloven med tilhgrende forskrifter
og vilkar i gitte tillatelser overholdes i virksomheten.

Kontrollen ble gjennomfert ved intervjuer av ansatte i organisasjonen, ved granskning av
dokumenter og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen.

e Awvik er overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse,- miljg- og sikkerhetslov-
givningen.

e Anmerkning er forhold som tilsynsetaten mener det er ngdvendig a papeke for a ivareta
helse-, miljg- og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen pa avvik.

2. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for kontrollen var :

e Lovav 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (med senere endringer) og
relevante forskrifter (forurensningsloven).

e Utslippstillatelse av 04. juni 1996 med senere endringer.

e Forskrift om systematisk helse,- miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).

e Virksomhetens internkontrollsystem.
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3. Omfang

Kontrollen besto av systemrevisjon av virksomhetens internkontroll gjennom intervjuer og
gjennomgang av dokumenter og verifikasjoner ved fiskeforprodusenten.

4. Avvik

Folgende avvik ble avdekket under revisjonen:

Awvik 1:

Bedriftens HMS-system har enkelte mangler.

Awvik fra;

Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid 8§ 5.2, pkt. 4,
60g7.

Kommentar:

Bedriften har ikke i HMS-dokumentsjonen fastsatt kvantitative mal for
ivaretakelsen av det ytre miljg. (8 5.2.4).

Bedriften har ikke gjennomfart en systematisk vurdering av
risikoforholdene (8 5.2.6), samt utfart tilhgrende planer og tiltak for a
redusere risikoforholdene knyttet til det ytre miljg (8§ 5.2.7)

Bedriftens handtering av HMS-avvik er ikke i samsvar med beskrevne
rutiner i HMS-dokumentasjonen (§ 5.2.7).

Bedriftens "Funksjonsbeskrivelse, produksjon Myre” beskriver
avdelingens overordnede mal til bl.a. & produsere 84.500 tonn per ar,
mens gjeldende utslippstillatelse har en ramme pa 75.000 tonn
(85.2.7)

Awvik 2

Bedriftens handtering av spesialavfall er mangelfull.

Awvik fra

Forskrift om spesialavfall (T-1301), sist endret 10. august 2000, 88 4, 8,
11 og 12.

Kommentarer

Bedriften kaster brukte lysstoffrar i restavfallet. Det kunne ikke legges
frem dokumentasjon pa at spillolje er levert godkjent mottaker eller at
deklarasjonsskjema for levert spillolje. Spesialavfall er ikke
forskriftsmessig merket.

Awvik 3

Bedriften kan ikke legge frem dokumentasjon pa at prosessvann med mer
som passerer fettuskilleren hat en minimum oppholdstid pa 1, 5 time.

Awvik fra

Utslippstillatelse av 04. juni 1996, vilkar 2.2 Renseanlegg

Kommentarer

Det er i lgpet av revisjonen ikke lagt frem dokumentasjon i form av
beregninger, malinger eller lignende pa at prosessvannet har en minimum
oppholdstid pa 1,5 time i fettustkilleren.
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5. Anmerkninger

Folgende anmerkninger ble registrert under revisjonen:

Anmerkning 1 | Bedriften kan ikke dokumentere at den overholder staykravene i
utslippstillatelsen

Kommentar: Bedriften ble i brev av 15. september 1998 fra Fylkesmannen anmodet
om innen 01. november 1998 4 gi en skriftlig redegjarelse for hvilke
tiltak som er gjennomfart og planlegges gjennomfert for a redusere
stayen fra anlegget. Stgymalinger fra Sintef viste at stgynivaet i perioder
13 over gjeldende retningslinjer (TA-506). Det vises til utslippstillatelse
av 04. juni 1996, vilkar 4.

Anmerkning 2 | Bedriften brenner gass og ikke lett fyringsolje i fyringsanlegget

Kommentarer || utslippstillatelse av 04. juni 1996 fremgar at fyringsanlegget kan drives
med inntil 200 kg lett fyringsolje per time. Etter brannen er imidlertid
anlegget bygget om til fyring med gass. Dette er ikke formalisert i
utslippstillatelsen

6. Gjennomfaring

Kontrollen omfattet falgende aktiviteter:

Apningsmgate

Den 23. oktober 2001 i tidsrommet 0930 — 1030 ble dpningsmetet holdt pd Biomars mgterom.
Her ble det gitt informasjon fra Miljgvernavdelingen om gjennomfaringen av revisjonen.

Intervjuer og verifikasjoner

| alt 7 personer ble intervjuet i perioden 23. — 24. oktober 2001 og 24. oktober ble det ogsa
gjennomfart verifikasjon ved fiskeférprodusenten.

Avslutningsmate
Magtet ble avholdt den 25. oktober 2001 pa bedriften sitt mgterom i tidsrommet 0930 — 1030.

Her ble avvik og anmerkninger funnet under revisjonen presentert. Det var i hovedtrekk lite
bemerkninger til formuleringene.
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7. Andre forhold

Fylkesmannen takker Biomar AS pa Myre sine representanter ved revisjonen for et godt og
konstruktivt samarbeide under revisjonen. Som nevnt i innledningen er dette en avviksrapport og
gir saledes ikke en totalvurdering av virksomhetens helse-, miljg- eller sikkerhetsarbeid. Vi vil
derfor her legge til at vi observerte mange positive forhold med hensyn pa virksomhetens arbeid
med internkontrollen. Virksomheten arbeider godt med HMS pa en rekke omrader og har

utviklet hensiktsmessige rutiner og aktiviteter pa de viktigste omradene innenfor HMS.

8. Deltagerliste

| tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne ved revisjonen.

Navn Funksjon For- | Apnings- | Intervju | Avslutnings-
mgte | mate mgte

Arne-Otto Olsen fabrikksjef X X X
Heidi Megard kvalitetsleder X X X
Ggran Hansen operatgr renseanlegg X X X
Ivar Ulriksen produksjonsleder X X X
Willy Jensen hovedverneombud X X
Knut Reidar Haaheim | teknisk leder X X
Torfinn Kristoffersen | lagerformann X X X
Fylkesmannen:

Sten D. Bruaas farstekonsulent, X X X

revisjonsleder
Roger Johansen farstekonsulent X X X
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