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Rapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og den anmerkningemisle konstatert under
systemrevisjonen. Fglgende hovedtema ble konttolslipp til luft og vann,

risikovurdering, vedlikehold og internkontroll.

Hovedkonklusjon:

Under revisjonen ble det konstatert fglgende avvik:
* Huntonit AS’ risikoanalyse har enkelte mangler
* Huntonit AS’ dokumentasjon av vedlikehold har mang|

SFT har forgvrig felgende anmerkning i forbindetsed inspeksjonen:
» Virksomheten har et hggt utslipp av organisk matetil vann.
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1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjorHwedonit AS i perioden 15.-17. april
2008. Revisjonen inngar som en del av SFTs plamlagtisjonsvirksomhet for innevaerende
ar.

Formalet med systemrevisjonen var a vurdere orsyggématiske helse-, miljg- og

sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. bletszerlig sett pa omrader som har betydning

for utslipp til luft og vann, internkontroll og ri©ovurderinger. Revisjonen omfattet bl.a.

undersgkelse av om:

» virksomhetens system for internkontroll er hensiidssig og dekkende

» aktiviteter utfgres slik som beskrevet og uttalt

« virksomheten nar sine mal og driver sin virksonihaenfor egne rammer og de rammer
som myndighetene har satt

Systemrevisjonen ble gjennomfgrt ved granskingakuthenter, ved intervjuer av sentralt
plasserte personer i organisasjonen, og ved vasiftk av at rutiner, prosedyrer og instrukser
blir fulgt opp i praksis.

Rapporten omhandler avvik og anmerkning som erkkatainder revisjonen og gir saledes
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksommesteniljgarbeid eller miljgstatus.

* AVVIK defineres sompovertredelse av krav fastsatt i eller i medholchaise-, miljg- og
sikkerhetslovgivninger{F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disseltivene, eller krav og vilkar fastsatt i
utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

«  ANMERKNING defineres somet forhold som tilsynsetatene mener det er ngdgeindi
papeke for a ivareta helse, miljg og sikkerhet @ skke omfattes av definisjonen for
avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

» forurensningsloven og produktkontrolloven med titmade forskrifter, blant annet
forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkeebeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).

» korrespondanse mellom virksomheten og SFT

» utslippstillatelse av 31. oktober 1991 med endninge

» virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til degligka drift og forhold av betydning
for helse/miljg/sikkerhet.

» stillingsinstrukser

» prosessflytskjiema

» organisasjonskart

» prosedyrer for utslipp og kontroll

» prosedyre for risikovurdering

» prosedyre for rutinemessig kontroll av tanker



» oversikt over rutinemessige planlagte kontrolleudgrte kontroller av tanker
» aktivitetsrapport fra vedlikeholdssystemet MP2
» avviksdokumentasjon
* handlingsplan for miljg
* miljgaspekter, avdelingsvis
* risikovurdering
» risikovurdering av polymere
 resultater fra utslippsmalinger, vann, hittil 206&ned, ar
» utslipp oljekjeler
» oversikt over forbruk av presshydraulikkveeske
* HMS-datablader

3. Omfang

SFTs systemrevisjon omfattet falgende omrader:
* internkontroll
o risikovurderinger
» vedlikehold av tanker og rgrsystemer
» utslipp til luft og vann

4. Avvik

Falgende avvik ble konstatert under revisjonen:

Awvik 1
Huntonit AS’ risikoanalyse har enkelte mangler

Awvik fra
Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkddaebeid i virksomheter, 8§ 5, annet ledd
punkt 6 og 7.

Kommentarer

Huntonit AS har utarbeid et system for gjennomfgian risikoanalyser. Virksomheten skal
giennomfgre en fullstendig risikoanalyse hvert jeeit. Risikoaspekter kan ogsa identifiseres
ved virksomhetens daglige hms-arbeid i mellom ett@mn av risikoanalysene. Prosedyre for
risikoanalyse beskriver ikke noen tidsfrist for keniing av en identifisert risiko som skjer i
mellom to risikoanalyser.

Dokumentet "Oppfalgingsoversikt etter risikoanaly2906” mangler dato for nar hendelsen
ble innmeldt, risikovurdering for hendelsen er giemfart og risikoreduserende tiltak er
utfart.

Det er ikke vurdert risiko for asfalt-tanken mdtdirende rgrsystemer. Herunder mangler
risikovurdering ved pafylling av tanken. Virksombethar ikke skriftlige prosedyrer for
pafylling av tanken og ettersyn av pafyllingsslange



Lekkasje fra luttank i fabrikken er ikke risikovrd. Imidlertid har virksomheten
risikovurdert spill av lut i forbindelse med press®gjaring.

Miljgrisikovurdering av hydraulikkvaeske er ikke dokentert. Dette inkluderer vurdering av
eventuelle utslipp.

Awvik 2
Huntonit AS’ dokumentasjon av vedlikehold har mang|

Awvik fra
Forskrift om systematisk helse-, miljg og sikkedagbeid i virksomheter, 8 5, annet ledd
punkt 7.

Kommentarer

Det er etablert visuell inspeksjon pa asfalt-tankem dokumenteres. Imidlertid mangler
dokumentasjon av vedlikehold for slanger til pafglav tank og videre kontroll med tanken.
Dette gjelder ogsa luttank.

5.  Anmerkninger

Falgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1
Virksomheten har et hggt utslipp av organisk matetil vann.

Kommentar

Huntonit har iverksatt tiltak for & holde utslipp @arganisk materiale innenfor grenseverdier
gitt i utslippstillatelsen. Manedsmiddelverdiene K©OF hittil i ar for januar, februar og mars
er henholdsvis 8,62, 8,95 og 7,19 tonn/dggn. Grandaen for manedsmiddel er 9,5
tonn/dggn. Grenseverdien for halvarsmiddel er &0/dagn.

6. Andre forhold

Stay

Huntonit AS har iverksatt tiltak for & redusereystigkstern konsulent er engasjert for a se pa
hvordan ytterligere stgyreduksjoner best kan oppviidlssomheten opplyste under revisjonen
at hensikten er & utarbeide ny handlingsplan f@rme under 45dB i Smafjellane og
Hodnemyr.

Hydraulikkveeske

Huntonit AS opplyser at de ma etterfylle vannlasélydraulikkveeske pa platepressene pa
grunn av lekkasje fra disse. Virksomheten har fieee ar gjiennomfart tiltak som har fart il
en gradvis nedgang i forbruk. Blant annet gjennadrede vedlikeholdsintervall for
pakninger. Huntonit er usikre pa om hydraulikkvaes&eder i produktet eller gar til utslipp.
Forbruk av vannlgselig hydraulikkvaeske i 2007 \@aBdonn. Hittil i ar er det brukt 1,4 tonn.



7. Gjennomfgring

Systemrevisjonen omfattet falgende aktiviteter:

Formgte 14. februar 2008 Forberedende mgte for planlegging av systemrewsjon
Apningsmagte 15. april 2008informasjon fra SFT om gjennomfgaring av revisjonen.
Intervjuer og verifikasjoner 15.-17. april 2008: 7 personer ble intervjuet.

Avsluttende mgte 17. april 20080ppsummering med presentasjon av resultatene.

| vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakgraesystemrevisjonen.



VEDLEGG 1

Deltagere ved SFTs revisjon

| tabellen under er det gitt en oversikt over fyaksne til de personene som deltok under formgtet,
apningsmgtet, pa intervjuene og det avsluttendetmat

Funksjon Formgte | Apnings- | Intervju |Sluttmate
mgte

Avdelingsleder X

Produksjonssjef X X X X

Fabrikksjef X X X X

Tommersjef X X

Teknisk sjef X X X X

Ass. Prod. Sjef X X X X

Formann el. verk. X X

Formann, mek. verk X X

Laboratoriesjef X X

Kvalitetssjef X X X X

Innkjgpssjef X

Revisjonsgruppe:

Tone Line Fossnes, revisjonsleder, SFT

Geir-Rune Samstad, revisor, SFT

Hallvar Berget, observatgr, Fylkesmannen i Vest&gd



