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Foglgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

M3l og strategier for avigpssektoren
Handlingsplaner/ saneringsplaner
Klimaendringer og klimatilpasning
Overlgp

Ledningsnett

Akkreditert prgvetaking

Etterlevelse av rensekrav
Driftsstabilitet i renseanlegget
Risikovurdering av avilgpsanlegget

DDA

Resultater av kontrollen
Kontrollen avdekket 1 avvik fra miljgregelverket.
Det er ikke gitt anmerkninger.

Oppfolging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest & rette opp avvik beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen ber om en skriftlig redegjgrelse pa hvordan kommunen vil rette opp
forholdene innen 15.09.14.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljg- og
sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven,
produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkar fastsatt i
utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljgmyndighetene mener det er ngdvendig a papeke for
3 ivareta helse, miljg og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen
Inspeksjonsrapporten vil vaere tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Bedriftens utslippstillatelse for renseanleggene

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du pa www.regelhjelp.no




Avvik

Det ble funnet 1 avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll.

|:|Avvik 1 Overordnede mal for avigpsanlegget er mangelfull

Avvik fra Forskrift om internkontroll § 5 punkt 4 (sette mal for ytre miljg)

Forurensingsforskriften § 14-5 Avigpsnett
Forurensingsforskriften § 14-10 Utforming og drift av
renseanlegg

Grunnlaget for avviket:

1.

Dokumentasjon pa tilstand og tiltaksbehov i avigpsanlegget er mangelfull

Hovedplan avlgp (eller annen overordnet plan) mangler en beskrivelse av
viktig beslutningsgrunnlag som for eksempel:

- utfgrte feltundersgkelser

- oversikt over overlgpshendelser

- oversikt over ut- og innlekking

- informasjon om miljgvirkninger i resipient

- identifisering av sdrbare omrader

. Det er ikke satt overordnede mal for avigpsanlegget

. De overordnede malene er ikke etterprgvbare

Det mangler tallfestet mal, for eksempel:

- separering av avlgpsnett

- sanering av darlig nett / problemomrader

- fornyingstakt eller investeringsniva for ledningsnettet
- avskjeering av overvann

. Kommunen har ikke begynt & planlegge for nye, vedtatte rensekrav med kjent tidsfrist

|:|Avvik 2 Handlingsplan og saneringsplan for avigpsanlegget er ikke tilfredsstillende

Avvik fra Vilkar i tillatelsen

Forskrift om internkontroll § 5 punkt 6 (risiko, planer og tiltak)
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 (forebygge overtredelser)

Grunnlaget for avviket:

1.

ubhWwWN

M3l og strategi i hovedplan avlgp er ikke tilstrekkelig grad omsatt og overfgrt i
saneringsplanen

. Saneringsplanen er ikke oppdatert.

. Saneringsplanen har ikke en tydelig prioritering mellom tiltakene pd ledningsnettet

. Saneringsplanen gjennomfgres ikke i henhold til vedtatt framdriftsplan

. Saneringsplanen er ikke tilstrekkelig forankret i politisk ledelse og/eller gjennom en vedtatt

finansiering



|:|Avvik 3 Anleggseier har ikke gjort tilstrekkelige forberedelser for
tilpasse avigpsanlegget til framtidige klimaendringer

Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-10 Utforming og drift av
renseanlegg
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 6 (risikovurdering)
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7 (forebygge overtredelser)

Grunnlaget for avviket:

1. Kommunen har ikke undersgkt hvordan avigpsanlegget vil bli pvirket mht. framtidige klimaendringer.
2. Det er ikke foretatt vurderinger eller beregninger av hvilke konsekvenser og virkninger forventede
framtidige nedbgrsmengder vil ha pa avigpsnettet. (Nedbgrsprognoser er ikke omsatt til virkninger pa
avigpsnettet ved modellberegninger eller ved andre vurderinger).

3. Det er ikke gjennomfart tiltak eller vedtatt planer for 8 hindre at overvann kommer inn pa avigpsnettet.
4. Det er ikke gjennomfgrt tiltak eller gjort vedtak om konkrete tiltak pd nett for & hadndtere framtidige
vannmengder

|:|Avvik 4  Overlgp av urenset kloakkvann handteres ikke tilfredsstillende
Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-5 Avigpsnett

Grunnlaget for avviket:

1. Kommunen har ikke oversikt over alle overlgp pa ledningsnett.

2. Overlgp mangler metoder som enten registrerer vannmengde eller tidsvarighet for overlgp av urenset
vann.

3. Forurensingsutslipp av urenset vann via alle overlgp blir ikke tallfestet enten ved utslippsmalinger,
modellering eller annen beregning.

4. Rutiner for drift og vedlikehold av overlgp er ikke etablert (i tilstrekkelig omfang)

5. Drift og vedlikehold av overlgp praktiseres ikke godt nok.

|:|Avvik 5 Drift og vedlikehold av ledningsnett er mangelfull
Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-5 Avigpsnett

Grunnlaget for avviket:

. Kart over ledningsnett er ikke oppdatert

. De viktigste problemomrader pa nettet er ikke identifisert i en skriftlig dokumentasjon.
. Egne funksjonskrav kontrolleres ikke / etterleves ikke

. Rutiner for drift og vedlikehold av ledningsnett er ikke etablert (i tilstrekkelig omfang)
. Drift og vedlikehold av ledningsnett praktiseres ikke godt nok.

uhrhwWNEH

Avvik 6 Akkreditert prgvetaking er ikke innfgrt ved avigpsanlegget
Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-11 Prgvetaking

Grunnlaget for avviket:

1. Akkreditert prgvetaking er ikke implementert, og det er ikke gitt dispensasjon/utsettelse for
dette

2. Handlingsplan for ombygging av anlegget og innfgring av akkreditert prgvetaking er
utilstrekkelig til & nd@ malet innen tidsfristen.



&Avvik 7 Kommunen overholdt ikke rensekravene for utslipp til vann i
2013

Avvik fra Utslippskrav satt i tillatelsen
Forurensingsforskriften § 14-2, § 14-11, § 14-12, § 14-13
Forskrift om internkontroll § 5 punkt 7

Grunnlaget for avviket:
1. Rensekravene i tillatelsen ble overskredet i aret 2013.

Kommentar:

Gitte rensekrav i gjeldende utslippstillatelse av 26.09.08 ble overskredet i aret 2013.
Anlegget har krav om 80 % rensing for suspendert stoff, SS og 20 % BOF,. Dataene
for 2013 viser en rensegrad pa 74.5 % for SS og 46.5 % for BOF.

Kommunen er klar pad at en har problemer med & klare gjeldende krav til suspendert
stoff pa 80 % SS med dagens rensemetodikk. Trondheim kommune har sgkt ESA om
felles rensekrav for badde LARA og HORA pa 70 % SS (eller en konsentrasjon pa 60
mg/l) (seknad sendt 31.05.11). Fylkesmannen er kjent med at ESA har tatt opp
sgknaden til behandling, men det foreligger forelgpig ingen avgjgrelse i saken.

I pavente av en avgjgrelse fra ESA forventer Fylkesmannen at Trondheim kommune
drifter anlegget etter gjeldende rensekrav fastsatt i utslippstillatelsen av 26.09.08.

|:|Avvik 8 Driftsstabilitet i renseanlegget i 2013 er ikke tilfredsstillende
behandlet

Avvik fra Forurensingsforskriften § 14-10 Utforming og drift av
renseanlegg

Grunnlaget for avviket:

1. Driftsstabilitet ved avigpsanlegget er ikke vurdert f.eks. i arsrapporten for 2013

2. Anlegget har hatt ustabile driftsforhold i 2013, men arsakene til dette er ikke undersgkt eller klarlagt
3. Det er ikke gjennomfgrt korrektive tiltak for & oppna mer stabil drift

|:|Avvik 9 Miljgrisikovurdering for avigpsanlegget er ikke
tilffredsstillende

Avvik fra Vilkar i tillatelsen
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (vurdere risiko)

Grunnlaget for avviket:

1. Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljgrisikovurdering for avlgpsanlegget.

2. Risikovurderingen er mangelfull/utilstrekkelig behandlet for noen omrader.

- det er mangler ved metoden / systematikk (kartleggingsfasen, uklar gradering av sannsynlighet og
konsekvens, manglende akseptkriterier for risiko oa.)

- viktige temaer/omrader er ikke risikovurdert (f.eks. avigpsnett, overlgp, renseanlegget, klimatilpasning,
industripaslipp, mm.)

3. Det er ikke etablert rutiner for risikohdndtering av forhold med uakseptabel hgy risiko.

- det er ikke utarbeidet en handlingsplan for hvilke tiltak som skal gjennomfgres



|:|Avvik 10 Avviksbehandlingssystemet for avigpsanlegget er mangelfull
Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelser)

Grunnlaget for avviket:

1. Det er ikke etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem som omfatter ytre miljg.

2. Avviksbehandlingssystemet inkluderer ikke alle deler av avigpsanlegget (spesifiser hva som ikke er
inkludert: avigpsnett, overlgp, renseanlegg, utslippsmalinger oa.).

3. Avviksregistreringen for ytre miljg er mangelfull eller fungerer ikke i praksis.

(eksempelvis: ingen registrerte avvik for ytre miljg i 2013, manglende avviksbehandling av overskridelser
av utslippskrav)

Anmerkninger
Fylkesmannen har ingen anmerkinger.

Andre forhold /kommentarer:

Fylkesmannen har godt inntrykk av det arbeidet Trondheim kommune utgver pa
avigpssida. Det foreligger gode oppdaterte planer pa feltet (bla. Hovedplan avigp og
vannmiljo 2013-2014) og vi har inntrykk av at det jobbes malrettet mot oppgradering
og fornying av ledningsnett. Tiltak settes inn der behovet er stgrst. Det er gjort noen
modellberegninger mhp klimaeffekter pa noen av de totalt 22 avigpssonene i
kommunen. Utfordringene synes & bli stgrst der det allerede er problemer og innsatsen
er satt inn mhp tiltak og ressurser.

Kommunen har god oversikt pd overlgp og ledningsnett (GeminiVA). Det er registrert
en tilknytningsgrad pa 98 %. Rutiner/instrukser for drift og oppfglging ligger i
kvalitetssystemet.

Trondheim kommune ble akkreditert for prgvetaking i 2011. Oppfglgingskontroll fra
Norsk Akkreditering, NA, gijennomfgres en gang hvert ar. P3 tilsynet vart ble det
opplyst at en jobber med a lukke gitte avvik fra NA sin siste kontroll utfgrt i mai
maned.

Det er ingen store paslipp fra industri pa anlegget noe som gir relativt stabil drift. Det
er utfordringer med store mengder fett i avigpsvannet. Det er gjort kildesporing pa
dette og en har rettet fokuset mot paslipp fra St. Olavs Hospital (engangsbekken
inneholder bivoks).

Det er utarbeidet ROS-analyse for bade anleggene og ledningsnettet. Videre jobbes det
med & etablere en nettbasert ROS-analysemodul (elektronisk) knytta til drifting av
renseanleggene.



