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1. Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sisterne Drift

Kontrollnummer: 2014.010.U.miljodir

Kontaktpersoner	ved	inspeksjonen:
Fra virksomheten:

Petter A. Winther

Andre deltagere fra virksomheten: 

Frank Bakken

Fra Miljødirektoratet:

Rune Andersen

Resultater	fra	inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sisterne Drift den 21. november 2014. 
Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker 
etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. 

Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik 1 og 2 ved at virksomheten i lang tid har overskredet 
grenseverdiene for utslipp til luft og hatt mangelfull utslippskontroll.
  
Avvik:

 Virksomheten har hatt betydelige overskridelser av utslipp av bensindamp fra lasting av 

transporttanker

 Kontrollmålinger for utslipp fra gjenvinningsanlegget for bensindamp har vesentlig mangler

 Stans i gjenvinningsanlegget for bensindamp ble ikke avviksbehandlet

Anmerkninger:

 Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
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Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. 

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

5. desember 2014 Rune Andersen Einar Knutsen

dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

 Fylkesmannen i Oslo ved miljøvernavdelingen

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 Statoil Fuel & Retail Norge AS

 Esso Norge AS

 Uno-X Energy AS

 A/S Norske Shell

 Oslo kommune
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2. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig	enhet

Navn: SISTERNE DRIFT DA

Organisasjonsnr.: 884191742 Eies av: 984020031

Bransjenr. (NACE-kode): 52.100 - Lagring

Kontrollert	enhet

Navn:  Sisterne Drift Anleggsnr.:  0301.0234.01

Kommune: Oslo Fylke: Oslo

Anleggsaktivitet: Tanklagring Risikoklasse: Ikke relevant

Tillatelse gitt: Ikke relevant Sist endret:  

3. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av

forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle 

hendelser.

Inspeksjonstema

 internkontroll

 Utslippskontroll

 vedlikehold   

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble 
tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 

4. Oppfølging etter inspeksjonen
Sisterne Drift plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at 

Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Sisterne Drift innen 15. januar 2015 sende en 

skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold er fulgt opp. 

Vi ser alvorlig på avvikene 1 og 2 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av 

tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll. 
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Rune 

Andersen.

5. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73.)

dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. januar 2015. 

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2

uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

6. Vedtak om gebyr for virksomhet uten tillatelse 
Miljødirektoratet varslet under inspeksjonen den 21. november 2014 at Sisterne Drift vil bli ilagt et 

gebyr på kr 15 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 2. 

Faktura ettersendes. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om 

innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne 

rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes 

til Miljødirektoratet.

7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova). 

8. Avvik 
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik	1
Virksomheten har hatt betydelige overskridelser av utslipp av bensindamp fra lasting av 
transporttanker

Avvik	fra:	
Forurensingsloven § 7
Forskrift om reduksjon av bensindamp § 4, jfr. forskriftens vedlegg II, pkt. 1

Kommentarer:
I følge forurensingsloven må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for 
forurensning. Når det er fare for forurensing i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal 
den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen 
inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den.
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I følge forskriften skal den gjennomsnittlige bensindampkonsentrasjonen ikke overstige 35 g/Nm3 pr 
time over en løpende 12 måneders periode. Målinger av utslippene skal utføres minst en gang årlig, 
korrigert for fortynning. 

Virksomheten har i høst benyttet en konsulent til å foreta nødvendige beregninger for å kontrollere 
utslippene i henhold til kravene i forskriften. Fremlagt dokumentasjon viser at utslippsgrensene har 
blitt betydelig overskredet det siste året. Beregninger for perioden august 2013 – juli 2014 viser et 
utslipp på 128 g/Nm3, noe som er nesten 4 ganger mer enn tillatt. Høyeste gjennomsnittlige 
månedsutslipp var i mai 2014 da utslippet ble beregnet til 667 g/Nm3.

I mai var gjenvinningsanlegget for bensindamp (Vapour Recovery Unit – VRU) ute av drift i flere 
perioder og da sammenlagt i nesten halvparten av driftstiden. Også i september og oktober 2014 er 
det vært perioder med VRU’en ut av drift.

Det vil således ta flere måneder før utslippene målt som løpende 12-måneders middel vil komme 
ned under utslippskravet.

Beregningene viser at overutslippene utelukkende skyldes at VRU stadig har vært ute av drift i 
kortere eller lengre perioder. I disse perioder har utslippen blitt sluppet urenset ut i omgivelsene. 
Urenset er det beregnet at konsentrasjonen i utslippet vil kunne være i størrelsesorden 1000 g/Nm3

når bensin lastes.   

Virksomheten fører logg over perioder hvor VRU er ute av drift. En gjennomgang av loggen viser at 
VRU’en i kortere eller lengre perioder har vært ute av drift i 12 av de siste 15 måneder (august 
2013 – oktober 2014).  

Virksomheten har etter at ansvarsforholdet ble endret (se avvik 2 1. avsnitt) utarbeidet en ny 
instruks ved bortfall av VRU. 

Avvik	2
Kontrollmålinger for utslipp fra gjenvinningsanlegget for bensindamp har vesentlig mangler

Avvik	fra:	
Forskrift om reduksjon av bensindamp § 4, jfr. forskriftens vedlegg II pkt. 2

Kommentarer:
Sisterne Drift DA eies i like deler av de fire oljeselskapene Statoil Fuel & Retail Norge AS, Esso 
Norge AS, A/S Norske Shell og Uno-X Energi AS.  Fram til november ble det opplyst at disse 
selskapene hver for seg var ansvarlige for at utslipp fra anlegget var i henhold til regelverket i de 
perioder disse benyttet lasteanlegget. Dette medførte en situasjon der det i liten grad var oversikt 
over om utslippskrav ble overholdt eller ikke.  Etter styremøte i slutten av oktober 2014 er det 
bestemt at det er Sisterne Drift DA som skal være ansvarlig for måling og rapportering av utslipp, 
og for at forskriftskravene overholdes.

I henhold til forskriften skal lasting og lossing av bensin til transporttanker konstrueres og brukes i 
samsvar med bestemmelsene i vedlegg II i forskriften. I henhold til vedlegget skal bensindamp ved 
lasting av transporttanker returneres til et gjenvinningsanlegg (Vapor Recovery Unit – VRU) for 
gjenvinning på terminalen via en tett slange.

Den gjennomsnittlige bensindampkonsentrasjonen i utslippene fra VRU’en, korrigert for fortynning 
under behandlingen, må ifølge forskriften ikke overstige 35 g/Nm3 pr time over en løpende 12 
måneders periode. Gjenvinningsanlegget skal til enhver tid drives slik at utslippet minimaliseres 
uten urimelige kostnader. Målinger av utslippene skal utføres minst en gang årlig.
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Det lastes både diesel og bensin over anlegget til Sisterne Drift. Kravet til gjenvinning gjelder kun 
ved lasting av bensin. Avdamping av hydrokarboner ved lasting av diesel er svært liten og dersom 
avluftingen av tankene går ut via VRU også ved lasting diesel skal dette regnes som fortynningsluft 
og således korrigeres for ved beregning av utslippene. Ved Sisterne Drift sitt anlegg går all avlufting 
ut via VRU’en, både ved lasting av bensin og diesel. 

Utslippene over VRU’en blir i henhold til forskriftens krav målt en gang pr år. Siste måling ble gjort 
30. juni 2014 og viste da en gjennomsnittlig konsentrasjon av hydrokarboner på 0,25 g/Nm3 over en 
24 timers måleperiode. I måleperioden ble det utført både bensin- og dieselfylling og det ble ikke 
korrigert for fortynningsluften fra perioder med dieselfylling. Målingene er derfor ikke uten videre 
anvendelige for å kontrollere om kravene i forskriften har vært overholdt.

Virksomheten opplyste at de også har satt i gang et prosjekt for kontinuerlig måling og kontroll i 
forhold til kravene i forskriften.

Avvik	3
Stans i gjenvinningsanlegget for bensindamp ble ikke avviksbehandlet

Avvik	fra:	
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 2.ledd pkt. 7.

Kommentarer:
I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp 
og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen. 

Virksomheten opplyste at de hadde et avviksbehandlingssystem, men opplyste at flere av de 
rapporterte hendelser med utfall av VRU ikke var lagt inn. I følge logg var det i perioden fra og med 
februar 2013 flere tilfeller der VRU’en var ute av drift, der årsak ble opplyst å være både av 
teknisk og datatekniske årsaker. Flere av disse hendelsene ble opplyst å ikke være lagt inn i 
virksomhetens avviksbehandlingssystem. Dette gjaldt blant annet siste hendelse med problemer 
med datakommunikasjon som følge av feil på et signalkort. Dette hadde medført manglende 
kommunikasjon mellom VRU og kontrollrom i perioden fram til nytt signalkort var montert. 

9. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

10. Andre forhold
- Det var utarbeidet en ny instruks om stans dersom VRU ute av drift. Sjåfør ble varslet ved 

lys på påfyllingssted. Ved stans på VRU under fylling skal tankingen avsluttes når tankbil var 

fylt opp, men ny fylling skal ikke startes. Det tar ca. 15 minutter å fylle en tankvogn.

- Virksomheten utfører årlige kontroller av VRU’en. Rapport fra siste to år ble fremlagt. 

Tilstand på anlegg var OK for 2013, men det var påpekt mangler på kontrollsystemet i 

rapporten for 2014. Dette gjaldt manglende trend og alarm log på SCADA PC.

- Det var ikke foretatt noen utskifting av absorbsjonsmateriale (aktivt kull) siden starten av 

anlegget i 2003/2004. Siste rapport antydet gjenværende levetid på 3 år før nødvendig 

utskifting.
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11. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften)

 Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp


