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Næringsavfall og farlig avfall
Miljørisikovurdering

Sammendrag av resultat 
Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Nydalen Energi AS har mangelfull avfallshåndtering 
2. Internkontrollsystemet har mangler i forhold til ytre miljø 
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Det ble videre gitt 1 anmerkning:

1. Nydalen Energi AS sitt måleprogram må forbedres

Bakgrunn
På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av
ytre miljø. Som et ledd i dette arbeidet inngår tilsyn med forbrenningsanlegg basert på rene
brensler, hvor summen av enhetenes maksimale innfyrte effekt er 1-50 MW. Rene brensler er
kull, olje, biobrensel og gass. Fylkesmannen kontrollerer at virksomhetene overholder kravene i
miljøregelverket og vil samtidig øke miljøbevisstheten i bransjen.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller
miljøstatus. Hovedtema for kontrollen var:

 Utslipp til luft
 Næringsavfall og farlig avfall
 Miljørisikovurdering

Definisjoner
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, 
forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller 
dispensasjoner.

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å 
ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan   
f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller 
arbeidsmåte. 

Dokumentunderlag og regelverk
 Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere 

endringer 
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), av 1. juni 2004, med 

senere endringer
 Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer.
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1. juni 2004, med 

senere endringer.
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Resultat fra kontrollen
Det ble gitt 2 avvik under kontrollen.

Avvik 1: Nydalen Energi AS har mangelfull avfallshåndtering

Avvik fra:
Avfallsforskriften § 11-5 og § 11-12.
Internkontrollforskriften § 5 pkt 7

Funn:
 Håndtering av farlig avfall er ikke tilstrekkelig dokumentert i internkontrollen
 Farlig avfall blir ikke deklarert på Nydalen Energi AS
 Farlig avfall er deklarert på firma som drifter energisentralen
 Farlig avfall (oljeforurensede matter) blir blandet med annet avfall

Kommentarer:
Farlig avfall
Nydalen Energi AS har mangelfulle rutiner når det gjelder håndtering av farlig avfall. Spillolje, 
rester av kjemikalier, spraybokser, oljeforurensede matter og lignende må leveres som farlig 
avfall og deklareres på virksomhetens organisasjonsnummer.

Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje, som er godt merket også med
avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik at det ikke medfører fare for
forurensning, spill eller skade på personer. Avfallet bør stå på tett dekke med mulighet
for oppsamling eller barrierer. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr år
dersom den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Kopi av deklarasjonsskjemaer skal tas vare på, slik at bedriften kan dokumentere
levering av mengde og type farlig avfall. Deklarasjonsskjema må være fullstendig
utfylt med organisasjonsnummeret (bedriftsnummer), avfallsstoffnummer, EAL kode, dato og 
underskrifter (fra produsent og aktør). Mer informasjon om deklarering av farlig
avfall finnes på www.norsas.no.

Aske
Nydalen Energi AS har ikke levert aske ennå etter oppstart. Bedriften har avtale med Norsk 
Gjenvinning for levering av aske etter forbrenning av pellets. Asken er blitt analysert mht. TOC
og er klar til viderelevering. Dokumentasjon på dette ble fremlagt ved tilsynet. 

Oppfølging og tilbakemelding:
Rutine for håndtering av farlig avfall ved energisentralen oversendes Fylkesmannen innen
tilbakemeldingsfristen. Rutinen må omfatte:

- oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår i forbindelse med daglig drift
- hvor og hvordan farlig avfall skal lagres
- merking
- levering
- deklarering
- hvem er ansvarlig
- referanse til regelverk
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Avvik 2: Internkontrollsystemet har mangler i forhold til ytre miljø

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 2.ledd punkt 6 og 7

Funn:
1. Risikovurderingen har mangler i forhold til ytre miljø
2. Energisentralen og ytre miljø er ikke inkludert i eksisterende avvikssystem

Kommentarer:
1. Miljørisikovurdering
Under tilsynet ble det oppgitt at det er gjort risikovurdering mht. utslipp av ammoniakk (av AF 
Energi & Miljøteknikk AS) i prosjektet med oppføring av energisentralen. Energisentralen har 
tette sluk og barrierer for å hindre at søl fra anlegget kan føre til forurensning. Det er derimot 
ikke gjort en ny/oppdatert miljørisikovurdering etter at anlegget er satt i drift, med fokus på ytre 
miljø. Nydalen Energi AS har ikke dokumentert og vurdert miljørisikoen for ekstraordinære 
utslipp fra fyringsanlegget, håndtering av farlig avfall og kjemikalier og vareleveranser fra 
rullende materiell.

Ved en miljørisikoanalyse skal det kartlegges farer, problemer og hendelser med tanke på ytre
miljø og forurensning. På denne bakgrunn skal det utarbeides planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg
overtid. Kartleggingen, risikovurderingen og handlingsplanen med tiltak skal oppbevares for
eget bruk og for tilsynsmyndigheter.

Gangen i en risikovurdering kan være:
· Kartlegge hva kan skje?
· Hvor sannsynlig er det?
· Hvilke følger kan hendelsen gi?
· Vurdering av risiko?
· Hvordan redusere risiko, tiltak?

Det finnes mer om risikovurdering og internkontroll på www.regelhjelp.no

2. Avvikssystem
Avantor AS og AF Energi & Miljøteknikk AS har begge avvikssystem som registrerer og følger 
opp avvik. Ekstraordinære utslipp og overskridelser av utslippsgrenser fra energisentralen er ikke 
inkludert i disse avvikssystemene.

Oppfølging :
1. Nydalen Energi AS må påse at risikovurderingen oppdateres mht. ytre miljø  
2. Nydalen Energi AS må ha et system for registrering og oppfølging av avvik vedrørende ytre 
miljø

Anmerkninger
Det ble gitt 1 anmerking under kontrollen.
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Anmerkning 1: Nydalen Energi AS sitt måleprogram må forbedres

Kommentarer:
Nydalen Energi AS har satt opp et måleprogram for biobrensel. Kravene som var satt opp er 
gamle krav, og alle fyringsenheter (etter 31.desember 2014) må forholde seg til de nyeste
utslippsgrensene satt i pkt § 27-5 i forurensingsforskriften kapittel 27: Forurensninger fra 
forbrenningsanlegg med rene brensler. Utslippsmålinger fra gass må også inkluderes i 
måleprogrammet.

Fyringsanlegget for pellets har sesongdrift dvs. benyttes i vintersesongen (6-8 måneder). 
Utslippsmålingene til luft må gjennomføres ved representative produksjons- og driftsforhold, og 
målepunktene som benyttes må gi representative målinger av utslippene til luft. Nydalen Energi 
AS opplyste under kontrollen at det skal utføres utslippsmålinger i løpet av vinteren som 
beskrevet i forurensingsforskriften kapittel 27.

Resultater fra utslippsmålinger skal oppbevares i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll
eller på forespørsel fra forurensningsmyndighetene.

Oppfølging og tilbakemelding:
Nydalen Energi AS må oversende resultatene fra utslippsmålingene til Fylkesmannen, når disse 
er utført.

Andre forhold
Nydalen Energi AS eies av Avantor AS. AF Energi & Miljøteknikk AS står for den daglige 
driften av energisentralen, som ble startet opp høsten 2014.

Energisentralen består av:
2 MW elkjeler
4 MW biobrensel (pellets)
6 MW gass (propan)
og varmepumper.


