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GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK SEKTOR Sakshandsamar:: 

Grandavegen 9 Silje Tingstad 
6823 Sandane  

Inspeksjonsrapport  
Inspeksjon ved Byrkjelo avløpsanlegg 
Kontrollnummer: 2019.122.I.FMVL  
 
Kontaktpersonar ved inspeksjonen: 
Frå verksemda: 
Per Ove Fossheim 
Geir Håvik  
Per Jørn Søreide 
Geir Eide 
Ivar Skeistrand 

Frå Fylkesmannen i Vestland: 
Silje Tingstad  
Sissel Storebø   

Resultat frå inspeksjonen 
Denne rapporten gjeld resultatet frå inspeksjon ved Byrkjelo avløpsanlegg 14. mai 2019. 
Rapporten er å sjå på som endeleg dersom vi ikkje får tilbakemelding om faktiske feil innan 
to veker etter at rapporten er motteken. 
 
Fylkesmannen i Vestland fann 2 avvik under inspeksjonen:

 
 Kommunen stetta ikkje reinsekravet for total fosfor i 2018 
 Internkontrollen har manglar 

 
 
Avvik og oppfølging av inspeksjonen er nærare omtalt frå side 3 og utover i rapporten.  
 
 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, utan underskrift 
 
 
Silje Tingstad  Sissel Storebø 
overingeniør   seksjonsleiar 
  
 
 

 

Sted: Vår ref.(oppgi ved svar):

Bergen 19/7246
Dato: Dykkar ref.:

29. mai 2019 Per Ove Fossheim
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1. Informasjon om den kontrollerte verksemda 
 
Ansvarleg eining 

Namn: GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK SEKTOR  

Organisasjonsnr.: 974775646  Eigd av:   

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked  
 
Kontrollert eining 

Namn:  Byrkjelo avløpsanlegg Anleggsnr.:  1445.0016.01 

Kommune: Gloppen  Fylke: Sogn og Fjordane  

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing   

Løyve gitt: 05.01.2009  Sist endra: - 
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen vart gjennomført for å kontrollere om gjeldande krav som er fastsette i eller 
med heimel i forureiningslova, vert overhaldne. Inspeksjonen er ein del av Fylkesmannen sitt 
risikobaserte industritilsyn for i år.   
 
Tilsynet vart gjennomført i medhald av forureiningslova § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Prosess og reinseutstyr 
 Utslepp til vatn 

 Avfall 
 Kjemikalier 
 Løyve datert 5. januar 2009    

 
Rapporten gjeld avvik og merknader som vart avdekka under inspeksjonen. Han gir ingen 
fullstendig tilstandsvurdering av miljøarbeidet eller miljøstatusen til verksemda. 
 
Definisjonar 
Avvik: Manglande etterleving av krav fastsette i eller med heimel i lov. 
 
Merknad: Eit tilhøve som tilsynsetatane meiner det er naudsynt å peike på for å ivareta ytre 
miljø, men som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik. 
 
Andre tilhøve: Saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan vere nyttig for 
verksemda og sakshandsamarar å kjenne til. Informasjon om verksemda og kommentarar til 
tema som vart tekne opp under inspeksjonen, men som ikkje vart klassifisert som avvik eller 
merknader, kan også inngå her.  
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3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Gloppen kommune pliktar å rette opp avvika som er omtalte i denne rapporten så snart som 
råd. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saka, ber vi om at  Gloppen kommune innan 
15. oktober 2019 sender ei skriftleg utgreiing som viser korleis avvik er retta kva tiltak som er 
gjennomførte eller planlagde.  
 
Vi ber om at de stiler svarbrev eller e-post (fmvlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i 
Vestland v/Silje Tingstad. 

 
 
4. Vedtak om gebyr  
Vi viser til informasjon og varsel om gebyrplikt som vart gitt til verksemda 5. april 2019.  
Verksemder skal betale gebyr for kontrollar utførte av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i 
forureiningsforskrifta. Gebyret skal dekke kostnader med førebuing, gjennomføring og 
oppfølging av kontrollen. Gebyrsatsar for kontroll av verksemder etter forureiningslova er 
fastsette i forureiningsforskrifta §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av forventa ressursbruk må  Gloppen kommune betale eit gebyr på kr 26 300,-   
for inspeksjonen, jf. forureiningsforskrifta §§ 39-7 og 39-8. Dette svarer til gebyrsats 2 for 
tilsyn som varar inntil ein dag. Miljødirektoratet vil sende dykk ein faktura for innbetaling til 
statskassa. Fylkesmannen viser elles til forureiningsforskrifta kapittel 39 om innkrevjing av 
gebyr til statskassa. 
 
Klagerett 
Vedtaket om gebyr kan klagast på til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningslova. Ein 
eventuell klage bør vere skriftleg grunngjeven og adressert til Miljødirektoratet, men han 
skal sendast via Fylkesmannen i Vestland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket 
eller sende saka vidare til Miljødirektoratet for endeleg vedtak. Gebyret som er fastsett 
ovanfor, må likevel betalast inn. Dersom Miljødirektoratet tek klagen til følgje, vil for mykje 
innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Innsyn  
Denne rapporten vil vere offentleg tilgjengeleg via postjournalen til Fylkesmannen i Vestland 
(jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fann følgjande avvik under inspeksjonen: 
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Avvik 1 
Kommunen stetta ikkje reinsekravet for total fosfor i 2018 
 
Avvik frå:  
Punkt 3.1, jf. punkt 3.6, i utsleppsløyve datert 5. januar 2009 
 
Kommentarar til regelverket:  
I utsleppsløyvet punkt 3.1 står det at avløpsvatnet skal gjennomgå sekundærreinsing og 
fosforfjerning før utslepp til resipient. Reinsekravet for totalt fosfor er 90 % reduksjon av det 
som blir tilført reinseanlegget. Kravet til reinseeffekt for fosfor gjeld årleg middelverdi, jf. 
punkt 3.6 i løyvet.  
 
Avviket er basert på følgjande observasjonar:  
Kommunen stetta ikkje reinsekravet for fosfor for 2018. Gjennomsnittleg reinsegrad var  
80 %, medan medianen var 92 %. Reinsekravet er basert på årleg middelverdi, så kravet vart 
likevel ikkje stetta. Prøver tatt så langt i 2019 viser reinseeffekt på 72,3 -83,2 % for fosfor.  
 
 
Avvik 2 
Internkontrollen har manglar 
 
Avvik frå:  
Internkontrollforskrifta § 5 andre ledd punkt 6 og 7 
 
Kommentarar til regelverket:  
Risikovurdering 
Verksemda skal kartleggje farar og problem og på denne bakgrunn vurdere risiko, og 
utarbeid tilhøyrande planer og tiltak for å redusere risikotilhøva.  
 
Avviksbehandling og rutinar 
Verksemda skal utarbeide rutinar for å avdekke, rette opp og førebyggje brot på 
miljøregelverket. Rutinane må vere dokumenterte slik at dei kan inngå i internkontrollen.  
 
Avviket er basert på følgjande observasjonar:  
Risikovurdering 
Kommunen har ikkje risikovurdert leidningsnettet, overløp, pumpestasjonar, slamhandtering 
eller korleis eit endra klima kan påverke avløpssystemet.  
 
Avviksbehandling og rutinar 
Verksemda har ikkje definert kva som er eit avvik på ytre miljø. Avvik frå reinsekravet for 
fosfor var til dømes ikkje registrert som eit avvik.  
 
Kommunen tek prøver av BOF, Tot-P og KOF, i samsvar med krava i løyvet. I driftsinstruksen 
og prosedyre for avløpsanlegget sto det at det skulle takast prøver av BOF, tot-P og SS. Det 
sto også at PH-målar skal kalibrerast ein gong kvar veke, mens det faktisk vart gjennomført 
ein gong i månaden.  
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7. Andre tilhøve 

Styrande dokument 
Kommunen gjer mykje innan avløpssektoren, men dei har berre eldre styrande dokument å 
arbeide etter. Dette gjeld hovudplan, saneringsplan, mål- og strategiplan etc. Det vert no 
arbeidd med ny kommunedelplan for avløp. Vi ber om at den vert sendt på høyring til 
Fylkesmannen når de kjem så langt.  
 
Samordne prøvetaking med Tine 
Gloppen kommune har dagleg kontakt med Tine Meieriet Vest BA avd. Byrkjelo, men 
prøvetaking er ikkje samkøyrt mellom verksemdene. Meieriet bør samkøyre prøvetaking 
med prøvetakinga på avløpsanlegget, både i tid og parametre, slik at dei får parallelle 
prøveseriar. Det kan gi kommunen nyttig informasjon om påsleppet frå verksmeda som 
bidreg med 90 % av tilførselen til avløpsanlegget.    
 
Revisjon av løyvet 
Løyvet til utslepp av kommunalt avløpsvatn for Byrkjelo avløpsanlegg er frå 2009. Vi avtalte 
ved tilsynet at Fylkesmannen startar revisjon av løyvet, og at kommunen får utkastet til 
gjennomsyn før det vert vedteken. 
 
 
8. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 forureiningslova 
 forureiningsforskrifta kapittel 14 om kommunalt avløp frå større tettstadar 
 internkontrollforskrifta 
 avfallsforskrifta kapittel 11 om farleg avfall 
 løyve datert 5. januar 2009 

 
 
 
 


