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Til stede ved kontrollen
Fra Stavanger kommune
Stig Magne Hordnes
Tor Larsen

Grunneier (tilstede under befaring):
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Fra Fylkesmannen:
Margareta Skog 
Mariann Størksen

Resultat fra kontrollen
Denne rapporten gir en oppsummering av kontrollen gjennomført ved Tasta fyllplass, Stavanger
kommune, 23.09.2014.

Fylkesmannen fant 3 avvik og har gitt en anmerkning etter kontrollen. Avvikene er: 

1. Kommunen mangler system for håndtering av avvik relatert til etterdriften av depo-
niet

2. Det blir ikke tatt vannprøver av referansebrønn
3. Kommunen mangler rutiner som sikrer kontinuitet i etterdriften av deponigassanleg-

get

Anmerkningen er:
Det er ikke rutiner for å sjekke deponiet for diffuse utslipp av metangass via overflaten på 
deponiet.
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Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3 og 4.

Med helsing

Marit Sundsvik Bendixen Mariann Størksen
ass. fylkesmiljøvernsjef senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrifter.

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no
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1. Informasjon om verksemda

Kontrollert anlegg: Tasta fyllplass Org.nr. 874773182

Bransjenr. (NACE-kode): 84.130– Offentlig admini-
strasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmar-
ked

Bedr.nr. 973 863 495

Besøksadresse: Telefon: 04005

Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Kommune: 1103 – Stavanger 

Tillatelse av: 28.05.2001 Risikoklasse: 4

Sist kontrollert: Ikke kontrollert tidligere Anleggsaktivitet: Deponi i etterdriftsfasen

2. Bakgrunn for kontrollen

Miljødirektoratet (Mdir) har initiert en felles deponiaksjon for hele landet. Det er Fylkesmannen 
som har gjennomført aksjonen. Tasta fyllplass blei valgt ut for kontroll som ett av tre anlegg i denne 
aksjonen.

Økt oppsamling av deponigass er et viktig klimatiltak identifisert på avfallsområdet i Klimakur 
2020. Lokalt kan deponigass skape luktplager til omgivelsene. God håndtering av sigevann er viktig 
for å redusere faren for spredning av miljøgifter til miljøet. Avfallsdeponi med utslipp av forurenset 
sigevann utgjør en fare for forurensing av jord, vann og sediment. God internkontroll er en forut-
setning for at etter driften av deponiene skal drives på en god måte.

Tema for kontrollen var: 
 Håndtering av deponigass
 Håndtering av sigevann

Stavanger kommune ble varslet om kontrollen i brev av 08.08.2014.

Denne rapporten handler om de tema som ble varslet før kontrollen og gir ikke fullstendig vurde-

ring av tilstanden til virksomheten sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Resultat av kontrollen

Definisjoner:
Avvik: Manglende etterleving av krav fastsett i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å peke på for å ivareta ytre miljø, 
men som ikke er omfattet av definisjonen for avvik.

3.1 Avvik

Fylkesmannen avdekket følgende avvik:

Avvik 1
Kommunen mangler system for håndtering av avvik relatert til etterdriften av deponiet
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Avvik fra:
- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7

Kommentar:
I internkontrollforskriften § 5 pkt. 7 heter det:

«Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og fore-
bygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.»

Det er et krav i forskriften om at dette skal dokumenteres skriftlig.

Kommunen og grunneier har hatt et samarbeid om driften av deponiet. Det eksisterer imidlertid 
ikke noen skriftlig dokumentasjon på hvordan avvik ved driften av deponiet skal og blir behandlet. 
Kommunen må utarbeide rutiner for registrering og oppfølging av avvikene.

Avvik 2
Det blir ikke tatt vannprøver av referansebrønn

Avvik fra 
Tillatelsens vilkår 3.6.2

Kommentar
For å kunne vurdere i hvilken grad forurensninger i sigevannet kan tilbakeføres til det nedlagte de-
poniet, er det nødvendig å kunne sammenligne måleresultater i vannprøver tatt nedstrøms deponiet 
med prøver tatt fra en referansebrønn som ikke er påvirket av deponiet. Kommunen må derfor gjen-
innføre måling av vann fra grunnvannsbrønnen som ligger oppstrøms fyllplassen og som tidligere 
ble brukt som referansebrønn.

Avvik 3
Kommunen mangler rutiner som sikrer kontinuitet i etterdriften av deponigassanlegget

Avvik fra:
Internkontrollforskriften § 5 pkt 7

Kommentar:
Deponigassanlegget har vært og er i dag drevet av grunneier. Dette er en ordning som har fungert 
godt for alle parter. Det vil imidlertid skje et generasjonsskifte på et eller annet tidspunkt. Kommu-
nen har da ingen klar avtale med grunneier i forhold til drift av deponigassanlegget. Kommunen må 
sikre kontinuitet i drift av anlegget for hele etterdriftsperioden. Dette sikres ved å inngå en skriftlig 
avtale med grunneier.

3.2 Anmerkning

Fylkesmannen har følgende anmerkning:

Anmerkning 1:
Det er ikke rutiner for å sjekke deponiet for diffuse utslipp av metangass via overflaten på 
deponiet.

Kommentar
Dette er ikke krav i tillatelsen av 28.05.2001, men Fylkesmannen vil anbefale Stavanger kommune 
om å utarbeide enkle rutiner for å sikre at deponiet årlig sjekkes for utslipp av metan via overfla-
ten.
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Diffuse utslipp i overflaten på deponi kan ofte observeres som brunsvidde flekker eller som områ-
der uten snø vinterstid. Diffuse utslipp kan sjekkes på denne måten, men det er viktig at kontrollen
blir dokumentert f.eks. med bilde og/eller logg.

Dersom det blir oppdaget områder med diffuse utslipp, må det settes i verk tiltak for å gjøre topp-
dekket bedre.

4. Andre forhold

Fylkesmannen har ingen ytterligere kommentarer.

5. Oppfølging etter kontrollen

Stavanger kommune skal oversende følgende til Fylkesmannen innen 01.02.2015:

- Avvik 1: Dokumentasjon på at et system for avviksbehandling er etablert (skriftlig rutine)
- Avvik 2: Bekreftelse på at en heretter vil ta prøver av referansebrønnen
- Avvik 3: Signert avtale om videre drift av deponigassanlegget 

Når det gjelder avvik 2, må vannprøver av referansebrønnen tas med fra neste prøvetaking.

6. Gebyr for kontrollen

Fylkesmannen orienterte i brev av 08.08.2014 at Stavanger kommune skal betale gebyr for kontrol-
len etter § 39-6 i forurensingsforskrifta. Tasta fyllplass er plassert i risikoklasse 4 og skal dermed 
betale kr 4 600,- for kontrollen.

Gebyret blir krevd inn av Miljødirektoratet.

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på Fylkesmannen sin postjournal på 
www.fylkesmannen.no (jf. offentlighetsloven).


