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7884 SØRLI 
v/ John Helge Inderdal 
 

  

Inspeksjonsrapport  
Inspeksjon ved Blåfjell AS   
Kontrollnummer: 2019.082.I.FMTL  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 

Fra virksomheten: 
John Helge Inderdal 
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Jan Håkan Aspnes 
Christoffer Olsen Elnan  

Fra Fylkesmannen i Trøndelag: 
Andreas Wæhre  
Anne Cathrine Flaten    

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Blåfjell AS den 30.10.2019. Rapporten 
er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at 
rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 7 avvik under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Blåfjell AS har ikke risikovurdert effektene av å tilføre økte mengder salt til resipienten.  
 Blåfjell AS kan ikke dokumentere at rensekravene fra matfiskanlegget overholdes 
 Blåfjell AS har hatt utslipp til strandsonen og har hatt utslipp av plastpartikler.  
 Det forekommer forsøpling på uteområdet til Blåfjell AS og oppbevaringen av avfall er 

ikke tilfredsstillende. 
 Blåfjell AS sin håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.  
 Blåfjell AS har ikke  etablert et måleprogram for utslipp fra fiskeslakteriet 
 Blåfjell AS kan ikke dokumentere overholdelse av utslippskravet til fett. 

 
 
 
Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
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Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
 Andreas Wæhre Marit Lorvik (e.f) 
15.11.2019 kontrollør  seksjonsleder 
 Fylkesmannen i Trøndelag 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Lierne kommune 
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Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: BLÅFJELL AS  

Organisasjonsnr.: 895113832  Eies av:   

Bransjenr. (NACE-kode): 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Jule II, matfisk og settefisk Anleggsnr.:  5042.0016.01 

Kommune: Lierne  Fylke: Trøndelag  

Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land   

Tillatelse gitt: 08. juni 2015  Sist endret:  11. juli 2019 

 

Navn:   Blåfjell AS – fiskeslakteri  Anleggsnr.:  5042.0016.02 

Kommune: Lierne  Fylke: Trøndelag  

Anleggsaktivitet: Fiskeforedling    

Tillatelse gitt: 25.07.2018  Sist endret:   
 

Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av  
overholdes ved Blåfjell AS sitt fiskeslakteri og matfiskanlegg.  Inspeksjonen gjennomføres for å 
følge opp melding om hendelser ved matfiskanlegget til Blåfjell.     
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Prosess og renseutstyr 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Kjemikalier    

 
Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig 
tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble 
tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  
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Oppfølging etter inspeksjonen 
 

Blåfjell AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at 
Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Blåfjell AS innen 1. februar 2020 sende en skriftlig 
redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i 
Trøndelag. 

 
 

Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21.10.2019.  
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i 
forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og 
oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er 
fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Blåfjell AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for 
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Gebyret er en sats lavere enn varslet i 
epost av 21.10.2019, på grunn av mindre tidsforbruk enn forventet ved varselet. Gebyret tilsvarer 
gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra 
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens 
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage 
bør være skriftlig begrunnet og sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere 
endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom 
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 

Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i 
Trøndelag (jf. offentleglova).  
 
 

Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Blåfjell AS har ikke risikovurdert effektene av å tilføre økte mengder salt til resipienten.  
 
Avvik fra:  
Tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet av 21.08.2019, vilkår 2.6.  
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr.  6 
 
Kommentarer: 
I henhold til tillatelsens vilkår 2.6 skal det som følge av unormale driftsforhold eller av at det av 
andre grunner oppstår fare for økt forurensning, iverksettes tiltak som er nødvendig for å 
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eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren. Herunder om nødvendig redusere eller 
innstille driften.  
 
I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på 
denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene.  
 
Blåfjell AS tilfører salt til produksjonsvannet for å oppnå et godt vannmiljø med tanke på ytelse, 
velferd og sikkerhet for fisken. Under konsesjonsbehandlingen av tillatelsen til matfiskanlegget 
ble det oppgitt at matfiskdelen i RAS-anlegget skulle tilsettes ca. 3 promille salt.  
 
Under inspeksjonen ble det opplyst om at saltinnholdet i produksjonsvannet er økt etter at 
anlegget fikk innført en fiskesykdom. I følge virksomheten tilsettes det 500 kg salt hver andre til 
tredje dag, som i snitt utgjør 200 kg/dag. Blåfjell AS har ikke risikovurdert effektene av å tilføre 
økte mengder salt til resipienten. Tilførsel av salt til ferskvann kan øke ledningsevnen i vannet i 
tillegg til å øke tettheten i vann som over tid kan hindre en effektiv vannutskifting av bunnvannet 
i Ulen. Fylkesmannen registrerer at salinitet ikke er inkludert som parameter i virksomhetens 
overvåkingsplan av resipienten.  
 
Avvik 2 
Blåfjell AS kan ikke dokumentere at rensekravene fra matfiskanlegget overholdes. 
 
Avvik fra:  
Tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet av 21.08.2019, vilkår 3.1.  
 
Kommentarer: 
I henhold til tillatelsens vilkår 3.1.1 skal avløpsvannet; 
 «renses gjennom primær- og sekundærrensing, samt fosfor- og nitrogenfjerning, som oppfyller 
rensekrav jf. forurensningsforskriften § 14-2. Dette tilsier at SS-mengden i avløpsvannet reduseres med 
minst 50 % av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 60 mg/l ved utslipp. 
Sekundærrensing: En renseprosess der både  

 BOF5 - mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som blir tilført renseanlegget 
eller ikke overstiger 125 mg O2/l ved utslipp. 

 KOFCr - mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75 % av det som blir tilført  
renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg O2/l ved utslipp.  

Fosforfjerning: En renseprosess der fosformengden i avløpsvannet reduseres med minst 90 % av det 
som blir tilført renseanlegget.  
Nitrogenfjerning: En renseprosess der nitrogenmengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av 
det som blir tilført renseanlegget» 
 
Blåfjell AS tar 6 prøver av avløpsvannet etter siste rensetrinn som blir analysert for suspendert 
stoff, KOF, BOF, total nitrogen og total fosfor. Kravet til rensing av suspendert stoff, BOF og KOF 
er oppgitt i enten en prosentvis reduksjon eller en maks konsentrasjon (mg/l) i avløpsvannet. For 
total nitrogen og total fosfor er rensekravet oppgitt som en prosentvis reduksjon.  
 
For å dokumentere at Blåfjell AS overholder rensekravet for total nitrogen og total fosfor må 
avløpsvannet måles/beregnes før rensetrinn og sammenlignes med avløpsprøver etter 
rensetrinn. Fylkesmannen forventer også at det dokumenteres rensegrad for suspendert stoff, 
KOF og BOF.  
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Avvik 3 
Blåfjell AS har hatt utslipp til strandsonen og har hatt utslipp av plastpartikler.  
 
Avvik fra:  
Tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet av 21.08.2019, vilkår 3.4.  
Tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet av 21.08.2019, vilkår 9.4.  
 
Kommentarer: 
I henhold til tillatelsen skal avløpsvannet føres ut i resipienten på en slik måte at innblandingen i 
vannmassene blir best mulig, dvs. at det vesentligste av avløpsvannet ikke når overflaten om 
sommeren og at forurenset vann ikke blir ført tilbake til strandsonen.   
 
I henhold til tillatelsen skal virksomheten ha tiltaksplaner for å redusere utslippene av mikroplast 
i sitt avløp. Dette gjelder alt plastbasert utstyr/tilsetninger som går til virksomhetens 
avløpssystem.  
 
Fylkesmannen har mottatt meldinger om forurensing i strandområdene ved Trøberg nordvest 
for utslippspunktet. Forurensningen i strandområdene er etter Fylkesmannens vurdering 
«lammehaler» som består i hovedsak av kolonier av bakterier som oppstår i vann med høyt 
organisk innhold. Observert forurensningen i strandområdene er ikke i tråd med vilkåret om at 
forurenset vann ikke skal bli ført tilbake i strandsonen.  
 
Fylkesmannen har også mottatt meldinger om funn av plastpartikler i Ulen. Plastpartiklene 
stammer trolig fra det biologiske renseanlegget til Blåfjell AS som bruker biolegemer 
(plastlegemer) i sin renseprosess. Under inspeksjonsdagen ble det opplyst om at utslipp av  
biolegemer kan forekomme. Under inspeksjonsdagen forelå det ingen skriftlige rutiner for å 
hindre slike utslipp til Ulen.   

          
Bilde 1 og 2: Funn av lammehaler i strandområdene ved Trøberg. Bildene innsendt av Kari Ann 
Sundvik 15.10.2019. Foto: Kari Ann Sundvik.  
 
 
Avvik 4 
Det forekommer forsøpling på uteområdet til Blåfjell AS og oppbevaringen av avfall er ikke 
tilfredsstillende. 
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Avvik fra:  
Forurensningsloven § 28 – forbud mot forsøpling  
 
Kommentarer: 
I henhold til forurensningsloven § 28 skal ingen tømme, etterlate, oppbevare eller transportere 
avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Videre står 
det at den som har overtrådt forbudet skal sørge for nødvendig opprydding.  
 
Blåfjell AS lagrer forskjellig avfall ved sitt uteområde. Området og områdene rundt fremstår som 
forsøplet og avfall er lagret på området i lengre tid. Under inspeksjonen ble det observert 
fôrsekker, plastemballasje, slanger, kanner og diverse avfall i områdene rundt uteområdet.  
 
Blåfjell AS oppbevarer fiskeslam i IBC-tanker på uteområdet uten tak, slik at regnvann blandes i 
slam. Fiskeensilasje fra 2016 lagres fortsatt i tønner som står på uteområdet.  
  
 

    
Bilde 1 og 2. Fôrsekker og avfall i områdene rundt uteområdet til Blåfjell AS.  
 
 

  
Bilde 3. Forsøpling i området rundt uteområdet til Blåfjell AS. Bilde 4. Lagring av fiskeslam i IBC-
tanker 
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Avvik 5 
Blåfjell AS sin håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.  
 
Avvik fra:  
Tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet av 21.08.2019, vilkår 9.2.  
Avfallsforskriften § 11-5 – forsvarlig oppbevaring  
Avfallsforskriften § 11-8 – leveringsplikten  
 
Kommentarer: 
I henhold til tillatelsens vilkår 9.2 skal farlig avfall lagres under tak og på fast dekke med 
oppsamling av eventuell avrenning. Farlig avfall skal ikke lagres mer enn 12 måneder og levering 
skal dokumenteres via avfallsdeklarering. 
 
I henhold til avfallsforskriften § 11-5 skal det ved lagring av farlig avfall treffes nødvendige tiltak 
for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr. Farlig avfall skal ikke blandes 
sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan 
medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. 
 
I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minst 1 gang pr. år når den totale 
mengden farlig avfall overstiger 1 kg. 
 
Under inspeksjonen ble det observert farlig avfall (malingsspann og lysrør) som ble lagret på 
uteområdet, direkte på bakken, uten tak og uten fast dekke. Blåfjell AS er ikke registrert i 
avfallsdeklarering.no og kan ikke dokumentere at farlig avfall er levert i tråd med kravene i 
avfallsforskriften.  
 
Avviket om manglende dokumentasjon på levering av farlig avfall er et gjentagende avvik fra 
inspeksjonen 29.06.2018.  
 
Fylkesmannen ser alvorlig på avviket om håndteringen av farlig avfall.  
 
 
Avvik 6 
Blåfjell AS har ikke etablert et måleprogram for utslipp fra fiskeslakteriet 
 
Avvik fra:  
Tillatelse etter forurensningsloven til fiskeslakteri av 25.7.2018 , punkt 11.2. 
Tillatelse etter forurensningsloven til fiskeslakteri av 25.7.2018 , punkt 11.4. 
 
Kommentarer: 
I tillatelsen er det satt krav til at det skal gjennomføres målinger av utslipp til vann. Målinger og 
beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. 
Virksomheten skal ha et måleprogram som skal inngå i virksomhetens dokumenterte 
internkontroll. I henhold til tillatelsen skal Blåfjell AS måle suspendert stoff, total nitrogen, total 
fosfor, BOF, KOF og fett i produksjonsavløpet fra fiskeslakteriet. Målingene skal gjennomføres 
hver måned.   
 
Virksomhetens dokumenterte program skal inneholde en redegjørelse for virksomhetens 
faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og 
innhold. Programmet skal inneholde en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene for 
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hver strøm og komponent og en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt 
frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering. Begrunnelse for valgte prøvetakingspunkt og 
prøvetakingsmetodikk og beskrivelse av valgte metoder/ standard skal også inkluderes, samt en 
vurdering av usikkerhetsbidragene til ulike trinn i målingene.  
 
Blåfjell AS tar avløpsmålinger fra sitt fiskeslakteri. Frekvens og måleparametere er i henhold til en 
påslippsavtalen med Lierne kommune. Dette omfatter ikke alle parametere som er oppgitt i 
tillatelsens vilkår 11.2 og avløpsprøver tas ikke hver måned.  
 
 
Avvik 7 
Blåfjell AS kan ikke dokumentere overholdelse av utslippskravet til fett. 
 
Avvik fra:  
Tillatelse etter forurensningsloven til fiskeslakteri av 25.7.2018 , punkt 3.1. 
 
Kommentarer: 
I henhold til tillatelsen skal avløpsvann filtreres gjennom et filter med effektiv lysåpning på 1 mm. 
Prosessavløpsvannet skal videre ledes gjennom en fettavskiller dimensjonert for en oppholdstid på 
minimum 15 minutter og en overflatebelastning på maksimal 10 m3/m2/time. Maksimalt tillatt 
innhold av fett/olje er 100 mg/l.  
 
Blåfjell AS har en fettavskiller med ukjent størrelse. Virksomheten kan ikke dokumentere at 
dimensjonskravene er overholdt, og det tas ikke analyser av fett i avløpsvannet etter fettavskilleren 
for å dokumentere at kravet om maks 100 mg/l fett/olje overholdes.  
 
Blåfjell AS har ikke tømt fettavskilleren for fett siden oppstart.  
 
 

Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
Kopi til: 
Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

 
 


