
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud - Kontrollrapport 
 

 

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr.  Rapportdato:  

0301.0377.03 2015.021.I.FMOA 2015/8816 20/5-2014 

 

Opplysninger om virksomheten 
Navn Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud 

Organisasjonsnr.  975265412 

Bedriftsnr. 876719762 

Kommune Oslo kommune 

UTM(-32) koordinater Ø: 602241, N: 6644613 

Besøksadresse Haraldrudveien 34 

Postadresse Postboks 53, 1309 Rud 

Telefonnr. 67 15 20 00 

E-post firmapost@franzefoss.no 

NACE-kode 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 

 

Opplysninger om kontrollen 
Kontrolldato 29.04.2015 

Virksomhetens 

representanter 

Ida Nilsson (miljøsjef) 

Lars Igelstad (produksjonssjef) 

Ludvig Hansen Lian (teknisk sjef) 

Henning Holmen (bygg) 

Fylkesmannens 

kontrollører 

Kjersti Aastorp Hirth 

Guro Holte 

Representant fra Oslo 

kommune 

Tom Fillan (Vann- og avløpsetaten) 

Bakgrunn for kontrollen Ny tillatelse, 11.12.2014 

Kontrollaksjon - sorteringsanlegg ift klimavern og avrenning 

Naboklager på støv 

Tema for kontrollen Oppfølging av ny tillatelse 

Avrenning 

Støv 

Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud 

Postboks 53 

1309 RUD  

Miljøvernavdelingen 
 
Tordenskioldsgate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2015/8816-1 M-FO 
Saksbehandler: Guro Holte 
Direktetelefon: 22003564 
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Sammendrag av resultat  
Fylkesmannen avdekket 4 avvik under kontrollen. Disse er: 

1. Avrenningsforholdene til virksomheten er ikke fullstendig dokumentert 

2. Virksomheten lagrer avfall uten tilstrekkelig klimavern 

3. Virksomhetens måleprogram er ikke tilstrekkelig 

4. Virksomheten har overskredet utslippsgrensen for oljeholdig avløpsvann  

 

Det ble videre gitt 1 anmerkning: 

1. Virksomheten kan forbedre sine rutiner knyttet til tette tanker 

 

Tilbakemeldingsfrist: 01.09.2015 

 

Bakgrunn 
Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud fikk 11.12.2014 en ny tillatelse fra 

Fylkesmannen.  

 

De fleste sorteringsanlegg i Oslo og Akershus har tillatelser fra 2007, med litt andre vilkår enn i 

denne tillatelsen. Med formål å skape mest mulig like rammevilkår for bransjen har 

Fylkesmannen satt i gang et prosjekt for å gjennomgå våre tillatelser knyttet til sorteringsanlegg. 

For å komme i dialog med bransjen, og kartlegge på hvilke områder det er behov for å sette 

vilkår, har vi planlagt 12 tilsyn med sorteringsanlegg i 2015. Tidligere har vi erfart at flere 

sorteringsanlegg har mangler knyttet til kartlegging av avrenningsveier og klimavern, og derfor 

er dette et tema for denne tilsynsaksjonen. 

 

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. 

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 

Hovedtema for kontrollen var: 

 Avrenning 

 Oppfølging av ny tillatelse 

 

Definisjoner 
Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, 

forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller 

dispensasjoner. 

 

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å 

ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. 

være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.  

 

Dokumentunderlag og regelverk  
 Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud i 

Oslo kommune. Tillatelsen er datert 11.12.2014. 

 Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere 

endringer  

 Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften), av 6. desember 1996, med senere endringer. 
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Resultat fra kontrollen 
Det ble gitt 4 avvik under kontrollen. 

Avvik 1:Avrenningsforholdene til virksomheten er ikke fullstendig dokumentert 

 

Avvik fra:  
- Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud, 

datert 11.12.2014, punkt 7.4 

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften), § 5 annet ledd punkt 6 

 

Funn: 

- utarbeidet kart mangler enkelte rørforbindelser  

- fremvist kart skiller ikke mellom spillvannsledninger og overvannsledninger 

- fremvist kart mangler tegnforklaring 

- avrenningsforholdene ved tungmassene er uklare 

 

Kommentarer: 

I virksomhetens tillatelse, punkt 7.4, er det stilt krav om at virksomheten innen 01.04.2015 skal 

ha utarbeidet dokumentert oversikt over anlegget, herunder ledningsnett, kummer, tanker, 

oljeutskillere, utslipp- og prøvetakingspunkt og lignende. Kartleggingen skal også omfatte en 

oversikt over vannmengder og grad av forurensning. Kartlegging av forurensningsgraden i 

avløpsvannet gjenstår, da de første prøvetakingene i virksomhetens måleprogram ikke er 

gjennomført. Fylkesmannen forventer at vannmengder og grad av forurensning innrapporteres i 

forbindelse med neste års egenkontrollrapportering. 

 

Virksomheten opplyser å ha mottatt hovedsakelig lettere forurensede masser i tilstandsklasse 2 

og 3. Det er også mottatt noe i klasse 4. Dette lagres i dag på grusdekke, men Fylkesmannen har i 

tillatelsen satt krav om at tungmasser skal lagres på tett dekke innen 01.06.2016. Franzefoss har 

risikovurdert avrenningsforholdene ved tungmassene, og viste i den sammenheng til en test hvor 

1000 liter vann ble helt ut ved tungmassene, hvorpå vannet ifølge Franzefoss AS rant inn mot 

bakveggen og ble liggende. Testen ble kun utført på ett punkt nær bakveggen, og det er uklart om 

helningen er den samme på hele plassen hvor tungmassene er lagret. 

 

Oppfølging: 

- oppdatert kart over anleggets rørsystem oversendes Fylkesmannen innen 

tilbakemeldingsfristen 

- handlingsplan for etablering av tett dekke inkludert beskrivelse av avrenningsforholdene 

(inkludert tidsfrister og ansvarlig for oppfølging) 
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Avvik 2:Virksomheten lagrer avfall uten tilstrekkelig klimavern 

 

Avvik fra: 

- Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud, 

datert 11.12.2014, punkt 1.4 og 2.4.2 

 

 

Funn: 

- Vinduer med klorparafin og PCB lagres ute i åpne kontainere 

- Isolasjonsplater av XPS lagres ute i åpne kontainere 

- Kassert EE-avfall lagres uten klimavern ifm mottak, omlasting og henting 

- feieoppsop lagres ute sammen med tungmassene uten at virksomheten har dokumentasjon 

på at dette ikke er farlig avfall 

 

 

Kommentarer: 

Farlig avfall skal, i henhold til punkt 1.4 i tillatelsen, lagres innendørs eller med klimavern. Dette 

innebærer at dagens løsning med lagring av klorparafin- og pcb-vinduer, XPS-plater og EE-avfall 

uten klimavern ikke er i tråd med krav i tillatelsen. Virksomheten opplyste at deres lagring og 

håndtering av EE-avfall utendørs kun er kortvarig. Likevel kan en slik lagring føre til uønsket 

avrenning av miljøgifter, da det stadig lagres nytt avfall på samme plass utendørs.  

 

Virksomheten har rutiner for feiing to ganger i uken. Feieoppsopet skal i henhold til 

virksomhetens egen handlingsplan prøvetas to ganger i løpet av våren. Inntil dette er utført må 

feieoppsopet behandles som farlig avfall i forhold til lagring og viderelevering. 

 

Oppfølging: 

Virksomheten må innen tilbakemeldingsfristen redegjøre for hvordan lagring av avfall skjer med 

tilstrekkelig klimavern. 

 

 

Avvik 3:Virksomhetens måleprogram er ikke tilstrekkelig 

 

Avvik fra: 

- Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud, 

datert 11.12.2014, punkt 8 

 

 

Kommentarer: 

I tillatelsen, punkt 8, er det krav om at virksomheten skal utarbeide et måleprogram med 

representative målinger. Det er spesifisert at måleprogrammet skal « minst inneholde en tydelig 

fremgangsmåte på hvordan kravene skal følges opp». 

 

Virksomhetens måleprogram inkluderer måling av overflatevann to ganger i løpet av 2015 (ved 

stor og lite nedbør). For spillvann er det lagt opp til prøvetakinger etter oljeutskillerne, med 

påfølgende analyse av olje. Det er per i dag ikke lagt opp til prøvetaking av andre aktuelle 

parametere, men virksomheten gav under kontrollen utrykk for at det kan bli aktuelt å utvide 

måleprogrammet til også å inkludere metaller.  
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Måleprogrammet er for lite detaljert med tanke på beskrivelse av metode og vurdering av 

usikkerhet med tanke på prøvetaking og målinger, og dette må tas med i større grad ved 

revidering av måleprogrammet.  

 

Virksomheten er selv ansvarlig for å utarbeide et måleprogram med representativ prøvetaking 

som gir resultater som gjenspeiler de faktiske utslippene. Kunnskap om variasjonene i utslippene 

er viktig for å kunne vurdere hva som er tilstrekkelig frekvens for prøvetaking, og det kan derfor 

være hensiktsmessig å utføre hyppigere målinger i en periode innledningsvis for å få informasjon 

om variasjonene i utslipp. Virksomheten må i måleprogrammet begrunne at måleprogrammet er 

tilstrekkelig. 

 

Oppfølging: 

Revidert måleprogram oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.  

 

 

Avvik 4: Virksomheten har overskredet utslippsgrensen for oljeholdig avløpsvann  

 

Avvik fra: 

- Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud, 

datert 11.12.2014, punkt 7.4 

 

Kommentarer: 

Den 11.12.2014 fikk virksomheten skjerpede utslippskrav til oljeholdig avløpsvann i forbindelse 

med ny tillatelse. Den nye konsentrasjonsgrensen på 10 mg/L ble overskredet ved første måling i 

2015. Virksomheten skal i henhold til egne rutiner ta en ny prøve innen en måned etter at 

resultatet ble kjent. 

 

Fylkesmannen forutsetter at virksomheten følger opp oljeutskilleren med tanke på optimal drift. 

Herunder er det viktig å sikre at rutiner for drift og vedlikehold er tilstrekkelig for å forebygge 

overskridelser i fremtiden. Det var under kontrollen uklart hvilke mengder vann oljeutskilleren er 

dimensjonert for. Virksomheten må påse at dimensjoneringen er tilstrekkelig i forhold til 

mengdene vann den tar imot. 

 

Oppfølging: 

- Resultatene fra ny måling oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen 

- En risikovurdering av oljeutskilleren med tiltaksplan oversendes Fylkesmannen innen 

tilbakemeldingsfristen 
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Anmerkninger 

 
Det ble gitt 1 anmerkning under kontrollen: 

 

Virksomheten kan forbedre sine rutiner knyttet til tette tanker 

 

Rutinene for kontroll av tett tank i telt for farlig avfall er tatt med i virksomhetens 

risikovurdering, men rutinene for drift og kontroll av øvrige tanker er ikke beskrevet i 

virksomhetens internkontrollsystem. Virksomheten bør sørge for at drift av tette tanker (herunder 

tømming, kontroll, viderelevering og loggføring) inkluderes i sine driftsrutiner.  

 

 

 

Bilder: 

 

 
Isolasjonsplater av XPS kan inneholde bromerte 

flammehemmere og miljøskadelige blåsemidler 

 

 
Vinduer med klorparafiner og pcb 

  

 
Mellomlagring av EE-avfall 

 
Mellomlagring av tungmasser 

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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Andre forhold 
Virksomheten har i en periode hatt utfordringer med støv, og har i den anledning mottatt 

naboklager. Virksomheten har igangsatt tiltak, vurderer nye tiltak, og er i dialog med naboene om 

dette. Fylkesmannen forutsetter at virksomheten følger dette opp videre og gjør nødvendige tiltak 

for å avbøte på støvplagene.  

 

Det ble under befaringen observert mange fugler utenfor sorteringshallen, som kan skyldes 

virksomhetens lagring av matavfall og avfall med organisk innslag.  

 

Under kontrollen fremkom det også at radioaktiv stein, som er deklarert under Franzefoss AS, 

avd. Haraldrud sitt organisasjonsnummer, ikke er tatt imot på dette anlegget. Virksomheten 

forklarte at det derimot er tatt imot radioaktiv stein ved Franzefoss Gjenvinning AS Eide, og at 

registreringen på Haraldrud sannsynligvis skyldes at avfallet ble feildeklarert.  

 

Fugl og deklarering av farlig avfall var ikke tema for denne kontrollen, men Fylkesmannen 

forventer likevel at virksomheten gjennomfører nødvendige tiltak for å begrense omfanget av 

fugl og påse at alle anlegg innen Franzefoss AS har gode rutiner for håndtering av farlig avfall. 


