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Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Glava Stjerdal den 5. mai 2020. Rapporten
er a anse som endelig dersom vi ikke far tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at
rapporten er mottatt.

Miljedirektoratet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:
e Virksomhetens oppfelging av utstyr med fluorholdige kuldemedier har enkelte mangler
e Virksomhetens rapportering til Miljedirektoratet har enkelte mangler

Anmerkninger:

e Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.
Avvik og anmerkninger er narmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfelgingen etter inspeksjonen er narmere beskrevet pa side 3.
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14. mai 2020 Ole Jakob Birkenes Henning Gghtesen

dato kontrollar Miljodirektoratet seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:
¢ Fylkesmannen i Trendelag ved miljevernavdelingen
e Stjgrdal kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GLAVA AS PRODUKSJON STJ@RDAL

Organisasjonsnr.: 973122215 Eies av: 912008754

Bransjenr. (NACE-kode): 23.140 - Produksjon av glassfibrer

Kontrollert enhet

Navn: Glava Stjerdal Anleggsnr.: 5035.0030.01

Kommune: Stjordal Fylke: Trendelag

Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk

Tillatelse gitt: 18. juni 2015 Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomfart for & kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljedirektoratets risikobaserte
industritilsyn for i ar.

Tilsynet ble gjennomfert i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema
e  Styringssystem o Avfall
o Utslipp til luft e Utstyr med fluorholdige kuldemedier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljgarbeid eller miljgstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er ngdvendig a papeke for a ivareta ytre miljg,
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan vaere nyttig for
virksomheten og saksbehandlere a kjenne til. Her kan ogsa inngd kommentarer til tema som ble tatt
opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfelging etter inspeksjonen

Glava Stjgrdal plikter snarest a rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
Miljedirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.

Vi anser med dette oppfelgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
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4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. april 2020.
Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret
skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomfgring og oppfalging av kontrollen. Gebyrsatser for
kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og
39-8.

Pa bakgrunn av medgatt og forventet ressursbruk vil Glava Stjerdal bli ilagt et gebyr pa kr 13 300,-
for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften 8§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn
av inntil en dags varighet. Virksomheten vil fa tilsendt en faktura fra Miljedirektoratet for
innbetaling til statskassen. Vi viser forgvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere
informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan paklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bar vaere skriftlig
begrunnet og sendes til Miljadirektoratet.

En eventuell klage vil ikke fa oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor ma betales
inn. Dersom Miljedirektoratet tar klagen til falge, vil for mye innbetalt belgp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil vare tilgjengelig for offentligheten via Miljadirektoratets postjournal pa
www.miljgdirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant felgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Virksomhetens oppfelging av utstyr med fluorholdige kuldemedier har enkelte mangler

Avvik fra:
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljgfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften) kapittel 6 og 6a, jf. forord. (EF) nr. 517/2014 (F-gassforordningen) 4(3)

Kommentarer:

F-gassforordningen stiller krav til regelmessig vedlikehold av anlegg som inneholder fluorholdige
gasser tilsvarende 5 tonn GWP eller mer utfert av sertifisert personell/firma. Avhengig av sterrelse
pa anlegget skal anlegget ha service arlig, halvarlig eller hver 3. maned og det skal finnes en
utstyrshistorikk og logg for anlegget som blant annet beskriver hva som er gjort av for eksempel
lekkasjesgk, avtapping og pafylling av kuldemedie samt eventuelle arsaker til lekkasje.

Det er utarbeidet en oversikt over anlegg som inneholder fluorholdige gasser og disse har de siste
arene vaert underlagt vedlikehold/lekkasjekontroll av sertifisert firma. Det er utarbeidet en logg i
papirform som ikke er oppdatert, men virksomheten har rapporter/logg lett tilgjengelig i sitt
vedlikeholdssystem og opplyste at dette ble gjort tilgjengelig for servicetekniker far vedlikehold.
Det skal sikres at denne informasjonen tilfredsstiller kravene i f-gassforordningen artikkel 6.
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Virksomheten har ett anlegg med en mengde kuldemedium som tilsvarer i overkant av 94 tonn GWP.
Fram til nd har dette kun hatt arlig service og lekkasjekontroll. For anlegg med mer en 50 tonn GWP
er det krav om halvarlig lekkasjekontroll. Det er na lagt inn halvarlig lekkasjetest i
vedlikeholdssystemet.

Avvik 2
Virksomhetens rapportering til Miljedirektoratet har enkelte mangler

Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Glava Askim datert 18.06.2015 punkt 8.3 og
11.4

Kommentarer:
| virksomhetens rapportering til Miljedirektoratet ble det funnet enkelte mangler:

e Virksomheten skal rapportere spesifikt energiforbruk. Det er ikke gjort for 2019. Det ble
gjort for 2018 som en kommentar i rapporten da det ikke ble funnet rubrikk for dette
punktet

e Under rapportering av levering av farlig avfall skal det fylles inn hvem som er mottaker av
avfallet. | virksomhetens egenrapportering er det transporter som er oppgitt. For de fleste
avfallsfraksjoner vil transportar ogsa vaere mottaker i Glava Stjgrdal sitt tilfelle.

7. Anmerkninger
Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Tilsynet ble gjort som et fjerntilsyn og delvis samtidig med tilsyn av Glava Askim.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

e Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter

e Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med
underliggende forskrifter

e Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

e Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

e Forskrift om systematisk helse-, milje- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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