@ Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Sted: Var ref.(bes oppgitt ved svar):

Tensberg 2020/9264
Dato: Deres ref.:
06.11.2020 Sindre Hauen
BJORSTADDALEN AVFALLSANLEGG AS Saksbehandler:
Kilebygdvegen 104 (JE) Erlend Kaarstad
3739 Skien
Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Bjorstaddalen avfallsanlegg mottak mellomlagring
sortering
Kontrollnummer: 2020.171.1.FMVT
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten: Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Sindre Hauen Erlend Kaarstad

Pernille Bechmann
Andre deltagere fra virksomheten:
Liv Stock Istad Fra Skien Brannvesen
Rolf Blastad Rune Vollen

Henrik Brokke

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Bjorstaddalen avfallsanlegg
mottak mellomlagring sortering den 20.10.2020. Tilsynet var gjennomfgrt som et samtidig
tilsyn mellom Fylkesmannen og Skien Brannvesen som en del av tilsynsaksjonen «Branner i
avfallsanlegg». Denne rapporten omhandler Fylkesmannens funn, for Skien brannvesen sine
funn se egen rapport (vedlegg 1). Rapporten er @ anse som endelig dersom vi ikke far
tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning(er) under
inspeksjonen.

Avvik:
° Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:
° Miljgrisikovurderingen bgr forbredes

Avvik og anmerkninger er naermere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postadresse: Postboks 2076, 3103 Tgnsberg
Besgksadresse: Anton Jenssensgate 4 (Tgnsberg), Gjerpensgate 14 (Skien) Telefon: 33 37 10 00 Org. nr.: 974 762 501
E-post: fmvtpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark



Oppfelgingen etter inspeksjonen er naermere beskrevet pa side 4.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Erlend Kaarstad Tor Fredrik Holth

dato kontrollgr Fung. fagsjef
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kopi av rapporten sendes til:
e Skien brann og feiervesen
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BIORSTADDALEN AVFALLSANLEGG AS

Organisasjonsnr.: 914564190 Eies av: 814257622

Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall

Kontrollert enhet

Navn: Bjorstaddalen avfallsanlegg mottak mellomlagring Anleggsnr.: 3807.0113.04
sortering
Kommune: Skien Fylke: Vestfold og Telemark

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering

Tillatelse gitt: 28. mai 2009 Sist endret: 20. april 2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomfgrt for a kontrollere om gjeldende krav fastsatt i
internkontrollforskriften, forurensningsloven, brann og eksplosjonsvernloven og forskrift om
brannforebygging overholdes.

Inspeksjonen inngar i aksjon for branner i avfallsanlegg. Tilsynsaksjonen er landsomfattende,
og malsettingen er a redusere branner og miljgpavirkningen av branner i avfallsanlegg

Tilsynet ble gjennomfgrt i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og
eksplosjonsvernloven § 13.

Inspeksjonstema
e Internkontroll
e Brannsikkerhet i byggverk, e Utslipp til vann
produksjon, transportmiddel eller e Brannberedskap

annen innretning

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljgarbeid eller miljgstatus.

Definisjoner
Awvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er ngdvendig a papeke for 3 ivareta ytre
milj@, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan veere nyttig for
virksomheten og saksbehandlere a kjenne til. Her kan ogsa inngd kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.
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3. Oppfolging etter inspeksjonen
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de omradene som ble kontrollert. Vi anser derfor
oppfelgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25.
september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utfgrt av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, giennomfgring og oppfelging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

Pa bakgrunn av medgatt og forventet ressursbruk vil Bjorstaddalen avfallsanlegg mottak
mellomlagring sortering bli ilagt et gebyr pa kr 26 700,- for inspeksjonen, jf.
forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en
dags varighet. Virksomheten vil fa tilsendt en faktura fra Miljgdirektoratet for innbetaling til
statskassen. Vi viser for gvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere
informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan paklages til Miljgdirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage ber vaere skriftlig begrunnet og adressert til Miljgdirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller
sende saken videre til Miljgdirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke fa
oppsettende virkning, og gebyret som er fastatt ovenfor ma betales inn. Dersom
Miljgdirektoratet tar klagen til fglge, vil for mye innbetalt belgp bli refundert.

5. Innsyn
Denne rapporten vil vaere tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avwvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger
Fglgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Enkelte forhold knyttet til utslipp av slukkevann burde veert synliggjort i virksomhetens
miljgrisikovurdering
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Kommentarer:

Virksomheten har i sin miljgrisikovurdering gjort en enkel vurdering av konsekvensene av
slukkevann, det er i vurderingen lagt vekt pa at alt overvann fra anlegget ledes til
sigevannsdam og videre til kommunalt nett. Virksomheten har derfor ikke neermere vurdert
konsekvenser slukkevann har pa resipient. Det er videre ikke vurdert hvilke muligheter
virksomheten har til og hindre akutte utslipp av slukkevann i forbindelse med en brann.
Utslipp av slokkevann/brannskum kan anses som (akutt) forurensning jf. forurensningsloven
§§ 7 eller 38, etter Fylkesmannens vurdering bgr virksomhetens ha gjort en vurdering av
tiltak for a hindre utslipp av akutt forurensnings. Eksempler pa slike tiltak kan vaere
oppsamling av slukkevann i lukkede vannsystemer (kummer/rgrsystem/sigevannsdam). Etter
oppsamling kan man da ta prgver av vannet for a kunne gjgre en vurdering av videre
handtering.

8. Andre forhold

Virksomheten har ikke fanget opp endringene i industrivernforskriften som tradet i kraft
01.01.2020, og derfor ikke vurdert kravene i forskriften naermere. Fylkesmannen er ikke
myndighet for industrivernforskriften. Fylkesmannen har i trad med gjeldene praksis varslet
NSO om forholdet, se vedlegg.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

e Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter

e Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

e Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

o Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

e Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

e Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

e Forskrift om brannforebygging

10. Vedlegg

1. Inspeksjonsrapport Skien brann og feiervesen
2. Varsel til NSO om manglede oppfalging av industrivern
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