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Inspeksjonsrapport  
Inspeksjon ved Hermod Teigen, avd. Egersund - 
Fragmenteringsanlegg  
Kontrollnummer: 2020.062.I.FMRO  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Christine Løvvik  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Egil Fagermo 
Årstein Skrettingland 
 

Fra Fylkesmannen i Rogaland: 
Linn Berge Vormedal (Fylkesmannen) 
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i 
Rogaland: 
Margareta Skog (Fylkesmannen) 
Otto Leidland (Brann og redning) 
  
   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hermod Teigen, avd. Egersund - 
Fragmenteringsanlegg den 05. november 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi 
ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Rogaland avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkninger under 
inspeksjonen.   
 
Eigersund Brann og Redning avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.   
 
Avvik 1: 

 Eier av byggverket kjenner ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder for 
byggverket, og plikten er heller ikke dokumentert oppfylt 

 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Stavanger 2020/9023
Dato: Deres ref.:

09.11.2020
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Avvik 2: 
 Virksomheten har ikke iverksatt rutiner for evakuering og redning ved brann i 

byggverket og rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har 
tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Pliktene er 
heller ikke dokumentert oppfylt 
 

Anmerkning 1: 

 Eksisterende tiltak i risikovurdering i internkontrollsystemet Landax for Hermod 
Teigen AS Egersund er ikke i samsvar med virksomhetens faktiske forhold.    

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
09.11.2020 Linn Berge Vormedal Marit Sundsvik Bendixen 
dato kontrollør  ass. fylkesmiljøvernsjef 
 Fylkesmannen i Rogaland 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Eigersund kommune 
 Eigersund brann og redning 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: HERMOD TEIGEN AS AVD EGERSUND  

Organisasjonsnr.: 916263775  Eies av: 916773234  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Hermod Teigen, avd. Egersund - Fragmenteringsanlegg Anleggsnr.:  1101.0093.01 

Kommune: Eigersund  Fylke: Rogaland  

Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall   

Tillatelse gitt: 25. november 2010  Sist endret: 13. august 2019  
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av om forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven overholdes. Avfallsanlegget er 
registrert som særskilt brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 1.ledd. 
 
Inspeksjonen inngår i en felles tilsynsaksjon om branner i avfallsanlegg, mellom 
Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynsaksjonen 
er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner 
i avfallsanlegg. 
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13.  
 
Hensikten er å kontrollere at avfallsanlegget jobber forsvarlig med brannforebyggende 
arbeid for å hindre at branner skjer, og for å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen 
først oppstår. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Brannsikkerhet  

 Utslipp til vann   
 

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
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3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Hermod Teigen, avd. Egersund plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne 
rapporten.  

 
 For at Eigersund brann og redning skal kunne avslutte saken, må Hermod Teigen, avd. 
Egersund innen 20. desember 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 1 
og 2 er rettet.  
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (otto.leidland@eigersund.kommune.no) til 
Eigersund brann og redning v/ Otto Leidland. 
 
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor 
oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet 
 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16. 
september 2020.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hermod Teigen, avd. Egersund - 
Fragmenteringsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. 
forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en 
dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til 
statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere 
informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljø-
direktoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av 
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage 
vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom 
Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
5. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i 
Rogaland (jf. offentleglova).  
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6. Avvik  
Eigersund brann og redning fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Eier av byggverket kjenner ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket, og 
plikten er heller ikke dokumentert oppfylt 
 
Avvik fra:  
Forskrift om brannforebygging § §4 og §10 
 
Kommentarer: 
Eiers representant kunne under tilsynet ikke framlegge FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) 
dokumentasjon med brannteknisk tilstandsrapport eller brannkonsept for å dokumentere 
bygningenes branntekniske beskaffenhet. Eieren skal vite om og ha en forståelse av kravene 
til brannsikkerhet og forutsetningene som gjelder for byggverket. Når byggverket 
prosjekteres og oppføres for å oppfylle kravene i gjeldende regelverk, blir det etablert 
forutsetninger og begrensninger som må være oppfylt for at brannsikkerheten skal være 
ivaretatt.  De som planlegger og oppfører bygninger tar utgangspunkt i egenskapene til 
materialer, utstyr og lignende. På bakgrunn av disse egenskapene beregner de den samlede 
brannsikkerheten, og til slutt må de velge løsninger som oppfyller alle branntekniske krav. 
Eksempel på forutsetninger kan være brannmotstanden i materialer, etablering/plassering 
av brannskiller, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense 
konsekvensene av brann, maksimal brannbelastning og lagringshøyde av varer. Alle 
bygningseiere må som et minimum gjøre seg kjent med tillatelsene til byggverket etter plan- 
og bygningsloven og de prosjekterte forutsetningene og begrensningene. Her fremgår det 
blant annet hva byggverket er godkjent brukt til, og eventuelle begrensninger i bruken. 

Avvik 2 
Virksomheten har ikke iverksatt rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket og 
rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper 
og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Pliktene er heller ikke dokumentert oppfylt. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om brannforebygging § §12 b), c) og §13 
 
Kommentarer: 
Virksomhetens representant kunne under tilsynet ikke framlegge rutine for brannøvelser, og 
virksomheten hadde ikke branninstruks. Virksomheten kunne dokumentere overordnede 
mål om gjennomføring av årlig øvelse i akutt forurensing, og virksomheten hadde gjennom-
ført brannøvelser, men mangler dokumentert rutine for hvordan brannøvelser gjennomføres 
for å sikre de ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe 
brann ut fra virksomhetens kartlagte risikoer. Den faste strukturen i sikkerhetsarbeidet skal 
bestå av mål, planer, tiltak og rutiner. Strukturen skal sikre at arbeidet gjennomføres 
konsekvent, og hindre at det oppstår tilfeldige mangler ved brannsikkerheten. Rutinene må 



Inspeksjonsrapport 2020.061.I.FMRO   Side 6 av 7 
Versjon 2019.02.15

minst avklare og sikre kunnskap om ansvarsforholdene før og under brann, og dessuten 
fastsette og formidle instruks for varsling, evakuering/redning og slokking (branninstruks). 

 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1: 
Eksisterende tiltak i risikovurdering i internkontrollsystemet Landax for Hermod Teigen AS 
Egersund er ikke i samsvar med virksomhetens faktiske forhold.    
 
Kommentarer: 
Virksomhetens representant forklarte at virksomheten ikke var helt ferdige med å overføre 
risikovurderinger fra dokument Risikoanalyse Kaupanes januar 2018 til internkontroll-
systemet Landax.  

Virksomheten har siste versjon av kartlagte, vurderte og dokumenterte risikoer knyttet til 
brann og eksplosjon for anlegget i Egersund i internkontrollsystemet Landax. Det er ført opp 
som eksisterende tiltak for risiko «Brann i lastebil» at virksomheten har industrivern, selv om 
Hermod Teigen AS Egersund ikke er en industrivernpliktig virksomhet. Det er viktig at 
virksomhetens risikovurdering stemmer med virksomhetens faktiske forhold.  

Virksomheten har i dokumentet Risikoanalyse Kaupanes januar 2018 oppført som brann-
forebyggende tiltak at mengden formaterialer holdes lavere enn krav gitt i virksomhetens 
tillatelser. Brannvesenet anbefaler at dette tiltaket også overføres til risikoanalysen i intern-
kontrollsystemet Landax.  

Virksomheten har i dokumentet Risikoanalyse Kaupanes januar 2018 oppført som brann-
forebyggende tiltak at batterier lagres for seg selv i lagerbygg. Under tilsynsrunden på 
anlegget ble det påpekt at batterier lagres relativt tett på andre brannfarlige stoffer, så som 
tanker med hydraulikkolje og diesel. Brannvesenet anbefaler å sørge for tilstrekkelig avstand 
/ brannskille mellom ulike brennbare stoffer, slik at potensialet for brannbelastning og 
brannspredning reduseres  
 
8. Andre forhold 
Virksomheten har en ny lagerhall under oppføring hvor det planlegges å flytte over 
dreiespon fra den gamle lagerhallen. Den nye lagerhallen skal ha avrenning til tett tank og 
uteområdet vil ikke være tilknyttet en oljeutskiller. På inspeksjonsdagen var det synlige 
emulsjoner av dreiespon som ledet ut av det gamle lagerbygget. Det ble opplyst at dette 
sannsynligvis kom fra hjulene til ulike kjøretøy, men at hele uteområdet er knyttet opp til en 
oljeutskiller. En oljeutskiller er ikke konstruert for å rense annet enn oljeholdig avløpsvann. 
Kjølevæske vil følge vannfasen og vil ikke bli separert ut. Virksomheten må lagre dreie-
sponen i den nye lagerhallen slik at minst mulig kjølevæske trekkes ut på gårdsplassen.   
All miljøsanering av større kjøretøyer skal skje innendørs på tette flater som har avrenning til 
tett tank.  
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Virksomheten opplyste i sin egenkontrollrapport for 2019 at det hadde vært overskridelser 
på utslipp til luft, vann og maksimal tillatt årlig mengde avfall/jernskrap. I tilbakemeldingen 
fra Fylkesmannen fikk virksomheten forespørsel om å gi en tilbakemelding med tiltak og en 
eventuell søknad om utvidede rammer. Fylkesmannen har ikke mottatt tilbakemelding fra 
virksomheten og vi vil følge opp dette i en egen sak.  
 
DSB har utarbeidet en veileder til forskrift om brannforebygging og et temahefte om 
systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere som kan benyttes i virksomhetens 
brannforebyggende arbeid:  
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-
forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/  
 
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/tema/systematisk_sikkerhetsarbeid_for_bygningseiere.pdf  

 
9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 
 Lov om brann- og eksplosjonsvern 
 Forskrift om brannforebygging 

 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold 

 Vernerunde vår 2020 
 Slokkeøvelse Dato: 20.10.2020 
 Vedlikeholdsrapport for håndslokkere 21.01.2020 
 Loggbok for shredder  
 Risikoanalyse for Hermod Teigen AS avd Egersund 
 Varslingsplaner 
 Aksjonsplaner 
 Beredskapsinstruks 
 Landax internkontrollsystem 

 
10. Informasjon til virksomheten 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Gebyr ved kontroll (M297) 
 Veileder om risiko: Brann i avfallsanlegg  

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/tema/systematisk_sikkerhetsarbeid_for_bygningseiere.pdf&data=04%7C01%7Cfmrolbv@fylkesmannen.no%7Cc1eecfe4c17a42c7048108d8849d19fc%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637405158930140494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=gwRQoaS4LSN+9CabCuBuFHyPoqbqmJzoJCYfpCcyON4=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/tema/systematisk_sikkerhetsarbeid_for_bygningseiere.pdf&data=04%7C01%7Cfmrolbv@fylkesmannen.no%7Cc1eecfe4c17a42c7048108d8849d19fc%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637405158930140494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=gwRQoaS4LSN+9CabCuBuFHyPoqbqmJzoJCYfpCcyON4=&reserved=0

