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Dato: Deres ref.:

20. november 2020  Torun Ygdi Agdestein

RINGEBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Saksbehandler:
Hanstadgata 4 Linn Christin Rueslatten
2630 Ringebu

Inspeksjonsrapport
Inspeksjon ved Favang renseanlegg
Kontrollnummer: 2020.121.1.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten: Fra Fylkesmannen i Innlandet:

Torun Ygdi Agdestein Linn Christin Rueslatten

Deltagere fra virksomheten: Deltagere fra Fylkesmannen i Innlandet:
Marcel van der Velpen Nina Marie Aas

Arnt Strandlien Linn Christin Rueslatten

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Favang renseanlegg den
10.09.2020. Rapporten er a anse som endelig dersom vi ikke far tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:
. Rensekrav for total fosfor ble ikke overholdt i 2019
° Virksomheten har ikke utarbeidet en risiko- og sarbarhetsanalyse for
avlgpssystemet

Anmerkninger:
° Virksomhetens registrering og oppf@lging av avvik kan forbedres

Awvik og anmerkninger er neermere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfelgingen etter inspeksjonen er neermere beskrevet pa side 4.

Fylkesmannen i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besgksadresse: Industrigata 17 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 974 761 645
E-post: fminpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/innlandet
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RINGEBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Organisasjonsnr.: 974562995 Eies av: 939864970

Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Kontrollert enhet

Navn: Favang renseanlegg Anleggsnr.: 3439.0010.01

Kommune: Ringebu Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Avlgpsnett og -rensing

Tillatelse gitt: 19.12.2007 Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble giennomfgrt for a kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte
industritilsyn for i ar.

Tilsynet ble gjennomfgrt i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema
e Internkontroll e Utslipp til vann
e Prosess og renseutstyr o Avfall

e Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljgarbeid eller miljgstatus.

Definisjoner
Awvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er ngdvendig a papeke for a ivareta ytre
miljg, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan vaere nyttig for
virksomheten og saksbehandlere a kjenne til. Her kan ogsa innga kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Inspeksjonsrapport 2020.121.1.FMIN Side3av6
Versjon 2019.02.15




3. Oppfolging etter inspeksjonen

Ringebu kommune plikter snarest a rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, ma Ringebu kommune innen 18. desember
2020 sende en skriftlig redegjgrelse som viser hvordan avvikene skal rettes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. august
2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utfgrt av Fylkesmannen i samsvar med §
39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
giennomfgring og oppfelging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

Pa bakgrunn av medgatt og forventet ressursbruk vil Ringebu kommune bli ilagt et gebyr pa
kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil fa tilsendt en faktura fra
Miljgdirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for gvrig til forurensningsforskriftens
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan paklages til Miljgdirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bgr veere skriftlig begrunnet og adressert til Miljgdirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken
videre til Miljgdirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke fa oppsettende
virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor ma betales inn. Dersom Miljgdirektoratet tar
klagen til fglge, vil for mye innbetalt belgp bli refundert.

5. Innsyn
Denne rapporten vil vaere tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avwvik

Vi fant fglgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Rensekrav for total fosfor ble ikke overholdt i 2019

Avvik fra:
Utslippstillatelse for Favang tettbebyggelse, punkt 2 Rensekrav.

Kommentarer:

Som fglge av feil pa en doseringspumpe var det i 2019 en enkeltprgve for total fosfor som
overskred konsentrasjonskravet med mer enn 100 %, noe som innebaerer at ikke alle
kravene i utslippstillatelsen ble overholdt dette aret.
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Avvik 2
Virksomheten har ikke gjennomfgrt en risiko- og sarbarhetsanalyse for avlgpssystemet

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse- miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, pkt. 6-8.

Kommentarer:

Det er et krav at virksomheter skal kartlegge farer og problemer knyttet til egen aktivitet, og
pa denne bakgrunn vurdere risiko. Det ma ogsa utarbeides tilhgrende planer og tiltak for a
redusere risikoforholdene. Dette er ikke gjort for avigpsomradet i Ringebu kommune.

Risiko knyttet til brudd pa elvekryssende avlgpsledninger ble diskutert saerskilt under tilsynet
ettersom det ikke er pumpestasjoner og alarm ved flere slike ledningsstrekk. Der det er
mulig blir ledningene jevnlig kontrollert av dykkere, men virksomheten kunne ikke vise til
andre rutiner for mer kontinuerlig kontroll og overvaking av slike ledninger. Vi legger til
grunn at dette temaet inkluderes nar virksomheten skal vurdere risiko og sarbarhet for
avlgpssystemet. Pa den positive siden benytter driftsoperatgrene aktivt vannfgringsdata for
a avdekke driftsfeil pa ledningsnettet, og man antar at et eventuelt brudd eller stgrre
lekkasje vil bli oppdaget relativt raskt som fglge av dette.

7. Anmerkninger
Felgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Virksomhetens registrering og oppfglging av avvik kan forbedres

Kommentarer:

Ringebu kommune har flere systemer for avviksbehandling som er egnet til a fglge opp avvik
knyttet til ytre miljg, spesielt funksjoner for avviksbehandling i ledningskartverket anses a
fungere bra for oppfelging av avvik pa avlgpsomradet. Men under tilsynet kom det frem at
ikke alle avvik for ytre miljg blir registrert, for eksempel blir ikke overskridelser av rensekrav
registrert og fulgt opp som avvik. Virksomheten bgr gjennomga sine rutiner for a sikre at alle
avvik knyttet til ytre miljg blir tilfredsstillende fulgt opp. | den forbindelse er det viktig a pase
at de ansatte har en omforent forstaelse av hva som defineres som avvik.

8. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

e Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
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e Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

e Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

e Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

o Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Brosjyrer/infoark utdelt:
e Gebyr ved kontroll (TA-2608)
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