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Rapport fra inspeksjon ved Brøstaneset renseanlegg  
Kontrollnummer: 2021.165.I.SFVL  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Thomas Iversen  

Fra Statsforvalteren i Vestland: 
Anette Heggøy  
Kaja Baukhol Olsen  

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Brøstaneset renseanlegg den 
16.09.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske 
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Statsforvalteren i Vestland avdekket 1 avvik under inspeksjonen.  
 
Avvik: 

 Internkontrollen til virksomheten har mangler 
 
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Oppfølgingen 
etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: SAMEIET FÆSTER BRYGGE  

Organisasjonsnr.: 994758918  Eies av:  

Bransjenr. (NACE-kode): 97.000 - Lønnet arbeid i private husholdninger  

 
Kontrollert enhet 
Navn:  Brøstaneset renseanlegg Anleggsnr.: 4601.0853.01 

Kommune: Bergen  Fylke: Vestland  

Anleggsaktivitet: Privat avløpsanlegg   

Tillatelse gitt: 19. september 2007  Sist endret:  
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for private 
avløpanlegg i 2021 i store tettstader. 
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Prosess og renseutstyr 
 Krav i utslippstillatelsen 

 Prøvetaking 
 Rensekrav 
 Årsrapportering   

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  
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3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

Sameiet Fæster Brygge plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne 
rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Sameiet Fæster Brygge 
innen 31. desember 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  

 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfvlpost@statsforvalteren.no) til 
Statsforvalteren i Vestland v/ Anette Heggøy. 

 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den  
30. august 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Sameiet Fæster Brygge bli ilagt et gebyr 
på kr 20 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 
3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra 
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens 
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til 
Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Vestland. Statsforvalteren vil vurdere 
endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En 
eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må 
betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.  
 
 
5. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren 
i Vestland (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Internkontrollen til virksomheten har manglar 
 
Avvik fra:  

 Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6, 7 og 8 
 Utslippstillatelse av 19. september 2007 punkt 10 og Generelle vilkår punkt 1 
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Kommentarer til regelverket: 
Internkontrollforskriften gir regler om hva arbeidet med det systematiske HMS-arbeidet i 
virksomheten skal omfatte, og hva som skal dokumenteres skriftlig. Krav om internkontroll 
er også spesifisert i utslippstillatelsens generelle vilkår1 punkt 1 og punkt 3.  
 
Risikovurderinger og tiltaksplaner 
I samsvar med internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6, skal virksomheten kartlegge 
farer og problemer knyttet til virksomheten og på bakgrunn av dette vurdere risiko og 
utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 
 
I samsvar med internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 8 skal virksomheten foreta 
systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 
forutsatt. 
 
Rutiner og avvikshåndtering 
I samsvar med internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7 skal virksomheten iverksette 
rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
Relevante rutiner kan være rutiner for hvordan vedlikehold skal gjennomføres, drift av 
renseanlegg og avvikshåndtering. 
 
I henhold til generelle vilkår i virksomhetens utslippstillatelse punkt 1, plikter virksomheten 
gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av anlegget skjer slik at 
ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. I henhold til 
utslippstillatelsens punkt 10 skal det foreligge driftsinstruks for anlegget. 
 
 Avviket er basert på følgende: 

 
1 De generelle vilkårene er gitt på side 4 – 5 i utslippstillatelsen 
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Risikovurderinger og tiltaksplaner 
Sameie Fæster Brygge har utarbeidet en risikovurdering for Brøstaneset renseanlegg. 
Risikovurderingen inneholder ingen opplysninger om planlagte eller gjennomførte tiltak for å 
redusere identifiserte risikoforhold.  
 
Virksomheten opplyste på tilsynet at risikovurderingen blir gjennomgått og oppdatert årlig. I 
virksomhetens internkontrollhåndbok står det at internrevisjon av internkontrollen skal 
utføres i henhold til fastlagt rutine. Det er ikke angitt hvilke rutiner dette er og hvor ofte 
dette skal utføres. Virksomhetens internkontroll beskriver ikke hvor ofte risikovurderingen 
skal oppdateres eller hvem som skal delta i dette arbeidet. Det kan være relevant at 
leverandører for service og prøvetaking deltar på denne gjennomgangen med jevne 
mellomrom.  
 
Rutiner og avvikshåndtering 
I virksomhetens internkontrollhåndbok står det at «alle avvik skal nummeres og registreres 
på spesielle skjema». Virksomheten opplyste på tilsynet at de benytter det digitale 
avvikssystemet BevarHMS til avvikshåndtering. Dette bør komme frem i virksomhetens 
internkontrollhåndbok. Videre bør internkontrollen inneholde en skriftlig rutine/instruks 
som beskriver hvordan avvikshåndteringen skal utføres, og hva som er å anse som avvik. På 
tilsynet ble det opplyst at man for noen år tilbake hadde et tilfelle av klager på lukt fra 
sameierne. Dette er et eksempel på en sak som burde registreres i avvikssystemet. 
 
Virksomheten har iht. krav i utslippstillatelsen punkt 10 en driftsinstruks for renseanlegget. I 
tillegg er det i kontrakten til Biovac Environmental Technology AS (som sørger for tilsyn med 
og vedlikehold av anlegget), angitt en liste over oppgaver som skal utføres ved kontroll av 
anlegget. Oversikten over tilsyn- og vedlikeholdsoppgaver i driftsinstruksen til renseanlegget 
er ikke helt samsvarende med listen over oppgaver i kontrakten til Biovac. Det bør sikres at 
alle relevante punkter i driftsinstruksen blir ivaretatt av kontrakten med Biovac. 
 
 
 
7. Anmerkninger 
Vi gav ingen merknader under inspeksjonen. 
 
 
8. Andre forhold 
Brøstaneset avløpsrenseanlegg er et minirenseanlegg av typen NuDisk K-1600 i sin tid levert 
av Tison Titlestad AS, nå oppkjøpt (i 2018) av Biovac Environmental Technology AS. Det er 
ikke gjort endringer eller ombygginger av anlegget siden forrige tilsyn i 2015. 
 
Avløpsanlegget har ca. 100 personer tilknyttet, fordelt på 62 leiligheter. Det er ikke planlagt 
endringer i tilknytting til anlegget. Man har heller ingen planer om å koble anlegget til 
kommunalt renseanlegg, da det ikke er kommunalt ledningsnett i området.  
 
Rapporteringen av renseresultat fra Brøstaneset renseanlegg viser at anlegget fungerer godt 
og oppnår rensekravene i utslippstillatelsen. 
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Anlegget driftes og vedlikeholdes av følgende leverandører: 
 Bergen Vann sørger for akkreditert prøvetaking og rapporterer resultater og avvik 

løpende per epost til styret. Resultatene legges også inn i Gurusoft.  
 Biovac sørger for tilsyn og vedlikehold på renseanlegget og klargjør for prøvetaking. 

Avtalen omfatter 6 tilsynsrunder hvert år. 
 Xylem sørger for service på pumper. 
 ITT Service sørger for vedlikehold av pumpestasjon med én kontroll hvert år. 
 Slam blir tømt av Vitek ca. 2 ganger i året. 

 
Styret for sameiet og vaktmester kontrollerer anlegget i det daglige, men i utgangspunktet er 
anlegget helautomatisert.  
 
Anlegget har alarmsystem installert med lamper som lyser avhengig av hvor det har skjedd 
en feil. Ved alarm går det tekstmelding direkte til leverandør for service. 
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Årlig rapportering  
I tillatelsen punkt 13 står det at det skal gjennomføres rapportering til kommunen hvert år 
innen 1.februar. Dette punktet i tillatelsen er noe utdatert. Den årlige rapporteringen det er 
krav om nå er egenkontrollrapporteringen til Altinn innen 1.mars hvert år. Rapporterte data 
blir gjennomgått av Statsforvalteren før de blir sendt videre til Miljødirektoratet. 
 
 
 
9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren 

 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold 
 

 Organisasjonskart 
 Servicekontrakt med ITT service  
 Driftsbistandsavtale med Biovac Environmental Technology AS 
 Avtaledokument med Bergen Vann KF  
 Drifts- og vedlikeholdsinstruks for renseanlegget 
 Årsrapport fra Bergen Vann KF 2020 
 Internkontrollhåndbok for Sameiet Fæster Brygge avløpsrenseanlegg 

 
 


