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Rapport nr.: 
 

2006.019.R.SFT 

Virksomhet: 
 

REC ScanWafer Bedriftsnummer: 985479364 

Virksomhetens adresse: 
 
EMAS-registrert:   
 
ISO-14001-sertifisert:   
 

Tormod Gjestlandsvei 31, 
3936 PORSGRUNN 
 
nei 
 
nei 

 Arkivkode:  
 
Anleggsnummer: 
 

 
 
0805.036.01 

Regelverk: 
 
 

Forurensningsloven (og/ 
eller 
Produktkontrolloven) 
med tilhørende forskrifter 
 

 Tidsrom for revisjonen: 
 

28. – 29.11.2006 

Risikoklasse: 
 
 

3  SFTs revisjonsgruppe: Ragnhild Orvik 
Ingegerd Aanonsen 

Gebyrsats: 4  Kontaktperson fra 
virksomheten under 
revisjonen: 
 

Heidi Müller 

 
 

Rapportens innhold:  
Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. 
Følgende hovedtema ble kontrollert: Internkontroll, egenrapportering, risiko for utslipp til 
vann knyttet til drift av renseanlegg, utslippskontroll – vann, substitusjon av farlige 
kjemikalier. 
 

Hovedkonklusjon: 

• Virksomheten har ikke foretatt en systematisk overvåking og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.  

• Virksomheten har ikke rutiner for å sikre at oppdragstakere har et fungerende 
internkontrollsystem.   

• Virksomheten har ikke gjennomført en dokumentert substitusjonsvurdering av 
kjemikaliene. 

• Virksomhetens utslippsmålinger gjennomføres ikke i henhold til krav i 
utslippstillatelsen. 

 
__________________________________________________________________________  
 
Utarbeidet dato: 05.12.2006 Godkjent dato: 18.12.2006 
  
Sign.: Sign.: 
  
Revisjonsleder Ragnhild Orvik Overordnet Bjørn Bjørnstad 
_________________________________________________________________________________________________  



 2 

 
 
   

 
 
 
Innholdsfortegnelse  
 
 
  
1. Innledning 3 
2. Dokumentunderlag 3 
3. Omfang 3 
4. Avvik 4 
7. Andre forhold 6 
8. Gjennomføring 7 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Vedlegg 1: Deltakere ved SFTs systemrevisjon  



 3 

1. Innledning  
Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved REC ScanWafer AS i perioden 28.11-
30.11.06. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for 
inneværende år. 
 
Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning 
for utslipp til vann samt kjemikaliehåndtering. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om: 
• virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende 
• aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt 
• virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer 

som myndighetene har satt 
 
 
Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt 
plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser 
blir fulgt opp i praksis.  
 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
• AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen.  
• ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å 

påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for 
avvik. 

 
 
2. Dokumentunderlag  
Dokumentunderlaget for kontrollen var: 

• Utslippstillatelsen datert 24.02.03 (sist endret 06.09.05) 
• Forurensningsloven (f-loven) 
• Lov om produktkontroll ( pk-loven) 
• Forskrift om systematisk helse,- miljø og   sikkerhetsarbeid i virksomheter  
• Relevante kapitler i avfalls-, forurensnings- og produktforskriften’ 
• Dokumenter fra bedriftens internkontrollsystem 
• Driftsdata og journaler 
• Andre relevante sakspapirer som korrespondanse, egenrapporter, utredninger etc 

 
Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1. 
 
 
3. Omfang  
SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder: 
 

• Internkontroll 
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- oversikt over lover og forskrifter 
- risikovurderinger 
- handlingsplaner 
- avvikshåndtering 
- rutiner 
- vedlikehold av internkontrollen 
 
• Egenrapportering 
- utslipp til vann 
- utslipp til luft 
- avfall 
 
• Drift av renseanlegg 
- driftsrutiner 
- vedlikehold 
 
• Utslipp til vann 
- mengdemåling 
- prøvetaking 
- utslippsanalyser  
- utslippsberegninger 
- rapporteringsrutiner 
 
• Substitusjon av farlige kjemikalier 
- rutiner for substitusjon 
- risikovurdering av kjemikalier i bruk 
- dokumentasjonsunderlag 

 
 
4. Avvik  
Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomheten har ikke foretatt en systematisk overvåking og gjennomgang av 
internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.  
 
Avvik fra: 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 2. ledd pkt 8 
 
Kommentarer: 
Virksomheten har i sitt gjeldende internkontrollsystem i liten grad beskrevet hvordan systemet 
skal gjennomgås for å sikre at det fungerer som forutsatt. Under kontrollen kom det fram 
opplysninger om at enkeltdeler av systemet har vært vurdert av ledergruppen, slik som 
avviksbehandling, men en fullstendig gjennomgang av hele systemet har ikke vært 
gjennomført.  
 
Virksomheten arbeider i disse dager med å videreutvikle internkontrollsystemet, og det finnes 
et forslag til å utvikle en plan og prosedyre for å sikre at det systematiske HMS-arbeidet 
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fungerer tilfredsstillende. Under kontrollen kom det fram at dette arbeidet vil starte opp i 
2007. 
 
 
Avvik 2 
Virksomheten har ikke rutiner for å sikre at oppdragstakere har et fungerende 
internkontrollsystem.  
 
Avvik fra: 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 7 og § 6, 2. ledd. 
 
Kommentarer 
Virksomheten har inngått en avtale med et eksternt firma om drift av virksomhetens 
renseanlegg og å gjennomføre utslippskontroll, utslipp til vann. Under kontrollen kom det 
fram at oppdragstaker som driver renseanlegget ikke har et fungerende internkontrollsystem. 
Det kom også fram at REC ScanWafer AS som oppdragsgiver har kjent til at oppdragstaker 
ikke har et fungerende internkontrollsystem. Det er internkontrollsystemet til den virksomhet 
som utfører oppdraget som skal legges til grunn for aktiviteten som utføres. Dette betyr at det 
er BioTek AS sitt internkontrollsystem som skal ivareta drift av renseanlegget. Beskrivelse av 
et måleprogram for utslipp til vann fra REC ScanWafer AS skal inngå i 
internkontrollsystemet til BioTek AS.  
 
 
Avvik 3 
Virksomheten har ikke gjennomført en dokumentert substitusjonsvurdering av 
kjemikaliene. 
 
Avvik fra: 
Produktkontrolloven § 3a. Substitusjonsplikt, 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd pkt. 7  
 
Kommentar: 
Virksomheten har nylig gjennomført en risikovurdering av sine innsatskjemikalier mht 
arbeidsmiljø. Denne risikovurderingen innholder ikke vurderinger i forhold til kjemikalienes 
miljøskadelige virkning. Virksomheten har heller ikke vurdert å substituere noen kjemikalier 
på bakgrunn av den gjennomførte risikovurdering, men har vurdert aktuell bruk av 
verneutstyr.  
 
Virksomheten har utarbeidet en prosedyre for risikovurdering av kjemikalier. Under 
kontrollen kom det fram at denne prosedyren ikke var fullt ut implementert i virksomheten. 
Prosedyren inneholder heller ikke vurderinger i forhold til substitusjonsplikten i 
produktkontrolloven § 3a. 
 
Substitusjonsplikten i produktkontrolloven § 3a innebærer at alle virksomheter som bruker 
helse- og miljøfarlige stoffer har en plikt til å gjennomgå sin bruk av kjemikalier med sikte på 
å redusere helse- og miljøfare knyttet til virksomhetens aktiviteter. Dersom det finnes mindre 
skadelige alternativer skal dette alternativet velges hvis det kan skje uten urimelig kostnad 
eller ulempe. 
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Avvik 4: 
Virksomhetens utslippsmålinger gjennomføres ikke i henhold til krav i 
utslippstillatelsen. 
 
Avvik fra: utslippstillatelsen av 24.02.03, punkt 3.1 og 10.1 
 
Kommentarer: 
REC ScanWafer AS har inngått drift- og vedlikeholdsavtale for sitt renseanlegg med BioTek 
AS. Avtalen omfatter blant annet at BioTek AS skal gjennomføre utslippsmålinger fra 
renseanlegget.  
 
Det er ikke etablert et dokumentert måleprogram som beskriver målemetode og 
prøvetakingsmetode, utvelgelse av måleperiode, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer 
som benyttes for utslippsmålinger verken i BioTek AS eller i REC ScanWafer AS sitt 
internkontrollsystem jf. krav i utslippstillatelsen pkt 10.1. 
 
I henhold til avtale mellom BioTek AS og REC ScanWafer AS skal ”analysearbeid med 
nødvendig prøvetaking og laboratorieanalyse utføres minimum 2 ganger pr. uke.” Under 
kontrollen kom det fram at en døgnprøve per måned analyseres av et laboratorium som er 
akkreditert for KOF og SS analyser. De øvrige prøvene analyseres av et laboratorium som 
ikke er akkreditert for denne type analyser. Utslippstall rapportert til SFT er på bakgrunn av 
de akkrediterte analysene. Tillatelsen krever at dersom bedriften bruker eksterne 
laboratorier/konsulenter for prøvetaking og analyse, skal akkrediterte laboratorier/tjenester 
benyttes der dette er mulig, jf utslippstillatelsen punkt 10.1. 
 
Virksomheten kan ikke dokumenter at den valgte prøvetagningsfrekvens er tilstrekkelig for å 
vise et representativt bilde av utslippene fra virksomheten. Det ble under kontrollen påvist at 
vannmengdene som går gjennom renseanlegget er varierende, særlig på grunn av oppstart av 
SWH II. 2 døgnprøver per uke er ikke tilstrekkelig for å dokumenter at utslippene er i henhold 
til krav i tillatelsen pkt 3.1. I utslippstillatelsen fra SFT, punkt 3.1 er det gitt 
utslippsbegrensninger basert på døgnmiddel. Dette betyr at det må tas prøver av avløpsvannet 
fra virksomheten hvert døgn. 
 
Det blir i dag gjennomført tidsproporsjonal prøvetaking av avløpsvannet. Prøvetakeren tar ut 
prøve en gang pr. time gjennom et døgn. Under kontrollen kom det fram at vannstrømmene 
inn og ut fra renseanlegget er varierende, særlig pga innkjøring av SWH II. Dette medfører at 
det ikke blir tatt en representativ blandprøve av avløpsvannet fordi vannstrømmene ikke er 
konstante.  
 
 
5. Andre forhold 
 
Revidering av internkontrollen 
Virksomheten har utarbeidet en ny utgave av sitt internkontrollsystem. Dette systemet ble 
oversendt SFT før kontrollen, men ble ikke lagt til grunn ved kontrollen da det ikke var trådt i 
kraft enda.  
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6. Gjennomføring 
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 
 
Formøte 10.11.06: Forberedende møte for planlegging av systemrevisjonen. 
 
Åpningsmøte28.11.06: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen 
 
Intervjuer og verifikasjoner 28. - 29.11.06. 7 personer ble intervjuet. Verifikasjon av 
avvikssystem, lager, kjemikaliehåndtering, renseanlegg, vedlikehold 
 
Avsluttende møte 30.11.: Oppsummering med presentasjon av resultatene. 
 
 
I vedlegg 3 er det gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.  
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VEDLEGG 1 
 
Deltagere ved SFTs revisjon 
 
I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, 
åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. 
 
 
Funksjon Formøte Åpnings- 

møte 
Intervju Sluttmøte 

Fabrikkdirektør X  X X 
TQS/QA/QC X X X X 
QA/QC X X X X 
Innkjøpsansvarlig kjemikalier   X X 
Produksjonssjef SWH I   X X 
Produksjonssjef SWH II   X X 
Daglig leder, BioTek AS   X  
     
     
 
 
Revisjonsgruppe: 
Ragnhild Orvik (revisjonsleder) 
Ingegerd Aanonsen (revisor) 
 
 
 
 
 


