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Rapport etter tilsyn 1. september 2021 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn ved FORTUM OSLO VARME 
AS AVD ASKEKROKEN Haraldrud varmesentral (virksomhetsnummer: 975005755). I denne 
rapporten er virksomhetens navn forkortet til Fortum Haraldrud. 
 
Rapporten består av fire deler: 

 Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre  
 Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
 Del 3: Informasjon om tilsynet 
 Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

 Avvik 1: Oppsamlingsbassenget for biofyringsoljetanken er dimensjonert til tankens 
maksimale påfyllings-/driftsvolum og ikke til tankens maksimale kapasitet 

 Avvik 2: Det har vært overskridelser av utslippsgrenser til luft i 2021 
 Avvik 3: Virksomhetens avvikshåndtering ved overskridelser av grenseverdier har enkelte 

mangler  
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på avvik 1. 
 
Fortum Haraldrud må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. februar 2022. 

FORTUM OSLO VARME AS AVD ASKEKROKEN 
Haraldrud varmesentral   
Postboks 184 Skøyen 
0212 Oslo 

 
 
Oslo, 30. september 2021 

Deres ref.: 
Kaja Opland 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/232 
2021.039.I.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Marianne Tvermyr 
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Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for å rette avvik  
Miljødirektoratet varsler vedtak om tvangsmulkt som påløper dersom avvik 1 ikke er lukket innen 
gitt frist. 
 

Dere må betale gebyr 
Fortum Haraldrud må betale et gebyr på 33 800 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no. Merk svaret med 
saksnummer 2019/232 og tilsynsnummer 2021.039.I.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Oppsamlingsbassenget for biofyringsoljetanken er 
dimensjonert til tankens maksimale påfyllings-/driftsvolum og ikke til 
tankens maksimale kapasitet 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c 

Beskrivelse av krav 
I forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) er det satt krav om at tanker med 
petroleumsprodukter og med lagringsvolum på mer enn 10 m3, skal være tilknyttet et 
oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Når oppsamlingsarrangementet 
omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum. 
 
I tankforskriftens veiledning er det gitt noen presiseringer/utfyllende informasjon om hvordan 
dette kravet skal forstås og noen presiseringer om biodiesel og andre bioprodukter. Blant annet 
er det her presisert at det er tankens nyttbare volum (maks. kapasitet) som skal være 
dimensjonerende for oppsamlingsarrangementets størrelse, og ikke tankens påfyllings-
/driftsvolum, om det skulle være mindre. I veiledningen er det videre presisert at kravet om 
oppsamlingsvolum ikke kan oppfylles gjennom andre kompenserende tiltak.  

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det ble under forrige tilsyn fra Miljødirektoratet gitt avvik på dette punktet. I rapportnummer 
2019.017.I.miljodir påpekte vi følgende: 

 Virksomheten har en biofyringsoljetank som har maks. kapasitet på 2 000 m3, men som 
virksomheten opplyser aldri blir fylt opp med mer enn 860 m3. Virksomheten opplyser at 
tanken er utstyrt både med høy-alarm, høy-høy alarm og et separat overfyllingsvern. Vi vil 
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påpeke at volumet til tankens oppsamlingsbasseng er på maksimal 860 m3 og ikke er 
dimensjonert til tankens maks. kapasitet. 

 
I svar på inspeksjonsrapport datert 06.11.2019 opplyste dere at oppsamlingsarrangementets 
volum er 870 m3. I ny tilbakemelding datert 26.02.2020 skriver dere videre at tanken skal 
modifiseres slik at det nyttbare volumet på tanken er maks 870 m3, ved hjelp av en åpen stuss 
("svanehals") som vil hindre fylling over det volumet. Videre står det at "det er planlagt at 
arbeidet gjennomføres under revisjonsarbeider sommer 2020 da tanken må være tom for 
utførelse av arbeidet". 
 
Arbeidet med å modifisere tanken er ikke utført og Fortum Haraldrud har dermed ikke 
tilstrekkelig oppsamlingsarrangement for biofyringsoljetanken. Miljødirektoratet ser alvorlig på 
avviket og at dere ikke har gjennomført tiltak slik dere gav oss tilbakemelding om etter forrige 
tilsyn. 
 

Avvik 2: Det har vært overskridelser av utslippsgrenser til luft i 2021 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 avfallsforskriften § 10-23 
 tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven vilkår om utslipp til luft, 

utslippsbegrensninger 

Beskrivelse av krav 
Vedlegg V i avfallsforskriften kapittel 10 spesifiserer grenseverdier som skal overholdes for 
utslipp til luft. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble resultatene hittil i år fra virksomhetens utslippskontroll til luft gjennomgått for 
næringsavfallskjelen, med utgangspunkt i de grenseverdiene som er satt i avfallsforskriften. Det 
er målt noen overskridelser for HCl og CO:  
- to overskridelser av HCl døgnmiddel 
- en overskridelse av HCl halvtimesmiddel   
- 29 overskridelser av CO timesmiddel (etter oppstart 30.08)  
 
Overskridelsene har ifølge Fortum Haraldrud ikke vært forårsaket av særskilte forhold, men mer 
som følge av inntrimming/oppstart av kjel, samt mindre og uforutsette variasjoner i ovnen 
og/eller i det som mates inn.  
 

Avvik 3: Virksomhetens avvikshåndtering ved overskridelser av 
grenseverdier har enkelte mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 
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Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Slike rutiner må omfatte et 
system for avviksbehandling, der virksomheten identifiserer hendelser/tilstander som enten har 
medført eller kunne ha medført brudd på krav gitt i eller i medhold av HMS-lovgivningen, 
kartlegger årsaken til slike hendelser/tilstander og iverksetter tilstrekkelige tiltak for å hindre 
gjentakelse. Slike tiltak kan være alt fra å endre/utarbeide en instruks til å endre på en fysisk 
innretning. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har et system for avviksbehandling. Stikkprøvekontroll under tilsynet av to 
overskridelser fra 2020 og en fra 2021 viste at hendelsene er identifisert og beskrevet, men at det 
mangler beskrivelse av tiltak for å hindre gjentakelse i avviksrapportene. Dette omfatter følgende 
overskridelser: 

 14.02.2020 15:00: Haraldrud OK2 overskridelse under konsesjonsmåling 2020 
 13.01.2021 08:00: Haraldrud NAkjel overskridelse HCl uke 1 2021 
 01.02.2021 15:00: Haraldrud OK3 - overskridelse CO til luft des. 2020 

 

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt. Det vil påløpe en 
tvangsmulkt dersom vi ikke mottar en skriftlig bekreftelse fra virksomheten innen 1. februar 2022 
på at tilfredsstillende lukking av avvik 1 er gjennomført.   
 
Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp: 500 000 kr 
 
Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73. 
 

Miljødirektoratets vurdering 
Miljødirektoratet påpeker at Fortum Haraldrud fremdeles driver virksomhet i strid med 
forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c ved at oppsamlingsarrangement for 
biofyringsoljetanken ikke tilfredsstiller kravene.   

Selv om det ble gitt en overgangsordning i forskriften for tanker som var etablert før 1. januar 
2014, hvor kravet til oppsamlingsarrangement var gjeldende først fra 1. januar 2019, så var 
kravet kjent for næringen allerede da forskriften trådte i kraft i 2014. Vi vurderer derfor at 
virksomheten har hatt lang tid på seg for å gjennomføre nødvendige tiltak. I tillegg ble det ved 
forrige tilsyn gitt tilbakemelding om at avviket skulle bli rettet. 

For å sørge for at dere retter opp dette forholdet så raskt som mulig vil vi vedta en tvangsmulkt 
som påløper dersom forholdet ikke er rettet innen 1. februar 2022.  

Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 
Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 
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Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at Fortum Haraldrud må betale et gebyr på 33 800 kr for tilsynet. Dette 
tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 18. august 2021 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 

Dere har rett til å klage 
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig 
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og 
gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye 
innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Fortum Haraldrud sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

 Marianne Tvermyr 
 Jone Rivrud Rygg 
 Kjetil Haugstad 

 
Fra Fortum Haraldrud deltok 

 Kaja Opland 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende FORTUM OSLO VARME AS AVD ASKEKROKEN ble kontrollert under 
tilsynet: 

 Fortum Haraldrud Varmesentral, Oslo 
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Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

 Internkontroll 
 Tanklagring 
 Produsentansvar avfall 
 Forbrenning av avfall 
 Utslipp til luft 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

 Resultater fra utslippsmålinger til luft 
 Utskrift fra virksomhetens avviksbehandling av overskridelser av grenseverdier for utslipp 
 Rutine: Prøvetaking/Analyse og mottakskontroll av brensel til Næringsavfallskjel (K5) 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Fortum Haraldrud (FORTUM OSLO VARME AS AVD ASKEKROKEN) deler virksomhetsnummer med 
flere andre varmesentraler. Avfall deklarert i avfallsdeklarering.no kan derfor stamme fra flere 
anlegg.  
 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
www.miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Henning Gøhtesen Marianne Tvermyr 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

 Oslo kommune 
 Statsforvalteren i Oslo og Viken 
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