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Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Perpetuum Circuli AS, Stormoen 
slamanlegg. Kontrollnummer: 2021.053.I.SFTF  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Robin Gout  
 
  

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ 
Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji: 
Bjørn Arne Karlsen  
 
Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms 
og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku 
stáhtahálddašeaddji: 
May-Helen Holm   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Stormoen slamanlegg den 
16.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske 
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji avdekket 
7 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.   
Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1, da det ikke er tillatt å lagre avfall som skal til 
sluttbehandling mer enn ett år, og avfall som skal til gjenvinning eller behandling mer enn 
tre år.
   
 
Avvik: 

 Virksomheten deponerer antatt ferdig kompostert avløpsslam på Stormoen 
slambehandlingsanlegg 
 Virksomheten har ikke skriftlig plan for gjenvinning av ferdig kompost internt 
på anlegget 
 Virksomheten kan ikke dokumentere at mottatt slam har en TS på 15 % eller 
høyere 

Sted: Tromsø Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Dato: 03.12.2021 Deres ref.:

Robin Gout
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 Virksomheten kan ikke dokumentere at mengden slam på anlegget som til 
enhver tid ikke er ferdig behandlet ikke overstiger 6000 m3. 
 Virksomheten kan ikke dokumentere komposteringsprosessen underveis eller 
når avløpsslammet er ferdig kompostert 
 Virksomheten registrerer ikke luktklager som avvik 
 Virksomhetens risikovurdering av slamhåndteringen er ikke tilfredsstillende 

 
Anmerkninger: 

 Strukturmaterialet som benyttes i komposteringsprosessen er for grovt 
 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
03.12.2021 Per Kristian Krogstad Bjørn Arne Karlsen  
dato leder forurensningsseksjonen  seniorrådgiver 
 Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Balsfjord kommune 
 Mattilsynet 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: Perpetuum Circuli AS  

Organisasjonsnr.: 874062022  Eies av: 984118848  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall  

 
Kontrollert enhet 
Navn:   Stormoen slamanlegg Anleggsnr.:  5422.0026.01 

Kommune: Balsfjord  Fylke: Troms og Finnmark  

Anleggsaktivitet: Biologisk behandling av org. avfall   

Tillatelse gitt: 05.04.2001  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsloven overholdes.  Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om 
spesielle hendelser.   
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Prosess og renseutstyr 

 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Stormoen slamanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne 
rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Stormoen slamanlegg innen 
31. januar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  
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Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji v/Bjørn 
Arne Karlsen. 

 
 

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik  
Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven 
§ 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 31. 
januar 2022. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik 
er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. 
 
En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.  
 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji innen to 
uker etter at denne rapporten er mottatt. 
 
 
5. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. 
november 2021.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Perpetuum Circuli AS bli ilagt et gebyr 
på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 
4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra 
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens 
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i 
forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, 
men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku 
stáhtahálddašeaddji. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til 
Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og 
gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil 
for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
6. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren 
i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji (jf. offentleglova).  
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7. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Virksomheten deponerer antatt ferdig kompostert avløpsslam på Stormoen 
slambehandlingsanlegg 
 
Avvik fra:  
Avfallsforskriftens kapittel 9 Deponering av avfall 
 
Kommentarer: 
Ferdigbehandlet slamkompost fra Stormoen slamanlegg avhendes ikke, men benyttes som 
vekstlag på avsluttede deponiceller, og som byggemateriale til voll rundt 
etterkomposteringsarealet på Stormoen. Førstnevnte er tillatt dersom strukturmateriale og 
evt. avløpssøppel først siktes ut, og kravene i forskrift om organisk gjødsel § 10 
dokumenteres. Sistnevnte disponering er ikke i tråd med avfallsregelverket, da det anses 
som deponering av avfall. Kompostert avløpsslam som ikke lar seg avhende forblir et avfall, 
jf. def. I § 9-3, og må sluttbehandles på lovlig måte. Avfall som skal sluttbehandles kan lagres 
i inntil ett år, og avfall som skal gjenvinnes (eks. vekstlag på deponi) kan lagres i inntil tre år 
før bruk.
 
 
Avvik 2 
Virksomheten har ikke skriftlig plan for gjenvinning av ferdig kompost internt på anlegget 
 
Avvik fra:  
Avfallsforskriftens kapittel 9 Deponering av avfall 
 
Kommentarer: 
Årlig mottas mellom 8500 og 9000 tonn avløpsslam ved anlegget, jf. dokumentasjon. Dette 
utgjør grovt sett det samme i m3, da slammet er nokså flytende. Etter kompostering anslås 
volumet å være rundt 5000 m3. Én m3 kompost i 15 cm tykkelse dekker ca. 5 m2. Årlig 
produksjon av slam vil da teoretisk kunne frembringe et vekstlag for 25000 m2 avsluttet 
deponi. Merk at foranstående tall er løst anslått av Statsforvalteren, og ikke dokumentert! 
Anslaget viser likevel at virksomheten må ha en plan for hvor store mengder kompost som 
kan gjenvinnes internt, og følgelig hvor store mengder som må til sluttbehandling (forutsatt 
at man ikke finner et marked for lovlig avhending av komposten).
 
 
Avvik 3 
Virksomheten kan ikke dokumentere at mottatt slam har en TS på 15 % eller høyere 
 
Avvik fra:  
Utslippstillatelse av 05.04.2001, vilkår 2 
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Kommentarer: 
Det kom frem ved tilsynet at mottakskontrollen ved anlegget kun er veiing, og at slammet 
ikke blir analysert på TS. Av utslippstillatelsen fremgår det at det kun kan mottas avvannet 
slam med tørrstoffinnhold på 15 % eller høyere. Silslam fra renseanlegg tilfredsstiller nok 
trolig kravet, men det er derimot usikkert om mottatt septikslam gjør det.
 
 
Avvik 4 
Virksomheten kan ikke dokumentere at mengden slam på anlegget som til enhver tid ikke er 
ferdig behandlet, ikke overstiger 6000 m3. 
 
Avvik fra:  
Utslippstillatelse av 05.04.2001, tillatelsens ramme 
 
Kommentarer: 
Virksomheten kunne ikke dokumentere hvor mange m3 som til enhver tid er i prosess 
(forkompostering og ettermodning til sammen) ved anlegget.
 
 
Avvik 5 
Virksomheten kan ikke dokumentere komposteringsprosessen underveis eller når 
avløpsslammet er ferdig kompostert 
 
Avvik fra:  
Utslippstillatelse av 05.04.2001, vilkår 6 
 
Kommentarer: 
Prosessen i slamkomposten overvåkes ikke med objektive kriterier, men kun visuelt (damp) 
og på bakgrunn av lukt på anlegget. Det er mengden slam inn på anlegget, underforstått 
arealet avsatt til forkompostering, som avgjør når en ranke må flyttes til ettermodning, og 
ikke om ranken er klar for dette. Den beste måten å forebygge luktplager på er å sørge for at 
komposten går som den skal, og ikke blir flyttet før tiden er inne.  
 
For å sikre at komposteringen foregår under så gunstige forhold som mulig, må man ha 
løpende oversikt over nøkkelparametere som temperatur (ikke > 70°C) og oksygeninnhold i 
rankene. Temperatur er også en nøkkelparameter for å avgjøre når komposten kan flyttes til 
ettermodning. Flytting bør ikke skje før temperaturen er sunket til ca. 35°C. 
 
Statsforvalteren anbefaler virksomheten å knytte til seg kompetent ressurs for planlegging 
og tilrettelegging for komposteringen, samt opplæring av driftspersonell.
 
 
Avvik 6 
Virksomheten registrerer ikke luktklager i avviksbehandlingssystemet 
 
Avvik fra:  
Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7 
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Kommentarer: 
Driftsleder på slamanlegget registrerer eksterne luktklager og interne lukthendelser på eget 
regneark. Disse registreres derimot ikke som avvik ved driften, med konsekvenser for ytre 
miljø. Kun en lukthendelse ble registrert som avvik i virksomhetens avvikssystem i 2021. 
Publikum kan klage på lukt og annet på Perpetuum Circuli AS egen klagelogg på kommunens 
hjemmeside. Av ovenfor nevnte regneark, samt meddelelse under tilsynet, fremkommer det 
at en stor del av luktklagene, som kommer til Stormoen slamanlegg, trolig skyldes 
nabobedriften. Lukt fra denne merkes tidvis godt på slamanlegget, ble det sagt. 
 
Stormoen slamanlegg må uansett skriftliggjøre kriterier for hva som regnes som avvik, og 
bruke eget system for avviksbehandling av luktklager/lukthendelser.
 
 
Avvik 7 
Virksomhetens risikovurdering av slamhåndteringen er ikke tilfredsstillende 
 
Avvik fra:  
Utslippstillatelse av 05.04.2001, vilkår 6 
Internkontrollforskriften § 5, pkt. 6 og 7 
 
Kommentarer: 
Sea Eco har på oppdrag fra Perpetuum Circuli AS utarbeidet et miljørisikonotat datert 
06.09.2021. Virksomheten selv har gjort en grovanalyse av slambehandlingen i 2016, som 
skulle vært revidert i 2020. Av denne fremgår det at det er sterk lukt fra kompostrankene 
som kan ha betydning for ytre miljø (omgivelsene). Videre at tiltak for å bekjempe lukt er å 
ha tilstrekkelig innblanding av strukturmateriale, følge plan for vending av kompost, god 
drenering og bare flytte ved gunstig vindretning (vind/trekk fra nordlig kant). 
 
Grovanalysen har ikke vurdert ulik mengde, type og størrelse på strukturmateriale, eller om 
silgods og septikslam bør håndteres med forskjellig strukturmateriale. Videre vises det til en 
plan for vending av kompost, som ikke ble fremlagt på tilsynet. Om metoden for innblanding 
av strukturmateriale er god nok er heller ikke risikovurdert. Åpen grøft/dam med sigevann 
fra forkomposterinsområdet er ikke risikovurdert med tanke på lukt (eller spredning av 
forurensning til grunnen).
 
 
8. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Strukturmaterialet som benyttes i komposteringsprosessen er for grovt 
 
Kommentarer: 
Det benyttes grovkvernet trevirke som strukturmateriale i slamkomposten. Denne ble 
observert til en størrelse mellom 10 og 40 cm lengde. Denne størrelsen er godt egnet til å 
etablere en seng under rankene, for å sikre tilstrekkelig tilførsel av luft (oksygen) til 
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komposteringen. Fraksjonen er derimot ikke egnet som strukturmateriale i kompostranken. 
Bitene er store og har dermed liten total overflate. Slammet vil derfor pakke seg rundt 
bitene som derfor ikke bidrar en luftigere struktur i ranken. Til slamkompost anbefales 
størrelsen på strukturmaterialet til ikke å overstige 8-10 cm.
 
 
 

9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Tillatelse av 05.04.2001 (Fylkesmannen) til langtidslagring/kompostering av 
avløpsslam på Stormoen avfallsplass 

 
Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten:  

 Notat: Miljørisiko Stormoen, Sea Eco, 06.09.2021  
 Grovanalyse slam PF.5.8, Perpetuum, 21.10.2016 
 Rutine for slam og silgods PC.3.6.1, Perpetuum 26.03.2021 
 Excel-ark: Luktregistreringer 01.03. - 08.11.2021 
 Oversikt over mottatt silgods og septikslam i 2020 og så langt i 2021 


