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Rapport etter tilsyn 15. mars - 18. mars 2022 

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Eramet Norway AS avd. 

Porsgrunn (virksomhetsnummer: 973095358). 

 

Rapporten består av fire deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre  

• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   

• Del 3: Informasjon om tilsynet 

• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  

Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 

 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har flere utkoblinger av kvikksølvrenseanlegget som ikke blir 

tilstrekkelig registrert og loggført  

• Avvik 2: Målingene av tungmetallutslipp til vann er ikke tilstrekkelige for å dokumentere 

overholdelse av konsentrasjonsgrensene i tillatelsen.  

• Avvik 3: Virksomhetens rapport av miljødata for 2021 til Miljødirektoratet inneholder 

enkelte feil  

• Avvik 4: Måleprogrammet mangler beskrivelse av diffuse målinger til luft  

 

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  

 

Eramet Norway AS avd. Porsgrunn må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet 

en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. juni 2022. 

 

Eramet Norway AS avd. Porsgrunn 

Postboks 82 

3901 Porsgrunn 

 

 

Oslo, 24. mars 2022 

Deres ref.: 
Oliver Severin 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/133 
2022.0122.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Rune Andersen 
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Miljødirektoratet påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Risiko som følge av klimaendringer, er ikke innarbeidet i virksomhetens 

miljørisikovurdering 

 

Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 

miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

 

Dere må betale gebyr 
Eramet Norway AS avd. Porsgrunn må betale et gebyr på 140 100 kr for tilsynet. 

 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Rune Andersen. Merk 

svaret med saksnummer 2022/133 og tilsynsnummer 2022.0122.miljodir. 

 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har flere utkoblinger av 

kvikksølvrenseanlegget som ikke blir tilstrekkelig registrert og 

loggført 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

Tillatelse etter forurensningsloven for Eramet Norway AS, avd. Porsgrunn, pkt. 4.1.1 Utslipp fra 

punktkilder og 11.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten   

Beskrivelse av krav 

Ifølge tillatelsen pkt. 4.1.1 er utslipp ved uforutsette hendelser som er vesentlig høyere enn 

normalt, ulovlige.  Når avgassen fra ovnene ikke renses for kvikksølv, skal det benyttes råvarer 

med lavt innhold av kvikksølv. Lokal fakkel (ovnsfakkel) skal brukes minst mulig. Det skal føres 

logg over når ovnsfakkel er i bruk og hvorfor. 

 

I tillatelsen punkt 11.5 står det at dersom virksomheten har hatt høyere utslipp enn 

korttidsgrensene, og bedriften vil hevde at dette skyldes unormale forhold, må bedriften 

redegjøre nærmere for årsakene. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Av ulike årsaker blir kvikksølvrenseanlegget (MRU) tidvis koblet ut når det er driftsproblemer på 

ovnene eller på tilknyttet utstyr som vifter eller oksygensensorer. Avgassene slippes da urenset 

ut gjennom ovnsfakkelen, noe som medfører økte utslipp av kvikksølv. 
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Ved planlagt utkobling av MRU, byttes det til et råstoff med mindre kvikksølvinnhold, 

sintermasse. Dette er i henhold til tillatelsen. Det tar inntil 8 timer å erstatte all malm med sinter i 

ovnen. Utslipp ved bruk av lokal fakkel med MRU utkoblet er tillatt i henhold til tillatelsen når det 

benyttes råstoff med lavt kvikksølvinnhold (sintermasse). 

 

Det skjer imidlertid relativt hyppig at MRU må kobles ut på kort varsel. I slike tilfeller er det ikke 

mulig eller hensiktsmessig å skifte over til sintermasse. I disse periodene kan utslippene av 

kvikksølv gjennom ovnsfakkel være betydelig høyere enn konsentrasjonsgrensen på 0,01 mg/ 

Nm3, i noen tilfeller er det beregnet konsentrasjoner på over 1,0 mg/Nm3. Slike høye utslipp av 

kvikksølv ble opplyst å kunne pågå fra 0,5 til 4 timer. 

 

Virksomheten opplyste at de kun rapporterer hendelser som skyldes menneskelig svikt som 

avvik. Det blir ikke skrevet logg over slike hendelser og det blir ikke tatt med i rapporteringen til 

Miljødirektoratet. 

 

Avvik 2: Målingene av tungmetallutslipp til vann er ikke tilstrekkelige 

for å dokumentere overholdelse av konsentrasjonsgrensene i 

tillatelsen 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Eramet Norway AS, avdeling Porsgrunn, 

punkt 11.2 Utslippskontroll 

Beskrivelse av krav 

Ifølge tillatelsen skal virksomheten kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å 

gjennomføre målinger. Målingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens 

faktiske utslipp. 

 

Eramet Norway Porsgrunn har i tillatelsen konsentrasjonsgrenser for utslipp av diverse 

tungmetaller. Konsentrasjonsgrenser er fastsatt i mg/l som fast døgnmiddel. I tillegg er det 

fastsatt en langtidsgrense i kg/år. 

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

For døgnmiddel tar laboratoriet daglige prøver over en 14 dagers periode som analyseres ved et 

eksternt laboratorium.  

 

Analysene som inngår i rapporteringen for 2021, viser store variasjoner i konsentrasjonene for 

de ulike parameterne over 14 dagers perioden.  

 

Miljødirektoratet vurderer at døgnprøver tatt i en sammenhengende 14 dagers periode ikke gir 

tilstrekkelig representative måleverdier til å kunne dokumentere at tillatelsens døgngrenser blir 

overholdt gjennom hele året.  
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Avvik 3: Virksomhetens rapport av miljødata for 2021 til 

Miljødirektoratet inneholder enkelte feil 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Eramet Norway AS, avdeling Porsgrunn, 

punkt 11.5 Rapportering til forurensningsmyndigheten 

Beskrivelse av krav 

Tillatelsen, punkt 11.5 inneholder krav om at Eramet Norway Porsgrunn hvert år skal rapportere 

til Miljødirektoratet resultater fra utslippsmålinger, som viser om grenseverdiene i tillatelsen er 

overholdt. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Virksomheten har følgende feil i rapporteringen av utslipp for 2021: 

- I punkt 2.3 Utslippskrav til luft, er summen av diffuse utslipp fra kildene MOR-anlegg og 

ovnshus ovn 10 og 11 angitt med 83,8 tonn/år. Det korrekte utslippet fra disse kildene er 

29,2 tonn/år.  

- I punkt 3.2 Ulovlig forurensning, er det registrert følgende feil: 

o Manglende rapportering av overskridelser av utslippsgrensen for konsentrasjoner 

av støv fra utslippskildene senterskorstein/lekkasjerøyk og tapperøyk for ovn 10.  

o Feil angitt ulovlig utslipp av arsen på 112 mg/l. Det korrekte utslippet er 0,112 

mg/l, og dette er således ikke en overskridelse av utslippsgrensen på 0,1 mg/l. 

o En hendelse med estimert utslipp av 134 m3 urenset vann til sjø 1. oktober 2021 

er angitt som ulovlig forurensning av suspendert stoff. Utslippet inneholdt også 

andre komponenter av forurensning enn suspendert stoff, som tungmetaller og 

PAH-forbindelser. Hendelsen skulle i stedet vært angitt i punkt 3.1 "Akutt 

forurensning". Akutt forurensning er i forurensningsloven definert som 

forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter 

bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven.  

 

Avvik 4: Måleprogrammet mangler beskrivelse av diffuse målinger til 

luft 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 11.4 Program for utslippskontroll 

Beskrivelse av krav 

Tillatelsen, punkt 11.4 inneholder krav om at Eramet Norway Porsgrunn skal ha et program for 

utslippskontroll som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.  

Programmet skal blant annet inkludere: 

- en beskrivelse av de forskjellige trinnene i utslippsmålingene (volumstrømmåling, 

prøvetaking, analyse og beregning)  

- en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for 

måleutstyrskontroll og kalibrering  
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- en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og 

frekvens)  

- en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Virksomheten har utarbeidet et måleprogram i dokumentet "Måleprogram for Eramet Norway 

Porsgrunn (ENP) 2021". Måleprogrammet mangler beskrivelse av hvordan de diffuse utslippene 

til luft skal måles og beregnes.  

 

For ovnshus ovn 10 og 11 og MOR anlegg, knuseanlegg og lasting av ferdigvare, er det fastsatt 

årlige grenser for diffuse utslipp av støv.  For ovnshus ovn 10 og 11 og MOR anlegg er det i tillegg 

også fastsatt årlige grenser for tungmetaller og PAH-forbindelser (PAH16). 

 

Anmerkning 1: Risiko som følge av klimaendringer, er ikke 

innarbeidet i virksomhetens miljørisikovurdering 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Ifølge internkontrollforskriften § 5 annet ledd, pkt. 6 skal virksomheten kartlegge farer og 

problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å 

redusere risikoforholdene. 

 

Eramet Norway har etablert et risikostyringssystem som omfatter alle virksomhetens enheter, 

med mål om å forhindre og kontrollere alle risikoforhold som kan ramme virksomheten.    

 

Eramet Norway har identifisert 20 forhold innenfor operasjonell, samsvar, strategisk og finansiell 

risiko med ulik status. Et av områdene som inngår i den operasjonelle delen, er effekt av 

klimaendringer. Det er foreløpig ikke gjennomført noen grundig gjennomgang av dette, men 

virksomheten opplyste i revisjonen at det innen sommeren 2022 vil bli utarbeidet et underlag for 

å gå videre med grundige risikovurderinger som skal være klare i løpet av året. 

 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at ERAMET NORWAY AS AVD PORSGRUNN må betale et gebyr 

på kr.140 100,- for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av 

medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften 

§ 39-8.  

 

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  

 

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 

kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 

gebyr 25. januar 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 

innkreving av gebyr til statskassen. 
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Dere har rett til å klage 

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig 

begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell 

klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom 

vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   

 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 

forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Eramet Norway AS avd. Porsgrunn sitt 

miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 

 

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens 

styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, 

intervjuer og verifikasjoner. 

 

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:  

• Åpningsmøte: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen  

• Intervjuer og verifikasjoner.  

• Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.  

 

Fra Miljødirektoratet deltok 

• Rune Andersen, tilsynsleder 

• Rune Aasheim, revisor 

 

Fra Eramet Norway AS avd. Porsgrunn deltok 

• Verksdirektør 

• Miljøingeniør Eramet Porsgrunn 

• Miljøingeniør Eramet Kvinesdal 

• Miljøingeniør Eramet Sauda 

• Prosess Team leder 

• Klima- og miljødirektør Eramet Norway AS 

• HMS-sjef 

• Driftssjef kaldtområde 

• Laboratorieleder 

• Leder El/Auto 

• Prosessingeniør 

• Driftssjef ovn 10 

• Driftstekniker ovn 10 

• Vedlikeholdsplanlegger automasjon 

• Driftssjef ovn 11 

• Serviceleder ventilasjon, GK 



 

 

7 

• Avdelingsleder mekanisk 

• VDL-planlegger 

 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende Eramet Norway AS ble kontrollert under tilsynet: 

Eramet Norway AS, avd. Porsgrunn 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 

• Vedlikehold 

• Utslipp til vann 

• Måleprogram 

• Utslipp til luft 

• Lagring av farlig avfall 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Forurensningsloven med tilhørende relevante forskrifter 

• Forurensningsforskriften 

• Avfallsforskriften 

• Internkontrollforskriften 

• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Eramet Norway AS avd. Porsgrunn 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Servicerapport Endress Hauser AS – Sjekk av nivåmåler i overløpsrenne, 18. oktober 2021 

• Presentasjon Klima- og miljørisiko - Ledermøte 16. – 17. februar 2022 

• Måleprogram for Eramet Norway Porsgrunn (ENP) 2021 

• Analyserapport ALS Laboratorium Avløpsvann sluttrenseanlegg datert 17. januar 2022 

• F-gass sertifikater GK Ventilasjon 

• Oversikt over kjøleanlegg hos Eramet Norway Porsgrunn 

• Årsrapport 2021  

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
 

Forbedringer på røykavsuget på Ovn 11 og på MOR anlegget 

Eramet Norway Porsgrunn foretok i 2021 en omforing og utbedring av tapperøykavsuget på ovn 

11 og avsuget på MOR-anlegget. Dette har gitt reduserte diffuse støvutslipp fra disse to 

støvkildene. 
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Økt utslipp av arsen og nikkel til sjø 

Eramet har målt økende utslipp av arsen og nikkel til sjø som følge av overgang til nytt 

råmateriale. Dette medførte et utslipp over konsesjonsgrensen for nikkel i desember 2021, og er 

rapportert i egenkontrollrapporten for 2021.  Virksomheten har satt opp dette på tiltaksplan (A3) 

i 2021 for å finne årsaker. Trolig skyldes økningen mer finstoff i råvaren. 

 

Pakkeri filter 

Noe av produksjonen blir i enkelte perioder pakket i storsekker. Pakkeriet er lite i bruk, de siste 

årene ca. 200 timer pr år. Utslippet gjennom pakkerifilteret inngår ikke tillatelsen eller i 

rapporteringen til Miljødirektoratet. Kapasiteten på filteret er ca. 20.000 Nm3/time. Virksomheten 

mente at utslippene de to siste årene utgjorde 6-8 kg/år. Utslippet blir overvåket gjennom en 

lokal støvmåler når pakkeriet er i drift, men instrumentet blir ikke vedlikeholdt eller kalibrert.  

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 

miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 

Miljødirektoratet 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Einar Knutsen Rune Andersen 

seksjonsleder sjefingeniør 

 

 

 

 

Kopi til: 

• Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

 

http://www.miljodirektoratet.no/

