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Rapport etter tilsyn 12. september 2022 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos KINGS BAY AS 
(virksomhetsnummer: 973623087). 
 
Rapporten består av fire deler: 

 Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre  
 Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
 Del 3: Informasjon om tilsynet 
 Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

 Avvik 1: Virksomheten har ikke etablert et system for forebyggende vedlikehold av 
tankanlegget  

 Avvik 2: Virksomhetens tanker og tilhørende ventiler er mangelfullt merket  
 Avvik 3: Virksomhetens arbeid med beredskap mot akutt forurensning har mangler  
 Avvik 4: Virksomhetens miljørisikovurdering av tanklagring har mangler 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
KINGS BAY AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 16. desember 2022. 
 

KINGS BAY AS 
9173 Ny-Ålesund 

 
 
Oslo, 12. oktober 2022 

Deres ref.: 
Roar Blomstrand 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/4398 
2022.0452.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Ole Stian Bockelie 
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Miljødirektoratet påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

 Anmerkning 1: Virksomhetens beredskapsarbeid kan forbedres 
 
Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Ole Stian Bockelie. 
Merk svaret med saksnummer Uspesifisert og tilsynsnummer 2022.0452.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har ikke etablert et system for forebyggende 
vedlikehold av tankanlegget 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-6 første ledd 

Beskrivelse av krav 
Den ansvarlige for lagringen skal med utgangspunkt i miljørisikovurderingen sørge for å etablere 
og vedlikeholde de risikoreduserende tiltakene som er nødvendig for å forhindre forurensning. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Kings Bay AS informerte under tilsynet at den ikke har etablert et program for forebyggende 
vedlikehold av tankanlegget inkludert tilhørende utstyr som rør, ventiler, nivåmålere, alarmer, 
oppsamlingsarrangement med mer. Det ble videre informert om at de er i en prosess med å 
etablere et slikt system. Det ble fremvist dokumentasjon på at tankene var kontrollert av en 
tredjepart i 2021 og at enkelte rør var trykktestet. Virksomheten kunne likevel ikke vise til når 
neste kontroll av dette utstyret eller annet utsyr tilknyttet tankanlegget er planlagt.  
 
Det er spesielt viktig at det etableres og benyttes et forebyggende vedlikeholdssystem med 
tilhørende rutiner på en virksomhet hvor det er store utskiftninger, som hos Kings Bay AS. Et godt 
fungerende forebyggende vedlikeholdssystem vil være med på å sikre at det opprettholdes 
akseptabel teknisk tilstand på anlegget og samtidig fungere som en barriere for å hindre 
utslippshendelser. Virksomheten opplyste videre at den er i en prosess med å etablere et 
forebyggende vedlikeholdssystem. 
 
 

mailto:post@miljodir.no
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Avvik 2: Virksomhetens tanker og tilhørende ventiler er mangelfullt 
merket 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
 forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-6 første ledd bokstav d 

Beskrivelse av krav 
Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon. Merkingen skal være 
godt synlig og lett forståelig for alle som kan ha befatning med tankene og rørene. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det ble under tilsynet observert at enkelte tanker med bensin (tank 3 og 4), samt tilknyttede rør 
manglet merking med innhold. Samtlige av virksomhetens tanker manglet for øvrig faremerking. 
 
 

Avvik 3: Virksomheten kan ikke dokumentere at 
oppsamlingsarrangementet har tilstrekkelig kapasitet 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Pålegg om miljørisikovurdering og oppsamlingsarrangement av 7. august 2009 

Beskrivelse av krav 
Oppsamlingsarrangementet må kunne romme hele tankens volum. Hvis flere tanker omfattes av 
samme oppsamlingsarrangement, må volumet av dette minst tilsvare den største tanken. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det er etablert et oppsamlingsarrangement rundt virksomhetens tankfarm. 
Oppsamlingsarrangementet består av ringmur rundt tankfarmen, med en membran som skal 
dekke hele bunnen av oppsamlingsarrangementet. Membranen er dekket av pukk. Største tank 
har et volum på 580m3. Virksomheten kunne ikke under inspeksjonen fremlegge dokumentasjon 
på oppsamlingsarrangementets kapasitet og det er derfor usikkert om det kan fange opp hele 
volumet til tanken ved en eventuell lekkasje. 
 
 

Avvik 4: Virksomhetens miljørisikovurdering av tanklagring har 
mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
Pålegg om miljørisikovurdering og oppsamlingsarrangement av 7. august 2009 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sitt tankanlegg med tilknyttede 
rørledninger og utstyr i Ny-Ålesund. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel 
miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. 
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Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved anlegget som kan 
medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område 
eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen 
oppdateres. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Oppsamlingsarrangement har et sluk som drenerer til sjø via en oljeutskiller. Normalt står 
ventilen i dette systemet åpent, men ved en eventuell lekkasje opplyste virksomheten at en 
sensor i kombinasjon med en motorventil skal stenge dreneringen for å hindre utslipp. 
Risikoanalysen synliggjør ikke at oppsamlingsarrangementet utgjør en uavhengig barriere, men 
er avhengig av at en sensor for hydrokarboner detekterer dette i oljeutskilleren sender signal til 
motorventilen og at denne stenger for å hindre utslipp. Til informasjon anses ikke denne 
løsningen å oppfylle kravene til oppsamlingsarrangement på fastlandet, da det ikke er en 
uavhengig barriere. Miljødirektoratet vil vurdere å stille samme krav for tankanlegg på Svalbard. 
 
Virksomheten har heller ikke risikovurdert hvordan snø og is i oppsamlingsarrangementet vil 
kunne redusere kapasiteten til oppsamlingsarrangementet og videre vurdert om det da vil ha 
tilstrekkelig kapasitet til å oppfylle kravet til oppsamlingsvolum tilsvarende største tank.  
 
 

Anmerkning 1: Virksomhetens arbeid med beredskap mot akutt 
forurensning kan forbedres 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten er i en prosess med å utarbeide tiltakskort som blant annet skal beskrive ulike 
tiltak i en krisesituasjon. Det er utarbeidet tiltakskort for en rekke krisesituasjoner. Imidlertid har 
ikke virksomheten utarbeidet et tiltakskort som dekker akutt forurensing, herunder utslipp fra 
tankanlegget. Virksomheten opplyste videre at den har planer om å utarbeide et slikt tiltakskort. 
 
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
svalbardmiljøloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er svalbardmiljøloven § 87. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av KINGS BAY AS sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

 Ole Stian Bockelie 
 Ole Jakob Birkenes 
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Fra KINGS BAY AS deltok 

 Teknisk sjef 
 Ansvarlig kraftstasjon 
 Rådgiver 

 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende KINGS BAY AS ble kontrollert under tilsynet: 

 Kings Bay AS - tanklagring, Svalbard 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet (Svalbard): 

 Internkontroll 
 Tanklagring 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

 Svalbardmiljøloven 
 Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

 Miljørisikovurdering 
 
 

Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 
 
 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Ole Stian Bockelie 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

 Sysselmesteren på Svalbard 
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