Statsforvalteren i Troms og Finnmark  Vérdato: var ref:

Romssa ja Finnmarkku stahtahdlddaseaddii 01.12.2022 2019/11959
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Deres dato: Deres ref:
ARCOS AS Saksbehandler, innvalgstelefon
Postboks 958 Johannes Abildsnes, +4777642211

9260 TROMS@

Tilsynsrapport
Tilsyn med Arcos AS
Kontrolinummer: 2022.034.1.SFTF

Kontaktpersoner ved tilsynet:

Fra virksomheten: Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
Bjgrn H. Gundersen, daglig leder Johannes Abildsnes

Torbjgrn M. Gundersen, driftssjef

Martin Andreassen, anleggsansvarlig Andre deltakere fra Statsforvalteren:
Sebastian Sivam Wada, HMSK-leder Anne Birte Tenngy

Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet hos Arcos AS, 20. september 2022. Rapporten
er & anse som endelig dersom vi ikke far tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at
rapporten er mottatt.

Statsforvalteren avdekket seks avvik under tilsynet.

Handtering av oljeholdig avlgpsvann har mangler

Barriere rundt branngvingsplass er ikke tett

Internkontroll for ytre miljg har mangler

Mangelfull journalfgring av utfgrte gvelser pa branngvingsplattformen
Mangelfull dokumentasjon pa innlevert farlig avfall

Mangelfull dokumentasjon pa substitusjonsvurdering av brannskum

o s wWwN =

Awvikene er nermere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

E-postadresse: Postadresse: Besgksadresse: Telefon: 78 95 03 00
sftfpost@statsforvalteren.no Postboks 700 Strandvegen 13, Tromsg www.statsforvalteren.no/tf
Sikker melding: 9815 Vadse Damsveien 1, Vadse

www.statsforvalteren.no/melding Org.nr.967 311 014




Oppfolgingen etter tilsynet er naermere beskrevet pa side 4.

29. november 2022  Johannes Abildsnes Per Kristian Krogstad
dato kontrollgr seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi av rapporten sendes til:
e Tromseg kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Arcos AS

Organisasjonsnr.: 995611570 Eies av: 897079232

Bransjenr. (NACE-kode): 85.609 — Andre tjenester tilknyttet undervisning

Kontrollert enhet

Navn: ARCOS AS Anleggsnr.: 1902.0081.01

Kommune: Tromsg Fylke: Troms og Finnmark

Tillatelse gitt: 16.06.2015

2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gijennomfert for & kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven overholdes. Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte
industritilsyn.

Tilsynet ble giennomfart i medhold av forurensningsloven § 48.

Tilsynstema

e Prosedyrer og beredskap for a e Risikovurdering for ytre miljg
ivareta miljghensyn
e Awikshandtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljgarbeid eller miljgstatus.

Definisjoner

Avvik
Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning
Et forhold som Statsforvalteren mener er ngdvendig a papeke for a ivareta ytre miljg, men som ikke

omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold

Saker som framkom under tilsynet og som det kan vare nyttig for virksomheten og saksbehandlere
a kjenne til. Her kan ogsa innga kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det
ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.
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3. Oppfolging etter tilsynet

Arcos AS plikter snarest a rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

Frist for & sende redegjorelse, som viser hvordan avvikene er rettet, er 1. februar 2023.

4. Vedtak om gebyr

Det vil bli innkrevd et gebyr for tilsynet pa kr 21 000, i medhold av forurensningsforskriften § 39-6.
Faktura blir ettersendt fra Miljadirektoratet. Vedtaket om gebyr kan paklages til Miljadirektoratet.
Klagefristen er 3 uker. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren.

5. Innsyn

Denne rapporten vil veere tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren (jf.
offentleglova).

6. Awvik

Det ble avdekket fglgende avvik under tilsynet:

Avvik 1: Handtering av oljeholdig avlepsvann har mangler
Awvik fra: Utslippstillatelsen punkt 3.1, 3.2. Internkontrollforskriften 8 5 punkt 6 og 7
Kommentarer:

Overskridelse av tillatt oljeutslipp

Pa tilsynet framviste virksomheten prevetakingsresultater av avlgpsvann fra oljeutskiller tilknyttet
brannavingsplattform. Disse viste at oljekonsentrasjonene i flere tilfeller har overskredet
utslippsgrensen i utslippstillatelsen (20 mg/l), sa sent som i 2022.

Mangelfullt méleprogram

Virksomhetens maleprogram for prgvetaking av avlgpsvann fra oljeutskiller angir ikke
utslippsgrensen for olje i avlgpsvann, og overskridelsene av tillatt oljekonsentrasjon har ikke blitt
fanget opp - jf. avvik 1.

Manglende skriftlig rutine for oljeutskiller
Virksomheten mangler en skriftlig drifts- og vedlikeholdsrutine for oljeutskilleren.

Manglende dokumentasjon pd plassering av utslippspunkt

Virksomheten kunne ikke framvise dokumentasjon pa plassering av utslippspunkt for avigpsledning
fra oljeutskiller i sjg, der kravet i tillatelsen er at dette skal ligge pa minimum 20 m dyp (ref.
sjgkartnull).
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Avvik 2: Barriere rundt brannevingsplattformen er ikke tett
Awvik fra: Utslippstillatelsen punkt 3.1, forurensningsloven & 7

Kommentarer:

Virksomhetens branngvingsplattform er utformet med en betongkant mot sjgsiden for & hindre
mulige utslipp av forurensa slukkevann til miljget. Denne kanten hadde en skade/apning mot
sj@siden.

Avvik 3: Internkontroll for ytre milje har mangler
Awvik fra: Internkontrollforskriften § 5, punkt 6 og 7
Kommentarer:

Miljerisikovurdering

Under tilsynet ble det konstatert utslipp av for hgye konsentrasjoner av olje i avigpsvann fra
oljeutskiller, og fysisk skade pa barrieren rundt brannevingsplattformen - jf. avvik 1 og 2. Slike
hendelser var ikke inkludert i virksomhetens miljgrisikovurdering for ytre milja.

Awikshandtering

Virksomheten har ikke, i tilstrekkelig grad, inkludert ytre milja i avvikssystemet. Avvik
Statsforvalteren konstaterte pa tilsynet nar det gjelder for haye oljekonsentrasjoner i avlapsvann og
skade pa barriere rundt branngvingsplattform har eksempelvis ikke blitt avviksregistrert.

Virksomhetens rutiner for avikshandtering ma oppdateres og knyttes opp mot oppdatert
risikovurdering for ytre miljg. Her bar det konkretiseres hva som skal registreres som awvik for ytre
milja.

Avvik 4: Mangelfull journalfering av utforte evelser pa brannevingsplattformen

Awvik fra: Utslippstillatelsen punkt 2.7

Kommentarer:

I henhold til utslippstillatelsen skal det fgres driftsjournal over antall gvelser og gvingstyper, forbruk

av de forskjellige typer brennstoff, slokkemidler samt vaer- og vindforhold. Virksomheten kunne pa
tilsynet ikke framvise slik journal.

Avvik 5: Mangelfull dokumentasjon pa innlevert farlig avfall

Awvik fra: Avfallsforskriften § 11-8

Kommentarer:

Virksomheten opplyste at de hadde avtale med avfallsselskapet Perpetuum om henting av farlig

avfall, men kunne ikke pa tilsynet framvise dokumentasjon pa hva de hadde levert av farlig avfall
siste to ar.
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Avvik 6: Mangelfull dokumentasjon pa substitusjonsvurdering av brannskum

Awvik fra: Utslippstillatelsen punkt 6, produktkontrolloven & 3 a, internkontrollforskriften § 5 punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke pa tilsynet framvise dokumentasjon pa at de hadde utfert
substitusjonsvurdering av brannskum til bruk i sine branngvelser.

7. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for tilsynet var:

o Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

e Lovom vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende
forskrifter

e Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

e Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

e Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
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