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Rapport etter tilsyn 21. februar 2023 ved Hoff 
Varmesentral 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Hafslund Oslo Celsio AS 
Avd Askekroken (virksomhetsnummer: 975005755) – heretter kalt Hoff Varmesentral. 
 
Rapporten består av fire deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre  
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Teknisk tilstand på tanker kunne ikke dokumenteres 
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Hoff Varmesentral må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 18. mai 2023. 
 

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Virksomheten kan forbedre utslippskontrollen av NOx fra kjelene 

Hafslund Oslo Celsio AS Avd Askekroken 
Postboks 184 Skøyen 
0212 Oslo 

 
 
Oslo, 10. mars 2023 

Deres ref.: 
Kaja Opland 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/660 
2023.0059.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Annicken Hoel 
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Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Dere må betale gebyr 
Hoff Varmesentral må betale et gebyr på 37 400 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost innen 18. mai 2023 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Annicken Hoel. Merk 
svaret med saksnummer 2022/660 og tilsynsnummer 2023.0059.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Teknisk tilstand på tanker kunne ikke dokumenteres 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• internkontrollforskriften § 5 pkt. 7  
• tillatelsen punkt 2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 

 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Det skal foreligge skriftlig 
dokumentasjon som viser at virksomheten etterlever kravet. 
 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.  
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten benytter to tanker under bakken for oppbevaring av biodiesel på henholdsvis 
200 m3 og 100 m3. Tankene er isolert med metallbeslag, og er plassert i kjeller i bygget.  
 
Under tilsynet kom det fram at det er satt en tiårs frekvens for kontroll av tankene. Tankene ble 
tatt i bruk i 2004. Virksomheten kunne imidlertid ikke dokumentere at tankene fram til nå har 
vært kontrollert. På grunn av tankenes isolasjon, var det ikke mulig å gjøre en visuell kontroll av 
tankene under befaringen. 
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Anmerkning 1: Virksomheten kan forbedre utslippskontrollen av NOx 
fra kjelene 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Hoff Varmesentral er et spisslastanlegg som er i drift et begrenset antall dager i året – i 2021 var 
det 56 døgn. Varmesentralen har to kjeler som fyres med biodiesel, og hver av kjelene er på 
49,75 MW.  
 
Virksomheten har krav til utslipp av NOx uttrykt som konsentrasjonsgrense på 200 mg/Nm3 og 
som korttidsgrense på 24,8 kg/time. Til grunn for NOx-utslipp i den årlige egenrapporteringen til 
Miljødirektoratet, gjennomføres det én kontrollmåling (konsesjonsmåling) som blir analysert i 
akkreditert laboratorium. I den konsesjonsmålingen tas konsentrasjonsprøver i røykgassen og 
måling av røykgassmengden over et gitt tidsrom.  
 
Hoff Varmesentral har installert onlinemålere på hver av kjelene. Målerne brukes for 
driftskontroll i forbrenningsanlegget – for å sikre at de holder seg innenfor konsesjonsgrensen på 
200 mg/Nm3. Årlig konsesjonsmåling benyttes også som kontroll av onlinemåleren. 
 
NOx-utslipp varierer til dels betydelig med hvilken last kjelene kjøres på. Virksomheten benytter 
resultatene fra kun én spotprøve til å beregne årlige utslipp, men har konsentrasjonsresultater 
for all drift. Virksomheten kan med for del benytte måleresultatene fra onlinemålerne til å 
vurdere, og evt. korrigere, om spotprøven som benyttes i årsrapporteringen er representativ for 
driften av anlegget over året. 
 
Tidligere har den årlige konsesjonsprøven av utslippet fra kjelene blitt utført med en antatt 
representativ last. Ved siste års kontroll er det imidlertid tatt prøver ved ulike aktuelle laster 
kjelen kjøres på, for på den måten å gi et mer representativt bilde av utslippssituasjonen. Siden 
utslippene varierer avhengig av last, er det vesentlig at kontrollprøven i størst mulig grad 
gjenspeiler årets varierende drift av anlegget. Dette forholdet kan med fordel beskrives og 
inkluderes i virksomhetens måleprogram. 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at Hafslund Oslo Celsio AS Avd Askekroken må betale et gebyr på 37 400 
kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av 
medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-
7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 14. februar 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
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Dere har rett til å klage 
Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig 
begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom 
vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.  
 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Hoff Varmesentral sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Annicken Hoel 
• Eli Mathisen 
• Rithushan Sivathas 

 
Kontaktperson hos Hoff Varmesentral 

• Kaja Opland 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende Hafslund Oslo Celsio AS Avd Askekroken ble kontrollert under 
tilsynet: 

• Hoff Varmesentral, Oslo 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Vedlikehold 
• Måleprogram 
• Utslipp til luft 
• Grunnforurensning 
• Støy 
• Klimatilpasning 

 



 

 
5

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)  
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (tillatelse) for Fortum Oslo Varme AS 

Hoff Varmesentral, sist oppdatert 22. oktober 2021  

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Virksomheten har oppdatert støysonekartet i 2022. Ifølge Hoff Varmesentral var det ingen 
overskridelser av støygrensen i støysonekartet. Det har heller ikke kommet støyklager til 
virksomheten. 
 
Hoff Varmesentral har inkludert ulike naturhendelser som overvann, vind, ekstrem vær o.a. i sin 
risikoanalyse (ROS-analyse). Vurderingen er at det ikke er påregnelig at naturhendelser kan føre 
til langvarig utfall av anlegg. Andre konsekvenser knyttet til ekstremvær er ikke inkludert. 
 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Annicken Hoel 
seksjonsleder tilsynsleder 
 

Kopi til: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Oslo kommune 

http://www.miljodirektoratet.no/
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