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19.11.02015 2015/1920
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Seljord kommune
Brolosvegen 13 A
3940 SELJORD

Oversending av kontrollrapport - Seljord avlepsanlegg

Fylkesmannen syner til kontrollen ved Seljord avlepsanlegg 09. - 11. november 2015.

Vedlagt falgjer kontrollrapport nr. 2015.002.R.FMTE for oppfelging og tilbakemelding til
Fylkesmannen innan 01.04.16

Bakgrunn for kontrollen:

Kontrollen vart gjennomfert som ein revisjon som inngr i den planlagde kontrollverksemda var
for 2015.

Tema ved kontrollen:

Kontrollen er ikkje ein uttemmande kontroll innan Fylkesmannen sitt tilsynsomrade, men er
avgrensa til tema for denne revisjonen. Dette gjeld drift og vedlikehald av Seljord avlgpsanlegg,
samt oppfolging av desse tema i internkontrollen.

Samandrag av kontrollrapporten:

Kontrollen avdekka fire avvik. Det er gitt to merknader. Avvika gjeld manglar ved
internkontrollen, manglar ved drift og vedlikehald av ledningsnett, manglar ved kontroll med
utslepp av ureinsa avlgpsvatn, manglar ved driftsovervakinga og manglande varsling til
Fylkesmannen ved hendingar som farer til sterre urensa utslepp. Dei to merknadene gjeld
avvikshandsaminga og vaktordninga. Sj& narare omtale i rapporten.

Oppfoelging av kontrollrapporten fra verksemda:

Seljord kommune v/teknisk avdeling pliktar snarast 4 rette opp dei fire avvika som er omtalt i
rapporten. Vi ber om ei skriftleg tilbakemelding med dokumentasjon innan 01.04.16. For alle
avvik skal ein gjere greie for dei tiltaka som er gjennomfert, og ein skal dokumentere desse.
Eventuelt mé ein leggje fram ein tidsplan for gjennomfering av dei tiltaka som ikkje let seg
gjennomfere innan denne fristen av tekniske, budsjettmessige eller andre vesentlege grunnar.
Andre forventningar til tilbakemeldinga gar fram av kommentarane i rapporten.

Postadresse Besgksadresse Telefon ! E-post
Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien 355861 10 mtepost@fylkesmannen.no
3702 Skien Organisasjonsnummer Telefaks nternett

974 762 684 35528590 i www.fylkesmannen.no/telemark



Kommunen vert ogsé beden om & gjere ei vurdering av dei to merknadene i rapporten innan
same frist.

Vi syner til punkt 6. Andre forhold i kontrollrapporten og ber verksemda folgje opp dette
forholdet med Driftsassistansen slik at méleresultat vert vurdert opp mot dei rette krava, jf.
lpyvet og kapittel 14 i forurensningsforskriften.

Varsel om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikkje har motteke skriftleg tilbakemelding pa denne kontrollrapporten
innan fristen, vil vi vurdere 4 fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. Lov om vern mot forureiningar og
om avfall — forureiningslova - § 73.

Sakshandsamingsgebyr - vedtak om gebyrsats:

Vi syner til varsel om sakshandsamingsgebyr i brev datert 29.04.15. Fylkesmannen vedtek
gebyrsats 4, svarande til kr. 47 100.-. Miljedirektoratet vil sende faktura med innbetalings-
blankett med det forste.

Heimel og rett til a klage:

Vedtaket om gebyrsats er fatta med heimel i forurensningsforskriften § 39-8 sats 4, og ein kan
klage pa dette vedtaket til Miljodirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre veker.
Klagen ber veere skriftleg og grunngjeva, og den skal sendast via Fylkesmannen.

Reglane om innkrevjing av gebyr til statskassa for Fylkesmannen sin konsesjonshandsaming og
kontroll finn ein via http://www.miljodirektoratet.no, regelverk og oversikta under
forurensningsforskriften.

Offentleggjering

Denne rapporten vert tilgjengeleg for allmenta via Fylkesmannen sin postjournal og
tilsynsarkiv pd www.fylkesmannen.no/telemark, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i
offentleg verksemd - offentleglova § 10.

Med helsing
Ingvar Oland Gunnar Djuvik
Underdirektor ved miljovernavdelinga senioringenior

Brevet er godkjent elekironisk og har derfor inga underskrift

Vedlegg:
- Kontrollrapport 2015.002.R. FMTE

Kopi med vedlegg er sendt til orientering til:
- Driftsassistansen i Telemark, Sweco Norge AS, Vekanvegen 10, 3840 Seljord
driftsassistansen(@sweco.no




&
CISE
o

(Eboedty)

7

Fylkesmannen i Telemark

Miljsvernavdelinga
Sakshandsamar, innvalstelefon:
Gunnar Djuvik, 35 58 61 67

3

Kontrollrapport - revisjon

Kontrollrapport nr.: 2015.002.R. FMTE
Saksnummer: 2015/1920
Dato for kontrollen: 09.11.15-11.11.15
Informasjon om kontrollert verksemd:
Namn: Seljord kommune, Teknisk avdeling | Bedriftsnr.: Teknisk avd. avligp 988 750 484
Overordna eining: Teknisk avd. 974 641 011
Postadresse: Brolasvegen 13A, 3840 Seljord | TIf. kontaktperson: 35 06 51 61 /906 30 362
Besgksadresse: Mosasida 38, Seljord | Kontaktperson: Kare Groven
E-post:  kare.groven@Seljord.kommune.no
Kommune/ kommunentr-.: Seljord /0828 | Bransjenr. (NACE-kode): 37.000
Oppsamling og behandling av avlgpsvann
Tilstades ved kontrollen: sjé vedlegg 2 | Anleggsnr: 0828.0010.01
Kontrollomfang

Kontrollen er ikkje ein uttemmande kontroll innan Fylkesmannen sitt tilsynsomréde. Den er avgrensa til
tema for denne revisjonen, dvs. drift og vedlikehald av Seljord avlgpsanlegg, samt internkontroll knytt
til desse tema.

Innhald i kontrollrapporten

Rapporten omtalar avvik og merknader som vart konstatert under kontrollen etter Forskrift om
systematisk helse-, milje- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), Forskrift om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 14, og utsleppsloyve for Seljord
rensedistrikt datert 28.11.05.

Resultat fra kontrollen

Fylkesmannen avdekka fire avvik* og det er gjeve to merknader*.

Oppfolging etter kontrollen

Verksemda skal felgje opp rapporten slik dette gar fram av pélegg med fristar i oversendingsbrev og
under punkt 4 og 5 i denne rapporten.

Skien 19.11.15 Gunnar Djuvik

Stad Dato Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift)

* Avvik og merknad er definert pé side 3 i rapporten
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1.  Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter revisjon ved Seljord avigpsanlegg i Seljord kommune 09.11.15 til 11.11.15.

Foremélet med revisjonen var & gé gjennom korleis Seljord kommune ved Teknisk avdeling falgjer opp
ansvar og pliktar fastsett i regelverk om ytre miljo knytt til avlepsanlegget.

Revisjonen vart gjort ved gjennomgang av dokument, ved intervju av aktuelle personar og ved
verifikasjon av om krav vert tilfredsstilt og om rutinar vert falgt opp i praksis.

Rapporten omhandlar avvik og merknader som er avdekka ved revisjonen.

Definisjon - avvik:

Overskriding av krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljo- og sikkerhetslovgivninga (HMS-
lovgivninga).

Definisjon - merknad

Eit forhold som tilsynsetaten meiner det er naudsynt & peike pé for 4 ivareta helse, miljo og sikkerhet og
som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

2, Dokumentunderlag

- Dokumentasjon mottatt frd kommunen for gjennomfering av revisjonen er lista opp i vedlegg 1.
- Arsmeldingar fr4 Driftsassistansen i Telemark for Seljord kommune for 2012, 2013 og 2014.

3. Omfang

Kontrollen er ikkje ein uttemmande kontroll innan Fylkesmannen sitt tilsynsomrade, men er avgrensa til
tema for denne revisjonen, dvs. drift og vedlikehald av avlgpsanlegget. Avlgpsanlegg vert definert som
renseanlegg og avlgpsnett inkludert kummar og pumpestasjonar. Drift og vedlikehald inkluderer og
fornyingar, utsleppskontroll og péslepp. Internkontroll inkludert risikovurderingar knytt til dei nemnte
tema er og ein del av kontrollen.

4. Avvik

Avvik 1: Verksemda har mangelfull internkontroll

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 5, 6, 7 og 8

Grunnlaget for avviket er skildra nedanfor. Avviket er ikkje basert pé ein full gjennomgang av
internkontrollen.

Grunnlag for avviket:

a) Verksemda sitt internkontrollsystem er ikkje oppdatert. Skildring av ansvar, oppgéver og mynde for
arbeidet pé avlepssektoren avviker fra gjeldande praksis. Sja internkontrollforskriften § 5 annet ledd
nr. 5 og 8.



b) Verksemda har ikkje tilstrekkelege skriftlege rutinar for 4 avdekke, rette opp og farebyggje brot pd
krav fastsett i eller i medhald av HMS-lovgivningen. Dette gjeld mellom anna:

- rutinar inklusiv journalfering for drift og vedlikehald av ledningsnett og kummar

- rutinar for bruk av overlgp/bypass i renseanlegg og pumpestasjonar

- rutinar for oppfelging av alarmar

- rutinar for maling og berekning av overlap i og ved renseanlegget og i pumpestasjonane

Sja internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7.

¢) Risikoanalysen for Seljord renseanlegg er ikkje tilfredsstillande da den berre gjeld sjolve rense-
anlegget og ikkje omfattar vurdering av risiko for ytre milje. Sjé internkontrollforskriften § 5 annet
ledd nr. 6.

Kommentarar:

a) Verksemda har eit internkontrollsystem for avlgpsanlegg med ein generell del og ei driftshandbok for
avlgpsanlegga. Med avlgpsanlegg reknar ein her ledningsnett inklusiv kummer, pumpestasjoner og
renseanlegg. Desse dokumenta er datert 12.08.08 og er sidan ikkje oppdatert. Skildring av ansvar og
fordeling av oppgéver i den generelle delen er ikkje i samsvar med noverande praksis.
Internkontrollen inneheld ein del rutinar for drift og vedlikehald samt skjema og driftsjournalar.
Kontrollen avdekka at ikkje alle rutinar vert folgt og at ikkje alle skjema og driftsjournalar vert nytta.

Fylkesmannens forventningar til kommunen si oppfalging og tilbakemelding:

a ogb) Verksemda ma oppdatere rutinar og utarbeide nye rutinar som sikrar at drift og vedlikehald av
avlgpsanlegga er i samsvar med gjeldande krav i forskrifter og layvet.

¢) Verksemda ma gjennomfare ein risikovurdering for avlgpsanlegget som omfattar hendingar som kan
f& negative konsekvensar for ytre miljo. Dette m& omfatte hendingar knytt til renseanlegget,
ledningsnett, kummer og pumpestasjoner. I risikovurderinga mé verksemda og sja pa hendingar som
kan oppsta som foelgje av forventa klimaendringar som til demes intensive nedbersperiodar,
hyppigare flaumar og auka vasstand ved flaum. Vi syner her til Norsk Vann rapport 197/2013
Avlepsanlegg - vurdering av risiko for ytre miljg. Sjé folgjande lenke:
http://www.norskvann.no/kompetanse/va-bokhandelen/rapporter/product/421-r197-avlopsanlegg-
risikovurdering-for-ytre-miljo.
Sjé ogsa publikasjon TA-2317/2008 - Miljedirektoratet
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2008/Februar/Klimatilpasninger
Veiledning_om_mulige tiltak_i_avlopsanlegg/.

Verksemda ma som del av internkontrollen, lage rutinar for gjennomfering av risikovurderingar for
ytre milj@. Desse mé skildre organisering, involvering, metodikk, utval av ugnskte hendingar osb.
Rutinane ma vidare sikre at risikovurderinga vert oppdatert ved behov.

For punkta a) og b) over gjeld at verksemda som ein del av internkontrollen, skal utarbeide nye rutinar
og sende desse til Fylkesmannen innan 01.04.16. I tillegg ma ein legge fram ein tidfesta plan for
framdrifta i oppdatering av dei rutinar som eventuelt avheng av tiltak som ligg lengre fram i tid, jf.
punkt ¢) - arbeidet med risikovurdering.



Avvik 2: Drift og vedlikehald av ledningsnett inklusiv kummar er mangelfull

Avvik fra:  Forurensningsforskriften § 14-5
Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7
Utsleppsleyve for Seljord rensedistrikt vilkar 6.1

Grunnlag for avviket:

a) Kart som syner ledningsnett inkl. kummar er ikkje oppdatert. Sja forurensningsforskriften § 14-5 og
internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7.

b) Dei viktigaste problemomrada pé ledningsnettet inkl. kummar er ikkje identifisert og dokumentert.
Sja forurensningsforskriften § 14-5, internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7 og loyve av
28.11.05 vilkar 6.1.

¢) Rutinar for drift og vedlikehald av ledningsnett inkl. kummar er mangelfulle. Sj& forurensnings-
forskriften § 14-5 og internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7.

Kommentarar:

b) Verksemda er kjent med at det er problem med innlekking av framandvatn. D4 dette hovudsakleg
skjer i periodar med mye nedber seier verksemda at dette truleg skuldast innlekking av overflatevatn
fré tetteflater og takvatn og ikkje grunnvatn. Problemet med store vassmengder har vore kommentert
i drsmeldingane fra driftsassistansen i fleire &r. Verksemda har sé langt ikkje identifisert kor
innlekking skjer.

¢) Verksemda har ikkje skriftlege rutinar for systematisk drift og vedlikehald av ledningsnett og
kummar. Problem vert loyst ndr dei oppstér, men det vert i liten grad gjort ferebyggjande tilsyn og
vedlikehald til demes oppfolging av utsette kummar og spyling. Eksisterande skjema for
Driftsjournal-ledningsnett vert ikkje nytta. Arbeid og tilsyn pd kummar og ledningsnett vert heller
ikkje dokumentert pa anna mate.

Fylkesmannens forventningar til kommunen si oppfolging og tilbakemelding:

a) Fylkesmannen er kjent med at det er satt i gang eit arbeid 4 lage eit oppdatert og digitalisert
ledningsnettkart. Fylkesmannen forventar at verksemda til kvar tid har eit oppdatert ledningskart med
signatur i samsvar med gjeldande VA-normer, SOSI-standard, Norsk Standard m.v.

I'tillegg skal ein mellom anna ha oversikt og skriftleg dokumentasjon over dei omrada som er tilknytt
avlepsanlegget, opplysningar om kor mange abonnentar som soknar til kvar pumpestasjon, oversikt
over viktige kummar og eventuelle moglege overlep pa ledningsnettet samt oversikt over
ledningsstrekk der ein avdekker problem med innlekking. Verksemda skal innan 01.04.16 sende
Fylkesmannen ein tidfesta plan for framdrifta med & utarbeide eit oppdatera ledningsnettkart og
dokumentere dei andre nemde opplysningane.

b) Fylkesmannen forventar at det snarast vert sett i gang arbeid med 4 identifisere arsaken til dei store
framandvassmengdene. Verksemda skal lage ein plan for naudsynte tiltak for 4 redusere
framandvassmengdene pé avlepsanlegget. Verksemda skal innan 01.04.16 sende Fylkesmannen ein
tidfesta plan for framdrifta av arbeidet.

¢) Verksemda mé avklare kva slags omfang ein ma ha for drift og vedlikehald av ledningsnett og
kummar. Naudsynte rutinar skal ein innarbeide i internkontrollen, jf. avvik 1. Verksemda skal innan
01.04.16 sende Fylkesmannen ein tidfesta plan for framdrifta med & utarbeide rutinar for drift og
vedlikehald av ledningsnett og kummar, sjé forventa tilbakemelding pa avvik 1 pkt. b).



Avvik 3: Verksemda har ikkje tilfredsstillande kontroll med avgrensing av ureining fra
avlgpsanlegget

Avvik fra:  Forurensningsforskriften § 14-11 forste og fjerde ledd
Utsleppsleyve for Seljord rensedistrikt vilkar 8.2

Grunnlag for avviket:

a) Verksemda méler ikkje overlopsmengde i og ved renseanlegget. Overlap i og ved renseanlegget skal
ein inkludere i berekning av rensegrad for avlgpsanlegget. Sja forurensningsforskriften § 14-11 annet
ledd og layve av 28.11.05 vilkér 8.2.

b) Verksemda har mangelfull registrering og berekning av driftstid for overlep fra avlepsanlegget. Sja
forurensningsforskriften § 14-5 fjerde ledd og leyve av 28.11.05 vilkar 8.2.

¢) Driftsovervaking er berre installert ved ein pumpestasjon. Sjé forurensningsforskriften § 14-5 forste
ledd.

Kommentarar:

a) Det er ikkje etablert vassmengdeméling pé overlep i og ved reinseanlegget. Verksemda opplyser at
det har vore fleire hendingar med overlgp dei seinare ar til demes ved to flaum episodar i haust.

b) I dag har 5 av 8 pumpestasjonar tidsregistrering i form av telleverk for overlap. Verksemda noterer
seg ikkje desse registreringane og dei gjer ingen vurdering eller berekning av overlgpsmengder.

¢) Det er berre hovudpumpestasjonen pd Vekan som er knytt til alarm pé telefon og til driftskontroll-
systemet p4 renseanlegget. Dei andre pumpestasjonane har varsellamper ute som lyser ved hog
vasstand. Det er berre ordinzrt tilsyn med pumpestasjonane ein gong i veka, og pumpestasjonar kan
difor g i overlep i ei veke for det vert oppdaga.

Fylkesmannens forventningar til kommunen si oppfelging og tilbakemelding:

a) Verksemda m4 installere vassmengdemaling pa overlep fra sjelve renseanlegget. Verksemda mé
vurdere om overlgp frd Vekan hovudpumpestasjon ogsa har som feremal 4 avlaste renseanlegget.
Dersom verksemda meiner at overlop frd Vekan hovudpumpestasjon ikkje avlastar renseanlegget, mé
ein legge fram dokumentasjon for dette. Plan for innfering av vassmengdemaling skal sendast
Fylkesmannen innan 01.04.16.

b) Tidsregistrering pa overlep skal etablerast ved alle pumpestasjonar. Tidsregistrering skal, i tillegg til
pumpestasjonar, ogsa etablerast ved moglege andre vesentlege overlep. Nar det gjeld spersmal om
kva for andre typar overlep som skal ha tidsregistrering, jf. forurensningsforskriften § 14-5, 4. ledd,
m4 dette bestemmast pa bakgrunn av ei risikovurdering. Vesentlege kriterium i ei slik vurdering er
resipienttilhgve, talet p& abonnentar og type paslipp oppstrems overlepspunkt. For alle overlgp der
det ikkje vert etablert tidsregistrering, ma det gjerast ei vurdering og berekning av forureinings-
bidraget fr4 kvart enkelt overlgp. Grunnlaget kan her m.a. vere oppstrems abonnenttal og -type,
driftserfaringar med dei aktuelle overlgpspunkta osb.

Oversikt over overlgp ved alle pumpestasjonar og andre vesentlege overlop der det skal etablerast
tidsregistrering skal sendast Fylkesmannen innan 01.04.16. Det skal leggast ved ein tilhgrande
tidsplan for gjennomfering av desse tidsregistreringstiltaka.

¢) Verksemda m4 lage ein plan for installasjon av driftsovervaking pé dei resterande pumpestasjonane i
rensedistriktet for Seljord avlgpsanlegg. Tidfesta plan for dette arbeidet skal sendast
Fylkesmannen innan 01.04.16.



Avvik 4: Hendingar som medforer storre utslepp eller som kan medfere sterre utslepp vert
ikkje varsla til Fylkesmannen

Avvik fra:  Utsleppsloyve for Seljord rensedistrikt vilkar10

Grunnlag for avviket:

Det har fleire gonger vore sterre utslepp av urensa avlepsvatn grunna overlep i pumpestasjonar og ved
renseanlegget. Dette har verksemda ikkje meldt til Fylkesmannen.

Kommentarar:

Vi er kjent med at verksemda i ekstremsituasjonar, slik som i haust, har varsla per telefon til
Fylkesmannens beredskapsstab om overlep fra avlgpsanlegget. Det har ogsi vore sterre utslepp grunna
overlep som ikkje vart meldt til Fylkesmannen.

Fylkesmannens forventningar til kommunen si oppfolging og tilbakemelding:

Verksemda m4 utarbeide rutinar i internkontrollen for korleis ein skal varsle eksternt om unormale
driftstilhove eller om andre grunnar der det oppstér auka forureining eller fare for auka forureining som
folgje av utslepp av urensa avlgpsvatn. Rutinane ma sikre at verksemda varslar Fylkesmannen:

- ved storre utslepp som falgje av planlagt vedlikehaldsarbeid pé ledningsnettet og pa
reinseanlegget. Fylkesmannen vil d& vurdere om tiltaket kan f& sa store folgjer at det vil krevje
mellombels layve til utslepp.

- ved ikkje planlagde hendingar som ferer til eller kan fore til sterre utslepp, til demes ved flaum,
havari av pumpestasjonar og andre tekniske installasjonar i avlgpsanlegget.

Rutinane skal ogsa sikre at verksemda sender Fylkesmannen ein rapport etter at hendinga er avklart.
Rapporten skal omtale kor lenge hendinga varte, kor stort utsleppet var, paverknad av resipienten,
gjennomforte tiltak og eventuell trong for nye forebyggande tiltak.

Verksemda skal som ein del av internkontrollen utarbeide nye rutinar og sende desse til Fylkesmannen
innan 01.04.16.

5. Merknader

Merknad 1: Verksemda har rutinar for handsaming av avvik, og ein har utarbeidd avviksskjema.
Det vert ikkje skrive avvik for alle aktuelle hendingar.

Kommentarar:

Avvik vert ofte berre varsla munnleg og ein vert samde om korrigerande tiltak utan at dette vert
dokumentert. For at ein skal kunne fange opp avvik som gjentek seg og leere av desse, er det viktig & ha
eit skriftleg system for registrering og handsaming av avvika og for dokumentasjon av dei korrigerande
tiltaka.

Merknad 2: Det er ikkje etablert skriftlege rutinar for vaktordning for avlepsanlegget.

Kommentarar:

Verksemda har ein etablert praksis for vaktordning, men den er ikkje skildra i skriftlege rutinar. Ein bar
ha skriftlege rutinar som mellom anna gjeld:

- prioritering og oppfelging av ulike alarmar og meldingar

- responstid for den som har vakt

- kven ein kan kontakte for dei ulike situasjonane som kan oppsta

- oversikt over tilgjengelege reservedelar og liknande



6. Andre forhold

Fylkesmannen registrerar at ein i drsmeldingane fré Driftsassistansen ikkje nyttar dei rette krava som er
stilt i vilkar 7.3 i loyvet og kapittel 14 i forurensningsforskriften. Vi ber om at verksemda folgjer opp
dette.

7. Gjennomfering

Revisjonen omfatta folgjande aktivitetar:

e Utsending av brev datert 29.04.15 med varsel om revisjon og gebyrsats.

e Stadfesting, ved e-post 13.05.1, av dato for ferebuande mete og aktuell saksliste for matet.
o Forebuande mote 17.06.15 med klargjering av aktuell dokumentasjon for oversending.

e E-post 25.09.15 med fastsetting av dato for revisjon.

e Opningsmete 09.11.15.

e Intervju og synfaring 09.11.15 og 10.11.15.

e Avsluttande mgte 11.11.15 med presentasjon av funn.



VEDLEGG 1: Dokumentunderlag fra verksemda

Folgjande materiale vart motteke for revisjonen

Internkontrollsystem for avlgpsanlegg — Generell del

- Internkontrollsystem for avlgpsanlegg — Driftshandbok for avlgpsanlegg i Seljord kommune
Risikoanalyse Seljord renseanlegg

Kart over rensedistriktet med ledningsnett

VEDLEGG 2: Oversikt over personar som medverka i revisjonen.

I tabellen under er det gitt ei oversikt over deltakarane i dei ulike deler av revisjonen:

Namn Funksjon Forebuande | Opnings- | Intervju | Synfaring | Avsluttande
mate mate 09.11 - 09.11 - mgote
17.06.15 09.11.15 10.11.15 | 10.11.15 11.11.15

Fra kommunen:

Kare Groven Teknisk sjef X X X X X

Egil Birkrem Avdelingsingenior X X X X

Geir Even Edvardsen | Driftsoperater X X X X X

Halvor Angre Driftsoperater X X X X

Frid Berge Kommunalsjef X

Fra Fylkesmannen:

Gunnar Djuvik Senioringenigr X X X X X

Guri Ravn Senioringenior % X X X X







