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Dato: Deres ref.:

25. august 2023 Anders Etterstgl
ARBA ONE AS Saksbehandler:
Sandnesvegen 32 Line Andersen

2232 Matrand

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved ARBA ONE AS
Kontrollnummer: 2023.137.1.SFIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten: Fra Statsforvalteren i Innlandet:
Anders Etterstgl Line Andersen

Andre deltagere fra virksomheten: Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Mats Olsson Innlandet:

Henriette Fjeld Mona Harstadhaugen Fonstad

Anders Waldemar Olsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved ARBA ONE AS den 15. august
2023. Rapporten er a anse som endelig dersom vi ikke far tilbakemelding om faktiske feil
innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Innlandet avdekket fire avvik og ga tre anmerkninger under inspeksjonen.

Awvik:
1. Det er ikke tatt ut prgver av vann fra oljeutskiller til analyse
2. Vannprgver fra resipient er ikke analysert for nitrogen- og fosforinnhold
3. Farlig avfall er ikke tatt hand om pa en tilstrekkelig forsvarlig mate
4. Stpysonekartet er ikke oppdatert etter at tiltak er giennomfgrt

Anmerkninger:
1. Internkontrollen har enkelte forbedringspunkter
2. Diffuse utslipp fra utendegrs flislager bgr utredes naermere
3. Forskjell mellom egne pH-malinger og malinger ved eksternt laboratorium kan
utredes nermere

Awvik og anmerkninger er neermere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Statsforvalteren i Innlandet Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Besgksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186 (Lillehammer), Parkgata 36 (Hamar) Telefon: 61 26 60 00 Org. nr.: 974 761 645
E-post: sfinpost@statsforvalteren.no Internett: www.statsforvalteren.no/innlandet



Oppfelgingen etter inspeksjonen er neermere beskrevet pa side 3.
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

25. august 2023 Line Andersen Tore Pedersen

dato kontrollgr avdelingsdirektgr
Statsforvalteren i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:
e Eidskog kommune
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ARBA ONE AS

Organisasjonsnr.: 994689959 Eies av: 894679212

Bransjenr. (NACE-kode): 16.290 - Produksjon av andre trevarer og varer av kork, stra og
flettematerialer

Kontrollert enhet

Navn: ARBA ONE AS Anleggsnr.: 3416.0063.01

Kommune: Eidskog Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Treforedling

Tillatelse gitt: 20. januar 2020 Sist endret: 15. desember 2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomfgrt for a kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte
industritilsyn for i ar.

Tilsynet ble gjennomfgrt i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema
e Internkontroll e Utslipp til vann
e Prosess og renseutstyr e Avfall
e Utslipp til luft e Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljgarbeid eller miljgstatus.

Definisjoner
Awvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er ngdvendig a papeke for a ivareta ytre
milj@, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan vaere nyttig for

virksomheten og saksbehandlere a kjenne til. Her kan det ogsa innga kommentarer til tema
som ble tatt opp under inspeksjonen, men som det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger for.

3. Oppfoelging etter inspeksjonen
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ARBA ONE AS plikter snarest a rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at
Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, ma ARBA ONE AS innen 8. september 2023 sende
en skriftlig redegjgrelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrevet eller e-posten (sfinpost@statsforvalteren.no) til
Statsforvalteren i Innlandet v/Line Andersen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 31. mars
2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utfgrt av Statsforvalteren i samsvar med §
39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser,
giennomfgring og oppfelging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter
forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

Pa bakgrunn av medgatt og forventet ressursbruk vil ARBA ONE AS vil bli ilagt et gebyr pa kr
30 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil fa tilsendt en faktura fra
Miljedirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan paklages til Miljgdirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 0g 29 i
forvaltningsloven. Eventuell klage bgr veere skriftlig begrunnet og adressert til
Miljedirektoratet, men skal sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil
vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljgdirektoratet for endelig vedtak.
En eventuell klage vil ikke fa oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor ma
betales inn. Dersom Miljgdirektoratet tar klagen til fglge, vil for mye innbetalt belgp bli
refundert.

5. Innsyn
Denne rapporten vil vaere tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren
i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avwvik

Vi fant fglgende avvik under inspeksjonen:

Awvik 1
Det er ikke tatt ut prgver av vann fra oljeutskiller til analyse

Awvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for ARBA ONE i Eidskog kommune, punkt
3.13
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Kommentarer:

Tillatelsen setter vilkar om at eventuelt oljeholdig avigpsvann fra verksteder eller lignende
skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet. Det er ikke satt noen
konkret utslippsgrense for oljeinnhold for vannet som slippes ut fra oljeutskilleren, men
virksomheten kan f.eks. forholde seg til utslippskravet i forurensningsforskriften kap. 15
(krav til utslipp av oljeholdig avigpsvann fra vaskehaller, verksteder o.l.) pa 50 mg/I.

Det kom fram under tilsynet at virksomheten har en oljeutskiller. Virksomheten har avtale
med en ekstern akt@gr om jevnlig temming av oljeutskilleren. Det tas imidlertid ikke ut
vannprgver ved tgmming. Virksomheten har derfor ingen verifisering av at oljeholdig
avlgpsvann renses tilfredsstillende.

Awvik 2
Vannprgver fra resipient er ikke analysert for nitrogen- og fosforinnhold

Awvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for ARBA ONE i Eidskog kommune, punkt
11.1

Kommentarer:

Virksomheten skal sgrge for overvaking av mulige miljgeffekter av utslipp til vann fra
virksomheten i samsvar med et overvakingsprogram. Sentrale utslippsparametere i en slik
overvaking er nitrogen og fosfor, sammen med bl.a. organisk belastning.

Overvakingsprogrammet har tidligere blitt oversendt Statsforvalteren. Det er ikke gitt noen
spesifikk tilbakemelding fra Statsforvalteren pa innholdet i dette. Da virksomheten under
tilsynet redegjorde for sin oppfglging av overvakingsprogrammet, kom det fram at
vannprgvene ikke er analysert for nitrogen og fosfor. Virksomheten hadde en oppfatning av
at prgvene kun skal analyseres for pH, elektrisk ledningsevne og KOF i samsvar med
opplysninger i tabellen under punkt 3 Analyser i overvakingsprogrammet. Statsforvalteren
pekte pa at det i teksten over tabellen, under punkt 3, framgar at prgvene ogsa skal
analyseres for Tot N (nitrogen) og Tot P (fosfor). Dette er helt sentrale parametere for a
overvake om et utslipp fra denne typen virksomhet kan pavirke vannkvaliteten i en resipient
(vassdraget).

Avvik 3
Farlig avfall er ikke tatt hand om pa en tilstrekkelig forsvarlig mate

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 11 Farlig avfall

Kommentarer:
Formalet med avfallsforskriften kap. 11 er a sikre at farlig avfall tas hand om pa en slik mate
at det ikke skaper forurensning eller skade pa mennesker eller dyr, eller fare for dette. |
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tillegg skal dette bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for handtering av farlig
avfall.

Alle som oppbevarer, transporterer eller handterer farlig avfall, skal ta hand om dette pa en
forsvarlig mate (avfallsforskriften § 11-5). Den som oppbevarer/mellomlagrer farlig avfall,
skal derfor gjgre ngdvendige tiltak for @ unnga fare for forurensning eller skade pa
mennesker eller dyr. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, og ulike typer
farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medfgre fare for forurensning, eller
skape problemer for den videre handteringen av avfallet. Farlig avfall skal leveres til et
godkjent mottak minst én gang per ar nar den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg (§
11-8). En virksomhet som leverer farlig avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets
opprinnelse, innhold og egenskaper slik at den videre handteringen av avfallet kan skje pa en
forsvarlig mate (virksomhetens deklarasjonsplikt, jf. § 11-12).

Virksomheten har i egenkontrollrapporten for rapporteringsaret 2022 en lang liste over farlig
avfall som er levert. Statsforvalteren har innsyn gjennom www.avfallsdeklarering.no og ser
at mye av dette avfallet ikke ligger deklarert pa ARBA ONE. Dette avviket ble lukket etter var
tilbakemelding pa egenkontrollrapporten, og det kom fram under tilsynet at
arsaksforklaringen blant annet |3 i sykefraveer hos virksomheten. Virksomheten har en
rutinebeskrivelse for avfallshandtering. Her er farlig avfall betegnet som «kjemikalier».
Statsforvalteren bemerket at ogsa andre typer avfallsfraksjoner, som f.eks. oljeholdige
masser etter oppsamling av oljespill, kan vaere farlig avfall. Rutinen hadde videre ingen
punkter om hvordan farlig avfall skal merkes og mellomlagres, og heller ingen punkter om
levering og deklarering. En bedre rutinebeskrivelse vil kunne sikre at virksomheten tar hand
om farlig avfall pa en forsvarlig mate ved sykefraveer, bytte av personale o.l.

Det farlige avfallet ved virksomheten mellomlagres i en apen lagerbygning som ligger i god
avstand fra kontor- og produksjonslokalene. Lagerbygningen er tilgjengelig for
uvedkommende. Vi fant ogsa en IBC med vaskevann som stod lagret sammen med det
farlige avfallet. Denne IBC’en var merket med «fosforsyre 73 %». Omradet for lagring av
farlig avfall hadde ikke tett dekke, og var vurdering er at det vil vaere utfordringer med
oppsamling dersom uhellet skulle vaere ute.

Avvik 4
Stpysonekartet er ikke oppdatert etter at tiltak er giennomfert

Avvik fra:
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for ARBA ONE i Eidskog kommune, punkt 7

Kommentarer:

Det er fastsatt konkrete st@ygrenser i tillatelsens punkt 7. Det er videre satt vilkar om at
bedriften skal utarbeide st@ysonekart for sin virksomhet, jf. punkt 13, og at stgysonekartene
skal holdes oppdatert.

Virksomheten har fatt bistand fra konsulentfirmaet Brekke Strand til a giennomfgre en
innledende stgykartlegging. Denne viser at stgynivaet ved den mest utsatte boligen var over

Inspeksjonsrapport 2023.137.1.SFIN Side 6av 9
Versjon 2022.02.03


http://www.avfallsdeklarering.no/

gjeldende grenseverdi pa natt. Rapporten, datert 3. juni 2021, har derfor anbefalinger om
flere tiltak for @ oppna tilfredsstillende stgyniva. Tiltak som isolering av stgykilder er
giennomfgrt, men stgysonekartene er ikke oppdatert.

7. Anmerkninger
Felgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Internkontrollen har enkelte forbedringspunkter

Kommentarer:

Virksomheten har et internkontrollsystem som alle ansatte har elektronisk tilgang til, som
blant annet inneholder avvikshandtering, sjekklister og rutiner. Dere har ogsa et eget
vedlikeholdssystem for utstyr som er under implementering. Under tilsynet avdekket vi
felgende forbedringspunkter:

a) Oppdatert oversikt over lover og forskrifter
| henhold til forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 1 skal virksomheten s@rge for at lover
og forskrifter i helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten,
er tilgjengelig. Virksomheten skal ha oversikt over de kravene som er av szerlig
viktighet. Det er gjort en kartlegging ved oppstart, men virksomheten hadde ingen
plan eller system for & holde seg orientert om endringer i lovgivningen.

b) Madal for ytre miljg
Virksomheten har fastsatt et overordnet miljgmal om at bedriften blant annet ikke
skal ha utslipp som er skadelige for miljget. Det var ikke utdypet naermere om hva
som er skadelig for miljget, slik at det er vanskelig for de ansatte og virksomheten a
vite hva dette innebaerer. Virksomheten kan ogsa jobbe videre med mer konkrete og
malbare mal for ytre miljg, som konkretiserer det overordnede malet. Dette er en
viktig del av det Igpende forbedringsarbeidet.

¢) Rutine for giennomgang av miljgrisikovurderingen
Virksomheten har utarbeidet en detaljert miljgrisikovurdering. Dere hadde imidlertid
ingen rutine for jevnlig giennomgang og oppdatering av denne.

Anmerkning 2
Diffuse utslipp fra utendgrs flislager bgr utredes naermere

Kommentarer:

Virksomheten har store mengder flis lagret utendgrs. Virksomheten bgr gjgre en vurdering/
beregning av avrenningen fra dette flislageret, i mengde og innhold (nitrogen, fosfor og
eventuelle andre stoffer av betydning).
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Bedriften plikter systematisk a kartlegge bade diffuse utslipp og punktutslipp (tillatelsen,
punkt 10.1). Dersom dere har punktutslipp av betydning som ikke er regulert naeermere med
utslippsgrenser i tillatelsen, ber vi om at dere tar neermere kontakt med oss.

Anmerkning 3
Forskjell mellom egne pH-malinger og malinger ved eksternt laboratorium kan utredes
naermere

Kommentarer:

Virksomhetens renseanlegg bestar blant annet av en anaerobisk reaktor med bakterier som
et siste ledd f@r utslipp i infiltrasjonsgrgft. For at reaktoren skal fungere krever det at pH
ligger mellom 6,5 og 7,5. Virksomheten jobber med a holde pH naermest mulig 7, og pH
overvakes kontinuerlig med en «inn-line» maleprobe i anlegget. Dere har gjort et
systematisk arbeid for a regulere pH, og siden overgangen oktober/november 2022 har dere
ikke hatt tilfeller med pH over 7,5 pa egne malinger, (jf. ogsa notat oversendt oss datert 3.
august 2023). Virksomheten har rutine for kalibrering av maleproben.

Maleresultater fra eksternt laboratorium ligger imidlertid typisk 1-1,5 hgyere enn deres egne
malinger. Det er ikke utredet naermere hvorfor det er sapass stor differanse mellom egne
malinger og malinger utfgrt av eksternt laboratorium.

8. Andre forhold

Generelt om virksomheten

Virksomheten har utgangspunkt i et tidligere sagbruk og pelletsfabrikk (fra 2003). Anlegget
ble bygget om i perioden 2019-2022 for a produsere «svartpellets», som er hardere og mer
holdbar etter dampbehandling. Alle damputslipp kondenseres og gar til et renseanlegg for
vann. Kondensatet er rikt pa KOF i form av eddiksyre, maursyre, m.m. Av kondensatet
hentes det ut furfural, et biprodukt som brukes i prosessindustri og metanol. Metanolen
benyttes som brensel i eget anlegg. Vannet renses ytterligere giennom en anaerobisk
reaktor f@r infiltrasjon i grunnen.

Rastoffet er skogsflis og andre rester av trevirke. Produksjonen kom i gang sporadisk hgsten
2022 med noe mer stabil produksjon i 2023. Det er produsert opp mot 25 000 tonn pellets
hittil i ar. Virksomheten har totalt 25 ansatte, og produksjonen er dggnkontinuerlig.

Egenkontrollrapportering oq diffuse utslipp

Innslagspunktet for a rapportere diffuse utslipp gjennom egenrapporteringen er om
utslippet er av miljgmessig betydning. Vi viser til neermere veileder fra Miljgdirektoratet til
egenkontrollrapportering, M-112/2014
(https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m112/m112.pdf).

TVOC-mdlinger

Virksomheten har to forbrenningsanlegg for rene brensler med krav om malinger i
tillatelsen. Det er satt utslippsgrenser for stgv, CO og NO,. Virksomheten har pa eget initiativ
gjennomfgrt malinger av TVOC fra forbrenningsanlegget for trepulver og metanol og vil gjgre
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en beregning av dette utslippet. Det er naturlig a ta med dette i den arlige
egenkontrollrapporteringen.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

e Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter

e Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

e Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

o Forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)

e Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

10. Informasjon til virksomheten
Regelverk som det ble informert om:

e Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 18 —
«tankforskriften» - se neermere veiledning til forskriften her:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-
naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/
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