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Rapport etter tilsyn 16. august 2023  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SAR AS AVD 
SANDNESSJØEN (virksomhetsnummer: 999516394). 
Rapporten har etter tilbakemelding fra virksomheten, datert 29. september, blitt oppdatert med 
korrekt avvikstittel på avvik 3 side 1. Denne rapporten er endelig. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har enkelte mangler i vurderingen av sin risiko for skader på ytre 
miljø  

• Avvik 2: Virksomhetens tilstandskontroll/inspeksjon av tankanlegget har mangler  
• Avvik 3: Virksomheten mangler sikring av sitt tankanlegg  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
SAR AS AVD SANDNESSJØEN må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en 
skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 17. november 2023. 
 

SAR AS AVD SANDNESSJØEN 
Postboks 83 
4098 Tananger 

 
 
Oslo, 20.10.2023 

Deres ref.: 
Magnus Mauno 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/732 
2023.0152.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Grunde Pellerud 
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Dere må betale gebyr 
SAR AS AVD SANDNESSJØEN må betale et gebyr på 37 400 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Grunde Pellerud. 
Merk svaret med saksnummer 2022/732 og tilsynsnummer 2023.0152.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har enkelte mangler i vurderingen av sin risiko 
for skader på ytre miljø 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 
• forurensningsforskriften § 18-4 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 13.08.2018 12.1 Miljørisikoanalyse 
• tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 13.08.2018 12.2 Forebyggende tiltak 

Beskrivelse av krav 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold.  
Kravet i forskriften medfører at virksomheten må ha et klart bilde av risikoen for å iverksette de 
tiltak som er nødvendige for å etablere et akseptabelt risikonivå. 
Det skal indentifiseres hendelser som kan eller vil medføre brudd på krav gitt i eller i medhold av 
HMS-lovgivningen. 
Deretter må sannsynligheten for at en slik hendelse inntreffer og konsekvensen av slike 
hendelser vurderes. 

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en 
oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har en prosedyre for kartlegging, analyse og vurdering av risiko. Under tilsynet ble 
det gjennomført en bred gjennomgang av virksomhetens risikoanalyser. Kontrollen viser at 
virksomheten har gjort et systematisk arbeid med risikovurdering av sine aktiviteter som kan 
påvirke ytre miljø.  Vurderingene inneholder blant annet en beskrivelse av uønskede hendelser, 
tilhørende konsekvens og mulige årsaker.  Det er indentifisert eksisterende forebyggende og 
konsekvensreduserende tiltak, samt eventuelle ytterlige risikoreduserende tiltak.  
 
Hendelser: 
I virksomhetens risikovurderinger er enkelte hendelser er ikke godt nok belyst.   
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For eksempel opplyser virksomheten om at de gjennomfører drenering av regnvann fra 
tankgården, hvor en ventil åpnes og lukkes manuelt. Virksomheten har ikke vurdert 
sannsynlighet og konsekvens av en hendelse hvor denne ventilen ikke blir lukket etter drenering.  
Virksomheten har ikke vurdert risiko for at personer ved uhell eller med hensikt kan forårsake 
lekkasjer eller akutt forurensning fra lagringsanlegget, se avvik 3. 
 
I andre hendelser, for eksempel under fanen "TCC produksjonshall", er det beskrevet en uønsket 
hendelse " Brann i prosessanlegget". Under mulige årsaker til uønsket hendelse listes en rekke 
ulike årsaker som kan lede til utslipp av giftig røyk og gass, for eksempel manglende vedlikehold, 
manglende overvåking av produksjonen, uoppmerksomhet, under vedlikehold, ikke fulgt 
prosedyrer og instrukser, feil på elektrisk anlegg og utførelse av varmt arbeid. 
Dette er forskjellige hendelser hvor det er mulighet for ulik sannsynlighet for at det skal inntreffe 
og ulike behov for tiltak for å redusere risiko. Ved å ikke vurdere dette som separate hendelser i 
sin risikovurdering mangler virksomheten en detaljert nok oversikt over risikobildet og 
vurderinger av behov for risikoreduserende tiltak for hendelsene. 
 
Risikoreduserende tiltak: 
I virksomheten prosedyre for kartlegging, analyse og vurdering av risiko skal hendelser 
risikovurderes med akseptkriterier "Ingen risiko" og "Innenfor akseptgrense" (grønn), 
"Risikoreduserende tiltak vurderes" (gul) og "Risikoreduserende tiltak iverksettes" (rød). Under 
avsnitt "Handlingsplan" oppgir prosedyren at hendelser kategorisert som røde skal registreres i 
avvikssystemet for videre behandling. 
 
I virksomhetens sin risikovurdering er det indentifisert hendelser i gul og rød sone. For rekke 
hendelser av disse hendelsene er det oppgitt " ingen nye tiltak identifisert". Virksomheten kan i 
disse tilfellene ikke dokumentert hvilke mulige sannsynlighetsreduserende og 
konsekvensreduserende tiltak som er vurdert. 
 
Virksomheten har ikke fulgt egen prosedyre og registrert avvik på hendelsen i rødt "Brann i 
prosessanlegget". 
 

Avvik 2: Virksomhetens tilstandskontroll/inspeksjon av tankanlegget 
har mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d 

Beskrivelse av krav 
Når inspeksjon av hele eller deler av anlegget er gjennomført, må resultatet sammenlignes og 
vurderes opp mot gitte akseptkriterier. Den ansvarlige for tankanlegget skal sørge for at det 
utarbeides slike kriterier for å kunne vurdere om den tekniske tilstanden er tilfredsstillende for å 
unngå forurensning fra anlegget i perioden frem til neste tilstandskontroll/inspeksjon. 
Akseptkriterier er viktig for å kvalitetssikre beslutningene som virksomheten skal ta om 
utslippsrelatert utstyrs tekniske tilstand og for beslutninger om eventuelle endringer av 
inspeksjonsfrekvenser eller i tilfeller der en planlagt inspeksjon blir utsatt. 
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Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten har dokumenterte akseptkriterier for sitt tankanlegg (AKSEPTKRITERIER, 
UTSLIPPSKRITISK UTSTYR datert 28.03.2019). I mai 2023 gjennomførte tredjepart en inspeksjon 
av deler av tankanlegget (5-årskontroll tank ID:SSS-T1 datert 15.05.2023). Virksomheten kan 
under tilsynet ikke dokumentere at deres akseptkriterier er benyttet som grunnlag for 
vurderingen av den tekniske tilstanden gjort i denne rapporten. 
 

Avvik 3: Virksomheten mangler sikring av sitt tankanlegg 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav i 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten må sikre tanker og tilhørende utstyr slik at personer ikke ved uhell eller med 
hensikt kan forårsake lekkasjer eller akutt forurensning fra lagringsanlegget. Inngjerding av hele 
eller deler av området, adgangskontroll, låse ventiler, vaktpersonell, forriglinger, innbruddsalarm 
osv. er eksempler på tiltak som kan vurderes. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Befaring av virksomhetens tankanlegg viser at det ikke er gjennomført sikringstiltak av 
tankanlegget med hensyn til adgangen for uvedkommende. Området hvor anlegget ligger er per 
nå tilgjengelig for allmenheten. Anlegget mangler tiltak som sikrer at personer ikke ved uhell eller 
med hensikt kan forårsake lekkasjer eller akutt forurensning fra anlegget. 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at SAR AS AVD SANDNESSJØEN må betale et gebyr på 37 400 kr for 
tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av 
medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-
7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 16. august 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   
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Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SAR AS AVD SANDNESSJØEN sitt miljøarbeid 
eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Grunde Pellerud 
• Henning Gøhtesen 
• Mari Haugene 

 
Kontaktperson hos SAR AS AVD SANDNESSJØEN 

• Magnus Mauno 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende SAR AS AVD SANDNESSJØEN ble kontrollert under tilsynet: 

• SAR Treatment avd. Sandnessjøen, Alstahaug 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Tanklagring 
• Behandling av farlig avfall 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Forurensningsloven med tilhørende relevante forskrifter 
• Tillatelse etter forurensningsloven, sist endret: 13.08.2018 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Risikovurdering ytre miljø 19.09.2022 
• Prosedyre for risikovurdering dokumentnummer datert 05.01.2023 
• AKSEPTKRITERIER, UTSLIPPSKRITISK UTSTYR datert 28.03.2019 
• 5-årskontroll tank ID:SSS-T1 datert 15.05.2023 
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Del 4: Annen informasjon 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Grunde Pellerud 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
 

http://www.miljodirektoratet.no/
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