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Rapport etter tilsyn 6. september 2023  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos ARENDAL HAVNEVESEN 
KF (virksomhetsnummer: 973810545). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomhetens tanker har ikke et tilfredsstillende oppsamlingsarrangement  
• Avvik 2: Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold av tankanlegget har enkelte 

mangler  
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
ARENDAL HAVNEVESEN KF må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en 
skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. november 2023. 
 

Dere må betale gebyr 
ARENDAL HAVNEVESEN KF må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet. 
 

ARENDAL HAVNEVESEN KF 
Postboks 123 
4891 Grimstad 

 
 
Oslo, 21. september 2023 

Deres ref.: 
Nils Petter Nilsen 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2023/7800 
2023.0474.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Henning Gøhtesen 
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Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Henning Gøhtesen. 
Merk svaret med saksnummer 2023/7800 og tilsynsnummer 2023.0474.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomhetens tanker har ikke et tilfredsstillende 
oppsamlingsarrangement 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c 

Beskrivelse av krav 
Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, med unntak av 
dobbeltveggede tanker som nevnt under, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som 
minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når 
oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av 
den største tankens volum. Oppsamlingsarrangementet skal også kunne ta hånd om en 
eventuell overfylling fra lufterøret.  
 
Oppsamlingsarrangementet, inkludert arrangementets bunndekke, skal være en uavhengig 
teknisk barriere. Det betyr at bunndekket ikke kan bestå av noen form for fjell/berggrunn eller 
andre former for naturlige grunnforhold (løsmasser, leire, jord osv.) uten et egnet materiale. 
Bunndekket skal bestå av et tilført og egnet/tett materiale som skal være mulig å inspisere og 
utføre forebyggende vedlikehold på, jf. vedlikeholdskravet under § 18-6 pkt. d. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble det foretatt en gjennomgang av virksomhetens barrieresystemer for de seks 
tankene som er plassert inne i fjellet. Tankene er bygget av stål, og videre er de omsluttet av 
betong inn mot fjellveggen. Betongen er av noe varierende tykkelse på ulike steder opp langs 
tankveggene. Videre har virksomheten etablert flere barrierer som skal bidra til å avdekke 
eventuelle lekkasjer fra tankene på et tidlig tidspunkt. Det er overfyllingsvern og 
overfyllingsalarmer, samt at det er etablert flere hydrokarbon-sensorer i drenssystemet ut av 
fjellet. Dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse hvor innholdet i en tank lekker ut, opplyser 
virksomheten at det er arealet i tunnelen der rørgaten går inn til tankene som er tenkt benyttet til 
oppsamling. I enden av tunellen er det en betongvegg med dør. 
 
Når det gjelder kravet til oppsamlingsarrangement av 110 % av den største tankens volum, 
vurderer Miljødirektoratet at dagens arrangement ikke fullt ut tilfredsstiller dette. Det er flere 
steder i tunellen hvor det ligger stein og grus som bunndekke inn mot fjellvegg. I tillegg anser vi 
ikke dagens løsning som en uavhengig teknisk barriere, i og med at den bl.a. er avhengig av 
annet teknisk utstyr som stenger oljeutskilleren som drensvann fra fjellet går ut gjennom. 
Eksisterende tanker i fjellhaller, etablert før 1. januar 2014, kan etter søknad unntas krav i 18-6-c 
om oppsamling, men må da kunne vise til andre barrierer som veier opp for unntaket. 

mailto:post@miljodir.no
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Virksomheten hadde på tidspunkt for tilsyn ikke søkt om slikt unntak. 
 
 

Avvik 2: Virksomhetens system for forebyggende vedlikehold av 
tankanlegget har enkelte mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d 
• internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
I forurensningsforskriftens kapittel 18 stilles det krav til at tankanlegget og de tekniske barrierene 
til enhver tid skal ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides 
kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende i denne sammenheng. Videre skal det, for å 
opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, etableres og gjennomføres et forebyggende 
vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Det ble under tilsynet foretatt en gjennomgang av virksomhetens system for oppfølging og 
vedlikehold av tankene. Det er etablert og innført et system for vedlikehold. Det gjennomføres 
bl.a. sjekkrunder av anlegget tre ganger i uka. Videre har også tankene en kontroll hvert femte år 
av 3. part som går over og bl.a. kontrollerer tankene med tykkelsesmålinger. Det lages en rapport 
i etterkant av slik kontroll. I tillegg har det i forbindelse med vedlikeholdsarbeider av tankene den 
senere tiden også vært foretatt nye vurderinger av teknisk tilstand og tilhørende 
tykkelsesmålinger av tankene. 
 
Ut fra den gjennomgangen som ble gjort under tilsynet påpeker Miljødirektoratet følgende 
mangler: 

• Ikke alt utslippskritisk utstyr er lagt inn i det elektroniske systemet for forebyggende 
vedlikehold, og det fremgår ikke en komplett oversikt over utstyrets historikk, status, 
hvilken oppfølging det skal ha, og når vedlikeholdsoppgavene skal utføres. 

• Det fremgår ikke en dokumentert oversikt over akseptkriterier for tanker og rør, det betyr 
en oversikt over hvilke kriterier som er satt med hensyn til hva resultatet av eventuelle 
målinger sammenlignes med og vurderes opp mot. 

• Rutiner for inspeksjonsrunder som foretas av virksomheten tre ganger i uken er ikke 
beskrevet i noen form for prosedyre. 
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Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at ARENDAL HAVNEVESEN KF må betale et gebyr på 30 000 kr for tilsynet. 
Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og 
forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 6. september 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon 
om innkreving av gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av  
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ARENDAL HAVNEVESEN KF sitt miljøarbeid 
eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Henning Gøhtesen 
• Hanne Naglestad 
• Åsmund Monsen 

 
Kontaktperson hos ARENDAL HAVNEVESEN KF 

• Nils Petter Nilsen 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende ARENDAL HAVNEVESEN KF ble kontrollert under tilsynet: 

• Sandvikodden tankanlegg, Arendal 
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Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Tanklagring 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Virksomhetens miljørisikoanalyse 
• Driftsprosedyrer 
• Vedlikeholdssystem 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Etter at Arendal havn KF selv overtok driften av anlegget har det blitt foretatt mange 
oppgraderinger. Alle tankene har bl.a. fått etablert nytt epoxy belegg innvendig der det har vært 
behov, samt at det er gjort tiltak med nye overvåknings- og alarm systemer. Det var også 
igangsatt utskiftning av system for elektronisk peiling av tankene. 
 
På tidspunkt for tilsyn var ikke alt vedlikeholdsarbeid ferdigstilt, og det var derfor ikke alle 
tankene som var i bruk.  
 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

http://www.miljodirektoratet.no/
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Henning Gøhtesen 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Arendal kommune 
• SFAG 
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