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Rapport etter tilsyn 14. februar 2024  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Andenes Fiskemottak AS 
(virksomhetsnummer: 995 507 412). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Internkontrollsystemet har mangler når det gjelder å ivareta hensynet til ytre miljø. 
• Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere at farlig avfall som oppstår i driften har blitt 

riktig oppbevart, innlevert og deklarert. 
• Avvik 3: Virksomheten bruker en 12 m3 lagertank for maursyre uten å kunne dokumentere at 

kravene i forurensningsforskriften kapittel 18 (Tanklagring av farlige kjemikalier) er oppfylt. 
• Avvik 4: Virksomhetens utslippspunkt for prosessavløpsvann ligger mindre enn 10 m under 

vannoverflaten. Deler av prosessavløpsvannet blir heller ikke renset. 
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på at avvikene skiller seg svært lite fra det som ble avdekket i vårt forrige tilsyn i 2021. 
Virksomheten har dermed vist liten evne og/eller vilje til å etterleve regelverket.  
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Andenes Fiskemottak AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig 
tilbakemelding som dokumenterer hvordan avvik er rettet innen 30. mai 2024. 
 

Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik  
Statsforvalteren varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig 
tilbakemelding som bekrefter at avvikene 1-4 er rettet innen gitt frist. 
 

Dere må betale gebyr 
Andenes Fiskemottak AS må betale et gebyr på 15 500 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post eller som sikker melding 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Espen 
Henriksen eller som sikker melding via https://skjema.no/SF/melding. Merk svaret med saksnummer 
2021/1471. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Internkontrollsystemet har vesentlige mangler når det gjelder å 
ivareta hensynet til ytre miljø. 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, nr. 6 og 7. 

Beskrivelse av krav 
Internkontrollforskriften (§ 5 andre ledd nr. 6) sier at virksomheten skal kartlegge farer og problemer 
og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene. Dette skal være skriftlig dokumentert. 
 
Ut fra dette må virksomheter som mottar og sløyer fisk vurdere hvilke tenkelige uønskede hendelser 
som kan føre til ulovlige eller unødvendige miljøbelastninger og utarbeide tiltak som minsker 
risikoen. Aktuelle tema kan for eksempel være innholdet i virksomhetens avløpsvann, mulige kilder 
til akutte utslipp av skadelige stoffer til grunn eller sjø, aktiviteter som gir fare for forsøpling og 
risikoen for at farlig avfall ikke blir riktig oppbevart og innlevert. Vi forventer også at dere kartlegger 
hvilke typer farlig avfall som normalt oppstår i virksomheten 
 
Internkontrollforskriften krever også (§ 5 andre ledd nr. 7) dokumenterte rutiner for å avdekke, rette 
opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
Ut fra dette må virksomheter som produserer farlig avfall utarbeide rutinebeskrivelser for hvordan 
farlig avfall skal håndteres. Rutinen må ivareta avfallsforskriftens krav til forsvarlig oppbevaring, årlig 
innlevering og deklarering (se avvik 2). Videre må dere ha skriftlige rutiner som beskriver hva som 

https://skjema.no/SF/melding
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må gjøres for at renseanlegget for avløpsvann skal fungere, og dere må ha et fungerende system for 
å behandle avvik som har betydning for forholdet til ytre miljø.  

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under inspeksjonen kunne dere i liten grad legge fram internkontrolldokumentasjon med relevans 
for forholdet til ytre miljø. Vi fikk se en generell rutine for avfallshåndtering, men det var ikke 
konkretisert hvilke løsninger eller oppbevaringssteder som er valgt hos Andenes Fiskemottak AS. 
Rutinen burde spesielt vært tydelig på hvilke typer farlig avfall som er aktuelt hos dere, hvordan 
disse skal merkes og oppbevares og hvordan dere sikrer at det farlige avfallet blir levert og deklarert 
minst en gang per år.  

Vi fikk ikke se skriftlig dokumentasjon som viser at dere har vurdert mulige uønskede hendelser 
relatert til utslipp eller avfall, eller hvilke forebyggende tiltak som er gjort. 

Vi fikk vite at dere har hatt en periode på flere måneder) der renseanlegget har vært ute av funksjon, 
men dere kunne ikke vise til skriftlig avviksbehandling knyttet til dette. 

 

Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere at farlig avfall som 
oppstår i driften har blitt riktig oppbevart, innlevert og deklarert. 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5, 11-8 og 11-12. 

Beskrivelse av krav 
Farlig avfall er avfall som på grunn av fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr ikke 
kan håndteres sammen med vanlig forbruksavfall. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og det skal 
gjennomføres tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Ulike typer 
farlig avfall skal ikke sammenblandes (avfallsforskriften § 11-5). Videre er det en årlig leveringsplikt 
på alt farlig avfall dersom virksomheten produserer over 1 kg farlig avfall per år (§ 11-8). Ved levering 
av farlig avfall skal dette deklareres (§11-12). 
 
Avfallsforskriftens krav om forsvarlig oppbevaring (§ 11-5) innebærer at avfallet skal være 
utilgjengelig for uvedkommende, at det skal være sikret mot søl og lekkasje, og at lageret skal være 
merket og organisert slik at ulike typer farlig avfall ikke blir sammenblandet. Deklarering skal gjøres i 
databasen avfallsdeklarering.no. Det er kun deklarering i avfallsdeklarering.no som er gyldig 
dokumentasjon for at farlig avfall er levert til lovlig mottak. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Vi fikk se at dere hadde et lagringssted for farlig avfall som var utilgjengelig for uvedkommende og 
sikret mot lekkasjer til omgivelsene. Beholderen inneholdt imidlertid flere typer farlig avfall, og disse 
var ikke fysisk atskilt eller merket.  
 
I avfallsdeklarering.no var det på inspeksjonstidspunktet kun registrert to deklareringer fra Andenes 
Fiskemottak, nemlig to innleveringer av brukte lysrør i 2023. Dere kan dermed ikke dokumentere at 
plikten til årlig innlevering har blitt overholdt for alle typer farlig avfall som har oppstått i virksom-
heten siden tilsvarende avvik ble påpekt i forrige tilsyn i 2021. 
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Avvik 3: Virksomheten bruker en 12 m3 lagertank for maursyre uten å 
kunne dokumentere at kravene i forurensningsforskriften kapittel 18 
(Tanklagring av farlige kjemikalier) er oppfylt. 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18. Tanklagring 

av farlige kjemikalier og farlig avfall §§ 18-4, 18-5, 18-6, 18-7 og 18-8. 

Beskrivelse av krav 
Forurensningsforskriften kap. 18 (Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall) stiller en rekke 
krav til virksomheter som lagrer farlige kjemikalier i tanker større enn 2 m³ (se § 18-2). I forskriftens § 
18-4 ligger det krav om miljørisikoanalyse etter fastlagte kriterier.  
 
Forskriften har i tillegg krav til tiltak (risikoreduserende og forebyggende, §§ 18-5 og 18-6) og 
beredskap (§ 18-7) som skal ha miljørisikoanalysen som utgangspunkt. For tanker med flytende 
innhold er det krav om dobbel vegg eller annet oppsamlingsarrangement (se § 18-6 c, Barrierer). 
Forskriften har også en bestemmelse (§ 18-8) om at den ansvarlige til enhver tid skal kunne 
dokumentere at kravene i kapittelet er oppfylt 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Dere har en lagertank for maursyre. Tanken rommer betydelig mer enn 2 m3 (anslagsvis 10-12 m3) 
og er dermed omfattet av forurensningsforskriftens krav til tanklagring av farlige kjemikalier. I 
inspeksjonsmøtet kunne dere ikke legge fram en miljørisikoanalyse som oppfyller forskriftens krav. 
Dere kunne heller ikke dokumentere hvilke risikoreduserende tiltak som er gjennomført. Vi nevner 
spesielt at dere ikke kunne dokumentere om tanken er utstyrt med dobbel vegg eller annet 
oppsamlingsarrangement, og at vi, etter å ha sett tanken, antar at dette mangler. 
 
Dette avviket ble også påpekt i 2021. Oppfølginga av avviket tok tid, blant annet på grunn av 
perioder uten drift hos dere. I e-post av 14.2.2023 meldte dere at dere ikke lenger ensilerer 
restråstoff med maursyre, at tanken var tom, og at den ikke lenger vil bli benyttet til lagring av 
maursyre. Vi ser alvorlig på at dere ikke har overholdt dette, men tvert imot gjenopptatt bruken, 
med det resultat at det på inspeksjonstidspunktet var lagret ca. 7 m3 maursyre på tanken. 
 
I inspeksjonsmøtet ga dere uttrykk for at dere heller ville lagre maursyre i mindre beholdere enn å 
oppfylle kravene til tanklagring av større mengder. For at vi skal kunne regne avviket som rettet må 
vi få dokumentert at tanken er tømt og tatt ut av bruk. Videre må dere gjøre rede for hvordan dere 
sikrer at tanken ikke på nytt blir tatt i bruk til lagring av farlige kjemikalier eller petroleumsprodukter. 
 

Avvik 4: Virksomhetens utslippspunkt for prosessavløpsvann ligger 
mindre enn 10 meter under vannoverflaten. Deler av 
prosessavløpsvannet blir heller ikke renset. 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forurensningsforskriften kapittel 26 forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter, §§ 26-3 og 26-

4. 
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Beskrivelse av krav 
Med prosessavløpsvann menes spylevann, rengjøringsvann, transportvann, blodvann, slaktevann 
eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt eller avfall, eller som er tilført 
forurensende komponenter fra andre kilder. 
 
Ifølge forurensningsforskriften § 26-3 skal virksomheter som bruker mer enn 1000 t råstoff per 
år føre sitt utslipp gjennom renseanlegg med effektivitet tilsvarende sil med spalteåpning ≤1 mm. 
Utslippspunktet skal ligge minimum 10 meter under havoverflaten ved laveste vannstand (§ 26-4). 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Dere mottar fisk som pumpes i land via en skillerist i ei kasse på ytterveggen. Pumpevannet som 
skilles ut i skillerista ledes rett ut i sjøen. Dette vannet er forurenset av fragmenter fra fangsten, 
spesielt hvis fisken er kverkskjært. Etter forurensningsforskriftens definisjon er også pumpevannet 
prosessavløpsvann som skal renses før det slippes ut. 
 
Dere har et silanlegg (roterende selvrensende sil med 1mm åpninger) som renser vann fra slukene i 
gulvet. Vi forstod det imidlertid slik at silanlegget nylig hadde vært ute av drift i en periode på flere 
måneder på grunn av en ødelagt del. I denne perioden har utslippet ikke blitt renset. 
 
Dere slipper ut prosessavløpsvannet rett under kaia, i et område der dybden er ca. 5 meter. Det vil 
kreve en utslippsledning på ca. 1 000 meter for å nå ut til et dyp på 10 meter. Vi ser at det kan være 
uforholdsmessig ressurskrevende å installere en så lang utslippsledning. Uansett må dere ha en 
bedre løsning enn i dag, siden dere for øyeblikket heller ikke oppfyller kravet i forurensnings-
forskriften § 26-4 som gjelder for mindre anlegg, nemlig at utslippspunktet til enhver tid skal ligge 
under vannoverflaten. 
 
Dere kan vurdere å søke oss om unntak for kravet om at utslippspunktets skal ligge minst 10 meter 
under vannflaten og kravet om rensing av vann fra skillerist. Dere må da beskrive hvorfor dere 
trenger unntak og hvilken alternativ løsning dere søker om å bruke. 
 

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en 
skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvikene listet nedenfor er rettet innen gitt frist.  
 
Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:  

• Avvik 1: 20 000 kr 
• Avvik 2: 20 000 kr 
• Avvik 3: 40 000 kr 
• Avvik 4: 40 000 kr 

 
Dere vil få et nytt brev med eventuelt vedtak. I vedtaket vil Andenes fiskemottak få en ny frist på 3 
uker til å sende oss en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik er rettet. Hvis vi ikke får denne 
tilbakemeldingen innen ny frist, vil tvangsmulkten påløpe. 
 
Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) § 73. 
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Statsforvalterens vurdering 
Statsforvalteren velger i denne saken å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvikene rettes 
innen fristen. Dette skyldes at vi har påpekt omtrent de samme avvikene i tilsyn i 2021, og at 
statusen for avvikene ved inspeksjon i 2024 langt på vei er uendret. 
 
Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra en skjønnsmessig vurdering av viktigheten av å få rettet 
avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Det er også tatt hensyn til alvorligheten i saken.  

Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 
Statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 
 

Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at Andenes Fiskemottak AS må betale et gebyr på 15 500 kr for tilsynet. Dette 
tilsvarer sats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 
24.1.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av 
gebyr til statskassen. 
 

Dere har rett til å klage på vedtak om gebyr 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 
være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette 
brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 
betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Andenes Fiskemottak AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Statsforvalteren deltok 

• Espen O. Henriksen 
• Camilla Risa Haugstad 
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Kontaktperson hos Andenes Fiskemottak AS 
• Leif Kvivesen 

 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende Andenes Fiskemottak AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Fiskebruk på Andenes, i Hamnegata 69 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til fiskeforedling: 

• Internkontroll 
• Avfall 
• Utslipp til vann 
• Tanklagring 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 

Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentleglova. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tilde Nygård (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Espen Olaf Henriksen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 
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