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Rapport etter tilsyn 6. mars 2024  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos TAFJORD KRAFTVARME 
AS AVD PRODUKSJON (virksomhetsnummer: 977464102). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til luft  
• Avvik 2: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til vann  
• Avvik 3: Virksomheten har ikke gjennomført målinger av TOC til vann så langt i 2024  
• Avvik 4: Virksomheten har mottatt farlig avfall til forbrenning uten at de er oppført som 

mottaksanlegg på deklarasjonsskjema  
• Avvik 5: Virksomhetens vedlikehold og oppfølging av vannmengdemåler er mangelfull 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på avvik 1 og 2. 
 

TAFJORD KRAFTVARME AS AVD PRODUKSJON 
Postboks 1500 
6025 Ålesund 

 
 
Oslo, 21. mars 2024 

Deres ref.: 
Anne-Berit Salen 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/3629 
2024.0115.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Arnstein Flatlandsmo 
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TAFJORD KRAFTVARME AS AVD PRODUKSJON må snarest rette opp avvik. Dere må sende 
Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. april 
2024. 
 

Dere må betale gebyr 
TAFJORD KRAFTVARME AS AVD PRODUKSJON må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Arnstein 
Flatlandsmo. Merk svaret med saksnummer 2022/3629 og tilsynsnummer 2024.0115.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til luft 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Tafjord kraftvarme AS, punkt 4 utslipp 

til luft 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 10, vedleggene 

V og XII  

Beskrivelse av krav 
Vedlegg V til avfallsforskriften setter grenseverdier for utslipp til luft for Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 
Ni, V,  Cd, Ti,  Hg, CO, TOC, HCl, HF, SO2, NO, Støv og dioksiner. Vedlegg XII setter strengere 
grenseverdier for de samme parameterne i tillegg til at det settes grenser NH3, PCDD/F og PCB. 
Kravene i vedlegg V gjaldt for hele 2023, mens kravene i vedlegg XII gjelder fra 3. desember 2023. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tafjord kraftvarme AS har hatt ulovlige utslipp til luft i 2023 og 2024. Tabellen under gir en 
oversikt over hvilke komponenter i utslippet til luft som overskred konsentrasjonsgrensene i 
tillatelsen. Tallene gjelder målinger med midlingstid døgn.  
 

2023 2024 Komponent Grense 
mg/m3 Antall 

målinger 
Antall over-
skridelser 

Overskridelser 
(mg/m3) 

Antall 
målinger 

Antall over-
skridelser 

Overskridelser 
(mg/m3) 

CO 50 365 11 52,0 – 143,0    
Dioksin 0,00010 2 1 0,00016     
Kvikksølv 0,02    61 2 0,036 og 0,041 
SO2 50/401    61 1 41 

150 mg/m3 grense for 2023, 40 mg/m3 grense for 2024 

 
Utslippsoverskridelser som tilskrives unormal drift i (jf. § 10-36) inngår ikke i tabellen, men er 
registrert i virksomhetens interne dokumenterte utslippskontroll. Miljødirektoratet ser alvorlig på 

mailto:post@miljodir.no
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at Tafjord Kraftvarme har ulovlige utslipp av kvikksølv til luft, og vi forventer at virksomheten 
gjennomfører tiltak som reduserer utslippene. 
 

Avvik 2: Virksomheten har hatt ulovlige utslipp til vann 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Tafjord kraftvarme AS, punkt 5.1 

utslippsbegrensninger 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 10, vedleggene 

IV og XIII  

Beskrivelse av krav 
Vedlegg IV til avfallsforskriften setter grenseverdier for utslipp til vann fra rensing av røykgass for 
følgende parametere: TSS, Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn og dioksiner. Vedlegg XIII setter 
strenger grenseverdier for de samme parameterne i tillegg til at det settes grenser for Sb, TOC og 
PCDD/F og PCB. Kravene i vedlegg IV gjaldt for hele 2023, mens kravene i vedlegg XIII gjelder fra 
3. desember 2023. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tafjord kraftvarme AS har hatt ulovlige utslipp til vann i 2023 og 2024. Tabellen under gir en 
oversikt over hvilke komponenter i utslippet til vann som overskred konsentrasjonsgrensene i 
tillatelsen. Tallene gjelder målinger med midlingstid døgn. 
 

2023 2024 Komponent Grense 
mg/l Antall 

målinger 
Antall over-
skridelser 

Overskridelser 
(mg/l) 

Antall 
målinger 

Antall over-
skridelser 

Overskridelser 
(mg/l) 

Kvikksølv 0,011    9 6 0,016 – 0,079 
TSS 45 365 292 46-220    
TSS 301 - - - 63 2 39 - 150 

1 Gjaldt fra 3. desember 2023 
 

Under tilsynet redegjorde virksomheten for at de har gjennomført og planlagt tiltak for å 
redusere utslippene av suspendert stoff og kvikksølv. Det arbeides med en oppgradering av 
kullfilter og sedimenteringstanker. I tillegg er det kjøpt inn plastelementer som skal benyttes til 
rensing av røykgass ved å gi økt oppholdstid, noe som vil gi økte fjerning av kvikksølv og TSS. 
 
Miljødirektoratet ser alvorlig på at Tafjord Kraftvarme har ulovlige utslipp av suspendert stoff og 
kvikksølv til vann, og vi forventer at virksomheten gjennomfører tiltak som reduserer utslippene. 
 
 
 
 



 

 
4

Avvik 3: Virksomheten har ikke gjennomført målinger av TOC til vann 
så langt i 2024 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 10-39 

Beskrivelse av krav 
Tafjord kraftvarme er omfattet av del X i avfallsforskriften. Denne delen trådte i kraft 3. desember 
2023, og stiller blant annet krav til at utslipp av totalt organisk karbon (TOC) til vann skal måles 
minst hver måned. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tafjord kraftvarme AS har så langt i 2024 ikke gjennomført målinger/analyser av TOC slik det er 
krav om i avfallsforskriften. 
 
 

Avvik 4: Virksomheten har mottatt farlig avfall til forbrenning uten at 
de er oppført som mottaksanlegg på deklarasjonsskjema 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-13 

Beskrivelse av krav 
Den som håndterer farlig avfall, er ansvarlig for å påse at avfallet som mottas fra virksomheter, er 
deklarert og skal sørge for at deklarasjonsskjema følger alle leveranser ved viderelevering. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tafjord har i løpet av 2023 og så langt i 2024 mottatt avfall der Årim – Bingsa Miljøstasjon er 
angitt som avfallsprodusent, og Bingsa gjenvinning er angitt som avfallsmottak. Det er gjort fordi 
Tafjord kraftvarme ikke skal ha vært oppført/tilgjengelig som avfallsmottak i avfallsdeklarering 
siden virksomheten ble overført fra Statsforvalteren til Miljødirektoratet i mars 2023.  
 
Avfallet har vært levert til korrekt anlegg, og egenrapporten for 2023 har Tafjord kraftvarme 
oppgitt det farlige avfallet som mottatt og behandlet. Dette fremkommer ikke i avfalls-
deklarering.no, og det det oppstår avvik mellom avfallsdeklarering.no og egenrapporten som 
Tafjord kraftvarme har levert for 2023. 
 
Feilen skal nå være rettet opp, og Tafjord kraftvarme blir oppført som mottaksanlegg når farlig 
avfall deklareres (til dette anlegget) i avfallsdeklarering.no. 
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Avvik 5: Virksomhetens vedlikehold og oppfølging av 
vannmengdemåler er mangelfull 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), vedlegg III, punkt 4 

Beskrivelse av krav 
Måleutstyr for kontinuerlig måling av utslipp til luft og vann skal kontrolleres minst hver tolvte 
måned ved hjelp av parallellmålinger. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten bruker en Siemens Sitrans M Magflo (MAG5000) for å måle vannmengden som 
slippes ut fra anlegget. Under tilsynet kom det frem at måleren ikke er underlagt et service- og 
vedlikeholdsregime. 
 
Slike elektromagnetiske målere fungerer godt, og trenger ingen kalibrering, så lenge det ikke 
forekommer begroing på innsiden av måleren. Slik begroing vil føre til reduksjon av diameter/-
areal i røret, noe som gir økt hastighet og dermed feil måling. I tillegg kommer effekten av 
varierende elektrisk ledningsevne på belegget. 
 
Det er derfor viktig at det tilstrekkelig ofte utføres service og vedlikehold på måleren.  
 
 

Vedtak om gebyr 
Miljødirektoratet vedtar at TAFJORD KRAFTVARME AS AVD PRODUKSJON må betale et gebyr på  
38 900 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på 
bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i 
forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om 
gebyr 6. mars 2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 
innkreving av gebyr til statskassen. 

Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage 
bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er 
fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli 
refundert.   
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Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av TAFJORD KRAFTVARME AS AVD 
PRODUKSJON sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Arnstein Flatlandsmo 
• Åsmund Monsen 

 
Kontaktperson hos TAFJORD KRAFTVARME AS AVD PRODUKSJON 

• Anne-Berit Salen 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende TAFJORD KRAFTVARME AS AVD PRODUKSJON ble kontrollert under 
tilsynet: 

• Tafjord kraftvarme avd produksjon, Ålesund 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet: 

• Internkontroll 
• Produsentansvar avfall 
• Måleprogram 
• Utslipp til luft 
• Utslipp til vann 
• Behandling av farlig avfall 
• Forbrenning av avfall 
• Lukt 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Oversikt målinger og analyser av utslipp til vann og luft for 2023 og 2024 
• Utvalgte deklarasjoner av farlig avfall (hentet fra avfallsdeklarering.no) 
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Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
KPI 
Tafjord kraftvarme har satt interne mål om at utslipp til luft og vann skal være halvparten av de 
mengder/konsentrasjoner som tillates i avfallsforskriftens kapittel 10. 
 
Liste over unormale driftsforhold (OTNOC)  
I samsvar med krav i avfallsforskriften del VIII kan Tafjord kraftvarme fjerne måleverdier når det 
oppstår unormale driftsforhold. Slike unormale driftsforhold kan f.eks. være teknisk uunngåelige 
forstyrrelser eller svikt i renseanlegg eller måleutstyr.  
Tafjord kraftvarme kan vurdere å utarbeide en liste over slike unormale driftsforhold som kan 
oppstå. Dette vil gjøre det lettere å forta en objektiv vurdering av om slike forhold har inntrådt 
dersom det enkelt kan registreres. 
 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Arnstein Flatlandsmo 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
Kopi til: 

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
 

 

http://www.miljodirektoratet.no/
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