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Longyearbyen brannvesen - Brannøvingsfelt - Forurensningstilsyn - 

Tilsynsrapport 

Kontrollnummer: 2024.003.I.SMS  

  

Til stede ved inspeksjonen:  

  

Fra virksomheten:   Fra Sysselmesteren:  

Ruben Johansen (brannsjef)   Magnus Jakola-Fjeld 

Lisbeth Schnug Melhus  

  

Fra Avinor:   

Ove Todnem (utrykningsleder)  

  

Resultater fra inspeksjonen  

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved brannøvingsfeltet i Longyearbyen den 

11. juni 2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil 

innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.   

  

Sysselmesteren på Svalbard avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen:   

  

Avvik:   

1. Ansvarsfordelingen mellom eierne og brukerne for drift av brannøvingsfeltet, 

utøving av internkontroll og oppfølging av miljøkrav er ikke tydelig definert og det 

mangler skriftlige prosedyrer som sikrer at kravene i tillatelsen følges. 

 

2. Longyearbyen brannvesen bruker brennstoff i øvelser som ikke er omfattet av 

tillatelsen. 

 

3. Longyearbyen brannvesen har mangler ved sine forebyggende og beredskapsmessige 

tiltak mot akutt forurensning.  

 

4. Longyearbyen brannvesen har ikke iverksatt tilstrekkelige utslippsreduserende tiltak. 
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5. Longyearbyen brannvesen kunne ikke dokumentere at utslippsgrensen for ∑PFAS i 

avløpsvann fra brannøvingsfeltet overholdes. 

 

Anmerkninger:   
 

o Avfall på brannøvingsfeltet bør fjernes. 

 

  

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  

  

Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Linda Karlstad  

miljøvernsjef Lisbeth Schnug Melhus 

e.f. forurensningsrådgiver 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten  

  

 Ansvarlig enhet  

Navn: Longyearbyen brannvesen 

Organisasjonnr.: 880543512 Eies av: 984047851 

Bransjenr. (NACE-kode): 84.250 - Brannvern 

  

 Kontrollert enhet  

Navn: Longyearbyen lokalstyre - brannvesen - 

brannøvingsfelt 

Anleggsnr.: 2100.0020.01 

Planområde: Longyearbyen   

Anleggsaktivitet: brannøvingsplass   

Tillatelse gitt:  26.05.2008 Sist endret:  10.01.2023 

  

2. Bakgrunn for inspeksjonen   

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 

svalbardmiljøloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Sysselmesteren på Svalbards 

frekvensbaserte tilsyn for i år. Inspeksjonen ble gjennomført i medhold av svalbardmiljøloven § 87.  

  

Inspeksjonstema   

• Oppfølging av tillatelsens vilkår  • Utslippskontroll og prøvetaking 

• Internkontroll • Substitusjonsplikten  

• Beredskap mot forurensning • Avfallshåndtering 

  

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen 

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.   

  

Definisjoner  

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.   

  

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, 

men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.   

  

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 

virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt 

opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.   

  

3. Oppfølging etter inspeksjonen   

Longyearbyen brannvesen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. 

For at Sysselmesteren på Svalbard skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 15. oktober 

2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.  

  

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (firmapost@sysselmesteren.no) til Sysselmesteren på 

Svalbard v/Lisbeth Schnug Melhus.  
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4. Innsyn   

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Sysselmesteren på 

Svalbard (jf. offentleglova).  

  

5. Avvik   

Sysselmesteren avdekket følgende avvik under inspeksjonen:   

  

Avvik 1  

Ansvarsfordelingen mellom eierne og brukerne for drift av brannøvingsfeltet, utøving av 

internkontroll og oppfølging av miljøkrav er ikke tydelig definert og det mangler skriftlige 

prosedyrer som sikrer at alle kravene i tillatelsen følges. 

 

Avvik fra:  

• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-1, 11-2 annet ledd bokstav a. og d. 

• «Tillatelse til virksomhet etter svalbardmiljøloven for Longyearbyen brannvesen – drift av 

brannøvingsfeltet» av 10. januar 2023, vilkår 2.3 (Andre brukere) og 2.8 (Internkontroll).  

  

Kommentarer:  

Alle virksomheter på Svalbard skal ha en internkontroll som sikrer ivaretakelse av krav som gjelder 

forurensning og avfall, jf. forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-1 og tillatelsens pkt. 

2.8.  

 

I forskriftens § 11-2 annet ledd er det presisert hva internkontrollen skal omfatte som et minimum, 

herunder at virksomheten skal sørge for at nevnte lover, forskrifter og tillatelser er tilgjengelige og 

ha oversikt over disse (bokstav a), og at virksomheten har oversikt over sin organisasjon og hvordan 

ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med å sikre etterlevelse av kravene i § 11-1 er fordelt 

(bokstav d). Av tillatelsens pkt. 2.8 går det frem at brannøvingsfeltet skal ha en stedlig representant 

som er ansvarlig for oppfølging av miljøkrav samt overvåking og vedlikehold av internkontrollen 

for brannøvingsfeltet. Tillatelsens vilkår 2.3 sier videre at det skal sikres at andre brukere av 

brannøvingsfeltet gjør seg kjent med relevante krav i tillatelsen. 

 

Tillatelsen av 10. januar 2023 er gitt til Longyearbyen brannvesen som således er ansvarlig for at 

brannøvingsfeltet drives i henhold til tillatelsen. Selve brannøvingsfelt er et sameie mellom 

Longyearbyen brannvesen, Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) og Avinor. Avinor og 

Longyearbyen brannvesen har flere faste øvelser i løpet av året, mens SNSK har noen øvelser der 

Longyearbyen brannvesen stiller med instruktør, og noen øvelser der de bruker ekstern instruktør 

fra fastlandet. For å sikre at alle brukere er kjent med miljø- og beredskapskrav gitt gjennom 

svalbardmiljøloven, forskriften om forurensning og avfall på Svalbard samt tillatelsen, er det viktig 

at det lages gode skriftlige rutiner/avtaler som plasserer ansvaret for oppfølging av slike krav hos 

eierne/brukerne. Det kunne under tilsynet ikke dokumenteres at Longyearbyen brannvesen har 

utarbeidet slike rutiner i tilstrekkelig grad og forsikret seg om at alle brukerne av brannøvingsfeltet 

er kjent med kravene. 

 

Avvik 2 

Longyearbyen brannvesen bruker brennstoff i øvelser som ikke er omfattet av tillatelsen. 

 

Avvik fra:  
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«Tillatelse til virksomhet etter svalbardmiljøloven for Longyearbyen brannvesen – drift av 

brannøvingsfeltet» av 10. januar 2023, vilkår 1 (Tillatelsens ramme) og 3 (Utslipp til luft). 

 

Kommentarer:  

Forbrenning genererer utslipp av forurensende stoffer til luft. All forurensning på Svalbard er 

forbudt med mindre det er gitt særskilt tillatelse etter svalbardmiljøloven, jf. svalbardmiljøloven § 

65 og § 58 tredje ledd bokstav b.  

 

Longyearbyen brannvesen bruker sponplater som brennstoff under øvelser. Limstoffer i sponplater 

kan inneholde giftstoffer som avgis ved forbrenning som utslipp til luft. Longyearbyen brannvesen 

har ikke tillatelse til brenning av sponplater, jf. tillatelsen vilkår 1 og 3. Dersom det av brann-

tekniske hensyn er ønskelig å brenne sponplater fremfor rent trevirke, må det søkes om en endring 

av tillatelsen. I endringssøknaden må det oppgis type og mengder av brennstoff, og søknaden skal 

være begrunnet.  

 

Avvik 3:  

Longyearbyen brannvesen har mangler ved sine forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot 

akutt forurensning.  

 

Avvik fra:  

• Forskrift om forurensning og avfall § 11-2 annet ledd bokstav e og g 

• «Tillatelse til virksomhet etter svalbardmiljøloven for Longyearbyen brannvesen – drift av 

brannøvingsfeltet» av 10. januar 2023, vilkår og 11.1-11.3 (Miljørisikoanalyse, 

forebyggende tiltak og etablering av beredskap).   

 

Kommentarer: 

Alle virksomheter på Svalbard skal kartlegge hvilke aktiviteter som kan påvirke det ytre miljøet 

negativt, og på denne bakgrunnen vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å 

redusere risikoforholdene, jf. forskrift om forurensning og avfall § 11-2 annet ledd bokstav e.  

 

Krav om miljørisikoanalyse er også gitt i tillatelsens vilkår 11.1, der det stilles krav om at 

Longyearbyen brannvesen kartlegger potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft 

samt definerer akseptabel miljørisiko for sine aktiviteter. Basert på denne miljørisikoanalysen skal 

det iverksettes forebyggende tiltak (vilkår 11.2) og beredskap mot akutt forurensning (vilkår 11.3). 

Det ble under tilsynet lagt frem en risikovurdering fra 2012. Denne er ikke blitt oppdatert etter at ny 

tillatelse ble gitt i januar 2023. En risikovurdering må holdes oppdatert for å sikre at den fungerer 

som forutsatt, jf. forskriftens § 11-2 annet ledd bokstav g.  

 

Avvik 4: 

Longyearbyen brannvesen har ikke iverksatt tilstrekkelige utslippsreduserende tiltak. 

 

Avvik fra:  

Tillatelsens vilkår 4.1.1 (Sikring av brannøvingsfeltet) og 4.1.4. (Lagring av brennstoff og 

slokkemiddel) 

 

Kommentarer: 

Det er i tillatelsen stilt krav om utslippsreduserende tiltak, jf. kapittel 4 i tillatelsen. I vilkår 4.1.1 

stilles det krav om at det til enhver tid skal være tilstrekkelige mengder oljeabsorberende midler og 



 

6 / 7 

annet oljesaneringsutstyr på øvingsområdet. Det er ingen slike midler og utstyr tilgjengelig på 

brannøvingsfeltet. Brannvesenet opplyste under tilsynet at det er sekker med bark (Zugol) på 

brannbilene, som kan benyttes under øvelser ved behov. Siden det er flere brukere som benytter 

brannøvingsfeltet og fordi utilsiktede utslipp kan skje uten at brannbiler er ved øvingsfeltet, anser 

Sysselmesteren dette ikke som tilstrekkelig tiltak for å oppfylle kravene i vilkår 4.1.1. Det er også 

viktig at beredskap mot akutt forurensning er beskrevet i instrukser som er tilgjengelig og gjort 

kjent for alle brukerne av brannøvingsfeltet.  

 

I vilkår 4.1.4 stilles det krav om at tanker med brennstoff og annen farlig væske sikres mot 

avrenning og tilgang for uvedkommende. IBC-containere med brennstoff står i ulåste containere og 

selve brannøvingsfeltet er heller ikke sikret mot uvedkommende.  

 

Avvik 5: 

Longyearbyen brannvesen kunne ikke dokumentere at utslippsgrensen for ∑PFAS i avløpsvann fra 

brannøvingsfeltet overholdes. 

 

Avvik fra:  

Tillatelsens vilkår 4.1.2 (Rensekrav og renseanlegg) 

 

Kommentarer: 

Det er i tillatelsen stilt krav om måling av ∑PFAS i avløpsvann fra brannøvingsfeltets oljeutskiller 

(OU-BØF), jf. vilkår 4.1.2. I tabell 1 i tillatelsen er det fastsatt en utslippsgrense for PFAS fra det 

aktive brannøvingsfeltet på 3 g/år, som skal beregnes basert på minimum 4 vannprøver fra 

oppsamlingstank ved brannøvingsfeltet i løpet av året. Tillatelse til dette utslippet av PFAS er kun 

midlertidig, og Longyearbyen brannvesen skal innen 31. desember 2024 ha etablert en 

utslippskontroll som gir nullutslipp av ∑PFAS fra brannøvingsfeltet.  

 

Avinor gjennomfører prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskillerne på lufthavnen og det aktive 

brannøvingsfeltet. I 2023 ble det kun tatt 2 prøver i OU-BØF, jf. MOV-rapporten1 fra februar 2024. 

Sysselmesteren er ikke kjent med om og hvor mange prøver som er blitt tatt i 2024. I rapporten 

skrives det: «Det tas prøver i enkelte utslippspunkt for analyse av PFAS. Punktet som fører mest av 

disse kjemikaliene er oljeutskilleren på det aktive brannøvingsfeltet.». I april 2023 ble det målt over 

100.000 ng/l, men Sysselmesteren kjenner ikke de nøyaktige konsentrasjonene fordi prøve-

resultatene kun er vist i figurform i rapporten (figur 13 fra rapporten er gjengitt under). 

 

For å oppfylle vilkåret om utslippskontroll må det beregnes hvor mye ∑PFAS totalt per år som 

slippes fra OU-BØF på oljeutskilleren/utslippsledningen ved lufthavnen (basert på prøveresultater 

og vannmengder). Basert på disse beregningene må Longyearbyen brannvesen lage en plan for 

hvordan nullutslipp skal oppnås innen oppgitt frist.  

 

 
1 MOV-rapportering Svalbard lufthavn Longyear - Rapportering fra miljøovervåkning 2022/2023 – 21.2.2024 
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6. Anmerkninger   

Det står en god del utbrente biler, kar og gamle brannkontainere på brannøvingsfeltet. Disse har 

ifølge deltakerne på tilsynet ikke lenger noe funksjon og anses som avfall. Dette avfallet bør leveres 

til avfallsmottaket.    

  

7. Andre forhold.  

Sysselmesteren har under tilsynet fått inntrykk av at eierne av brannøvingsfeltet kjenner for lite til 

kravene i tillatelsen. Det kan også virke som tillatelsen ikke speiler driften på brannøvingsfeltet i 

tilstrekkelig grad. Det er virksomhetens plikt til å sette seg inn i tillatelsens krav og eventuelt søke 

om endring av tillatelsen. 

  

8. Dokumentunderlag   

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var 

• Svalbardmiljøloven  

• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard  

• Produktkontrolloven 

• Tillatelse av 10. januar 2023  

 

 

 


