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Rapport etter tilsyn 13. juni 2024 hos Kings Bay 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Kings Bay AS 
(virksomhetsnummer: 973623087) – heretter kalt Kings Bay. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Kings Bay har mangler i sitt forebyggende vedlikehold av tankanlegget  
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Kings Bay må snarest rette opp avviket. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avviket er rettet, eventuelt en konkret plan for hvordan rette 
avviket, innen 30. september 2024. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost innen 30. september 2024 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Annicken Hoel. Merk 
svaret med saksnummer 2022/4398 og tilsynsnummer 2024.0425.miljodir. 
 

Kings Bay AS 
 
9173 Ny-Ålesund 

 
 
Oslo, 4. juli 2024 

Deres ref.: 
Roar Blomstrand 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/4398 
2024.0425.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Annicken Hoel 
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Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Kings Bay har mangler i sitt forebyggende vedlikehold av 
tankanlegget 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2 andre ledd bokstav f 
• tillatelse til tanklagring for Kings Bay AS, Ny-Ålesund 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende teknisk tilstand. 
For å opprettholde dette, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende 
vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Tankgården hos Kings Bay består av seks tanker – tank 1 og 2 er på henholdsvis 500 m3 og 
580 m3, de øvrige tankene er på 12 m3 og 20 m3.  
 
Under tilsynet viste Kings Bay dokumentasjon på at de to største tankene, tank 1 og 2, var 
kontrollert av en tredjepart i 2019. Konklusjonen fra de kontrollene var at tankene kunne 
benyttes 10 år til, og det var anbefalt tiltak knyttet til vedlikehold samt utarbeidelse av instruks 
for å sikre erfaringsoverføring mellom utskiftende personell i tankanlegget. Kings Bay AS har 
utarbeidet en instruks for drift av tankanlegget datert 18. november 2022 - etter tilsynet i 2022.  
 
For tank 3-6 var det gjennomført kontroll i 2021. Kontrollrapportene sier at tankene er fortsatt 
brukbare, men det er ikke angitt noen anbefaling mht. neste kontroll. Under tilsynet informerte 
virksomheten at kontrollør av de mindre tankene hadde sagt at neste kontroll bør være om fem 
år. I rapportene er det heller ikke utdypet hvorfor tredjepart har angitt at tankene er brukbare.  
 
Det foreligger ikke kriterier for hva som anses som akseptabel teknisk tilstand for tankene.  
Det foreligger heller ikke noe eget vedlikeholdsprogram for tankene og tilhørende utstyr. I 
instruksen som er utarbeidet er det opplyst at det er behov for periodisk kontroll av tankene i 
anlegget, men det kommer ikke fram når neste kontroll av de ulike tankene er planlagt. 
 
Virksomheten har en slange som benyttes ved å føre diesel fra tank 1 og 2 til en mindre tank 6. 
Alle tankene er plassert i samme oppsamlingsbasseng i tankgården. Slanger og tilhørende utstyr 
for en slik operasjon er plassert i, og driftes fra, en bod ved kaia – et lite stykke fra oppsamlings-
bassenget. Ved dieseloverføring til tank 6, vil mesteparten av slangene være utenfor 
oppsamlingsbassenget. Virksomheten kunne ikke legge fram dokumentasjon verken om 
vedlikeholdsrutine eller gjennomført vedlikehold på denne slangen. 
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Kings Bay informert om at det er planlagt å etablere et nytt system for dieseloverføring fra stor til 
liten tank. 
 
Videre opplyste Kings Bay at de er i en prosess med å etablere et vedlikeholdsprogram med 
utgangspunkt i driftsinstruksen. Dette var for øvrig tema også på tilsynet i 2022. 
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
svalbardmiljøloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er svalbardmiljøloven § 87. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Kings Bay sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Annicken Hoel 
• Alexander Kristiansen 

 
Kontaktperson hos Kings Bay 

• Roar Blomstrand 
 
Fra Sysselmesteren deltok  

• Lisbeth Schnug Melhus som observatør 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende KINGS BAY AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Kings Bay AS - tanklagring, Svalbard 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet (Svalbard): 

• Internkontroll 
• Tanklagring 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard 
• Tillatelse til tanklagring etter svalbardmiljøloven § 58 for Kings Bay AS, Ny-Ålesund, datert 

17. mars 2023 
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Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Beregninger av volum i oppsamlingsbasseng i tankgården 
• Gjennomført vedlikehold i tanker  
• Driftsinstruks tankanlegg datert 18. november 2022 
• Oppdatert miljørisikoanalyse for tankanlegget datert 9. november 2023 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
I etterkant av tilsynet i 2022 har Kings Bay beregnet kapasiteten på oppsamlingsbassenget, og 
beregnet at det er større enn 110 prosent av største tank på 580 m3. 
 
Under tilsynet i 2022 var ventil i oppsamlingsbassenget vanligvis åpen. Denne er nå lukket – 
utenom drenering av regnvann.  
 
Kings Bay fikk oppdatert miljørisikovurderingen av tankanlegget i november 2023 – herunder 
forhold knyttet til drenering av oppsamlingsbasseng. 
 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Annicken Hoel 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
Kopi til: 

• Sysselmesteren på Svalbard 
• Longyearbyen lokalstyre 

http://www.miljodirektoratet.no/
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