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Inspeksjonsrapport - Bindalssmolt AS avdeling Saglifossen- Bindal 

 
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 26.6.2024 med BINDALSSMOLT 
AS avdeling Saglifossen (virksomhetsnummer: 972 113 603). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister  

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten har ikke renset avløpsvannet før mai 2024 og har fremdeles en 
produksjonshall med avløp utenom renseanlegget. 

• Avvik 2: Virksomheten kunne ikke dokumentere at rensekravene blir oppfylt. 
• Avvik 3: Virksomheten har utslipp i fjæra. 
• Avvik 4: Virksomheten har ikke gjennomført månedlige oksygenmålinger av bunnvannet i 

dypområdet utenfor Saglifossen. 
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
Vi ser alvorlig på avvik 1, 2 og 4.  
 
BINDALSSMOLT AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig 
tilbakemelding som dokumenterer status for arbeidet med å rette avvikene innen 1.12.2024. 
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Dere må betale gebyr 
BINDALSSMOLT AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Espen Olaf 
Henriksen. Merk svaret med saksnummer 2006/5908. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten har ikke renset avløpsvannet før mai 2024 og har fremdeles en 
produksjonshall med avløp utenom renseanlegget. 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Utslippstillatelse av 4. juli 2011 for Bindalssmolt AS, vilkår 1.6 
 
Beskrivelse av krav 
Utslippstillatelsens vilkår 1.6 krever at avløpsvannet renses mekanisk gjennom et primærrense-
anlegg som gir minimum 50 % reduksjon av suspendert stoff og minimum 20 % reduksjon av 
organisk stoff. Fram til 2011 hadde dere utslippstillatelse som ikke stilte krav til rensing. I gjeldende 
utslippstillatelse, gitt i 2011, var det satt frist om at rensekravet skulle være oppfylt innen 31.12.2012. 
 
Fristen for å oppfylle kravet om rensing ble etter søknad fra dere utsatt til 31.12.2013 (vårt vedtak av 
15.11.2012). Bakgrunnen for utsettelsen var blant annet at dere hadde klagd på kravet om rensing, 
men ikke fått svar på klagen. 
 
Etter dette gikk det dessverre lang tid uten at klagesaken ble behandlet, men etter ny dialog skrev 
dere i e-post til Nordland fylkeskommune 11.6.2018 at dere trakk klagen. Når det gjelder status for 
rensing av utslipp fra Saglifossen, så er vår siste informasjon et brev fra dere av 4.2.2016, der dere 
skrev at dere ville besørge rensing av anlegget ved Saglifossen innen 31.12.2017. 
  
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Dere har nå etablert et renseanlegg der avløpsvannet fra mesteparten av produksjonen føres 
gjennom trommelfiltre med filteråpning på 150 µm. Dere har to parallelle trommelfiltre som skal ha 
tilstrekkelig kapasitet til at ett av dem kan ta hele avløpsmengden om det andre må stanses for 
reparasjon/vedlikehold. På inspeksjonstidspunktet hadde renseanlegget bare vært i drift i en 
måneds tid. Vi forstår at dere lenge har planlagt for en løsning med felles slambehandling i det nye 
naboanlegget (Svaberget), og at det nok har tatt lengre tid å få dette i gang enn opprinnelig 
forventet. Vi ser likevel alvorlig på at dere også i årene som har gått etter at klagen ble trukket, altså 
årene 2018–2024, har hatt urenset utslipp i strid med gjeldende utslippstillatelse. 
 
Under tilsynet kom det også fram at avløpet fra hall D ikke er knyttet til noe renseanlegg. Dere anslo 
at det utgjør 10-15 % av årsproduksjonen. På inspeksjonstidspunktet hadde dere imidlertid ikke fisk i 
hall D. Det vil være i strid med gjeldende utslippstillatelse å gjenoppta produksjon i denne hallen så 
lenge utslippet derfra går urenset ut i sjøen. 
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Avvik 2: Virksomheten kunne ikke dokumentere at rensekravene blir oppfylt. 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Utslippstillatelsen, vilkår 1.7 
 
Beskrivelse av krav 
Vilkår 1.7 om måling og beregning av utslipp sier at bedriften til enhver tid skal kunne dokumentere 
at rensekravene i vilkår 1.6 blir etterlevd. Det er spesifisert hvor ofte det skal tas blandprøver (del-
prøver tatt gjennom ett døgn) fra renseanleggets inn- og utløp for å dokumentere reduksjon av 
suspendert stoff og organisk stoff. 
  
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
På inspeksjonstidspunktet hadde dere ikke analyseresultater som kunne dokumentere rense-
anleggets effektivitet. Dette må selvsagt sees i sammenheng med at renseanlegget nylig er satt i 
drift. 
 
Vi er kjent med at metodikken for utslippsmåling som er spesifisert i utslippstillatelsen er svært 
sårbar for feilkilder i prøvetakinga, og at det dermed kan være problematisk å komme fram til et 
representativt resultat. Dere kan eventuelt søke om å få endret vilkåret om hvordan utslippene skal 
beregnes. Det vil i så fall være aktuelt med et vilkår der dere må beregne utslipp av nitrogen, fosfor 
og organisk karbon ut fra hva som tilføres gjennom fôr, hva som går ut med (og forbrennes i) 
produsert biomasse og hva som går ut med produsert slam. 
 

Avvik 3: Virksomheten har utslipp i fjæra. 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Utslippstillatelsen, vilkår 1.8 
 
Beskrivelse av krav 
Vilkår 1.8 om utslippsanordning sier at utslippet skal skje på 13 meters dyp og ledes ut i 
strømførende sjø. 
  
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
På inspeksjonstidspunktet hadde dere en lekkasje i fjæra fra den ene av de to utslippsledningene fra 
Saglifossen. I fjæra nedenfor lekkasjen var det tydelig økt vekst av grønnalger (figur 1). 
 
Det er dokumentert at dere de siste årene har hatt utslipp i fjæra over lengre tid eller gjentatte 
ganger. I forbindelse med dette tilsynet fikk vi dokumentasjon fra dere om avviksbehandling. Et av 
avvikene var brudd på avløpsledning i januar 2020 (brudd, ikke bare lekkasje). I rapport fra 
strandsoneundersøkelse med feltdato 27.8.2020 nevnes det at det er hull i en av avløpsledningene. 
Bilder tilgjengelige i Google Street View fra august 2019 og oktober 2022 viser lekkasje på samme 
sted og omtrent av samme omfang som det vi ser nå i 2024. At et avvik pågår over lengre tid eller 
stadig gjentas tyder på at dere har svakheter i internkontrollen. 
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Figur 1. Lekkasje fra avløpsledning og område med økt vekst av grønnalger (foto: Statsforvalteren i 
Nordland). 
 
 
 

Avvik 4: Virksomheten har ikke gjennomført månedlige oksygenmålinger av bunnvannet 
i dypområdet utenfor Saglifossen. 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Utslippstillatelsen, vilkår 5.2 
 
Beskrivelse av krav 
Vilkår 5.2 om resipientundersøkelse krever at det skal gjennomføres månedlige oksygenmålinger av 
bunnvannet i dypområdet utenfor Saglifossen. Det er spesifisert at målingene skal foretas fra 
oktober til april i en toårsperiode og at resultatene skal rapporteres til Fylkesmannen. 
  
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Dere kunne ikke dokumentere at det er gjennomført månedlige målinger i henhold til kravet i 
tillatelsen. Vi har i forbindelse med tilsynet mottatt rapport fra hydrografiske målinger gjennomført 
30.6.2021. Målingene var gjort på lokaliteter spesifisert i utslippstillatelsen naboanlegget (Svaberget) 
på andre siden av fylkesgrensen. Utslippstillatelsen for anlegget i Trøndelag påpeker behovet for 
målinger med tilfredsstillende hyppighet til å kunne vurdere bunnvannets oppholdstid. Dette kan 
ikke vurderes kun ut fra målinger en enkelt dag. 
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Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at BINDALSSMOLT AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette 
tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 
ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 
 
Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 
10.6.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av 
gebyr til statskassen. 
 
Dere har rett til å klage 
Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En 
klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere 
mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt 
ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av BINDALSSMOLT AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalternes tilsynsaksjon rettet mot landbasert akvakultur. 
 
Fra Statsforvalteren deltok: 

• Espen Olaf Henriksen 
• Kristine Broback Rasch 

 
Kontaktperson hos BINDALSSMOLT AS: 

• Elling Bøkestad 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende BINDALSSMOLT AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Saglifossen settefiskanlegg 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert: 

• Internkontroll 
• Avfall 
• Utslipp til vann 
• Resipientundersøkelser 
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Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 

 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Risikovurderinger, avviksrapporter, strandsoneundersøkelse, punktutslippsundersøkelse, 
rapport CTD-målinger, rapporter fra B-undersøkelser. 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold 
Overvåkingsprogram 
Saglifossen og naboanlegget dere driver i Trøndelag (Svaberget) har utslipp til samme resipient med 
bare noen få hundre meter mellom utslippspunktene. Vi vurderer det derfor som hensiktsmessig at 
dere nå er i ferd med å utarbeide et felles overvåkingsprogram for utslippene fra begge anleggene. 
Vi ber om å bli holdt oppdatert om innholdet i programmet og eventuelle endringer i dette. Når 
utslippstillatelsen for Saglifossen skal fornyes, vil vi vurdere om vi har grunn til å kreve suppleringer 
til overvåkingsprogrammet. 
 
Håndtering av slam 
I henhold til vår utslippstillatelse fra 4.7.2011 skal oppsamlet slam brukes til gjødsel eller leveres til 
godkjent avfallsmottak. Dere samler ikke opp slam, men sender det fortløpende i rør til Svaberget, 
der dere har et felles slambehandlingsanlegg for Saglifossen og Svaberget. Åpenbart er det 
økonomiske og ressursmessige fordeler med et felles slambehandlingsanlegg, men det forutsetter 
at aktiviteten er klarert med forurensningsmyndigheten for anlegget på Svaberget, altså Stat-
sforvalteren i Trøndelag. Det at slammet behandles på Svaberget bør også tas inn i utslippstillatelsen 
for Saglifossen ved neste oppdatering.  
 

Dere har anledning til å kommentere rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

 
Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
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Med hilsen 
 
Tilde Nygård (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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