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Rapport og avslutning etter tilsyn på tankanlegg i Ny-
Ålesund 13. juni og 19. juni 2024  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos FORSVARSBYGG, 
tankanlegg i Ny-Ålesund (virksomhetsnummer: 975950697). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik 
Miljødirektoratet avdekket ingen avvik under tilsynet.  
 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Miljødirektoratet avslutter tilsynet 
Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet. 
 

FORSVARSBYGG 
Postboks 405  Sentrum 
103 Oslo 

 
 
Oslo, 22. august 2024 

 Unntatt offentlighet: Offl. §21 

Deres ref.: 
Nikolay Øverland 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/4398 
2024.0142.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Alexander Kristiansen 
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Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
svalbardmiljøloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er svalbardmiljøloven § 87. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av FORSVARSBYGG sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn. 
Befaring i Ny-Ålesund der personell fra Kings Bay deltok ble utført 13. juni. Et teams-møte med 
Forsvarsbygg ble gjennomført 19. juni. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 

• Alexander Kristiansen 
• Annicken Hoel (kun 13. juni) 

 
Fra Sysselmesteren på Svalbard deltok (observatør) 

• Lisbeth Schnug Melhus (kun 13. juni) 
 
Fra Kings Bay deltok 

• Vegard Sand (kun 13. juni) 
 
Fra FORSVARSBYGG deltok  

• Nikolay Øverland (kontaktperson) (kun 19. juni) 
• Torgeir Mørch (kun 19. juni) 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende FORSVARSBYGG ble kontrollert under tilsynet: 

• Ny-Ålesund, tankanlegg, helikopter, Svalbard 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet (Svalbard): 

• Internkontroll 
• Tanklagring 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) 
• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard 
• Tillatelse til tanklagring etter Svalbardmiljøloven §58 for Forsvarsbygg sitt anlegg i Ny-

Ålesund, datert 9. april 2024 
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Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Plan for kontroll av anlegget, daglig, ukentlig, månedlig og årlig 
• Risikoanalyse (fra 2014) 

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
Om anlegget 
Anlegget består av 3 liggende tanker av glassfiberarmert, umettet polyester (GUP). Tankene ble 
installert og tatt i bruk i 2014. Gulv og nedre del av vegger i bygget er av betong og fungerer som 
oppsamlingsarrangement. Det er lekkasjedeteksjon i laveste punkt i bygget som gir alarm (lys og 
lyd) på utsiden av bygget ved lekkasje. Virksomheten opplyste under tilsynet at de vurderer så 
koble alarm slik at den blir synlig på monitor i kontrolltårn. På utsiden av bygget er det plassert 
en 1m3 Schütz-konteiner for oppsamling av drenert/prøvetatt drivstoff. Konteineren er plassert 
på bakken, uten oppsamling. 
Det er et bunkringskabinett knyttet til tankene i nærheten av lagerbygget. 
 
Om organisering og drift  
Anlegget eies av Forsvarsbygg og brukes av 139 Luftving Bardufoss. Det er personale fra 139 
Luftving Bardufoss som fyller opp tankene med nytt drivstoff, som bruker anlegget til å fylle 
drivstoff på fra tankene til sitt utstyr og som utfører årlige inspeksjoner/kontroller på anlegget. 
Det er personale fra Kings Bay AS som etter avtale står for den daglige driften og utfører daglig 
og ukentlig kontroll av anlegget. 
Tankene er underlagt et forebyggende vedlikeholdsprogram og tømmes og inspiseres hvert 5te 
år. 
 
Om miljørisikoanalysen 
Eksisterende miljørisikoanalyse for tanklagringen(anlegget) er fra 2014. Forsvarsbygg opplyste 
under tilsynet at denne blir oppdatert i løpet av 2024. 
 
1m3 lagertank på utsiden av tanklager 
Forsvarsbygg opplyste under tilsynet at de vurderer ulike tiltak for å sikre lagringen bedre for å 
minimere risikoen for at den forårsaker forurensning. Det vurderes blant annet å sikre tanken 
mot påkjørsel/mekanisk skade ved å etablere en fysisk barriere, plassere tanken på et 
oppsamlingsarrangement eller bytte til en dobbeltvegget tank. 
 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
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Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Einar Knutsen Alexander Kristiansen 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
 

http://www.miljodirektoratet.no/
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