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Inspeksjonsrapport 2024.023.I.SFMR - AquaGen AS avd Profunda i Ørsta 

kommune 

Rapport etter tilsyn 03.10.2024  

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos AquaGen AS avd Profunda 

(virksomhetsnummer: 980577961). 

 

Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 

• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   

• Del 3: Informasjon om tilsynet 

• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  

Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Rensekrav til avløpsvannet blir ikke overholdt 

• Avvik 2: Krav til internkontroll  

 

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  

 

AquaGen avd Profunda må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig 

tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 19.01.2025. 
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Dere må betale gebyr 
AquaGen avd Profunda må betale et gebyr på 50 400 kr for tilsynet. 

 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren ved Mari 

Stubberud. Merk svaret med saksnummer 2016/7029 og tilsynsnummer 2024.023.I.SFMR.  

 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Rensekrav til avløpsvannet blir ikke overholdt  

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelsen punkt 3 Utslipp til vann 

 

Beskrivelse av krav 

Tillatelsen pkt. 3.1 Utslippsmengder 

«Renseanleggets effekt skal måles/beregnes i forhold til oppnådd reduksjon av organisk stoff og partikler, 

se pkt. 3.2.3 Renseanlegg og pkt. 10. Utslippskontroll.»  

 

Tillatelsen pkt. 3.2.3 Renseanlegg 

Før utslipp skal avløpsvannet renses i renseanlegg som oppfyller følgende rensekrav 

 Rensekrav Måleparameter 

Suspendert stoff  Minst 50% reduksjon  SS (partikler >0.45 µm) 

Organisk stoff Minst 30% reduksjon Valgfritt målt i KOF, BOF5 el. 7 

eller TOC 

 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Rensekravet for organisk stoff i avløpsvannet er minst 30% reduksjon. Rensegraden for organisk 

stoff (målt i TOC) var i 2023 på 11.2 %. Det er også et krav i tillatelsen med minst 50% reduksjon av 

suspendert stoff (partikler> 0.45 µm). Det er ikke rapportert på rensegrad for suspendert stoff i 

årsrapporten.  

 

Avvik 2: Krav til internkontroll  

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Internkontrollforskriften §5 andre ledd punkt 7 

• Tillatelsen punkt 10 Utslippskontroll og 11 Krav til miljøtilstand og overvåking av resipient 

Beskrivelse av krav 

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: «iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.» 
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Tillatelsen pkt. 10 

«Beregninger og/eller målinger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens 

dokumenterte internkontroll.» 

Tillatelsen pkt. 11.2  

«Virksomheten skal overvåke sin påvirkning av resipienten etter en risikobasert overvåkningsplan.» 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 

Resultater fra avløpsovervåking og beregninger av utslipp har blitt sammenstilt i en årsrapport som 

sendes til Statsforvalteren. I årsrapporten for 2023 presenteres det at rensekravet for organisk stoff 

ikke er innfridd. Vårt inntrykk er at resultatene fra rapporten ikke brukes til noe internt i 

virksomheten. Vi kunne ikke se noen dokumentasjon på at årsrapporten er drøftet eller at brudd i 

tillatelsen er fulgt opp tilstrekkelig.  

 

Virksomheten tar prøve av avløpsvannet månedlig og prøve av slammet annen hver måned. Måle- 

og beregningsprogrammet ble fremlagt på tilsynsdagen, men lå ikke inne i virksomhetens 

internkontrollsystem.  

 

Virksomheten kunne ikke legge frem overvåkingsplan for resipient. Virksomheten kunne vise 

kontraktsdokument med konsulent som har gjennomført resipientundersøkelse, men kunne ikke 

finne at det var tatt inn i rutine, eller en plan for overvåking av resipienten i internkontrollen.    

 

 

Vedtak om gebyr 
Statsforvalteren vedtar at AquaGen avd Profunda må betale et gebyr på 50 400 kr for tilsynet. Dette 

tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet 

ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. 

 

Dere vil få tilsendt en faktura fra statsforvalteren for innbetaling til statskassen.  

 

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 

kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 

i e-post av 01.10.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om 

innkreving av gebyr til statskassen. 

 

Dere har rett til å klage 

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør 

være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette 

brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må 

betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.   
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Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 

forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 

gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av AquaGen avd Profunda sitt miljøarbeid eller miljøstatus. 

 

Tilsynet er en del av nasjonal tilsynsaksjon rettet mot landbasert akvakultur.  

 

Fra statsforvalteren deltok 

• Mari Stubberud 

• Kristin Eide  

 

Fra virksomheten deltok  

• Marit Skaarup Kildehaug  

• Kjell Arne Sætre  

• Bendik Sande  

 

Kontaktperson hos AquaGen avd Profunda 

• Frode Sætre 

 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende AquaGen AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Stamfisk og settefiskanlegg (loknr: 10183 Barstadvik). Sjøbakkane 17, 6174 Barstadvik. 

 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert:  

• Utslippskontroll 

• Renseanlegg 

• Produsert slam 

• Miljøovervåking 

• Internkontroll 

 

 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 

forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 



  Side: 5/5 

 

 

• Virksomhetens utslippstillatelse 

Del 4: Annen informasjon 

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 

sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

 

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 

tråd med offentlighetsloven. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Christian Dahl (e.f.) 

underdirektør 

  

 

Mari Kaarfald Stubberud 

rådgivar 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

Kopi til: 

ØRSTA KOMMUNE Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

 

 

 

 


