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Inspeksjonsrapport 2024.004.I.SFRO - Tilsyn 2024 - Eigersund - Pelagia 
Egersund Sildoljefabrikk - frekvensbasert kontroll 

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos PELAGIA EGERSUND 
SILDOLJEFABRIKK (virksomhetsnummer: 971679832 ) den 8. oktober 2024. 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 
• Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister 

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest 
Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdiene for utslipp til vann  
• Avvik 2: Virksomheten har ikke automatisk mengdemåling av prosessavløpsvannet 
• Avvik 3: Virksomhetens måleprogram er mangelfullt 
• Avvik 4: Innleverte lysstoffrør og blybatterier har ikke blitt deklarert 
• Avvik 5: Virksomheten rapporterer ikke årlig utslipp til vann for alle pålagte komponenter 

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
 
PELAGIA EGERSUND SILDOLJEFABRIKK må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren 
en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 20. desember 2024. 
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Statsforvalteren har anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Prøvene tas ikke som døgnblandeprøver  
• Anmerkning 2: Virksomheten følger ikke sitt eget måleprogram  

 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke 
er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 

Varsel om gebyr  
Statsforvalteren varsler at PELAGIA EGERSUND SILDOLJEFABRIKK må betale et gebyr for tilsynet. På 
bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 40 400. Dette tilsvarer sats 2 
for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-
7. 
 
Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.  
 
Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke 
kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensnings-
forskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. 
 
Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle 
kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.  
 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Kirsten 
Allred. Merk svaret med saksnummer 2024/13191 og tilsynsnummer 2024.004.I.SFRO. 
 

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdiene for utslipp til vann 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse av 06.11.2018 vilkår 3.1 
 
Beskrivelse av krav 
I tillatelsen er det satt begrensninger for utslipp av fett, suspendert stoff, totalt organisk karbon 
(TOC), nitrogen og fosfor. Konsentrasjonsgrensene gjelder for utslipp av prosessvann - som i 
tillatelsen er definert som kondensat og vaskevann.   
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Statsforvalteren fikk i forkant av kontrollen tilsendt analyserapporter fra prøvetaking av 
avløpsvannet fra de siste tre år. De siste prøvene som er tatt, hhv. 7. august, 10. og 17. september 
2024 viser at virksomheten overskrider grenseverdiene for utslipp av alle de regulerte 
komponentene (det er én overskridelse av grenseverdien for utslipp av fett), se tabell 1 under. 
Analyseresultatene gjelder prøvetaking av vannet som går ut av fettutskilleren. Dette vannet er fra 
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spyling, og prosessrester som samler seg i sluk rundt om på anlegget. Dvs. dette er den delen av 
prosessvannet som er vaskevann.  
 

Utslippskomponent Fett  SS  BOF5  TOC Tot-N Tot-P 
Grenseverdi 50 mg/l 150 mg/l 500 mg/l 300 mg/l 50 mg/l 5 mg/l 

27.02.2024 <30 230 240 130 20 3,0 
03.06.2024 86 640 2000 - 190 48 
18.06.2024 30 97 830 310 160 8,1 
07.08.2024 <30 260 1200 420 200 4 
10.09.2024 <30 100 430 210 65 3,9 
17.09.2024 <30 160 570 250 89 2,5 

Tabell 1: Sammenstilling av analyserapporter for 2024 

 
Når det gjelder vannstrømmen som inneholder kondensat går denne til sjø sammen med 500 m3 
sjøvann per time. Se mer informasjon om dette under «Andre forhold».  
 

Avvik 2: Virksomheten har ikke automatisk mengdemåling av prosessavløpsvannet 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse av 06.11.2018 vilkår 3.1 
 
Beskrivelse av krav 
Ifølge vilkår 3.1 i tillatelsen skal virksomheten ha et system for automatisk mengdemåling av 
prosessvannet.  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Ved forrige tilsyn, den 26. mai 2021, påpekte Statsforvalteren (under avvik 1 i inspeksjonsrapport nr. 
2021.017.I.SFRO) at virksomheten ikke hadde installert pH-måler eller vannmengdemåler for 
automatisk mengdemåling av prosessvannet, slik det skal iht. tillatelsen.  
 
Ifm. kontrollen 8. oktober 2024 fortalte virksomheten at de har montert en vannmengdemåler, men 
at denne viste seg å være uegnet. Ifølge virksomheten var dette også tilfelle ved kontrollen i 2021.  
 

Avvik 3: Virksomhetens måleprogram er mangelfullt 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse av 06.11.2018 vilkår 11.2 og 11.3 
 
Beskrivelse av krav 
I tillatelsen er det stilt krav om at virksomheten skal utarbeide et måleprogram som beskriver 
hvordan utslippene til vann skal kontrolleres/måles. Det stilles også krav til innholdet i 
måleprogrammet: det skal foreligge en vurdering av usikkerhetsbidragene ved de forskjellige 
trinnene i målingene, og det skal beskrive hvordan valget av prøvetakingsfrekvens gir representative 
prøver. Det skal også framgå av måleprogrammet hvilken frekvens som har blitt valgt for 
tredjepartskontroll av målingene (prøvetakingen) virksomheten selv foretar. 
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Pelagia Egersund Sildoljefabrikk sitt måleprogram er mangelfullt fordi det ikke inneholder en 
beskrivelse av usikkerhetsbidragene ved de ulike måletrinnene, eller en begrunnelse for hvorfor 
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valgte prøvetakingsfrekvens/-metode gir et riktig bilde av virksomhetens utslipp til vann. 
Tredjepartskontroll er heller ikke omtalt.  
 
Måleprogrammet mangler for øvrig også dato, både for når det ble utarbeidet og for de ulike 
versjoner/oppdateringer.  
 

Avvik 4: Innleverte lysstoffrør og blybatterier har ikke blitt deklarert 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12 
 
Beskrivelse av krav 
Ved levering av farlig avfall skal avfallsprodusenten registrere avfallet i avfallsdeklarering.no. Avfallet 
skal registreres med riktige avfallskoder, og annen relevant informasjon. Avfallsprodusent kan gi 
fullmakt til et avfallsmottak eller en konsulent til å deklarere på vegne av seg selv, men 
avfallsprodusenten vil uansett stå som den ansvarlige for at avfallet blir deklarert, og for 
opplysningene som legges inn i deklarasjonsskjemaet.   
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Pelagia Egersund Sildoljefabrikk rapporterte i 2021, 2022 og 2023 at det var blitt levert lysstoffrør (og 
blybatterier i 2023) til et lovlig mottak. Lysstoffrør og blyakkumulatorer er farlig avfall og skal 
deklareres ved levering.  
 
Ifølge opplysninger i avfallsdeklarering.no leverte Pelagia Egersund Sildoljefabrikk lysstoffrør siste 
gang i 2020. Lysstoffrørene (og blybatteriene i 2023) har dermed ikke blitt deklarert, og 
virksomheten mangler dermed dokumentasjon på at dette avfallet har blitt levert til et lovlig mottak. 
 

Avvik 5: Virksomheten rapporterer ikke årlig utslipp til vann for alle pålagte 
komponenter 
Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 

• Tillatelse av 06.11.2018 punkt 3 
 
Beskrivelse av krav 
På bakgrunn av avløpsmengden og målte konsentrasjoner av de ulike komponentene skal 
virksomheten beregne totalutslippet av biologisk oksygenforbruk (BOF5), suspendert stoff 
(SS). Total organisk karbon (TOC), fett, totalt nitrogen (tot-N) og totalt fosfor (tot-P). 
 
Virksomheten skal hvert år innen 1. mars rapportere utslippsdata fra foregående år. Rapporteringen 
skal skje i henhold til «Fylkesmannens veileder for bedriftens egenrapportering».  
I veilederen (som nå heter «M-112/2014 Veileder til egenkontrollrapportering – 2018. Årlig 
rapportering til forurensningsmyndigheten») står det at rapporteringen for årlig utslipp til vann skal 
inneholde bedriftens totale utslipp til vann for rapporteringsåret. «Dette omfatter utslipp regulert i 
tillatelsen, utslipp av prioriterte miljøgifter, akutt- og ulovlig forurensning, og andre utslipp av 
betydning (punkt 2.4.2)».  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Pelagia Egersund Sildoljefabrikk rapporterer kun på årlig utslipp av fett og suspendert stoff. Dette 
skyldes sannsynligvis at skjemaet kommer forhåndsutfylt med de to komponentene, og uten av 
virksomheten har sett at det er mulig å legge til rader i skjemaet.  
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Anmerkning 1: Prøvene tas ikke som døgnblandeprøver 
Beskrivelse av krav 
I tillatelsen er det satt krav om at virksomheten skal ta prøver av prosessavløpsvannet seks ganger 
per år. Prøvene skal tas som døgnblandeprøver.  
 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Virksomheten opplyste på kontrolldagen at prøvene ikke tas som døgnblandeprøver.  
 

Anmerkning 2: Virksomheten følger ikke sitt eget måleprogram 
Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
I tillatelsen er det satt krav om at virksomheten skal ha et måleprogram som beskriver hvordan 
utslippene skal kontrolleres. Pelagia Egersund Sildeoljefabrikk har et måleprogram, men ifølge 
virksomheten brukes det ikke, i det minste ikke i forhold til hvordan prøvetaking foregår eller 
hvordan prøver av avløpsvannet skal merkes. 
 
Kommentaren i måleprogrammet i forhold til tilsetning av svovelsyre er for øvrig utdatert. Flaskene 
kommer nå ferdig preservert fra laboratoriet.   
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av PELAGIA EGERSUND SILDOLJEFABRIKK sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. 
 
Fra Statsforvalteren deltok: 

• Kirsten Allred 
• Jan Meling 

 
Kontaktperson hos PELAGIA EGERSUND SILDOLJEFABRIKK: 

• John Jensen 
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende PELAGIA EGERSUND SILDOLJEFABRIKK ble kontrollert under tilsynet: 

• Pelagia Egersund Sildoljefabrikk, Åsaneveien 103, Egersund 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert: 

• Internkontroll 
• Avfall 
• Utslipp til vann 
• Utslipp til luft 
• Oppfølging av forrige kontroll 
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Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende 
forskrifter 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Analyserapporter for 2022, vedlegg i epost datert 04.10.2024. 
• Analyserapporter for 2023, vedlegg i epost datert 04.10.2024. 
• Analyserapporter for 2024, vedlegg i epost datert 04.10.2024. 
• Analytisk driftskontrollplan (Dokument-ID: 42412, versjonsnummer: 7), vedlegg i epost datert 

04.10.2024. 
• Analytisk driftskontroll_Egersund_2023 (Dokument-ID: 42600, versjonsnummer: 1) vedlegg i 

epost datert 04.10.2024. 

Del 4: Annen informasjon 

Pelagia Egersund Sildoljefabrikk er omfattet av BAT-konklusjonene for slakterier og animalske 
biprodukter (SA BREF) som ble publisert 18. desember 2023. Statsforvalteren skal sikre at vilkår i 
tillatelsen er i tråd med nye forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL) senest fire år etter at BAT-
konklusjonene er publisert, altså innen 18. desember 2027. Dette innebærer blant annet en 
betydelig innskjerping av utslippskravene for utslipp til vann.   
 
Statsforvalteren er usikker på hvorvidt eksisterende krav i utslippstillatelsen tilstrekkelig fanger opp 
alle utslippskomponentene for utslipp til vann som virksomheten skal måle og rapportere. I 
forbindelse med revisjon av utslippstillatelsen som følge av nye BAT-konklusjoner, vil 
Statsforvalteren gjøre en ny vurdering av hvordan krav om måling og prøvetakingspunkter 
formuleres. 

 
Utslippspunktet 
I henhold til tillatelsen skal avløpsledningen for prosessavløpsvannet føres ut i sjø mellom Lindøy og 
Eigerøy til minimum 8 meter dyp, slik det er lagt opp til i søknaden, jf. vilkår 3.3. Det står videre at 
eksisterende utslippspunkt kan benyttes inntil videre.  
 
Pelagia Egersund Sildoljefabrikk sitt utslippspunkt ligger, ifølge virksomheten, på samme sted som 
det har gjort siden 1975; rett under kaikanten på 8 – 8,5 meters dyp.  

 
Statsforvalteren har tidligere fått bekreftet koordinatene for utslippspunktet av virksomheten. 
Koordinatene er lagt inn i myndighetens database Forurensning.   
 
Utslippspunktet ligger innenfor vannresipient Egersund 0240010202-C som har moderat økologisk 
tilstand og dårlig kjemisk tilstand.  
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Figur 1: Utdrag fra vann-nett.no 

 

Dere har anledning til å kommentere rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må 
sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.  

 
Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i 
tråd med offentlighetsloven. 
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Kirsten Allred 
senioringeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

PELAGIA AS Postboks 444 5805 BERGEN 
EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND 
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