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Rapport etter tilsyn 27. november 2024  
Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SVALBARD ENERGI AS 
(heretter Svalbard Energi) (virksomhetsnummer: 927978806). 
 
Rapporten består av følgende deler: 

• Del 1: Resultatet av tilsynet 
• Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse   
• Del 3: Informasjon om tilsynet 
• Del 4: Annen informasjon 

Del 1: Resultatet av tilsynet 
Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister.  
Nærmere beskrivelse er gitt i del 2. 
 

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest 
Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet: 

• Avvik 1: Svalbard Energi har ikke oppdatert miljørisikoanalyse  
• Avvik 2: Svalbard Energi har ikke implementert nødvendige driftsrutiner  
• Avvik 3: Svalbard Energis arbeid med vedlikehold har mangler   
• Avvik 4: Svalbard Energi har mangler ved sin beredskap  
• Avvik 5: Svalbard Energi har mangelfull merking av tanker  

 
Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Miljødirektoratet ser 
alvorlig på omfanget av avvikene som ble avdekket under tilsynet.   
 
Svalbard Energi må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig 
tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 2. mai 2025 
 

SVALBARD ENERGI AS 
Postboks 350 
9171 Longyearbyen 

 
 
Oslo, 10. februar 2025 

Deres ref.: 
Henriette Johansen  
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
 2024.0568.miljodir 
 

Saksbehandler: 
Hanne Naglestad 
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Miljødirektoratet påpeker anmerkninger 
Vi har følgende anmerkninger: 

• Anmerkning 1: Svalbard Energi kan med fordel vurdere å endre tiltaksfrist for avvik når 
avvikene har overskredet fristen 

 
Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som 
ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik  
Miljødirektoratet varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en 
skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1, 2, 3 og 4 er rettet innen gitt frist. 
 

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost 
Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Hanne Naglestad. 
Merk svaret med saksnummer 2025/1227 og tilsynsnummer 2024.0568.miljodir. 
 

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse  

Avvik 1: Svalbard Energi har ikke oppdatert miljørisikoanalyse 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2 andre ledd bokstav e 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-5 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 
 
Lagring av farlig avfall, petroleumsprodukter eller andre farlige kjemikalier over 2 m3 krever egen 
risikovurdering.  Den ansvarlige for lagringen skal vurdere miljørisikoen forbundet med lagringen. 
Vurderingen av miljørisikoen skal omfatte alle sider av tanklagringen som kan medføre fare for 
forurensning til vann, grunn og luft, inkludert tanker, rørledninger, tilknyttet utstyr, installasjoner, 
aktiviteter, operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger. Den skal også omfatte en vurdering 
av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. 
 
Vurderingen av miljørisiko etter første ledd skal oppdateres ved endrede lagringsforhold eller 
andre endringer som kan påvirke miljørisikoen. 
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Svalbard Energi har en risikovurdering av sitt anlegg fra 2016. På den tiden ble anlegget driftet på 
kull, med diesel som reservekraft. Anlegget driftes nå utelukkende på diesel. 
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Miljødirektoratet vurderer at driftsforholdene på nåværende tidspunkt er så annerledes at 
risikovurderingen fra 2016 ikke kan betraktes som gjeldende for anlegget. Dette gjelder både for 
risiko for akuttutslipp av diesel, og med tanke på risiko knyttet til utslipp ved ordinær drift av 
anlegget.  
Under befaringen observerte vi forhold som etter vår vurdering krever risikovurdering og 
vurdering av eventuelle tiltak: 

• Fleksibel rørledninger mellom en 24m3-tank og tre dagtanker var plassert i et 
gangområde uten beskyttelse. 

• Virksomhetens kjemikalielager er ikke risikovurdert ved eventuelle lekkasjer.   
 
Svalbard Energi opplyste om at de planlegger et arbeid med en risiko- og sårbarhetsanalyse av 
anlegget.  
 

Avvik 2: Svalbard Energi AS har ikke implementert nødvendige 
driftsrutiner 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 11-2 andre ledd bokstav f 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-6 første ledd bokstav b 

 

Beskrivelse av krav 
Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble virksomhetens driftsrutiner gjennomgått. Miljødirektoratet vurderer at disse 
rutinene har mangler, og påpeker følgende: 
 

• Virksomheten mangler en rutine for påfylling av diesel på tankene. Miljødirektoratet 
vurderer en slik rutine som særlig vesentlig fordi det har vært to utslippshendelser i 2024 
knyttet til påfylling av diesel.  

 
• Virksomheten har en rutine for daglig kontroll av tanklagring på ulike deler av anlegget. 

Det kvitteres imidlertid ikke ut at disse kontrollrundene har blitt gjennomført. Svalbard 
Energi opplyste om at en oppdatert rutine for dette er under utarbeidelse. 
 

 

Avvik 3: Svalbard Energis arbeid med vedlikehold har mangler 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-6 første ledd bokstav b 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-6 første ledd bokstav c 
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Beskrivelse av krav 
Den ansvarlige for lagringen skal med utgangspunkt i miljørisikovurderingen sørge for å etablere 
og vedlikeholde de risikoreduserende tiltakene som er nødvendige for å forhindre forurensning. 
Tanker og tilknyttede rørledninger skal være sikret med nødvendige barrierer for å forhindre 
hendelser som kan medføre forurensning. En barriere er en teknisk eller organisatorisk funksjon 
eller et tiltak som er planlagt, etablert og vedlikeholdt for å bryte hendelsesforløp som kan 
medføre forurensning. 
 
Det skal etableres overvåking for å oppdage forurensning eller fare for forurensning ved fylling, 
tapping og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og i perioder uten slike aktiviteter. 
Overvåkingstiltakene kan være både tekniske og organisatoriske. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Svalbard Energi har flere tanker i størrelsesorden 1m3 – 24m3 som brukes til oppbevaring av 
diesel. Flere ulike steder opereres det med dagtanker som forsynes av større tanker. Under 
tilsynet ble arbeidet med vedlikehold av disse og tilhørende utstyr gjennomgått. Miljødirektoratet 
vurdere at dette arbeidet har mangler, og påpeker følgende: 
 

• Det er ikke etablert et system for systematisk og planmessig vedlikehold og inspeksjon av 
tanker og rør. Virksomheten har gjennomført åpning av tanker for visuell inspeksjon og 
vask i 2024. Dette ble gjennomført som en reaksjon på dårlig dieselkvalitet.  
 

• For flere av tankene er det etablert sikkerhetsbarrierer som overfyllingsvern og 
nivåalarm. Dette gjelder eksempelvis tanker i dieselkraft vest og fyrhus 2. Det er ikke 
etablert noe plan for funksjonstest og eventuelt vedlikehold av disse.  
 
 

Avvik 4: Svalbard Energi har mangler ved sin beredskap 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-7 
• tillatelsen punkt 10.3, punkt 10.4 og punkt 10.6  

 

Beskrivelse av krav 
Det følger av forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-7 at den ansvarlige for lagringen 
skal i medhold av svalbardmiljøloven § 70 første ledd sørge for nødvendig beredskap mot akutt 
forurensning. Beredskapen skal tilpasses miljørisikoen forbundet med lagringen, jf. § 3-5, og de 
risikoreduserende tiltakene, jf. § 3-6. Den ansvarlige for lagringen skal ha skriftlige rutiner for 
håndtering av akutt forurensning fra tanker og tilknyttede rørledninger.   
 
I tillatelsen punkt 10.3 står det at med grunnlag i miljørisikoanalysen skal bedriften utarbeide en 
beredskapsanalyse for den eventuelle restrisiko som gjenstår etter at forebyggende tiltak er 
iverksatt. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til risiko for akutt forurensning. I punkt 10.4 
står det at det skal utarbeides en beredskapsplan som er en del av bedriftens 
internkontrolldokumentasjon. Beredskapsplanen skal holdes oppdatert og kunne fremvises ved 
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behov. Videre står det i punkt 10.6 at det skal utarbeides en plan for å øve på beredskapen, og 
det skal gjennomføres øvelse minst en gang per år. 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble virksomhetens beredskapsrutiner gjennomgått. Virksomheten har kasser med 
beredskapsutstyr ved hvert fyrhus, som blant annet inneholder absorberende matter og lenser 
til å hindre spredning fra et eventuelt søl. Det eksisterer imidlertid ikke en rutine for å sjekke at 
utstyret i kassa er i tilstrekkelig tilstand eller rutiner for å sørge for at utstyret blir fylt på dersom 
det må brukes.  
 
Virksomheten har en beredskapsplan som sist gang ble oppdatert i 2022. Med hensyn på 
endringene som har blitt gjennomført i virksomheten de siste årene, gjenspeiler ikke 
beredskapsplanen forholdene og risikoen hos virksomheten slik det er nå.  
 
Ved lekkasjer som går til sjø vil virksomheten være avhengig av ekstern hjelp for å kunne 
håndtere dette. Selv om Miljødirektoratet vurderer det som sannsynlig at denne hjelpen ville blitt 
gitt, har ikke Svalbard Energi inngått avtaler som sikrer dette.   
 
Videre ble det opplyst om at virksomheten ikke har gjennomført beredskapsøvelser de siste 
årene, slik det er krav om i tillatelsen punkt 10.6. 
 

Avvik 5: Svalbard Energi har mangelfull merking av tanker 

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket 
• forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-6 første ledd bokstav d 

 

Beskrivelse av krav 
I forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 3-6 første ledd bokstav d står det at tanker og 
rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon. Merkingen skal være godt synlig og 
lett forståelig for alle som kan ha befatning med tankene og rørene.  
 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under befaringen ble det observert at flere av tankene hadde mangelfull merking. Noen av 
tankene manglet merking fullstendig, mens noen av tankene, slik som tankene med saltsyre, 
manglet faremerking.  
 

Anmerkning 1: Svalbard Energi kan med fordel vurdere å endre 
tiltaksfrist for avvik når avvikene har overskredet fristen 

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering 
Under tilsynet ble Svalbard Energis avviksrutiner gjennomgått. Virksomheten har et digitalt 
avvikssystem der avvikene legges inn. Hvert avvik gis ulike korrigerende tiltak som blir lagt inn 
med en tilhørende tidsfrist. Virksomheten hadde under tilsynet flere åpne avvik der fristen for å 
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iverksette korrigerende tiltak hadde passert. Virksomheten opplyste om at dette var fordi noen 
av de korrigerende tiltakene ikke var mulig å gjennomføre innen fristen. Videre ble det opplyst 
om at den ansvarlige for det korrigerende tiltaket vil få varslinger på e-post om at det 
korrigerende tiltaket ikke er iverksatt. Miljødirektoratet vurderer at virksomheten kan etablere 
rutiner for å endre frist for korrigerende tiltak snarere enn å la dem stå med utgått frist.  
 

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik 
Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt 
en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik listet nedenfor er rettet innen gitt frist.  
 
Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:  

• Avvik 1: 50 000 kr 
• Avvik 2: 50 000 kr 
• Avvik 3: 50 000 kr 
• Avvik 4: 50 000 kr 

 
Dere vil få et nytt brev med eventuelt vedtak. I vedtaket vil SVALBARD ENERGI AS få en ny frist på 
4 uker til å sende oss en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik er rettet. Hvis vi ikke får 
denne tilbakemeldingen innen ny frist vil tvangsmulkten påløpe. 
 
Tvangsmulkten vil bli fattet med hjemmel i svalbardmiljøloven § 96. 
 
Miljødirektoratets vurdering 
Miljødirektoratet velger i denne saken å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvikene 
rettes innen fristen.  
 
Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra en skjønnsmessig vurdering av viktigheten av å få rettet 
avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Det er også tatt hensyn til alvorligheten i saken.  
 
Dere har anledning til å kommentere 
Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 
Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 
 

Del 3: Informasjon om tilsynet 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av 
svalbardmiljøloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er svalbardmiljøloven § 87. 
Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SVALBARD ENERGI AS sitt miljøarbeid eller 
miljøstatus. 
 
Fra Miljødirektoratet deltok 
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• Hanne Naglestad 
• Erland Årstøl 
• Katrine Hauglund 
• Lisbeth Schnug Melhus (Sysselmesteren på Svalbard) 

 
Kontaktperson hos SVALBARD ENERGI AS 

• Henriette Johansen  
 

Anlegg kontrollert 
Følgende anlegg tilhørende SVALBARD ENERGI AS ble kontrollert under tilsynet: 

• Svalbard energi Longyearbyen energiverk, Svalbard 
 

Tema kontrollert 
Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet (Svalbard): 

• Internkontroll 
• Tanklagring 

 

Regelverk 
Tilsynet omfattet følgende regelverk: 

• Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) 
• Forskrift om forurensning og avfall på Svalbard  

Fremlagt dokumentasjon 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet: 

• Miljørisikoanalyse  
• Beredskapsplan 
• Driftsrutiner  

 

Del 4: Annen informasjon 

Andre forhold  
I 2024 har Svalbard Energi AS hatt tre akuttutslipp. Dette var også tema under tilsynet, men vil bli 
fulgt opp av saksbehandler i Miljødirektoratet som en egen sak.  

Dere har anledning til å kommentere på rapporten 
Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer 
må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.  
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Rapporten vil være offentlig tilgjengelig 
Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på 
miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Henning Gøhtesen Hanne Naglestad 
seksjonsleder tilsynsleder 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Sysselmesteren på Svalbard 
• Longyearbyen lokalstyre 

 

http://www.miljodirektoratet.no/

